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L’ignorance a le me´pris facile.
Ce qui se conc¸oit bien s’e´nonce clairement, et les mots pour le
dire arrivent aise´ment. (Boileau)
L’ignorance est le plus grand des me´pris.
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Re´sume´
Ces dernie`res anne´es, de nouvelles proble´matiques sont ne´es au vu des conside´rations e´cologiques de
plus en plus pre´sentes dans notre socie´te´. Dans le domaine de la technologie de l’Information, les centres
de calcul consomment actuellement environ 1.5% de l’e´lectricite´ mondiale. Cela ne cesse d’augmenter en
raison de l’e´volution de nombreux domaines et particulie`rement du Cloud Computing. Outre cet aspect
environnemental, le controˆle de la consommation d’e´nergie fait de´sormais partie inte´grante des parame`tres
de Qualite´ de Service (QoS) incombant aux fournisseurs de services de Cloud Computing. En effet, ces
fournisseurs de services a` la demande proposent a` leurs utilisateurs un contrat de QoS, appele´ SLA (Service
Level Agreement), qui de´finit de manie`re pre´cise la qualite´ de service qu’ils s’engagent a` respecter. Le niveau
de QoS propose´ influence directement la qualite´ d’utilisation des services par les utilisateurs, mais aussi la
consommation et le rendement ge´ne´ral de l’ensemble des ressources de calcul utilise´es, impactant fortement
les be´ne´fices des fournisseurs de services.
Le Cloud Computing e´tant intrinse`quement lie´ a` la virtualisation des ressources de calcul, une e´laboration
de mode`les d’architecture mate´rielle et logicielle est propose´e afin de de´finir les caracte´ristiques de l’environ-
nement conside´re´. Ensuite, une mode´lisation de´taille´e de parame`tres de QoS en termes de performance, de
suˆrete´ de fonctionnement, de se´curite´ des donne´es et de couˆts est propose´e. Des me´triques mesurables et re´-
utilisables associe´es a` ces parame`tres sont de´finies afin d’e´tendre les possibilite´s de mesures et d’e´valuation
des SLA. Ces mode´lisations constituent la premie`re contribution de cette the`se.
Il convient alors de de´montrer comment l’utilisation et l’interpre´tation de plusieurs me´triques de QoS
ouvrent la possibilite´ d’une analyse plus complexe et plus fine de la perspicacite´ des algorithmes de place-
ment. Celles-ci pouvant eˆtre alors utilise´es par les fournisseurs de service afin de configurer leur syste`me.
Cette approche multi-crite`res leur apporte des informations importantes sur l’e´tat de leur syste`me qu’ils
peuvent analyser afin de ge´rer le niveau de chaque parame`tre de QoS. Ainsi, quatre me´triques antagonistes,
incluant la consommation e´nerge´tique, ont e´te´ se´lectionne´es et utilise´es conjointement dans plusieurs al-
gorithmes de placement de manie`re a` montrer leur pertinence, l’enrichissement qu’elles apportent a` ces
algorithmes, et comment un fournisseur de service peut tirer profit des re´sultats d’une optimisation multi-
objectifs. Cette seconde contribution pre´sente un algorithme ge´ne´tique (GA) ainsi que deux algorithmes
gloutons. L’analyse du comportement de l’algorithme ge´ne´tique a permis de de´montrer diffe´rents inte´reˆts
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d’une optimisation multi-crite`res applique´e a` des me´triques de QoS habituellement ignore´es dans les e´tudes
de´die´es au Cloud Computing.
La troisie`me contribution de cette the`se propose une e´tude de l’impact de l’utilisation des me´triques de
QoS sur l’ordonnancement de machines virtuelles au cours du temps. Pour cela, le simulateur CloudSim a
e´te´ exploite´ et e´tendu afin d’ame´liorer ses fonctionnalite´s de gestion de consommation e´nerge´tique. Tout
d’abord par l’ajout du DVFS (Dynamic Voltage & Frequency Scaling) apportant une gestion dynamique
tre`s pre´cise des fre´quences de fonctionnement CPU, puis la possibilite´ de reconfiguration de machines
virtuelles et enfin par la gestion dynamique des e´ve`nements. Les simulations effectue´es mettent en jeu l’en-
semble de ces outils e´nerge´tiques ainsi que les algorithmes de placement et e´valuent chacune des me´triques
de QoS se´lectionne´es. Ces simulations donnent une vision temporelle de l’e´volution de celles-ci, en fonc-
tion des algorithmes utilise´s et de plusieurs configurations d’optimisation de l’algorithme ge´ne´tique. Cela
permet d’analyser sous diffe´rents angles le comportement des algorithmes gloutons, l’impact des optimi-
sations du GA, et l’influence des me´triques les unes par rapport aux autres. Enfin, durant cette the`se,
une collaboration a` l’international a pu eˆtre e´tablie avec le laboratoire australien Cloud Computing and
Distributed Systems (CLOUDS) Laborartory de Melbourne, dirige´ par Prof. Rajkumar Buyya graˆce aux
diffe´rentes e´volutions apporte´es au simulateur CloudSim.
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En cette anne´e 2014, voici plus de 65 ans que l’un des tout premiers ordinateurs e´lectroniques fut mis
en service, de´nomme´ EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Le 30 juin 1945, John
Von Neumann publie la premie`re version d’un rapport 1 sur l’EDVAC contenant la premie`re discussion
documente´e sur la notion de programme enregistre´ et le premier plan de l’architecture d’un ordinateur.
Sa mise en service sera effective qu’en 1951 en raison d’un conflit sur le brevet entre l’University of
Pennsylvania et le duo Eckert & Mauchly. L’e`re des ordinateurs e´lectroniques est alors en route et montre
de´ja` des capacite´s mettant a` mal les anciens syste`mes e´lectrome´caniques : 3 secondes contre 15 minutes
ne´cessaires au calcul d’une table de tir. Malgre´ cette avance´e importante, les premiers ordinateurs des
anne´es 50’, appele´s Mainframe ou “ordinateurs centraux”, e´taient physiquement tre`s imposants : une
surface de 45.5 m2 pour 7850 Kg pour l’EDVAC. Celui-ci ne´cessitait e´galement une e´quipe de pre`s de 100
personnes pour assurer son fonctionnement. Cela repre´sentait donc un syste`me centralise´ sur lequel une
connexion filaire permettait a` chaque utilisateur d’acce´der aux meˆmes donne´es centralise´es et d’utiliser les
meˆmes unite´s de calcul, comme repre´sente´ sur la Figure 1.1a.
L’ame´lioration des proce´de´s de fabrication de composants e´lectroniques ont amene´, a` partir des anne´es
60, la fabrication d’ordinateurs a` la fois bien moins encombrants et posse´dants des capacite´s de calcul net-
tement supe´rieures commune´ment appele´s “micro-ordinateur”. C’est ainsi que le premier micro-ordinateur,
“Micral N”, fut brevete´ par le franc¸ais Franc¸ois Gernelle en 1973. Cette miniaturisation des composants




e´lectroniques a donc permis une utilisation personnelle des ordinateurs, offrant a` chaque utilisateur une
capacite´ de stockage et de calcul de´die´e. Lors de cette meˆme de´cennie, l’e´tude de la mise en re´seau de ces
terminaux a` e´galement permis une avance´e spectaculaire.
C’est en 1968 que le premier ordinateur spe´cialise´, appele´ IMP (Interface Message Processor), permet-
tant l’inter-connexion de plusieurs autres ordinateurs est apparu. Les notions de commutation de paquets
et de protocoles de communication assurant l’envoi et la re´ception des paquets furent introduites, auto-
risant ainsi la circulation d’informations d’un ordinateur a` un autre via l’IMP. Cette technique de mise
en re´seau, illustre´e par la Figure 1.1b, permet aux utilisateurs de partager et d’e´changer leurs donne´es,
toujours stocke´es localement sur chacun de leur ordinateur. Cette e´volution amenant a` la mise en re´seau
local des ordinateurs ne cessa de se de´velopper et fut une e´volution marquante pour l’e`re de l’Informa-
tion (IT). La mise en re´seau prit de l’ampleur dans les anne´es 90’ avec l’arrive´e d’Internet (contraction
anglaise de International Network) et de´ja` introduit en 1972 par Robert Kahn 2. Cette nouvelle e´volution
permet aux utilisateurs le te´le´chargement de contenus stocke´s sur des machines distantes, comme illustre´e
en Figure 1.1c.
(a) Ordinateur central : Une unite´ de calcul pour une
centaine de personnes
(b) Ordinateurs personnels et mise en re´seau : un ordi-
nateur par personne, de´but de partage d’informations
locales
(c) Apparition de l’Internet : mise en re´seau a` l’e´chelle
mondial, de´but du te´le´chargement d’informations
(d) Nouvelle e`re : Internet des objets et Cloud Com-
puting. Ressources de´localise´es et partage´es par des
milliers d’utilisateurs
Figure 1.1 – E´volution des syste`mes informatiques et de leurs utilisations
2. Robert Kahn : http ://fr.wikipedia.org/wiki/Robert E. Kahn
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Apre`s plusieurs e´tapes d’e´volution de l’Internet, l’e`re de l’Information d’aujourd’hui voit une nouvelle
manie`re d’acce´der et d’utiliser des ressources distantes. De plus, ce ne sont plus uniquement les ordinateurs
personnels qui sont capables d’utiliser ces ressources, mais toutes sortes d’objets connecte´s, illustre´s par la
Figure 1.1d. Ces ressources distantes ont pour but de rendre transparent le traitement de l’information aux
yeux de l’utilisateur et ont e´galement la proprie´te´ d’eˆtre accessibles inde´pendamment de la ge´o-localisation
de l’utilisateur. Ce concept d’utilisation de ressources distantes via n’importe quel type de dispositif et
inde´pendant du lieu d’utilisation a e´te´ introduit sous le nom de Ubiquitus Computing, terme utilise´ pour la
premie`re fois par Mark Weiser en 1988, dans lequel s’inscrivent les concepts de Syste`mes Cyber-Physique
et l’Internet des Objets. Cette nouvelle e`re de l’information a e´galement vu naˆıtre un nouveau paradigme,
de´die´ a` la mise en place de services utilisant ces ressources distantes, le Cloud Computing [8, 115, 94,
49, 152]. Le concept de services de Cloud Computing re´side dans le fait de proposer d’utiliser ces services
distants, ge´re´s par une infrastructure externe, plutoˆt que d’installer et utiliser une application localement
sur un ordinateur personnel.
Les centres de calcul he´bergeant les services de Cloud Computing, compose´s de´sormais de plusieurs
milliers de machines rassemble´es dans un data center et se´pare´es en centaines de clusters, voient leur
utilisation grandissante, due aux performances des ressources, aux services et a` la transparence d’utilisation
et de fonctionnement qu’ils proposent [127]. En effet, ce nouveau paradigme est apparu au milieu des
anne´es 2000, largement aide´ par l’e´volution des data centers de Amazon 3 qui, comme la plupart des
re´seaux informatiques, utilisait couramment seulement environ 10% de la capacite´ de leurs data centers,
pour pouvoir couvrir des pics occasionnels d’utilisation.
C’est en 2006, que Amazon se lance dans un de´veloppement plus avance´ de leurs data centers afin
de faire e´merger la premie`re plate-forme de services de type Cloud Computing, apparue sous le nom de
AWS (Amazon Web Services). Par la suite, quelques grands noms des fournisseurs de Cloud Computing
d’aujourd’hui font leur apparition tels que : Saleforce 4 en 2007, Google App Engine [153, 56] en 2008,
Microsoft Azure 5 en 2010 ou encore Oracle.
A` ce jour, le concept meˆme du Cloud Computing n’obtient pas l’aval de tout le monde. Des grands noms
de l’informatique d’aujourd’hui voient dans le Cloud Computing une manie`re de mettre en avant un nouvel
aspect de l’informatique correspondant totalement a` un phe´nome`ne de mode, pre´sente´ comme facilitant
l’utilisation d’applications par des utilisateurs lambda, et repoussant encore un peu plus la de´pendance de
ces utilisateurs a` des services connecte´s accessibles et utilisables a` tous moments. D’autres aspects, plus
techniques, sont remis en question et peuvent pousser a` se demander si le Cloud Computing ne posera pas
plus de soucis que ce qu’il pourra apporter comme solutions innovantes pour l’informatique, notamment
a` cause de l’externalisation des donne´es qui semble eˆtre le sujet le plus sensible quant a` la se´curite´ des
services propose´s.
Passe´s ces points de discordes sur les fondements du Cloud Computing, ce nouveau paradigme attire sans
aucun doute un grand nombre d’utilisateurs, entreprises ou particuliers, graˆce entre autres aux principes
de services a` la demande et aux couˆts qui sont fonction de leurs utilisations (principe du pay-as-you-go).





Figure 1.2 – Aperc¸u et estimation de l’e´volution des revenus du marche´ des Clouds publics, de 2008 a`
2016 (pre´visions), en Milliard de dollar. L’abre´viation (CAGR) Compound Annual Growth Rate repre´sente
le taux de croissance annuelle.
Afin d’illustrer la monte´e exponentielle du marche´ du Cloud Computing dans le monde, la Figure 1.2
(tire´e d’une e´tude de 2011 de CapGemini 6) illustre l’e´volution de la masse budge´taire cre´e´e par le Cloud
Computing ainsi qu’une estimation de son e´volution jusqu’a` l’horizon 2016. La liste des fournisseurs de
services de Cloud Computing s’e´tend de´sormais a` plus de 900 propositions 7. Au vu de cette monte´e en
puissance du Cloud Computing il est indiscutable que ce nouveau paradigme est actuellement au sein d’une
spirale ascendante et que son incroyable de´veloppement secoue le monde de l’informatique.
Du point de vue de l’utilisateur, le Cloud Computing se´duit graˆce a` ses caracte´ristiques :
• Service a` la demande (self-service)
• Couˆt fonction de l’utilisation (pay-as-you-go)
• Rapidite´
• Acce`s permanent, etc...
Ces fonctionnalite´s sont les fondations de l’immense capacite´ que constitue un environnement de Cloud
Computing en termes de puissance de calcul et de mode`le e´conomique de location de services. Pour assurer
les diffe´rentes caracte´ristiques cite´es ci-dessus, un fournisseur de services de Cloud Computing doit faire
face a` de nombreuses proble´matiques techniques. Que ce soit par rapport a` la performance, a` la mise en
place de fonctionnalite´s de se´curisation des services ou a` l’aspect purement budge´taire et e´conomique qui
est la premie`re raison de survie d’un fournisseur de services de Cloud Computing.
6. Document CapGemini : http ://www.au.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/Cloud
Computing in the Property Casualty Insurance Industry.pdf
7. http ://http ://www.spamina.com/eng/cloud hosting providers list.php
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Plusieurs de´finitions du concept de Cloud Computing ont e´te´ propose´es [138, 155, 27]. Selon NIST 8
(National Institute of Standards and Technology), le Cloud Computing peut eˆtre de´fini comme un mode`le
permettant l’acce`s a` un ensemble de ressources configurables aux niveaux : re´seaux, processeurs, me´moire
et stockage, qui peuvent eˆtre aussi bien mises a` disposition puis libe´re´es tre`s rapidement par les utilisateurs,
sans poser de gros soucis de gestion du coˆte´ du fournisseur de ressources.
Ces acce`s aux ressources peuvent se faire a` diffe´rents niveaux, offrant plus ou moins d’outils et de pos-
sibilite´s de gestion a` l’utilisateur. Les trois principaux niveaux de services de Cloud Computing propose´s
par les fournisseurs sont les suivants :
De´finition 1.1 : Software as a Service (SaaS)
Dans ce mode`le SaaS de location de service, le consommateur utilise une application Cloud, mais il ne
controˆle pas le syste`me d’exploitation, le mate´riel ni les pe´riphe´riques re´seau de l’environnement d’approvi-
sionnement de l’application. Les applications peuvent concerner diffe´rents domaines : ERP (Enterprise Re-
source Planning), CRM (Customer Relationship Management), Analytique, logistique, applications me´tier,
etc. Fournisseurs actuels : SalesForce (CRM a` la demande) et Google Apps, Antenna Software 9, Cloud9
Analytics [32], CVM Solutions 10 entre autres.
De´finition 1.2 : Platform as a Service (PaaS)
Au niveau PaaS, un environnement d’he´bergement est mis a` la disposition des consommateurs pour
leurs applications. Il a la capacite´ de controˆler les applications dans l’environnement hoˆte. Toutefois,
le consommateur dispose d’un controˆle limite´ du syste`me d’exploitation, du mate´riel et des pe´riphe´riques
re´seau de l’environnement d’he´bergement. Fournisseurs actuels : Google App Engine [153], Engine Yard 11,
Red Hat OpenShift 12, Heroku 13.
De´finition 1.3 : Infrastructure as a Service (IaaS)
Dans ce mode`le IaaS, le consommateur dispose d’un acce`s complet a` toutes les ressources : proces-
seur, stockage, me´moire, pe´riphe´riques re´seau. Le consommateur a e´galement la possibilite´ de controˆler
le syste`me d’exploitation, le mate´riel, l’infrastructure re´seau et les applications de´ploye´es. Fournisseurs
actuels : Amazon AWS [6], Google Compute Engine [57], Microsoft Azure [97], IBM SmartCloud Enter-
prise [65], Rackspace Cloud [111], HP Enterprise Converged Infrastructure [64].
D’autres cate´gories de services sont e´galement connues :








Il permet la cre´ation de re´seau a` la vole´e entre machines virtuelles et de ge´rer sa configuration. Ces
services sont tre`s souvent associe´s avec des SDN (Sofware Design Network) qui facilitent e´norme´ment la
manie`re de configurer et de ge´rer son re´seau. Exemple : OpenNaas 14
De´finition 1.5 : Data as a Service (DaaS)
Le DaaS permet l’utilisation de donne´es de´localise´es. Ce type de service est utilise´ par des applications
composites, dites mashup dont le roˆle est de corre´ler des donne´es venant de milieux he´te´roge`nes. Exemples :
Factual 15 et InfoChimps 16.
De´finition 1.6 : STorage as a Service (STaaS)
Cette cate´gorie de service offre des solutions de stockage de fichiers chez des prestataires externes tels
que : Amazon S3 [7], iCloud 17, SkyDrive 18, Wuala 19, Google Drive, Ubuntu One ou Dropbox.
De´finition 1.7 : Business Process as a service (BPaaS)
Il fournit des services regroupant des applications qui inte`grent la logique, les donne´es et les processus
de business des entreprises.
De´finition 1.8 : Desktop as a Service (DaaS)
Le DaaS est pre´sente´ comme une solution de´mate´rialise´e qui permet, tout comme le Virtual Desktop
Infrastructure (VDI), de totalement dissocier la machine traitant l’affichage, de la machine de l’utilisateur.
Diffe´rentes approches d’utilisation (ou mode`les de de´ploiement [92, 124, 149, 154]) des services Cloud
sont de´finies :
De´finition 1.9 : Cloud Public
Un Cloud public peut eˆtre de´crit comme un moyen de rendre des services accessibles a` tous les utili-
sateurs d’Internet. Le terme “public” ne signifie pas ne´cessairement que les services sont gratuits, mais ils
peuvent eˆtre assez peu couˆteux a` utiliser. Cela ne signifie pas non plus que les donne´es des utilisateurs
sont rendues publiques et visibles par les autres utilisateurs. Les fournisseurs de Cloud public s’efforcent
de mettre en place des politiques de se´curite´, tout en conservant des services performants a` couˆts re´duits.
De´finition 1.10 : Cloud Prive´
Ce mode`le de de´ploiement est utilise´ par les organisations pour une utilisation interne restreinte a`








que son acce`s est controˆle´ et re´serve´ aux membres de l’entreprise. Les utilisateurs d’un Cloud prive´ ont une
marge de manœuvre plus large sur le controˆle de l’infrastructure sans aucune restriction de performance
ni de se´curite´. En outre, son utilisation e´tant re´serve´e aux employe´s de l’entreprise posse´dant le Cloud,
tout type de proble`me juridique est e´carte´.
De´finition 1.11 : Cloud Hybride
Un Cloud hybride est un environnement de Cloud Computing dans lequel une organisation fournit et
ge`re des ressources internes et externes. Par exemple, une organisation peut utiliser un service de Cloud
public, tel que Amazon Simple Storage (Amazon S3) pour archiver des donne´es, mais continuer a` maintenir
le stockage interne pour les donne´es des clients ope´rationnels. L’approche hybride permet a` une entreprise
de tirer parti des performances et des faibles couˆts qu’un environnement de Cloud Computing public
offre, sans exposer les applications et les donne´es critiques au sein de la partie publique du Cloud utilise´.
L’utilisation conjointe de Cloud public et prive´ ne´cessite une strate´gie de de´ploiement tenant compte de la
configuration, du controˆle des changements, de la se´curite´, de la gestion des pannes et de la budge´tisation
afin d’eˆtre la plus efficace possible. Ce type de Cloud est aussi appele´ hybride IT.
De´finition 1.12 : Community Cloud
Les Clouds communautaires sont le re´sultat d’une collaboration entre plusieurs entreprises souhaitant
partager leurs infrastructures. Ces regroupements se font entre des entreprises ayant des inte´reˆts communs
(se´curite´, conformite´, juridiction, etc) et peuvent eˆtre ge´re´s et/ou he´berge´s en interne ou par une tierce
entreprise. Bien suˆr, les couˆts lie´s a` l’utilisation de ce type de Cloud sont assez importants, de la meˆme
manie`re que les Clouds prive´s, duˆ au faible nombre d’utilisateurs.
Les quelques points d’histoire de l’e´volution de l’informatique et des principales caracte´ristiques du
Cloud Compuing expose´s ci-dessus permettent d’analyser le changement du mode de gestion des machines
par les hommes mais aussi l’impact que les machines peuvent de´sormais avoir sur les hommes. Le Cloud
Computing est donc l’une des dernie`res e´volutions de l’e`re de l’Information, regroupant un nombre de
machines bien plus important que le nombre de personnes ayant la lourde charge de les faire fonctionner.
Le nombre de machines mises en jeu, le bon fonctionnement des services propose´s et les conside´rations
financie`res des fournisseurs de services rendent la gestion de ce nouveau paradigme tre`s complexe dans de
nombreux domaines.
De´sormais, le nombre grandissant de propositions de services de Cloud Computing entraˆıne e´galement
de nombreuses e´tudes de recherche dans toutes les proble´matiques que ce nouveau paradigme soule`ve,
notamment en matie`re de QoS (Quality Of Service en anglais). La QoS regroupe tous les parame`tres
d’une infrastructure de fournisseurs de services Cloud et relie fortement celui-ci aux utilisateurs. La QoS
de´die´e au Cloud Computing inclut l’ensemble des parame`tres auxquels un fournisseur de services se doit
de porter attention, balayant divers domaines, de la performance pure de son syste`me jusqu’a` l’impact
environnemental qui lui incombe en passant par tous les aspects de couˆts, de performance et de se´curite´
de fonctionnement. Il convient aussi de rappeler l’importance de l’aspect financier pour un fournisseur de
services, et l’analyse des tous ces parame`tres de QoS doit pouvoir lui permettre de trouver le meilleur
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compromis entre le couˆt de fonctionnement de son data center, la qualite´ des services qu’il propose et le
be´ne´fice qu’il peut en tirer.
La section suivante pre´sente les domaines d’e´tude de cette the`se lie´s au Cloud Computing en introduisant
les nombreuses proble´matiques qu’ils soule`vent. Celles-ci constituent les bases de l’ensemble des travaux
effectue´s, expose´s dans ce manuscrit.
1.1 Cloud Computing : Qualite´ de Service et enjeux e´nerge´tiques
Du point de vue du fournisseur de services, la vision du domaine est d’un coˆte´ fortement lie´e a` celle des
utilisateurs, avec comme enjeu de satisfaire leurs attentes, et est a` la fois tout autre avec le besoin de pouvoir
e´valuer la qualite´ et le rendement de leur syste`me afin d’en assurer la rentabilite´. Ces deux conside´rations
ame`nent les fournisseurs de services de Cloud Computing a` analyser bien des caracte´ristiques de leurs
syste`mes afin de les ame´liorer constamment pour qu’ils inte`grent de nouvelles technologies profitant autant
aux utilisateurs qu’a` leurs propres inte´reˆts. En effet, l’aspect e´conomique du Cloud Computing n’entraˆıne
pas seulement l’analyse financie`re du couˆt de location des services, mais e´galement l’e´tude de nombreux
parame`tres de qualite´ de service, qui chacun ont leur influence sur le fonctionnement global du syste`me.
L’utilisation de services de Cloud Computing est base´e sur la de´finition d’un contrat, appele´ SLA (Ser-
vice Level Agreement), qui lie le fournisseur des services a` ses utilisateurs. Ainsi, dans un SLA se trouve
un ensemble de clauses, que le fournisseur s’engage a` respecter. Celle-ci peuvent concerner divers domaines :
• Performance du mate´riel
• Disponibilite´ des services
• Se´curisation des donne´es
• Couˆts de location des machines virtuelles, etc...
Un SLA contient un ensemble de parame`tres dont le fournisseur de services doit tenir compte. Ce dernier
doit s’efforcer de maintenir un niveau de prestation, afin tout d’abord de respecter les termes du contrat
SLA qu’il promet aux utilisateurs. Le non respect de ces engagements pourrait signifier que sa plate-forme
n’est pas ge´re´e de fac¸on a` pouvoir satisfaire les besoins des utilisateurs, mais surtout son incapacite´ a`
respecter le niveau de service auquel il s’est engage´ dans le contrat de SLA. Ainsi, sa cre´dibilite´ aux yeux
des utilisateurs est largement mise en jeu lors de la de´finition de ces contrats. Outre ces parame`tres de
QoS influenc¸ant directement la qualite´ d’utilisation des services, un fournisseur a aussi pour principal but
de tirer profit des locations de ses services, et s’assurer du bon fonctionnement et du bon rendement de
l’ensemble de sa plate-forme. C’est aussi en cela que l’analyse de parame`tres de qualite´ de service joue un
roˆle important pour le fournisseur de services, poussant ainsi celui-ci a` faire des choix cruciaux quant a` la
configuration de son syste`me.
En effet, les parame`tres de qualite´ de service concernant le Cloud Computing peuvent eˆtre classifie´s
dans des cate´gories bien distinctes (performance, couˆts, ...) et donc eˆtre repre´sente´s par des proprie´te´s
bien diffe´rentes (temps de re´ponse, consommation e´nerge´tique, extensibilite´, inte´grite´, ...). Cet ensemble
de parame`tres met donc en jeu des aspects de qualite´ de service tre`s he´te´roge`nes. Ces parame`tres de qualite´
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de service concernant le Cloud Computing ne vont pas tous dans la meˆme direction, et peuvent ainsi poser
des proble`mes de compromis tre`s complexes a` re´soudre pour les fournisseurs de services. Cette difficulte´
re´side dans le fait de trouver un compromis pouvant satisfaire a` la fois le fournisseur de services et ses
utilisateurs. Le roˆle du fournisseur de services est donc de prendre conscience de ces diffe´rents parame`tres
influenc¸ant le fonctionnement de son syste`me et de trouver une solution de configuration pour celui-ci qu’il
estime eˆtre la meilleure pour une situation donne´e. Les compromis de qualite´ de service sont tre`s souvent
e´tudie´s comme une relation conflictuelle entre la performance d’un syste`me (temps de re´ponse, rapidite´
d’exe´cution) et la puissance ne´cessaire a` celui-ci pour garantir cette performance. Cet exemple est un cas
typique de parame`tres antagonistes donnant lieu a` un compromis entre les deux. Dans le cadre du Cloud
Computing les re´sultats de ces compromis sont en relation directe avec les termes des SLA propose´s par
le fournisseur de services. Connaissant le niveau de qualite´ de service qu’il s’est engage´ a` fournir a` ses
utilisateurs, il se doit de prendre une de´cision ne de´te´riorant pas de fac¸on excessive les parame`tres inclus
dans les SLA tout en faisant attention a` garder un rendement (financier et/ou e´nerge´tique) favorable.
L’exemple pre´sente´ ci-dessus ne met en jeu que deux parame`tres de qualite´ de service et constitue de´ja`
un proble`me complexe a` re´soudre. De nos jours, la prise en compte unique de ces deux parame`tres ne
repre´sente plus la re´alite´ des caracte´ristiques de qualite´ de service rentrant en jeu dans les SLA. En effet,
au sein des SLA se trouvent des re`gles concernant bien des parame`tres diffe´rents (autres que le temps de
re´ponse). Il est donc tre`s important pour le fournisseur de services de pouvoir analyser l’ensemble (dans
le meilleur des cas) des caracte´ristiques mises en jeu dans ces SLA afin d’avoir un aperc¸u global de l’e´tat
de son infrastructure en termes de QoS. Cela dans le but d’apporter a` ses utilisateurs la meilleure qualite´
de service possible, mais aussi d’e´viter les risques de violations d’une ou plusieurs re`gles de SLA. Prendre
en compte plusieurs parame`tres de qualite´ de service, exprimant une proprie´te´ re´elle de l’infrastructure et
ayant un impact a` la fois sur les conditions d’utilisation des utilisateurs et sur le rendement de celle-ci est
donc tre`s inte´ressant.
Une telle approche complexifie donc d’autant plus les prises de de´cisions quant a` la configuration du
syste`me. Plus le nombre de parame`tres e´tudie´s est grand plus un compromis satisfaisant est difficile a`
trouver. De plus, le rendement financier d’un data center de Cloud Computing est tre`s largement influence´
par sa consommation e´nerge´tique. Un fournisseur de services se retrouve donc constamment dans une
situation dans laquelle il doit ge´rer le rendement e´nerge´tique global de ses ressources, tout en gardant en
teˆte les enjeux de qualite´ de service qu’il a promis a` ses utilisateurs. En effet, les proble`mes de consommation
d’e´nergie duˆ a` l’e´volution de l’industrie mondiale de ces cinquante dernie`res anne´es, a souleve´ de nombreux
de´bats quant a` l’impact environnemental que celle-ci entraˆıne. Les technologies de l’Information (IT), et
notamment les Clouds n’en sont pas prive´s, suite a` plusieurs e´tudes de´montrant que les consommations
e´nerge´tiques de l’IT sont croissantes et donc de plus en plus proble´matiques pour la socie´te´ actuelle.
Le rapport de Jonathan G. Koomey [81], intitule´ “Growth in data center electricity use 2005 to 2010”,
bien que datant de l’anne´e 2010, fait e´tat de l’e´volution de l’utilisation et de la consommation e´nerge´tique
des centres de calcul, de plus en plus e´leve´e. En effet, le 2 Aouˆt 2007, en re´ponse a` la loi publique 109-
431 20 le programme EPA ENERGY STAR publie un rapport 21 e´valuant les possibilite´s d’ame´liorations
20. https ://www.energystar.gov/ia/products/downloads/Public Law109-431.pdf
21. http ://hightech.lbl.gov/documents/data centers/epa-datacenters.pdf
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de l’efficacite´ e´nerge´tique des serveurs informatiques gouvernementaux et commerciaux et data centers aux
E´tats-Unis.
Figure 1.3 – E´volution et pre´vision de la consommation d’e´nergie des e´quipements informatique aux
E´tat-Unis en 2006.
Les indications contenues en Figure 1.3 proviennent d’une e´tude datant de 2006. Bien que celle-ci
ait maintenant de´ja` plus de 8 ans, une telle analyse de pre´visions de la consommation d’e´nergie des
e´quipements informatiques reste tout a` fait d’actualite´. Cela, duˆ au fait du taux de croissance de l’utilisation
de l’ensemble des syste`mes de l’IT, et notamment du Cloud Computing booste´ par la varie´te´ toujours plus
vaste des services propose´s.
Les diffe´rentes courbes de la Figure 1.3 correspondent a` diffe´rents sce´narios envisage´s. L’application
parfaite des sce´narios sur l’e´tat de l’art impliquent des changements plus que significatifs dans les data
centers qu’il serait possible de mettre en œuvre uniquement lors de re´novations tre`s importantes des ins-
tallations. Il a e´te´ suppose´ dans ces sce´narios que les investissements financiers supple´mentaires ne´cessaires
aux re´novations de ces infrastructures soient applique´s seulement sur 50% du parc des data centers. Aussi,
pour l’ensemble du mate´riel informatique utilise´, il a e´te´ suppose´ que la totalite´ de ces e´quipements serait
remplace´e sur une pe´riode de cinq ans.
Ces sce´narios, sur la base des hypothe`ses de´crites ci-dessus, illustrent un potentiel important pour les
technologies et les pratiques efficaces pour ame´liorer l’efficacite´ e´nerge´tique des serveurs et des data centers
entre 2006 et 2011 :
• Le sce´nario state-of-the-art pourrait re´duire la consommation d’e´lectricite´ jusqu’a` 55% par rapport
aux tendances de 2006 en matie`re d’efficacite´, ce qui repre´sente le potentiel technique maximal.
• Le meilleur sce´nario de pratique pourrait re´duire la consommation d’e´lectricite´ jusqu’a` 45% par
rapport aux tendances de 2006, avec des gains d’efficacite´ qui pourraient eˆtre re´alise´s en utilisant les
technologies d’aujourd’hui.
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• Le sce´nario de gestion ope´rationnelle ame´liore´e offre des e´conomies d’e´lectricite´ de plus de 20% par
rapport aux tendances de 2006, ce qui repre´sente des possibilite´s d’e´conomies d’e´nergie a` faibles couˆts.
Une autre e´tude plus re´cente 22 (2012), fait e´tat de l’e´volution de la consommation e´nerge´tique uni-
quement due au Cloud Computing. En 2007, cette consommation e´tait e´value´e a` 623 Millions de kWh
ce qui plac¸ait le Cloud Computing, en termes de consommation e´nerge´tique, au-dessus de celle de pays
comme le Bre´sil, la France, le Canada ou l’Allemagne. Au vu de l’e´volution constate´e de nos jours, cette
consommation est estime´e a` plus du triple de ce qu’elle e´tait en 2007, soit environ 2000 Millions de kWh,
ce qui e´quivaut a` la somme des consommations de ces quatre pays.
(a) Re´partition de la consommation d’e´nergie entre
tous les e´quipements dans un data center.
(b) Re´partition de la consommation d’e´nergie entre les
composants d’un serveur.
Figure 1.4 – Diagrammes circulaires de la re´partition de la consommation d’e´nergie.
Cette prise de conscience se re´percute e´videmment dans le domaine de l’IT, et incite les fournisseurs
de services de Cloud Computing a` rendre leurs e´quipements de moins en moins gourmands en e´nergie. De
plus, cela les ame`ne e´galement a` inte´grer des techniques de gestion de leurs syste`mes afin d’utiliser le moins
de ressources possibles et ainsi diminuer la consommation e´nerge´tique de l’ensemble de leurs dispositifs.
Si l’on s’inte´resse a` la re´partition des consommations d’e´nergie par composant physique d’une machine,
illustre´e en Figure 1.4b, il est clair que la partie processeur/me´moire prend une part extreˆmement impor-
tante. Cette consommation, provoque´e par le CPU d’une ressource de calcul, multiplie´e par les milliers de
machines physiques que regroupe un data center, devient alors re´ellement non ne´gligeable. Le pourcentage
de consommation que repre´sente les serveurs au sein d’un data center est illustre´ en Figure 1.4a. Cette
proble´matique de consommation d’e´nergie repre´sente un re´el challenge pour les fournisseurs de services de
Cloud Computing, car outre le fait de pouvoir montrer que le rendement e´nerge´tique de leur data center
est meilleur que d’autres, cela repre´sente pour eux un couˆt financier qu’ils ne peuvent ignorer.
La conjonction de ses domaines induit une re´flexion pousse´e sur l’analyse des parame`tres de QoS,
influenc¸ant inde´niablement la performance et le rendement des propositions de services, et des conditions
d’utilisation de ces services. Du point de vue du fournisseur de services Cloud cela provoque donc le choix
22. E´tude de Greenpeace publie´e en 2012 :
http ://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/How-Clean-is-Your-Cloud/
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de techniques de gestion de leurs infrastructures afin de satisfaire leurs propres inte´reˆts ainsi que ceux de
leurs utilisateurs.
Ces domaines de qualite´ de service et de consommation e´nerge´tique constituent le socle des travaux
de recherche pre´sente´s dans ce manuscrit. La section qui suit pre´sente sous quels angles celles-ci ont e´te´
aborde´es lors des travaux de recherche de ce doctorat.
1.2 Proble´matiques de recherche
Cette section expose les proble´matiques de recherche aborde´es ainsi que les nombreux questionnements
que soule`ve l’e´tude des deux domaines pre´sente´s dans la section pre´ce´dente. La qualite´ de service et
la re´duction de la consommation e´nerge´tique peuvent eˆtre vues de bien des manie`res diffe´rentes. C’est
pourquoi une pre´sentation de´taille´e des diffe´rentes fac¸ons dont ces proble´matiques peuvent eˆtre aborde´es
est propose´e ci-dessous :
Comment attester de la qualite´ de service dans les Clouds ?
L’introduction aux proble´matiques de qualite´ de service expose´e en Section 1.1 exprime l’importance,
pour un fournisseur de services, de pouvoir e´valuer le niveau de QoS de ces services. Cela, en relation
directe avec les de´finitions des termes contenus dans les SLA, les proprie´te´s des infrastructures Cloud et les
diffe´rents couˆts lie´s au fonctionnement de services Cloud. En effet, pouvoir attester du niveau de qualite´
de service entre deux fournisseurs de services n’est pas chose aise´e si les e´le´ments de comparaison entre
eux ne repre´sentent pas exactement les meˆmes proprie´te´s de leurs infrastructures. Il convient donc d’ana-
lyser quels parame`tres peuvent eˆtre communs entre diffe´rentes infrastructures Cloud, quels parame`tres
repre´sentent une proprie´te´ physique des infrastructures et quels parame`tres de´pendent de la manie`re dont
est ge´re´e l’infrastructure. Une harmonisation des parame`tres de qualite´ de service Cloud, ayant chacun
une signification pre´cise et inde´pendante des types de services propose´s pourrait composer un ensemble
de parame`tres varie´s dont l’e´valuation conjointe donnerait une estimation normalise´e et comparable du
niveau de qualite´ de service des prestations propose´es par les fournisseurs de services.
Comment se´lectionner les parame`tres de QoS a` optimiser ?
La qualite´ de service est un domaine tre`s vaste, pouvant soulever un nombre inge´rable de parame`tres,
a` la fois tous lie´s les uns aux autres mais n’optimisant pas les meˆmes proprie´te´s du syste`me et devant
eˆtre ge´re´s de manie`res diffe´rentes. De plus, la gestion de la consommation e´nerge´tique d’un ou plusieurs
data centers demande e´galement une re´elle re´flexion car de nombreuses solutions, aidant la diminution des
puissances des composants des syste`mes, sont envisageables. Cet aspect e´nerge´tique est de´sormais perc¸u
comme un parame`tre de qualite´ de service a` part entie`re par les fournisseurs de services. C’est pourquoi
une e´tude conjointe de ces deux domaines, peut eˆtre interpre´te´e comme un proble`me multi-objectifs, dont
la re´solution a pour but d’optimiser chacun des parame`tres pris en compte. Bien suˆr, une telle approche
induit le fait que le fournisseur de services accepte de de´grader certains parame`tres, non seulement par rap-
port a` leur valeur optimale, mais aussi les uns par rapport aux autres afin de trouver le meilleur e´quilibre
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possible. Une e´tape importante dans le choix des parame`tres de qualite´ de service est de se´lectionner des
parame`tres ayant un lien direct avec les SLA des fournisseurs. Ainsi, les e´tudes utilisant ces parame`tres
auront un re´el inte´reˆt pour le fournisseur et pour ses utilisateurs, mais pourront e´galement servir lors de
l’estimation du respect des re`gles incluses dans les SLA. De plus, il est important que la se´lection de ces
parame`tres regroupe des parame`tres e´tant a` la fois antagonistes, varie´s et pertinents. Cela, afin que la
re´solution de l’optimisation multi-objectifs puisse fournir des solutions repre´sentant de re´els compromis
pour le fournisseur de services et n’e´tant pas de´stabilise´es par un parame`tre qui aurait pour effet de faire
tendre toutes les solutions dans une unique direction.
Quelles solutions pour minimiser la consommation e´nerge´tique des ressources de calcul ?
Au sein d’un data center, les diffe´rentes solutions permettant de re´duire la consommation d’e´nergie
globale s’appliquent a` plusieurs niveaux :
• Niveau machine physique : Deux solutions sont a` de´tailler :
- Allumage/Extinction (ON/OFF) : Une manie`re simpliste de re´duire la consommation d’un
data center est tout simplement de limiter le nombre de machines physiques, et donc d’e´teindre
celles qui ne sont pas utilise´es. Cela dit, quelques conditions sont ne´cessaires pour pouvoir ap-
pliquer cette solution en e´vitant tout proble`me. Il est tout d’abord ne´cessaire de s’assurer que la
machine physique en question n’he´berge aucun service a` cet instant mais aussi que celle-ci n’aura
pas besoin d’eˆtre utilise´e dans les instants a` venir. En effet, e´teindre et rallumer une machine
physique dans un intervalle de temps trop court repre´sente une perte de temps et d’e´nergie. Une
solution interme´diaire est de mettre la machine physique en e´tat d’hibernation (Suspend-To-RAM
en anglais) [20, 40]. Dans les travaux pre´sente´s dans ce manuscrit seuls deux e´tats sont pris en
compte : allume´ (ON) ou e´teint (OFF).
- DVFS : Dynamic Voltage & Frequency Scaling : Le DVFS permet une gestion extreˆmement
fine de la puissance de´livre´e par les machines physiques en autorisant l’ajustement des fre´quences
des processeurs. Ainsi, en fonction de la charge CPU d’une machine physique a` un instant t la
fre´quence CPU peut eˆtre ajuste´e. D’un point de vue e´nerge´tique, cette technique se re´ve`le tre`s
inte´ressante en autorisant une diminution de la fre´quence CPU (lorsque la charge est faible) et
donc des puissances de´livre´es par les machines physiques concerne´es.
• Niveau logiciel : Le fonctionnement des services de type Cloud Computing est base´ sur le principe
de la virtualisation. Chaque service utilise une ou plusieurs machines virtuelles devant eˆtre alloue´es
sur les machines physiques a` disposition. La manie`re d’allouer cette flotte de machines virtuelles
influence de nombreux parame`tres de qualite´ et notamment fortement la consommation e´nerge´tique
de l’infrastructure dans son ensemble. Trois proprie´te´s caracte´risant une allocation sont a` de´finir :
- “Ou`” : Dans un ensemble de machines physiques he´te´roge`nes en termes de puissance de´livre´e,
le choix de la machine physique sur laquelle une machine virtuelle est affecte´e a son importance.
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En effet, une priorite´ aux allocations faites sur des machines peu consommatrices favorisera la
re´duction de la consommation d’e´nergie globale. Un autre effet des allocations peut tendre a`
surcharger un endroit d’un cluster pouvant entraˆıner une chauffe anormale des machines physiques
concerne´es, et une influence ne´faste sur le mate´riel concerne´.
- “Quand” : Pouvoir de´cider de l’instant de de´part des exe´cutions des machines virtuelles peut
permettre d’optimiser le temps d’exe´cution total de celles-ci en trouvant un ordonnancement de
de´part favorable. En conside´rant que toutes les machines virtuelles n’ont pas le meˆme temps
d’exe´cution, une allocation intelligente ou une re´-allocation de ces machines peut permettre de
re´duire le temps d’exe´cution total et favoriser une re´duction de la consommation d’e´nergie.
- “Comment” : La manie`re dont l’allocation d’une machine virtuelle est effectue´e de´termine si
une reconfiguration de ses capacite´s de calcul ou de me´moire est autorise´e. Re´duire la capacite´ de
calcul d’une machine virtuelle revient a` diminuer l’espace Me´moire et/ou le pourcentage CPU qui
aurait duˆ lui eˆtre fourni. Cette solution permet donc de diminuer les capacite´s occupe´es par une
machine virtuelle sur une machine physique, ouvrant de nouvelles possibilite´s d’allocations mais
de´gradant la qualite´ d’exe´cution des machines virtuelles concerne´es.
Quels seraient les avantages d’une optimisation multi-objectifs QoS Cloud a` des fins
d’ordonnancement ?
Comme introduit en Section 1.1, la prise en compte de plusieurs parame`tres de QoS provoque un conflit
d’optimisation entre chacun d’entre eux. De ce conflit ine´vitable de´coule un proble`me de recherche d’op-
timalite´ de chaque parame`tre. Obtenir une solution permettant d’optimiser de manie`re parfaite chaque
parame`tre n’est pas possible [51]. En effet, de`s que l’optimisation de deux parame`tres, ou plus, tendent a`
adopter des configurations diffe´rentes des ressources physiques, alors le re´sultat de leur optimisation com-
mune ne peut eˆtre optimale. La recherche d’un compromis entre diffe´rentes configurations est alors obliga-
toire. Trouver un compromis entre plusieurs parame`tres ne repre´sente pas de difficulte´ particulie`re ; trou-
ver un compromis permettant d’obtenir en moyenne (sur l’ensemble des parame`tres e´tudie´s) un meilleur
re´sultat que toutes les autres solutions possibles est par contre un re´el enjeu. Afin d’eˆtre en mesure de
pouvoir estimer la qualite´ d’un compromis par rapport a` un autre, une solution serait de regarder les
variations de chaque parame`tre de QoS provoque´es par diffe´rentes me´thodes d’optimisation. Une autre
manie`re de proce´der peut eˆtre de trouver l’optimal de chacun des parame`tres pris en compte, puis de
regarder le pourcentage de de´gradation que provoque une optimisation multi-objectifs. S’il est impossible
de connaˆıtre la valeur optimale d’un parame`tre, par exemple parce que celle-ci n’existe pas (pour le cryp-
tage de donne´es par exemple), une autre fac¸on d’estimer la qualite´ d’un compromis est de comparer les
valeurs des parame`tres donne´es par celui-ci par rapport aux valeurs des parame`tres donne´es par d’autres
solutions (non-optimales) re´sultant d’une optimisation unique de chaque parame`tre. Une telle comparaison
peut permettre d’estimer la de´gradation des parame`tres entre les diffe´rents compromis obtenus, et ainsi
d’estimer la qualite´ d’une optimisation multi-objectifs.
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Comment analyser l’impact d’une optimisation multi-objectifs sur l’ordonnancement ?
L’analyse des re´sultats d’une optimisation multi-crite`res de QoS Cloud ne´cessite de pouvoir proce´der
a` un processus cyclique comprenant :
• Des mesures de me´triques
• Le stockage et l’analyse de leur valeur
• Une prise de de´cision de re´-allocation en fonction des re´sultats
• L’exe´cution d’un ordonnanceur associe´ a` un algorithme
• La mise en place du nouveau placement
Toutes ces e´tapes, bien que relativement simples se´pare´ment les unes des autres, ne sont pas facile-
ment re´alisables sur de re´elles plates-formes. En effet, les expe´rimentations re´elles sont souvent limite´es
a` cause des e´quipements physiques de mesures inclus au sein des infrastructures. Cela est d’autant plus
restreint lorsque les e´tudes inte`grent des mesures de parame`tres que les e´quipements ne permettent pas.
Une solution alternative inte´ressante est d’effectuer ces phases d’e´valuation par simulation. En effet, plu-
sieurs simulateurs de Cloud sont actuellement de´veloppe´s et utilise´s. Il est e´vident que chaque simulateur
n’inte`gre pas les meˆmes caracte´ristiques, tant en termes de fonctionnalite´s qu’en perspectives d’e´volutions.
Le choix de celui-ci est donc crucial afin de pouvoir concevoir de nouveaux outils (gestion des machines
virtuelles, politiques d’ordonnancement, mode`les e´nerge´tiques et gestion des fre´quences CPU par exemple)
re´pondant aux crite`res des travaux de recherche. Enfin, l’impact d’une optimisation multi-objectifs doit
pouvoir eˆtre analyse´ au cours du temps. Soit pour eˆtre en mesure de prendre des de´cisions au cours du
temps, soit simplement pour avoir une repre´sentation temporelle des e´volutions des diffe´rentes me´triques
de qualite´ de service. En effet, les comparaisons des re´sultats d’une optimisation multi-objectifs par rapport
a` d’autres approches doivent pouvoir eˆtre effectue´es non seulement dans diffe´rentes configurations d’op-
timisation, mais e´galement dans diffe´rentes conditions d’utilisation des ressources physiques (variations
de charge du syste`me). Une solution est d’opter pour une analyse par simulation, permettant d’avoir un
aperc¸u temporel de l’e´volution des diffe´rents parame`tres analyse´s. L’utilisation d’un simulateur engendre
des proble´matiques de validation des diffe´rentes fonctionnalite´s de celui-ci par rapport au comportement
d’une re´elle plate-forme, cela pour garantir la validite´ des re´sultats obtenus. Malgre´ la difficulte´ a` effectuer
des expe´rimentations sur de re´elles plates-formes, il est primordial de favoriser celles-ci lorsque la situation
le permet. De plus, outre le fait que les re´sultats d’expe´rimentations ont une le´gitimite´ the´oriquement suˆre,
ceux-ci peuvent e´galement eˆtre utilise´s afin de calibrer et de valider le bon comportement d’un simulateur.
Cela, notamment en termes de mode`le e´nerge´tique et de gestion dynamique de fre´quence CPU.
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1.3 Contributions scientifiques
Cette section expose les trois contributions de´coulant de l’ensemble des travaux de ce doctorat.
Mode´lisation de QoS de´die´e au Cloud Computing
Apre`s analyse de l’e´tat de l’art concernant les e´tudes de qualite´ de service pour le Cloud Computing,
il apparaˆıt que la qualite´ de service est fre´quemment mode´lise´e par des me´triques basiques, ne´anmoins
inte´ressantes, tel que le temps de re´ponse, la consommation e´nerge´tique ou le couˆt financier a` la charge
des fournisseurs de services. En analysant les clauses des contrats SLA des fournisseurs de services actuels
il ressort que bien des parame`tres ne sont pas pris en conside´ration dans les e´tudes actuelles de QoS en
environnement Cloud de´die´es a` ame´liorer l’ordonnancement de machines virtuelles. La premie`re contribu-
tion de cette the`se repose sur une analyse large de multiples parame`tres de qualite´ de service. C’est ainsi
que l’ensemble des parame`tres de QoS propose´s sont re´pertorie´s en quatre cate´gories distinctes, incluant
pour chacun d’entre eux une de´finition de leur signification et de leur inte´reˆt, associe´es a` une me´trique
mesurable et re´-utilisable lorsque ceux-ci le permettent.
Enrichissements des approches multi-objectifs de QoS Cloud
L’e´tude de la mode´lisation de la qualite´ de service de´die´e aux services de Cloud Computing a permis
de de´finir des me´triques, mesurables et re´utilisables, pouvant ainsi eˆtre inte´gre´es dans n’importe quelles
heuristiques ou algorithmes d’allocation de machines virtuelles. Les algorithmes de placement pre´sente´s
dans les e´tudes actuelles se limitent ge´ne´ralement a` l’e´tude de deux ou trois me´triques qui sont bien sou-
vent les meˆmes. Ce listing de parame`tres et de me´triques de qualite´ de service permet d’e´largir l’espace
des me´triques e´value´es lors des processus de de´cision de ces algorithmes. Aussi, celles-ci permettent de se
rapprocher des parame`tres de´finis dans les SLA des fournisseurs de services Cloud actuels. Une se´lection
de parame`tres de qualite´ de service dans les Clouds a pousse´ a` imple´menter un algorithme ge´ne´tique
(GA) spe´cifique au proble`me d’ordonnancement de machines virtuelles de services Cloud. Cet algorithme
ge´ne´tique, de´taille´ en Section 4.4, inte`gre deux me´triques habituellement ignore´es : la robustesse et le
dynamisme, ainsi que deux me´triques plus commune´ment utilise´es : la consommation e´nerge´tique et le
temps de re´ponse. Une analyse du comportement de l’algorithme ge´ne´tique face a` ce proble`me d’optimi-
sation multi-crite`res a pu eˆtre e´tablie en comparant les valeurs de ces me´triques antagonistes obtenues
dans diffe´rentes configurations d’optimisation. En effet, diffe´rentes versions mono et multi-objectifs ont
e´te´ e´value´es afin d’analyser l’influence de chacune de ces me´triques et de´montrer l’inte´reˆt de l’utilisation
d’une optimisation multi-objectifs. Un autre aspect de cette contribution est de montrer la pertinence de
certains algorithmes, aussi basiques soient-ils, sur des me´triques non ne´gligeables aux yeux d’un fournisseur
de services.
Simulations d’ordonnancement sous contraintes de QoS Cloud
L’e´valuation de l’impact d’une optimisation multi-objectifs de parame`tres de qualite´ de service de
Cloud a e´te´ re´alise´e par simulation. Une e´tape importante de the`se a e´te´ d’e´tendre les fonctionnalite´s d’un
simulateur de Cloud Computing, CloudSim. Tout d’abord, une ame´lioration de ce simulateur a consiste´ a`
1.4. Plan du manuscrit 17
inte´grer l’outil de gestion dynamique de fre´quences CPU, le DVFS, pour pouvoir simuler le comportement
re´el de cet outil inclus dans le noyau Linux depuis plus de 10 ans. L’inte´gration du DVFS repre´sente un
re´el atout en termes de simulation e´nerge´tique, celui-ci permettant un ajustement des fre´quences CPU
et donc de la consommation e´nerge´tique des machines physiques tre`s pre´cis. Aussi, la validation du bon
comportement de cette nouvelle fonctionnalite´ d’une granularite´ tre`s fine a ne´cessite´ la mise en place de
plusieurs campagnes d’expe´rimentations sur de re´elles plates-formes. Ces expe´rimentation servant a` la fois
a` comparer les re´sultats des simulations, mais aussi a` calibrer le simulateur notamment en termes de
mode`les e´nerge´tiques. Les plates-formes utilise´es sont les suivantes :
• Grid’5000 23 : Grille de calcul franc¸aise de´die´e aux travaux de recherche, re´partie sur 10 sites en
France.
• CalMip 24 : Supercalculateur Hyperion, situe´ au CICT (Centre Inter-universitaire de Calcul de Tou-
louse).
• RECS 25 : Plate-forme de´die´e aux e´tudes thermiques des processeurs et aux consommations d’e´nergie,
situe´e a` l’IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse).
De plus, une e´valuation des parame`tres de QoS a e´te´ inte´gre´e au simulateur, afin que celui-ci puisse
fournir des mesures pre´cises de l’ensemble des parame`tres de QoS a` chaque pas de simulation.
La combinaison de cet ensemble de fonctionnalite´s mis en jeu lors des simulations effectue´es a permis
d’analyser l’e´volution de plusieurs parame`tres de qualite´ de service au cours du temps, cela en utilisant
diffe´rents algorithmes d’ordonnancement.
Les diffe´rentes e´volutions apporte´es au simulateur CloudSim ont conduit a` une riche collaboration avec
le laboratoire au sein duquel ce simulateur est de´veloppe´ : le Cloud Computing and Distributed Systems
(CLOUDS) Laborartory de Melbourne, dirige´ par Prof. BUYYA Rajkumar. La version du simulateur
pre´sente´e dans [61], inte´grant le DVFS, est te´le´chargeable sur la page d’accueil 26 du site internet de ce
laboratoire, ou directement a` cette adresse 27.
1.4 Plan du manuscrit
Suite a` cette introduction, ce manuscrit s’articule en 6 autres chapitres :
• Chapitre 2 : E´tat de l’art
Ce chapitre pre´sente de manie`re assez large, illustre´s par des exemples ou des figures, les diffe´rents
domaines aborde´s de plus ou moins loin dans cette the`se. Tout d’abord, le principe de virtualisa-
tion e´tant intrinse`quement lie´ au Cloud Computing, une pre´sentation des diffe´rentes techniques de
virtualisation est propose´e. Suit une pre´sentation des concepts de complexite´ et des diffe´rents types
d’algorithmes et me´ta-heuristiques pouvant eˆtre utilise´s a` des fins d’ordonnancement. Pour coller a`





27. http ://www.cloudbus.org/cloudsim/CloudSim DVFS.rar
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la gestion des consommations d’e´nergie dans les Clouds fait l’objet d’une troisie`me section. Suit une
analyse des propositions de SLA des fournisseurs de services Cloud actuels afin de mettre en avant
les re´els parame`tres de QoS utilise´s dans les SLA. Enfin, un recensement des simulateurs de Cloud
Computing de´taillant les caracte´ristiques et les proprie´te´s de chacun termine ce chapitre.
• Chapitre 3 : Mode´lisation : de l’Architecture a` la Qualite´ de Service
Ce chapitre est de´die´ a` la pre´sentation de l’ensemble des mode`les, d’architecture et de QoS, de´finis et
utilise´s dans l’ensemble des travaux. Tout d’abord, une explication des notations utilise´es dans l’en-
semble des mode`les est propose´e afin d’aider a` la lecture de ceux-ci. Une seconde section contient la
mode´lisation de l’architecture mate´rielle et logicielle de l’environnement Cloud conside´re´. Enfin, une
mode´lisation de parame`tres de qualite´ de service de´die´e au Cloud Computing est expose´e, inte´grant
explications, de´finitions et propositions de me´triques.
• Chapitre 4 : Optimisation multi-objectifs de qualite´ de service Cloud
Ce chapitre expose pourquoi et comment la mode´lisation de parame`tres de QoS Cloud a pu eˆtre uti-
lise´e afin de mettre en avant l’inte´reˆt d’une approche d’ordonnancement multi-objectifs en environne-
ment Cloud. Les enrichissements que repre´sente une telle approche sont tout d’abord expose´s. Puis,
les de´tails des me´triques de QoS se´lectionne´es, des diffe´rents algorithmes et de la me´ta-heuristique
(algorithme ge´ne´tique) mis en jeu sont de´crits. Enfin, une analyse des re´sultats de diffe´rentes confi-
gurations d’optimisation de l’algorithme ge´ne´tique est propose´e.
• Chapitre 5 : CloudSim : simulations e´nerge´tiques avec DVFS
Ce chapitre pre´sente le simulateur CloudSim utilise´ tout au long de cette the`se, ainsi que les
ame´liorations qui lui ont e´te´ apporte´es et la validation de leur bon fonctionnement. Ainsi l’imple´mentation
du DVFS et sa validation par diffe´rents cas d’utilisation sont pre´sente´s, comparant les re´sultats
d’expe´rimentations mene´es sur de re´elles plates-formes, a` celles du simulateur.
• Chapitre 6 : Simulations d’ordonnancement Cloud sous contraintes de QoS
Ce chapitre expose les diffe´rents re´sultats obtenus lors des phases d’e´valuation avec le simulateur
CloudSim, inte´grant les me´triques de QoS et les algorithmes d’allocation pre´sente´s au Chapitre 4.
L’aspect temporel apporte´ par les simulations permet ainsi d’analyser l’e´volution des diffe´rentes
me´triques de QoS suivant les algorithmes d’allocation utilise´s.
• Chapitre 7 : Conclusions et Perspectives
Ce dernier chapitre apporte une vision globale de l’ensemble des travaux re´alise´s lors de cette the`se,
ainsi que les perspectives d’e´volution et d’ame´lioration des re´sultats de recherche pouvant eˆtre envi-
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Ce chapitre d’E´tat de l’Art propose un aperc¸u de cinq domaines lie´s au Cloud Computing, tous aborde´s
au cours de cette the`se. Ces domaines sont a` la fois distincts les uns des autres, ayant chacun leur propre
utilite´, mais se doivent d’eˆtre utilise´s conjointement dans les recherches actuelles afin de proposer des
e´tudes comple`tes.
Les sections de ce chapitre proposent :
• Une pre´sentation du concept de virtualisation, incluant ses diffe´rentes e´volutions et configurations
de fonctionnement.
• Une analyse de multiples algorithmes et me´ta-heuristiques pouvant eˆtre utilise´s pour l’allocation et
l’ordonnancement de machines virtuelles.
• Le de´tails des outils de gestion de consommation de ces centres de calcul, et une analyses des e´tudes
de´die´es a` la qualite´ de service (proble`mes e´nerge´tiques inclus) dans le cadre du Cloud Computing.
• Une pre´sentation des diffe´rentes propositions de contrat SLA de fournisseurs de services Cloud actuels
tel que Microsoft Azure, Amazon et Oracle.
• Des re´sume´s de´taille´s des diffe´rents simulateurs de Cloud Computing utilise´s de nos jours, expliquant
leurs fonctionnalite´s, leurs avantages et inconve´nients en termes d’architecture interne, d’outils de
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gestion de consommation e´nerge´tique, mais aussi de possibilite´s d’e´volutions.
Voici comment s’articulent entre eux ces diffe´rentes domaines composant les diffe´rentes sections de
chapitre au sein des travaux pre´sente´s dans ce manuscrit :
Le Cloud Computing repose directement sur le concept de virtualisation. La virtualisation permet d’ap-
porter une couche d’abstraction entre le mate´riel physique utilise´ et les diffe´rents syste`mes d’exploitation
et applications que l’on souhaite utiliser. En effet, l’utilisation de machines virtuelles permet de faire
fonctionner de faire fonctionner en paralle`le plusieurs syste`mes sur une meˆme machine physique, principe
indispensable pour mettre en place le fonctionnement des services au sein d’un Cloud. Du point de vue
du fournisseur de service, toutes ces machines virtuelles sont a` re´partir sur l’ensemble des machines phy-
siques dont il a a` sa disposition. Afin de re´partir celles-ci de manie`re intelligente et efficace, l’utilisation
d’algorithmes de placement est indispensable. Ces algorithmes permettent d’optimiser, par exemple pour
des raisons de performance ou de re´duction des couˆts e´nerge´tiques, l’allocation de ces machines virtuelles.
Ainsi, la deuxie`me section de ce chapitre propose un aperc¸u de divers algorithmes ou me´ta-heuristiques
de´taillant leurs comportements ainsi que leurs avantages et inconve´nients. Les serveurs de Cloud Compu-
ting pouvant he´berger des milliers de machines virtuelles simultane´ment, les phases d’ordonnancements
de celles-ci sur l’ensemble des data centers et machines physiques disponibles ont une grande importance.
Cela, afin d’assurer et/ou ame´liorer la qualite´ de service de l’ensemble de la plate-forme. De nos jours, tout
cela constitue un re´el domaine de recherche alliant l’utilisation d’outils visant a` ame´liorer le rendement
global des syste`mes. Ces techniques concernent a` la fois la gestion des machines virtuelles mais aussi l’uti-
lisation d’outils ayant une influence directe sur la consommation e´nerge´tique des machines physiques. Ces
diffe´rentes me´thodes d’ordonnancement et de gestion e´nerge´tique jouent un roˆle pre´ponde´rant sur le ni-
veau de qualite´ de service propose´e aux utilisateurs des services. Ainsi, les fournisseurs de services peuvent
tirer profit de ces diffe´rentes approches afin de ge´rer la qualite´ de service de l’ensemble de leur infrastruc-
ture, mais e´galement afin de tenir les engagements pris dans les contrats de SLA. C’est pourquoi, une
pre´sentation des termes de ces contrats SLA, provenant de re´els fournisseurs de services Cloud actuels est
propose´e afin de comprendre et d’analyser quels parame`tres rentrent en jeu, et comment ceux-ci peuvent
eˆtre inclus dans les travaux de recherche de fac¸on plus pre´cise qu’actuellement. Enfin, la dernie`re section
de chapitre concerne le simulateurs de Cloud actuellement disponibles. En effet, afin de conduire des cam-
pagnes d’e´tudes et/ou d’e´valuations de performance de nouvelles mode´lisation de qualite´ de service de´die´es
au Cloud Computing il est malheureusement tre`s difficile de mener celles-ci sur de re´elles plates-formes.
L’utilisation de simulateurs est tre`s inte´ressant, dans la mesure ou` ceux-ci inte`grent les outils ne´cessaires
aux e´tudes de nouvelles approches. Cette section de comparaison de simulation permet donc d’e´valuer
les diffe´rents outils qu’ils proposent (virtualisation, gestion des machines physiques, mode`les e´nerge´tique
et de QoS, etc...) ainsi que leur niveau de flexibilite´ refle´tant la difficulte´ avec laquelle l’ensemble des
fonctionnalite´s ne´cessaires pour les travaux pre´sente´s dans ce manuscrit peuvent y eˆtre inte´gre´s.
La premie`re section de ce chapitre pre´sente le concept de virtualisation.
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2.1 La virtualisation
Cette section introduit le principe de virtualisation qui est la base du fonctionnement des services
de type Cloud Computing. Celui-ci permet le partage des ressources physiques disponibles dans les data
centers, le de´marrage, l’arreˆt, la gestion des servies mis a` disposition des utilisateurs ainsi que plusieurs
outils : gestion e´nerge´tique ou isolation des donne´es utilisateurs par exemple.
Son apparition, ses utilisations, son application sur les diffe´rents composant d’une machine physique
ainsi que les diffe´rentes architectures de virtualisation existantes composent les diffe´rentes parties de cette
section.
Il faut remonter au cours des anne´es 1960 pour voir apparaˆıtre les pre´mices des premie`res techniques
de virtualisation [117]. Les ordinateurs centraux de IBM e´taient de grands syste`mes multi-processeurs.
Ils e´taient conc¸us pour permettre de haut de´bit d’entre´e/sortie (E/S), une se´curite´ accrue et une fiabilite´
a` toutes e´preuves. Ils e´taient ge´ne´ralement installe´s dans les grandes entreprises ou des organisations
gouvernementales. Pendant cette pe´riode IBM a e´te´ confronte´ aux premiers besoins de partitionnement
de leurs ordinateurs en plusieurs syste`mes d’exploitation afin de re´pondre aux besoins de utilisateurs qui
utilisaient des applications de´veloppe´es pour diffe´rents syste`mes d’exploitations [9].
2.1.1 Techniques et Architectures de virtualisation
Notion de Virtual Machine Monitor
La premie`re solution propose´e par IBM fut un couche applicative, de´nomme´e Virtual Machine Monitor
(VMM) ou Hyperviseur, situe´e entre la couche physique et les syste`mes d’exploitation. Ainsi, chaque
syste`me d’exploitation s’exe´cute au-dessus de l’hyperviseur, ce dernier ayant pour roˆle de controˆler l’acce`s
aux ressources physiques de chaque syste`me d’exploitation (Figure 2.1).
Figure 2.1 – Architecture de virtualisation VMM.
La virtualisation selon VMWare
Comme pre´sente´es en introduction a` cette the`se, la re´volution Internet et l’apparition d’utilisation de
serveurs et d’ordinateurs personnels, de plus en plus puissants par les entreprises au cours des anne´es 1990
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ont engendre´ l’utilisation de milliers de machines physiques, gourmandes en e´nergie et n’e´tant pas toujours
utilise´es a` 100% de leur capacite´. C’est alors que de nouvelles me´thodes de virtualisation des ressources vont
voir le jour, afin d’optimiser la manie`re de les utiliser, de profiter au mieux des capacite´s de ces serveurs
et donc d’ame´liorer leur rendement. C’est alors au tour de VMWare [135] de s’attaquer au concept de
virtualisation des serveurs x86 (de´nomination de l’architecture des processeurs 32 bits utilise´s en cette
pe´riode), permettant d’exe´cuter plusieurs machines virtuelles sur une seule machine : principe de´sormais
connu sous le nom de “consolidation” de machines virtuelles. Chaque machine virtuelle peut eˆtre de´marre´e,
stoppe´e ou suspendue et est de´finie par ses besoins en ressources CPU/Me´moire et utilise une image du
disque (noyau, applications et librairie) de la machine physique. Ce type de virtualisation reprend la base
de l’architecture propose´e par IBM en utilisant un Hyperviseur entre la couche physique et la/les couches
virtuelles, mais ce dernier permet de´sormais de donner l’impression a` chaque machine virtuelle qu’elle
est exe´cute´e et qu’elle peut utiliser directement la couche physique. Ce fonctionnement, autorise´ par un
multiplexage de la couche physique demande e´galement une forte isolation entre chaque machine virtuelle
ainsi que des me´canismes de se´curite´ au sein de l’hyperviseur, afin d’e´viter tout conflit d’acce`s a` la couche
physique (acce`s me´moire notamment). Cette architecture de virtualisation est repre´sente´e en Figure 2.2.
Figure 2.2 – Architecture de virtualisation par VMWare.
Virtualisation vs E´mulation
La virtualisation ne doit pas eˆtre confondue avec l’e´mulation. Contrairement a` la virtualisation qui
implique le multiplexage de la couche physique entre plusieurs syste`mes d’exploitation “invite´s” cre´ant
alors l’illusion pour ces derniers de s’exe´cuter au-dessus de la couche physique re´elle, l’e´mulation fournit
aux syste`mes d’exploitation invite´s un environnement physique (CPU, me´moire, E/S) entie`rement e´mule´
par une couche logicielle. S’il on prend un exemple concret, dans un environnement virtualise´ le syste`me
d’exploitation des machines virtuelles doit eˆtre en mesure de fonctionner en utilisant l’architecture de pro-
cesseur (par exemple x86) de la machine physique sur laquelle elles sont he´berge´es car leurs instructions
CPU sont re´ellement exe´cute´es par le processeur de la machine physique hoˆte. En revanche, l’e´mulation
permet d’exe´cuter n’importe quel syste`me d’exploitation, de´veloppe´ ou non pour l’architecture du pro-
cesseur de la machine physique hoˆte. Ainsi, des syste`mes d’exploitation spe´cifiques a` des architectures
processeurs peuvent eˆtre utilise´s au-dessus d’un syste`me d’exploitation de´die´ a` une architecture x86 par
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exemple. L’e´mulation ne donne pas un acce`s direct a` la couche physique aux syste`mes d’exploitation “in-
vite´s”, mais l’acce`s au CPU ou la Me´moire est ge´re´ par l’e´mulateur. Ainsi, le de´marrage, l’arreˆt, le clonage
ou la migration de syste`mes d’exploitations e´mule´s est ge´re´ par le syste`me d’exploitation de la machine
physique hoˆte. La repre´sentation de l’utilisation de syste`mes d’exploitation est repre´sente´e en Figure 2.3.
Figure 2.3 – Architecture d’une utilisation de syste`mes d’exploitations spe´cifiques par e´mulation.
La para-virtualisation
La para-virtualisation (ou virtualisation de type 1), fonctionne avec un hyperviseur (ou VMM) juste
au-dessus de la couche mate´rielle. Cet hyperviseur ne´cessite l’installation d’un noyau spe´cifique, le plus
connu e´tant “Xen Paravirtualization” [15]. Ce type d’architecture de virtualisation ne´cessite d’introduire
une priorite´ dans les instructions, repre´sente´ par la figure 2.4.
Figure 2.4 – Repre´sentation des niveaux de priorite´ d’acce`s (des instructions) aux ressources physiques
Les niveaux de privile`ges sont un concept fondamental inte´gre´ dans les processeurs modernes pour
assurer une certaine se´curite´ dans les syste`mes d’exploitations. En particulier, les niveaux de privile`ges
permettent au syste`me d’exploitation d’empeˆcher les utilisateurs et/ou les processus, avec des niveaux
de privile`ges diffe´rents, d’acce´der sans controˆle aux ressources physiques partage´es que le processeur, la
me´moire et l’acce`s au disque (E/S). La gestion du controˆle d’acce`s aux ressources permet donc d’e´viter
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tout proble`me de conflit mais re´gule aussi l’utilisation des ressources partage´es en respectant le niveau
de privile`ge de chaque processus, e´vitant ainsi tout risque d’acce`s non se´curise´ aux ressources physique.
En effet, ce travail est donne´ au syste`me d’exploitation, qui a donc la responsabilite´ d’accorder ou refuser
l’acce`s au mate´riel physique et d’exe´cuter les requeˆtes des processus utilisateur (par exemple, envoi de
donne´es via le re´seau), en inter-action avec le mate´riel physique.
Comme on peut le constater sur la Figure 2.4, il existe quatre niveaux de privile`ges : le niveau 0
be´ne´ficie du privile`ge le plus haut, inversement, le niveau 3 be´ne´ficie du privile`ge le plus faible, pour
acce´der au mate´riel physique. De nos jours, les noyaux de la plupart des syste`mes d’exploitation modernes
tel que Linux ou Windows fonctionnent dans le niveau de privile`ge le plus e´leve´, alors que les processus
utilisateur sont ge´ne´ralement exe´cute´s dans le niveau de privile`ge le plus bas. Les niveaux de privile`ges
interme´diaires restent inutilise´s. En d’autres termes, si un processus utilisateur s’exe´cute sur le CPU, le
CPU est en niveau de privile`ge le plus bas. De ce fait, lorsqu’un processus utilisateur charge le syste`me
d’exploitation (par interruption logicielle) d’exe´cuter des instructions privile´gie´es (par exemple des acce`s
E/S), alors le processeur prend les droits du niveau de privile`ge le plus e´leve´ afin de pouvoir exe´cuter ces
instructions.
Figure 2.5 – Architecture d’une para-virtualisation.
Dans la para-virtualisation de type Xen, l’hyperviseur s’exe´cute au niveau de privile`ge le plus e´leve´.
L’hyperviseur Xen est un noyau le´ger et ne met pas la mise en œuvre d’une gestion complexe de de´cisions
(controˆle d’admission, ordonnancement des machines virtuelles par le CPU). C’est pourquoi, une interface
de commande de bas niveau, capable de prendre de telles de´cisions, est utilise´e. La para-virtualisaton Xen
inte`gre donc deux domaines diffe´rents : “DOM 0” et “DOM U”. Le “DOM 0” est le domaine qui est lance´
au de´marrage de la machine physique, dans lequel le noyau Xen s’exe´cute. Ce domaine rec¸oit donc le
niveau d’acce`s aux ressources physiques le plus privile´gie´ ce qui permet au noyau Xen de communiquer
directement avec le mate´riel physique via les pilotes du noyau. C’est aussi dans ce domaine que s’exe´cute le
syste`me d’exploitation dit “privile´gie´”, contenant les fichiers de configurations des syste`mes d’exploitation
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Figure 2.6 – Comparaison de performance re´seau entre l’e´mulation et la para-virtualisation.
appartenant au “DOM U ”, et qui a aussi pour roˆle de controˆler le cycle de vie des syste`mes d’exploitations
“invite´s” s’exe´cutant dans le “DOM U”.
Comme l’hyperviseur Xen occupe le niveau de privile`ge le plus e´leve´ (niveau 0), les syste`mes d’ex-
ploitation “invite´s” de sont pas en mesure de fonctionner (acce`s aux ressources) de fac¸on inde´pendante.
Alors, les syste`mes d’exploitation “invite´s” (“DOM U”) s’exe´cutent au niveau de privile`ge 1, tout comme
le “DOM 0”. Ainsi, toutes instructions ne´cessitant un niveau de privile`ge e´leve´ provenant des syste`mes
d’exploitation “invite´s” sont de´le´gue´s a` l’hyperviseur Xen, par l’interme´diaire d’hypercall (Figure 2.8). Ces
hypercall sont capture´s par l’hyperviseur qui peut ainsi exe´cuter les instructions provenant du niveau de
privile`ge 1.
De plus, la para-virtualisation peut donner de tre`s bons re´sultats en termes de performance, notamment
en comparaison avec l’e´mulation comme illustre´ en Figure 2.6. Des bibliothe`ques tel que Virtio [118]
peuvent aussi eˆtre utilise´e afin d’optimiser les performances des entre´es/sorties.
Figure 2.7 – Architecture d’une virtualisation totale tel que KVM dans le noyau Linux
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Figure 2.8 – Comparaison du fonctionnement des appels syste`mes entre un environnement de virtualisa-
tion totale et une para-virtualisation.
KVM : La virtualisation totale
Enfin, la dernie`re technique de virtualisation pre´sente´e dans cette section concerne la virtualisation
totale (Full Virtualization), repre´sente´e en Figure 2.7 par l’utilisation de KVM [75] (Kernel-based Vir-
tual Machine) 1. Cette solution de virtualisation totale fonctionne dans le noyau Linux et est de´die´e aux
processeurs x86 inte´grant les extensions “Intel VT” ou “AMD-V” [151]. Ces technologies d’acce´le´rations
mate´rielles sont mises a` profit pour permettre la virtualisation de mate´riels physiques. L’activation de ces
technologies inte´gre´es aux processeurs x86 d’aujourd’hui se fait par le chargement d’un module KVM de
base “kvm.ko” et d’un module spe´cifique au type de processeur utilise´, Intel ou AMD, ne´cessitant res-
pectivement le chargement des modules “kvm-intel.ko” ou “kvm-amd.ko”. Alors, toute machine virtuelle
de´marre´e est vue par le syste`me comme un processus quelconque, peut accueillir n’importe quel type
d’image de syste`me d’exploitation non modifie´e et be´ne´ficie d’un environnement physique virtualise´ prive´.
Ce composant KVM est inclus dans le noyau Linux depuis la version 2.6.20.
Une comparaison du fonctionnement des appels syste`me entre une virtualisation totale de type KVM
et une para-virtualisation est montre´e en Figure 2.8.
2.2 Complexite´, Algorithmes Gloutons, Me´ta-Heuristiques, Pro-
grammation line´aire
Cette section pre´sente de manie`re re´sume´e, le principe de complexite´ des algorithmes d’ordonnance-
ment, puis de´taille (avec des exemples d’algorithmes) les trois grandes cate´gories d’approches existantes :
les algorithmes gloutons, les me´ta-heuristiques et l’approche par programmation line´aire.
De multiples informations supple´mentaires et comple´mentaires a` celles pre´sente´es dans cette section
sont explique´es de fac¸on tre`s pousse´e dans la the`se de He´le`ne TOUSSAINT [137].
1. http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page
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2.2.1 Proble`me et Complexite´
La the´orie de la complexite´ [28] fournit des outils d’e´valuation, a` priori et a` posteriori des performances
des algorithmes et de la difficulte´ des proble`mes. Elle permet d’estimer, le temps et les besoins (par exemple
de me´moire) ne´cessaires a` la re´solution d’un proble`me. La the´orie de la complexite´ permet donc de classer
(en un certain nombre de classes) les proble`mes et d’e´tablir des relations d’inclusion parmi ces classes,
appele´es “classes de complexite´”. E´tant donne´ qu’un proble`me peut eˆtre re´solu par l’utilisation de diffe´rents
algorithmes, ayant donc des complexite´s diffe´rentes, il convient de prendre en compte l’algorithme ayant la
complexite´ la plus faible et capable de re´soudre le proble`me pour ainsi de´finir la complexite´ du proble`me
conside´re´.
Afin d’introduire les diffe´rentes classes de complexite´, la de´finition d’un proble`me de´cidable se doit
d’eˆtre introduite :
• Un proble`me P est dit de´cidable, s’il existe un algorithme qui re´sout P en un temps fini. Si aucun
algorithme ne peut re´soudre P en un temps fini, alors P est dit inde´cidable. Parmi les proble`mes
de´cidables, trois classes de complexite´ sont de´finies :
De´finition 2.1 : Classe P
Un proble`me P est dit polynomial (ou polynomial-temps), s’il existe un algorithme de complexite´
polynomiale capable de re´soudre P . Ainsi, l’ensemble des proble`mes polynomiaux forme la classe P .
De´finition 2.2 : Classe NP
Un proble`me P est dans NP si pour toute instance de ce proble`me, il est ve´rifiable en temps polyno-
mial que celle-ci est solution du proble`me. Cette classe de complexite´ contient la plupart des proble`mes
d’optimisation combinatoire, et il est toujours possible de ve´rifier en temps polynomial, pour n’importe
quelle instance d’un proble`me polynomial, si celle-ci est solution de ce proble`me.
Ces classes de complexite´ sont re´sume´es en Figure 2.9, montrant les relations d’inclusions entre celles-ci.
De´finition 2.3 : Proble`me NP-Complet
Une notion essentielle pour de´finir ce qu’est un proble`me NP-complet est celui de la dominance : Un
proble`me P domine un proble`me P ′ (ou encore P ′ est re´ductible polynomialement en P ) si :
• On peut transformer toute instance I de P en une instance I ′ de P ′ graˆce a` un algorithme polynomial.
• I est solution de P si et seulement si I ′ est solution de P ′.
Il de´coule alors de cette de´finition qu’un proble`me NP-complet est un proble`me de la classe NP qui
domine tous les autres. La notion de NP-comple´tude est donc associe´e a` la notion de dominance exprime´e
ci-dessus. Encore aujourd’hui, aucun algorithme n’est capable de re´soudre un tel proble`me en temps po-
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Figure 2.9 – Illustration des inclusions des classes de complexite´.
lynomial. Ainsi, diffe´rents types d’algorithmes sont employe´s afin de re´soudre de tels proble`mes :
• les algorithmes approche´s (appele´s heuristiques), qui permettent de trouver des solutions approche´es
dans des temps de calcul raisonnables, mais sans avoir d’indication sur la qualite´ de la solution
trouve´e.
• les algorithmes d’approximation avec garantie, qui permettent de trouver des solutions approche´es
et garantissent une qualite´ de la solution fournie (sous forme d’e´cart maximal a` la solution optimale)
pour toutes les instances du proble`me.
• les algorithmes exacts, comme l’exploration arborescente ou la programmation line´aire qui, couple´es
avec des me´canismes de filtrage, peuvent s’ave´rer tre`s performantes. Ces me´thodes fournissent des
solutions exactes mais le temps de calcul n’est pas borne´ polynomialement. C’est pourquoi, elles sont
souvent re´serve´es a` des instances de taille mode´re´e.
2.2.2 Algorithmes Gloutons
Les algorithmes gloutons (greedy algorithms en anglais) sont parmi les sche´mas heuristiques les plus
simples et les plus rapides. Ils construisent une solution de manie`re ite´rative sans jamais remettre en cause
les de´cisions prises a` l’ite´ration ante´rieure. Ces algorithmes construisent une solution e´le´ment par e´le´ment.
A une ite´ration donne´e, on de´termine l’e´le´ment a` inclure dans la solution partielle en e´valuant le couˆt
de la nouvelle solution partielle qui inclut cet e´le´ment. L’e´le´ment engendrant la plus petite augmentation
du couˆt est choisi. Cependant, dans le cas ge´ne´ral, ces algorithmes sont approche´s et les insertions qui
semblent les meilleures a` une ite´ration donne´e peuvent s’ave´rer, en fait, inapproprie´es pour la suite du
processus. Malheureusement, il n’est pas possible de connaˆıtre, a priori, l’impact des de´cisions prises a`
une ite´ration donne´e sur le long terme. En outre, il est possible qu’a` une ite´ration donne´e aucun e´le´ment
ne soit inse´rable (par exemple a` cause de contraintes qui se retrouvent viole´es), dans ce cas, l’algorithme
e´choue.
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2.2.3 Me´ta-Heuristiques
Une me´ta-heuristique, contrairement a` une heuristique simple qui elle de´signe un algorithme qui re´sout
un proble`me d’optimisation donne´ sans garantie d’optimalite´ mais dans des temps de calcul raisonnables,
de´signe un sche´ma algorithmique ge´ne´ral qui peut s’appliquer a` diffe´rents proble`mes d’optimisation com-
binatoire. Plus pre´cise´ment, elle utilise des strate´gies guidant la recherche dans l’espace des solutions. Ces
strate´gies sont donc inde´pendantes du proble`me auquel on les applique. Le but est d’explorer le plus effica-
cement possible l’espace des solutions afin de ne pas rester bloque´ dans les minima locaux et de se diriger
rapidement vers les re´gions les plus prometteuses. Il existe un grand nombre de me´ta-heuristiques allant
de sche´mas tre`s simples (qui mettent en œuvre des processus de recherche basiques, comme la descente,
a` des sche´mas beaucoup plus complexes (avec des processus de recherche e´labore´s comme les colonies de
fourmis).
Proble`mes intrinse`ques aux Me´ta-Heuristiques :
• Minima locaux : Afin de ne pas stagner dans un minimum local, une me´ta-heuristique doit accepter
une de´gradation temporaire de la solution en utilisant des ope´rations qui augmentent le couˆt de la
solution courante. Pour e´viter une trop grande divergence de ce proce´de´, il convient de mettre en
œuvre un me´canisme de controˆle. Cependant, il est difficile de pre´voir a` quel point la solution doit
eˆtre de´grade´e pour sortir du minimum local, ce qui rend le re´glage de ce me´canisme tre`s de´licat
• Ope´rateurs de transformations locales : Des transformations locales diffe´rentes peuvent changer
comple`tement le voisinage d’une solution et sont donc des outils d’une grande importance dans ce
type d’approche. Cependant, leur application n’est pas de´terministe. En effet, ces ope´rations ne
garantissent pas que les nouvelles solutions obtenues soient toujours meilleures que la solution dont
elles sont issues. Elles peuvent donc favoriser ou non la convergence de la me´thode vers de meilleures
re´gions de l’espace des solutions.
• Parame´trages : Les me´ta-heuristiques sont parame´tre´es (toutes ont au moins un crite`re de fin
qu’il faut de´terminer), le re´glage se fait ge´ne´ralement de manie`re expe´rimentale meˆme s’il existe des
re´sultats the´oriques pour certaines me´ta-heuristiques [47].
• Ge´ne´ration des solutions de de´part : Cette e´tape est indispensable a` toute me´ta-heuristique.
Bien suˆr, plus les solutions initiales au proble`me e´tudie´ seront bonnes, plus la me´ta-heuristique aura
de chance de visiter des re´gions de l’espace des solutions inte´ressantes et donc de converger plus
rapidement vers une solution acceptable.
Recuit simule´
Le recuit simule´ est une des me´ta-heuristiques les plus connues (de´veloppe´e simultane´ment par Kirkpa-
trick et al. [74] et Cerny [140]) incluant l’acceptation de transformations de´gradant le couˆt de la solution
courante. Elle tire son nom du domaine de la me´tallurgie [139]. Cette me´ta-heuristique est caracte´rise´e par
la pre´sence d’une variable de controˆle appele´e tempe´rature (par analogie aux processus thermodynamiques
dont elle s’inspire) qui fixe les conditions dans lesquelles une transformation de´gradante est accepte´e. Son
fonctionnement est le suivant : initialement la tempe´rature T est fixe´e a` valeur donne´e T0, puis une solu-
tion S est ge´ne´re´e a` l’aide d’une heuristique quelconque, ainsi S devient la solution courante. A` chaque
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ite´ration une solution S′ est choisie dans un voisinage de S, si S′ est meilleure que S alors S′ devient
la solution courante sinon S′ devient la solution courante avec une probabilite´ de´pendant de T et de la
diffe´rence de couˆt entre S et S′. Plus la tempe´rature est haute, plus la probabilite´ d’accepter une trans-
formation qui de´grade la solution courante est e´leve´e. Au fur et a` mesure des ite´rations, la tempe´rature
diminue de sorte qu’il devient de moins en moins probable d’accepter une solution de´gradante. L’efficacite´
de cet algorithme de´pend bien suˆr, entre autre, de la strate´gie adopte´e pour faire de´croˆıtre T . Diffe´rents
me´canismes de controˆle sont propose´s dans [12].
Algorithmes e´volutionnaires
Les algorithmes e´volutionnaires sont inspire´s du domaine de la biologie : ils ont e´te´ introduits dans les
anne´es 1950 [50]. Les techniques utilise´es reproduisent le sche´ma d’e´volution des espe`ces et en adoptent
le vocabulaire. Les solutions sont appele´es individus et l’algorithme traite simultane´ment plusieurs indi-
vidus. L’ensemble de ces individus est appele´ population et e´volue a` chaque ite´ration de l’algorithme. La
population relative a` une ite´ration donne´e s’appelle ge´ne´ration, on obtient donc une nouvelle ge´ne´ration
a` chaque ite´ration. Les individus qui servent a` produire la nouvelle ge´ne´ration sont appele´s parents et les
individus re´sultants sont appele´s enfants ou fils. Le principe des algorithmes e´volutionnaires est simple :
l’ide´e est de faire e´voluer une population initiale graˆce a` des me´canismes de reproduction et de se´lection
de manie`re a` obtenir des individus de plus en plus performants. Dans le cadre des proble`mes de mini-
misation un individu S est d’autant plus performant que son couˆt (f(S)) est faible. Le sche´ma ge´ne´ral
de cet algorithme fonctionne comme suit. Initialement, on ge´ne`re un nombre ale´atoire d’individus afin
de construire la population initiale. A chaque ite´ration on choisit des individus pour la reproduction et
on leur applique des ope´rateurs de croisement et de mutation. Les ope´rateurs de croisement (souvent
de´signe´s par leur e´quivalent anglais crossover) produisent un ou deux enfants a` partir de deux parents
tandis que les ope´rateurs de mutation produisent un enfant a` partir d’un unique individu. La performance
des nouveaux individus est e´value´e et un ope´rateur de se´lection choisit les individus qui appartiendront a`
la prochaine ge´ne´ration. Le me´canisme de se´lection permet de garder une population de taille constante
et favorise la survie des individus les plus performants. La fonction de Selection Reproduction se´lectionne
une portion d’individus de la population courante sur laquelle les ope´rateurs d’e´volution seront applique´s,
la fonction de Croisement applique des ope´rateurs de croisement sur les individus se´lectionne´s, la fonction
de Mutation(P) applique des ope´rateurs de mutation sur les individus, et la fonction de Selection choisit
un ensemble d’individus afin de les garder pour former la population de la ge´ne´ration suivante.
Plusieurs approches d’algorithmes e´volutionnaires [128, 48] ont e´te´ e´tudie´es :
• Les strate´gies d’e´volution (evolution strategies - ES), utilise´es pour re´soudre des proble`mes d’opti-
misation continue.
• La programmation e´volutionnaire (evolutionary programming - EP), conc¸ue pour faire e´voluer des
automates a` e´tats finis, l’ide´e e´tant de cre´er une intelligence artificielle.
• Les algorithmes ge´ne´tiques (genetic algorithms - GA), utilise´s pour re´soudre des proble`mes d’opti-
misation combinatoire, ces derniers e´tant certainement les plus populaires.
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A` l’origine, ces trois approches ont e´te´ de´veloppe´es en paralle`le s’ignorant mutuellement. Aujourd’hui
les algorithmes e´volutionnaires sont massivement utilise´s, ce qui conduit a` des techniques de plus en plus
sophistique´es ainsi qu’a` de nombreuses variantes. Pour plus d’information sur ces techniques on peut se
re´fe´rer a` [10] en particulier aux deux premiers chapitres pre´sentant de manie`re ge´ne´rale les algorithmes
e´volutionnaires, puis de´taillant leurs diffe´rentes caracte´ristiques ainsi que la manie`re de les imple´menter.
Les algorithmes e´volutionnaires manipulent une population de solutions qu’ils font e´voluer graˆce des
me´canismes base´s uniquement sur des ope´rateurs de croisement, mutation et se´lection. Au cours des
anne´es, il est devenu classique d’ajouter une recherche locale avant la phase de se´lection des nouveaux
individus, rendant l’algorithme bien plus efficace et cre´ant ainsi un type d’algorithme hybride “algo-
rithme e´volutionnaire / recherche locale”. Ces algorithmes hybrides sont connus sous le nom d’algorithmes
me´me´tiques.
Colonie de fourmis
Les algorithmes de colonies de fourmis (approche propose´e par Colorni et al. [33]) s’inspirent du com-
portement de certains insectes sociaux, en particulier des fourmis. Ces dernie`res parviennent collectivement
a` re´soudre des proble`mes trop complexes pour un unique individu. Afin de comprendre le me´canisme de ces
algorithmes, il faut tout d’abord s’inte´resser a` la manie`re dont les fourmis re´solvent le proble`me consistant
a` trouver le plus court chemin entre leur nid et une source de nourriture. Lorsqu’elles sont a` la recherche
de nourriture, les fourmis explorent l’espace autour de leur nid de manie`re ale´atoire. En se de´plac¸ant, elles
laissent des phe´romones sur le sol. Lorsqu’une fourmi trouve une source de nourriture, elle retourne a` son
nid. Les fourmis qui ont emprunte´ le plus court chemin arrive plus toˆt a` la source de nourriture, elles
reprennent donc le meˆme chemin pour le retour avec une forte probabilite´ renforc¸ant ainsi la pre´sence
de phe´romones sur ce trajet. Une fourmi qui cherche son chemin aura tendance a` suivre une piste de´ja`
marque´e par des phe´romones. La plus forte pre´sence de phe´romones sur le plus court chemin encourage
les autres fourmis a` suivre ce trajet pour se rendre a` la source de nourriture. A force d’allers-retours,
ce chemin est de plus en plus marque´ et sera donc suivi a` terme par l’ensemble de la colonie. Il existe
plusieurs sche´mas algorithmiques pour re´soudre un proble`me d’optimisation par colonies de fourmis. Ces
sche´mas sont assez complexes a` formaliser de manie`re simple et compre´hensible sous forme d’algorithme
de principe. Cependant, leur point commun est d’inclure un mode`le de phe´romones qui sert a` guider la
recherche de solutions vers les re´gions plus prometteuses de l’espace de recherche. Ils fonctionnent en deux
e´tapes :
• E´tape 1 : des solutions sont choisies dans l’espace de recherche en utilisant un mode`le donne´ de
phe´romones
• E´tape 2 : les solutions ge´ne´re´es sont e´value´es et leur couˆt sert a` modifier le mode`le de phe´romones
de manie`re a` concentrer la recherche de solutions dans les re´gions contenant des solutions de bonne
qualite´.
Des informations bien plus de´taille´es sur ces techniques sont e´tudie´es dans [19]. Comprenant entre autre
le mode`le biologique a` l’origine des algorithmes de colonies de fourmis, le sche´ma ge´ne´ral de re´solution par
colonies de fourmis et les variantes algorithmiques les plus re´pandues.
32 2. E´tat de l’Art
2.2.4 Programmation line´aire
La programmation line´aire est un outil classique de recherche ope´rationnelle qui peut s’adapter a` un
grand nombre de proble`mes diffe´rents. On appelle programme (ou mode`le) line´aire un mode`le mathe´matique
repre´sentant un proble`me d’optimisation, dans lequel le but est d’optimiser une fonction objectif line´aire
sous un certain nombre de contraintes. Ces contraintes sont mode´lise´es par des e´quations ou ine´quations
line´aires. Il existe des me´thodes qui assurent la re´solution exacte d’un tel programme. Une des me´thodes
les plus connues est la me´thode du simplex [38] (de son inventeur G.B. Dantzig) qui a en the´orie une
complexite´ non polynomiale. Cependant, il s’ave`re qu’elle est tre`s efficace en pratique. Comme toutes
les techniques de re´solution exacte, les temps de calcul peuvent vite devenir tre`s grands, il est courant
d’utiliser des techniques supple´mentaires comme la ge´ne´ration de colonnes ou le branch and cut pour les
proble`mes de grande taille. Des librairies d’optimisation comme IBM ILOG CPLEX 2 [35] imple´mentent ces
me´thodes. Le terme programmation line´aire suppose que les solutions a` trouver doivent eˆtre repre´sente´es
par des variables re´elles. Il existe aussi la programmation line´aire en nombres entiers dans laquelle les
variables sont entie`res et la programmation line´aire mixte dans laquelle les variables peuvent eˆtre entie`res
ou re´elles. La re´solution d’un programme line´aire en nombres entiers (ou mixtes) est nettement plus dif-
ficile que la re´solution d’un programme line´aire a` variables re´elles (a` cause des contraintes d’inte´grite´
supple´mentaires). D’autre part, il existe ge´ne´ralement plusieurs mode´lisations possibles par programma-
tion line´aire d’un proble`me et il est tre`s difficile de de´terminer a priori le meilleur mode`le.
2.3 Gestion de la consommation e´nerge´tique en environnements
virtualise´s
Cette section pre´sente les diffe´rentes solutions pouvant eˆtre utilise´es dans la gestion d’un data center
afin d’ame´liorer son rendement e´nerge´tique. Aussi, une pre´sentation de travaux de recherche inte´grant ces
techniques est propose´e.
2.3.1 Outils de gestion de consommation e´nerge´tique
Les outils pouvant permettre de re´duire la consommation e´nerge´tique d’une ou d’un ensemble de
machines physiques sont des solutions qui s’appliquent a` diffe´rents niveaux (machine physique, machine
virtuelle, re´seau, ...). Toutes ces solutions ont pour meˆme but de re´duire globalement la consommation
d’un data center. En effet, chaque ame´lioration (diminution de la consommation) de chacune des machines
physiques composant un data center ame`ne au final a` une re´duction de la consommation globale non
ne´gligeable e´tant donne´ le grand nombre de machines physiques qui compose un data center.
• La premie`re solution concerne l’extinction de machines physiques lorsque celles-ci sont trop peu
utilise´es ou pas du tout utilise´es, rendant leur rendement tre`s me´diocre. Bien que tre`s simple et
intuitive, cette me´thode requiert un processus de de´placement des machines virtuelles s’exe´cutant
sur la ou les machines physiques concerne´es afin de pouvoir les e´teindre sans de´truire les services
2. http ://www-01.ibm.com/software/in/integration/optimization/cplex/
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qu’elles he´bergeaient. Le proce´de´ inverse : re´-allumage d’une ou de plusieurs machines physiques est
e´videmment e´galement utilise´ si toutes les machines physiques de´ja` allume´es sont surcharge´es et que
de nouvelles machines virtuelles doivent eˆtre alloue´es.
• Comme e´voque´ ci-dessus, il est souvent ne´cessaire de pouvoir de´placer des machines virtuelles entre
diffe´rentes machines physiques. Ce processus est appele´ “migrations de machines virtuelles” [72] per-
met de de´placer une machine virtuelle, et tout son environnement (donne´es stocke´es en me´moire),
d’une machine physique a` une autre en fonction des terminaisons d’exe´cutions d’autres machines
virtuelles. Ces transferts ne sont pas sans frais pour la consommation e´nerge´tique car ils ne´cessitent
un certain temps durant lequel les machines virtuelles en migration consomment des ressources sur
les machines physiques source et destination. Il est donc tre`s important de le faire a` bon escient pour
e´viter des surcouˆts inutiles. Le fait de de´placer des machines virtuelles permet deux choses :
Figure 2.10 – Illustration de l’utilisation du processus de migration de machines virtuelles apre`s termi-
naison d’exe´cution de certaines d’entre elles (les machines 1 et 3 dans cet exemple), afin de les consolider
dans un minimum de machines physiques.
• Libe´rer de la place sur une ou des machines physiques et ainsi les e´teindre comple`tement lorsque
celles-ci sont vides
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• A` l’inverse, rassembler le plus possible de machines virtuelles sur une machine physique (technique
de consolidation) pour utiliser au maximum ses capacite´s et ainsi ame´liorer son rendement.
Dans l’exemple illustre´ par la Figure 2.10, 6 machines virtuelles et 3 machines physiques sont
conside´re´es. Dans cet exemple simpliste, en conside´rant que les machines physiques sont homoge`nes
en termes de capacite´ CPU et que le placement des machines virtuelles n’est pas contraint en termes
de capacite´ Me´moire, alors les six machines virtuelles occupent entre 25 et 60% des machines phy-
siques sur lesquelles elles sont affecte´es. A` t = T0, les six machines virtuelles sont en cours d’exe´cution,
ce qui donne un taux d’utilisation CPU des machines physiques de :
• 100% pour la machine physique 1
• 75% pour la machine physique 2
• 60% pour la machine physique 3
En conside´rant qu’une reconfiguration du syste`me visant a` diminuer le nombre de machines physiques
(et donc potentiellement la consommation e´nerge´tique) a lieu a` t = T0 + ∆t, certaines machines
virtuelles ont pu, durant l’intervalle de temps [T0;T0+∆t] terminer leur exe´cution. Si l’on conside`re,
qu’aucune nouvelle machine virtuelle n’est apparue et que les machines virtuelles 1 et 3 ont fini leur
exe´cution durant cet intervalle, alors le nombre de machines virtuelles encore en vie a diminue´. Ainsi,
une re´-allocation des machines virtuelles sur les machines physiques peut eˆtre applique´e. La machine
virtuelle 1 est attribue´e a` la machine physique 5, puis la machine virtuelle 6 est alloue´e sur la machine
physique 2. Avec ce nouveau placement, la machine physique 1 est toujours utilise´e a` 100% de ses
capacite´s, la machine physique 2 est utilise´e a` 85%, et la machine physique 3 devient totalement vide.
Ce nouveau placement permet donc de continuer les exe´cutions des machines virtuelles toujours en
vie, et d’e´teindre la machine physique 3 de´sormais inutilise´e.
De nombreuses e´tudes ont e´te´ mene´es dans le domaine des migrations de machines virtuelles, ana-
lysant et expliquant notamment leur fonctionnement mais e´tudiant e´galement dans quelles mesures
leur utilisation est be´ne´fique dans les approches et les algorithmes visant a` re´duire la consommation
e´nerge´tique des data center : [132] [119] [133] [89] [71]
• Enfin, le DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) [79, 62] permet de changer dynamiquement
la fre´quence des CPUs des machines physiques en fonction de leurs taux d’utilisation. Cet outil,
imple´mente´ dans le noyau Linux depuis plus de 10 ans est de´taille´ dans la Section 2.3.1 et a fait
l’objet d’une des contributions de cette the`se par son inte´gration dans le simulateur CloudSim.
L’ide´e cle´ de la mise en œuvre du DVFS est de re´duire la fre´quence (GHz) du CPU et de la tension
(V) pendant des pe´riodes de faible utilisation du processeur. Une re´duction de la fre´quence et de
la tension engendre ine´vitablement une diminution de la puissance de´livre´e par CPU en raison de
la nature des circuits CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) d’aujourd’hui [108]. En
particulier, la puissance dissipe´e par les circuits CMOS [4] est compose´e de deux parties : statique
et dynamique. La partie statique est entre autre du aux courants de fuite du composant, dont la
diminution est possible lors de la conception des circuits CMOS. D’autre part, la partie dominante,

















Figure 2.11 – Illustration du gain e´nerge´tique a` l’utilisation d’une fre´quence plus faible au de´triment de
la dure´e d’exe´cution de celle-ci.
dite dynamique, due a` la charge et la de´charge des composants du CMOS. Cette consommation
dynamique est commune´ment approxime´e par l’e´quation suivante [66] :
P = C × f × V 2 (2.3.1)
ou` C est la capacite´ de commutation (“switching factor” en anglais), f la fre´quence de commutation,
et V la tension d’alimentation. Selon cette e´quation, une re´duction line´aire de tension V implique
une re´duction quadratique de puissance fournie par le composant. Cependant, une diminution de la
tension V implique e´galement une re´duction de la vitesse de commutation des transistors composant
le CMOS, ce qui conduit ine´vitablement a` une baisse de la fre´quence maximale the´oriquement possible
du processeur. Par conse´quent, pour assurer le bon fonctionnement du CPU, sa fre´quence doit eˆtre
abaisse´e proportionnellement a` la baisse de tension applique´e. C’est ainsi que l’utilisation du DVFS
est associe´e a` des couples, appele´s P-states et C-states : les P-states sont associe´s a` des e´tats actifs
du CPU (exemple en Tableau 2.1), alors que les C-states sont associe´s a` des e´tats inactifs (“Idle”
en anglais) du CPU 3 4. Il est e´galement a` noter qu’un abaissement de la tension de fonctionnement
du CPU diminue e´galement les courants de fuite des transistors, participant aussi e´galement ainsi
au gain de puissance consomme´e. Le temps de transition, tre`s rapide, entre ces diffe´rents couples de
fonctionnement fre´quence/voltage est de l’ordre de la dizaine de microsecondes [21].
P-state Fre´quence Voltage Puissance
P0 1.6 GHz 1.484 V ∼25 Watts
P1 1.4 GHz 1.420 V ∼17 Watts
P2 1.2 GHz 1.276 V ∼13 Watts
P3 1.0 GHz 1.164 V ∼10 Watts
P4 800 MHz 1.036 V ∼8 Watts
P5 600 MHz 0.956 V ∼6 Watts
Table 2.1 – Pre´sentation des P-states et leur couple fre´quence/voltage ainsi que leur puissance associe´e,
pour le processeur Intel Pentium M 1.6GHz [34].
3. https ://software.intel.com/en-us/blogs/2008/03/12/c-states-and-p-states-are-very-different
4. https ://software.intel.com/en-us/articles/power-management-states-p-states-c-states-and-package-c-states
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Ainsi, l’utilisation de ces diffe´rents couples tension/fre´quence des CPUs, en fonction de la capacite´
de traitement ne´cessaire a` un instant t, diminue la rapidite´ de calcul du CPU comme illustre´ en
Figure 2.11 (diminution de sa fre´quence f de fonctionnement), mais permet ainsi de re´duire la
puissance (W) qu’il de´livre (abaissement de sa tension V de fonctionnement). L’inte´reˆt de l’utilisation
du DVFS re´side donc dans le fait d’utiliser ses changements de fre´quence CPU a` bon escient. Ainsi,
de multiples e´tudes ont de´ja` e´te´ mene´es dans ce domaine. Certaines s’inte´ressent a` trouver, pour
des applications de´coupe´es en diffe´rentes phases d’utilisation des ressources, une fre´quence optimale
a` adopter pour les phases d’utilisation du CPU. Cette approche est utilise´e en se basant sur des
traces existantes d’intervalles d’utilisation CPU ou de donne´es, et utilisant ainsi des algorithmes de
pre´diction d’utilisation. Ce sont donc ces premie`res e´tudes [143, 58] qui ont utilise´es le DVFS avec
une approche de pre´diction de charge CPU essayant ainsi d’utiliser la fre´quence optimale a` chaque
instant.
D’autres approches se basent sur l’exe´cution de taˆches dont les dates de fin d’exe´cution sont connues
a` l’avance. Ces approches plus simplistes, permettent donc de de´duire les fre´quences optimales
d’exe´cution de chaque taˆche afin de respecter au mieux leur date de fin d’exe´cution [150, 109].
Bien suˆr, ces approches permettent d’obtenir un excellent compromis entre la performance (temps
d’exe´cution) et la re´duction de consommation d’e´nergie obtenue [46].
Afin d’illustrer les e´conomies que rende possible l’utilisation du DVFS, voici un exemple :
Exemple 2.1 : E´conomie d’e´nergie the´orique
• Soit une machine physique h, et F1 et F2 deux de ses fre´quences, avec F2 =
F1
2
• Soit F1 la fre´quence de de´part de 2GHz et F2 e´gale a`
F1
2 soit 1GHz
• Soit la taˆche W : exe´cute´e a` la fre´quence F1 son temps d’exe´cution est e´gal a` T1 = 900 secondes,
exe´cute´e a` la fre´quence F2 sont temps d’exe´cution est donc de T2 = 1800 secondes
En prenant comme base la configuration pre´sente´e en Figure 2.11, il faut prendre en compte l’hy-
pothe`se forte pre´sente´e dans cet exemple admettant que les diffe´rentes fre´quences d’un CPU sont pro-
portionnelles aux voltages de fonctionnement. Alors dans ce cas la relation quadratique (E´quation 2.3.1)
entre la puissance et la fre´quence de fonctionnement est directe :
• Soit la fre´quence F1 = 2GHz, V1 = 2v, alors P1 de´livre´e par h a` 100% d’utilisation CPU e´gale 8
watts
• Soit la fre´quence F2 = 1GHz, V1 = 1v, alors P1 de´livre´e par h a` 100% d’utilisation CPU e´gale 1 watt
alors, dans ces conditions, l’exe´cution de W consommera :
• A` la fre´quence F1 :
8×900
3600 = 2Wh
• A` la fre´quence F2 :
1×1800
3600 = 0.5Wh
Cela dit, comme on peut le remarquer dans le Tableau 2.1 la fre´quence n’est pas force´ment, selon
les processeurs, line´aire par rapport au voltage de fonctionnement et la puissance n’est pas donc pas
toujours proportionnelle au carre´ de la fre´quence.
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Exemple 2.2 : E´conomie d’e´nergie pour le processeur Intel Pentium M
• Soit la fre´quence F1 = 1.6GHz, et P1 de´livre´e par h a` 100% d’utilisation CPU e´gale 25 watts
(correspondant a` PO dans le tableau)
• Soit la fre´quence F2 = 0.8GHz, et P2 de´livre´e par h a` 100% d’utilisation CPU e´gale 8 watts (cor-
respondant a` PO dans le tableau)
Dans ce cas, avec des donne´es re´elles l’e´conomie d’e´nergie pour la meˆme taˆche W est de :
• A` la fre´quence F1 :
25×900
3600 = 6.25Wh
• A` la fre´quence F2 :
8×1800
3600 = 4Wh
Soit une diminution de 36% ce qui est loin de correspondre au 400% de re´duction obtenus en
conside´rant que la fre´quence de fonctionnement de d’un CPU est proportionnelle au voltage ne´cessaire
pour le faire fonctionner.
DVFS dans le noyau Linux
Le DVFS est imple´mente´ dans le noyau Linux depuis 2001 et peut eˆtre utilise´ en installant le paquet
nomme´ cpufrequtils. Une documentation, accessible dans le dossier (linux-x.y.z/Documentation/cpu-freq)
des sources du noyau explique de fac¸on tre`s pre´cise le comportement de chacun de ses modes de fonc-
tionnement. Le code source de l’imple´mentation du DVFS dans le noyau est e´galement disponible dans le
dossier source : linux-x.y.z/drivers/cpufreq.
Ce module DVFS permet au syste`me de fonctionner dans 5 modes diffe´rents, selon les besoins de l’uti-
lisateur, en se´lectionnant le gouverneur correspondant au mode voulu. Les trois premiers sont des modes
dits “statiques” car ils n’impliquent aucun changement de fre´quence au cours du temps, contrairement
aux deux derniers qui sont dits “dynamiques” ce qui signifie que leur gouverneur est capable de prendre
une de´cision de changement de fre´quence au cours de leur utilisation.
Voici la description de´taille´e du comportement de chacun de ces cinq modes 5 :
• PowerSave : ce mode utilise uniquement la fre´quence la plus basse admise par le CPU de la machine.
Quelle que soit l’e´volution de la charge CPU, aucun changement de fre´quence ne sera effectue´ par la
gouverneur de ce mode.
• Perforamnce : ce mode utilise uniquement la fre´quence la plus haute admise par le CPU de la ma-
chine. Quelle que soit l’e´volution de la charge CPU, aucun changement de fre´quence ne sera effectue´
par la gouverneur de ce mode.
• UserSpace : ce mode utilise uniquement la fre´quence qui a e´te´ choisie par l’utilisateur, parmi les
fre´quences admises par le CPU de la machine. Une fois une fre´quence choisie, aucun changement de
fre´quence ne sera effectue´ par la gouverneur de ce mode quelle que soit l’e´volution de la charge CPU.
Seul un changement de fre´quence effectue´ par l’utilisateur lui meˆme sera pris en compte.
5. https ://www.kernel.org/doc/Documentation/cpu-freq/governors.txt
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• Conservative : ce mode dynamique fonctionne avec deux seuils (infe´rieur et supe´rieur). C’est a` dire
qu’il compare tre`s re´gulie`rement la valeur de la charge CPU a` ces seuils. Si la charge CPU est infe´rieur
au seuil infe´rieur pre´-de´fini, alors la fre´quence est abaisse´e a` la fre´quence infe´rieure la plus proche.
Inversement, si la charge CPU est supe´rieure au seuil supe´rieur, alors la fre´quence est augmente´e a`
la fre´quence supe´rieure la plus proche (si la fre´quence la plus haute est de´ja` en cours d’utilisation,
cela n’implique aucun changement). Ce mode a donc un comportement tre`s souple en appliquant
des changements de fre´quence pas a` pas.
• OnDemand : ce mode dynamique fonctionne avec un seul seuil, par rapport auquel il compare la
valeur de la charge CPU. Si la valeur de la charge CPU est supe´rieure a` ce seuil, alors la fre´quence
la plus haute est directement affecte´e. Une diminution de la fre´quence est applique´e lorsque que le
gouverneur de´tecte que la charge CPU est infe´rieure a` ce seuil depuis un certain nombre de compa-
raisons (parame`tre de de´cision re´glable). Alors la fre´quence est abaisse´e a` la fre´quence infe´rieure la
plus proche. Ce mode est beaucoup plus re´actif que le mode Conservative en affectant la fre´quence
la plus haute de`s que la charge CPU de´passe le seuil de comparaison. Cela lui permet d’eˆtre tre`s
re´actif a` des changements brusques de charge tout en abaissant la fre´quence lors des phases de faible
utilisation.
Figure 2.12 – Exemples simplistes des comportements de changements de fre´quence des modes OnDemand
et Conservative en fonction de la charge CPU.
Exemple 2.3 : Comportement des modes dynamiques : OnDemand et Conservative
Un exemple tre`s simple des comportements respectifs du mode OnDemand et du mode Conservative
est illustre´ en ficgure 2.12. Sur cet exemple la courbe de charge CPU est la meˆme sur les deux graphiques,
mais cela ne signifie pas que le nombre d’instructions traite´es par le CPU est le meˆme. En effet, de`s qu’un
changement de fre´quence est applique´e, la charge CPU varie proportionnellement a` ce changement de
fre´quence. Dans cet exemple, les changements de fre´quence n’e´tant pas identiques, duˆ aux deux compor-
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tements diffe´rents des deux modes, les courbes de charge CPU identiques permet uniquement d’illustrer a`
quels moment et comment les prises de de´cisions de ces gouverneurs sont faits.
Une fois le paquet activant le DVFS installe´ et configure´, un certain nombre d’informations concernant
le syste`me et les gouverneurs sont disponibles :
• CPU(s) affecte´s par le DVFS
• Les gouverneurs disponibles (un pour chaque mode)
• Les fre´quences disponibles sur le ou les CPU de la machine. Ces fre´quences sont directement lie´es a`
la ge´ne´ration et au mode`le de CPU inte´gre´ a` la machine
• Les fre´quences maximum et minimum sont e´galement enregistre´es dans des fichiers se´pare´s. Dans
certain cas, il peut eˆtre utile de pouvoir affecter des valeurs spe´cifiques a` ces fre´quences.
• Transition latency : de´finit l’intervalle minimum entre deux mesures de la charge CPU par le syste`me
• Le mode (governeur) actuellement utilise´
Chaque mode DVFS peut eˆtre configure´ de fac¸ons diffe´rentes en spe´cifiant certaines valeurs de pa-
rame`tres :
• Sampling rate : de´finit l’intervalle minimum entre deux changements de fre´quence par le syste`me
• Thresholds : Les modes OnDemand et Conservative adaptent la fre´quence CPU a` utiliser en effec-
tuant une comparaison de la charge CPU a` des seuils pre´-de´finis. En spe´cifiant des valeurs person-
nalise´es pour ces seuils de de´cisions, l’utilisateur peut donc adapter leur comportement.
• Sampling down factor : En mode OnDemand, ce parame`tre de´fini le nombre de fois que le syste`me
compare la valeur de charge CPU a` la valeur du seuil avant de prendre la de´cision de baisser la
fre´quence.
D’autres informations a` propos des statistiques d’utilisation de chacun des modes sont disponibles :
• Temps d’utilisation passe´ dans chacune des fre´quences du CPU
• Le nombre total des changements de fre´quences effectue´s.
• Un tableau re´capitulatif des changements de fre´quence affichant le nombre de transitions effectue´es
entre chacune d’entre elles.
Remarque 1 : Effet sur les E/S :
Un abaissement de fre´quence, qui induit l’utilisation d’un voltage plus faible permettant de re´duire la
consommation d’e´nergie, provoque irre´me´diablement un ralentissement de la vitesse de calcul du CPU.
Ce changement de fre´quence CPU est re´alise´ en changeant la valeur du multiplicateur entre la fre´quence
du FSB (Front Side Bus) et du CPU. Outre ce fonctionnement normal, sur certaine architecture de carte
me`re, ce changement de voltage peut e´galement affecter d’autres composants, par exemple : la vitesse
des E/S (E´criture/Lecture sur le disque dur). Cela arrive quand le changement de fre´quence ne change
pas uniquement la valeur du multiplicateur, mais directement la fre´quence FSB. Ce qui entraˆıne donc un
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ralentissement de tous les composant qui se basent sur cette fre´quence.
Remarque 2 : Changement de fre´quence commun entre cœurs de CPU :
Les changements de fre´quences des cœurs des CPUs de´pendent directement de l’architecture du CPU.
Par exemple, il se peut qu’un changement de fre´quence sur un cœur affecte e´galement un autre cœur, voir
tous les cœurs du CPU. Afin de mettre en e´vidence ces diffe´rents comportement lors des changements des
fre´quences des cœurs des CPU, des expe´riences ont e´te´ mene´es sur la plate-forme RECS de l’IRIT. Le
de´tail et les re´sultats de ces expe´rimentations sont expose´s en Annexe A.
2.3.2 E´tudes e´nerge´tique et de QoS pour le Cloud Computing
Abdelsalam et al. [1] proposent une analyse mathe´matique entre les SLA et le nombre de serveurs
utilise´s. Dans leur mode`le, l’aspect e´nerge´tique est pre´sent avec la prise en compte du DVFS applique´
a` l’ensemble des machines physiques, conside´re´es comme he´te´roge`nes, permettant ainsi chacune d’entre
elles d’utiliser des fre´quences de fonctionnement CPU diffe´rentes. Leur e´tude tient e´galement compte du
nombre d’utilisateurs et de leurs besoins, ainsi que du temps de re´ponse moyen re´sultant du nombre de
requeˆtes envoye´es aux serveurs.
Islam et al. [67] pre´sentent une mode`le d’e´lasticite´ pour les Clouds. Chaque type de ressources (CPU,
Me´moire, Bande passante re´seau, etc...) peut eˆtre alloue´ de fac¸on tre`s fine, et les utilisateurs ont conscience
des ressources alloue´es, ainsi que des me´triques de Qualite´ de Service inte´ressantes pour l’exe´cution de leur
requeˆtes (comme dans le cas de Amazon CloudWatch 6). Leur mode`le inte`gre le couˆt d’approvisionnment
des ressources sous-utilise´es, et le couˆt de la de´gradation de performance duˆ a` ces sous-approvisionnements
de ressources. Le sur-approvisionnement est la diffe´rence entre la capacite´ de traitement disponible et la
capacite´ re´elle que ne´cessite les requeˆtes a` traiter, alors que le sous-approvisionnement est estime´ par le
pourcentage de requeˆtes qui ont duˆ eˆtre rejete´es.
Gelenbe et al. [54] ont formule´ par un proble`me d’optimisation la re´partition de charge entre un service
de Cloud Computing local et distant. Leur e´tude de´finit une fonction multi-objectifs afin d’optimiser le
temps de re´ponse et la consommation e´nerge´tique par taˆche. Pour cela ils utilisent un taux d’arrive´e de
taˆche suivant une loi de Poisson.
Baliga et al. [14] proposent une e´tude de la consommation d’e´nergie pour le traitement et la gestion
de tre`s grandes quantite´s de donne´es. Leur mode`le associe trois types de services Cloud : Storage as a
Service, Software as a Service, et Processing as a Service. La prise en compte du couˆt e´nerge´tique a e´te´
inte´gre´e a` la chaˆıne logistique de proble`mes incluant l’exe´cution, le stockage et le transport des donne´es
sur le re´seau, ceci pour les Clouds prive´s et publiques.
Garg et al. [52] ont utilise´ un mode`le e´nerge´tique tenant compte de plusieurs caracte´ristiques : consom-
mation e´nerge´tique, taux d’e´mission de gaz carbonique, charge des serveurs, et le rendement des CPU.
Leur mode`le se compose de CPU homoge`nes, un syste`me de refroidissement qui de´pend d’un coefficient
de performance (COP), et inclut e´galement l’utilisation du DVFS. Leur me´trique d’e´valuation de perfor-
mance prend en compte : les moyennes de consommation d’e´nergie et d’e´mission de carbone, des classes
d’applications plus ou moins urgentes, un couˆt de transfert de donne´es et les profits engendre´s.
6. http://aws.amazon.com/fr/cloudwatch/
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Beloglazov et al. [17] ont e´tudie´ la de´gradation des performances des machines virtuelles en utilisant
un mode`le tenant compte : du CPU, de la me´moire et de la bande passante re´seau utilise´e. Leur mode`le
inte`gre un parame`tre de Qualite´ de Service qui est l’approvisionnement (en poucentage CPU) des machines
virtuelles. Ainsi, une violation de SLA surgit si une machine virtuelle ne rec¸oit pas le pourcentage de CPU
requis dans le SLA. Dans [16] ils proposent une technique de gestion de ressources pour minimiser la
consommation d’e´nergie, re´duire les couuˆts d’exploitation des ressources et garantir un certain niveau de
QoS. La technique de consolidation de machines virtuelles est utilise´e pour diminuer les consommations
d’e´nergie, et la Qualite´ de Service est interpre´te´e par : un pourcentage de CPU et de Me´moire, ainsi
qu’un certain de´bit re´seau. Une violation de SLA est de´tecte´e si une machine virtuelle ne rec¸oit pas les
caracte´ristiques de CPU, me´moire et de´bit re´seau promis.
Mi et al. [96] ont formule´ un proble`me d’optimisation multi-contraintes afin de trouver un placement
qui optimise la consolidation des machines virtuelles afin de minimiser la consommation d’e´nergie. Leur
approche utilise une pre´diction de charge, et propose une heuristique base´e sur les algorithmes ge´ne´tiques
afin de trouver une politique de reconfiguration efficace. La fonction objectif utilise´e prend en compte la
consommation e´nerge´tique et une me´trique de pe´nalite´ si les pourcentages d’utilisation CPU n’est pas
maintenu entre deux seuils pre´-de´finis.
Duy et al. [41] propose une mode´lisation, une imple´mentation et une e´valuation d’un algorithme de
placement, inte´grant un re´seau de neurones, de´die´ a` minimiser la consommation e´nerge´tique des serveurs
d’un Cloud. Une pre´diction de charge, base´e sur un historique, est inte´gre´e a` leur algorithme afin que
celui-ci puisse estimer s’il est inte´ressant d’e´teindre ou d’allumer un certain nombre de serveurs.
Srikantaiah et al. [129] ont e´tudie´ comment obtenir une consolidation de machines virtuelles efficace
base´e sur les relations complexes qu’il peut y avoir entre : la consommation d’e´nergie, le taux d’utilisation
des ressources et la performance. Leur e´tude montre qu’il existe un point de fonctionnement optimal entre
tous ces parame`tres, base´ sur le proble`me de Bin Packing, et est applique´ au proble`me de consolidation
de machines virtuelles.
Dans [39], Dasgupta et al. e´tudient la normalisation de workload de´die´s au syste`mes he´te´roge`nes
comme les Clouds. Les principales diffe´rences par rapport aux e´tudes pre´ce´dentes dans ce domaine sont que
leurs recherches se basent sur des data center he´te´roge`nes et sur les avantages que donnent un syste`me de
controˆle du refroidissement pour des temps de traitements de taˆches inconnus. Cette e´tude prend e´galement
en compte le ROI (Return On investment, et l’utilisation de la gestion dynamique des fre´quences CPU
(DVFS).
Les caracte´ristiques majeurs des travaux pre´sente´s dans ce manuscrit sont e´nume´re´es ci-dessous afin
de positionner l’approche ge´ne´rale de cette the`se par rapport aux e´tudes cite´s ci-dessus :
• De´finition des mode`les d’architecture mate´rielle et logicielle
• De´finition d’une mode´lisation de parame`tres de QoS de´die´s au Cloud Computing ainsi qu’un ensemble
de me´triques associe´es a` ceux-ci
• He´te´roge´ne´ite´ en termes de puissance de´livre´e des machines physiques
• Utilisation du DVFS sur les machines physique
• Une gestion des ressources alloue´es aux machines virtuelles affectant les performances de celles-ci
• Une se´lection de quatre me´triques de QoS en relation directe avec des parame`tres lie´s aux SLA
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• L’utilisation d’algorithmes de placement, dont une me´ta-heuristique autorisant une analyse de l’in-
fluence d’une optimisation multi-objectifs applique´e a` de me´triques de QoS Cloud
• L’utilisation d’un simulateur de Cloud, dont les fonctionnalite´s ont e´te´ e´tendues en termes d’outils
e´nerge´tique et d’e´valuation de parame`tres de QoS
• Analyses de l’impact de la mode´lisation de QoS, inte´gre´e au sein d’une approche multi-crite`res, sur
l’ordonnancement et la gestion du niveau global de QoS
L’ensemble des travaux de recherches de cette the`se ont a` la fois des points communs avec plusieurs
travaux cite´s ci-dessus, et ignorent e´galement certains aspects. Une des diffe´rences importantes a` souligner
est que la notion de violation stricte de SLA n’est pas incluse pour plusieurs raisons : les cas de violations
de SLA conside´re´s dans les travaux cite´s ci-dessus (exemple : mauvais approvisionnement de capacite´ des
machines virtuelles) ne correspondent pas a` des re´elles violations de clauses incluses dans les SLA de
fournisseurs de services, mais le plus souvent a` une de´gradation de certain parame`tres de performance du
syste`me. De plus, estimer a` quel moment une violation apparaˆıt, en tenant compte de parame`tres inclus
dans les SLA, implique un choix arbitraire de seuil de violation et donc une me´thode d’e´valuation peu
convaincante. C’est pourquoi, une e´tude de l’e´volution simultane´e de plusieurs parame`tres de QoS a e´te´
pre´fe´re´e.
2.4 Propositions de SLA de fournisseurs de services Clouds
De nos jours, le nombre de fournisseurs de services Cloud Computing ne cesse d’augmenter. Aussi, il
est donc inte´ressant de comparer les contrats de SLA qu’ils proposent a` leurs utilisateurs. D’une part pour
analyser les parame`tres pris en compte en fonction des types de services propose´s, mais aussi afin d’avoir
une vue d’ensemble de ces parame`tres de QoS pour la suite des travaux mene´s lors de cette the`se. Le but
de cette section n’est pas de donner et de comparer les de´finitions des parame`tres de QoS des fournisseurs
mais d’avoir une vue d’ensemble de la composition de ces SLA et ainsi pouvoir par la suite regrouper ces
parame`tres en cate´gories, puis les de´finir de manie`re plus pre´cise.
Les sections suivantes pre´sentent diffe´rentes cate´gories de de´finitions pre´sentes dans les contrats de
SLA des fournisseurs de services Clouds incontournables :
2.4.1 Amazon
Amazon de´finit SLA 7 pour leurs deux offres de Cloud Computing : Amazon EC2 (Elastic Compute
Cloud) qui propose des services de calculs, et Amazon EBS (Amazon Elastic Block Store) qui fournit
des services de stockage. Ils utilisent tous les deux les politiques SLA de Amazon Web Services Customer
Agreement (the “AWS Agreement”). La dernie`re version a e´te´ mise a` jour le 1er Juin 2013 et elles sont
applique´es se´pare´ment sur les comptes de Amazon EC2 et Amazon EBS.
Dans ce document Amazon de´finit les termes suivant : Region Unavailable et Region Unavailability.
Cela signifie que certaines re´gions ne sont pas accessibles de l’endroit ou` les instances de l’utilisateur sont
utilise´es (Availability Zone). Les de´finitions de Unavailable et Unavailability donne´es par Amazon sont les
7. http://aws.amazon.com/ec2/sla/
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suivantes :
• Pour Amazon EC2, quand toutes les instances des utilisateurs n’ont plus de connexion avec l’exte´rieur.
• Pour Amazon EBS, quand tous les volumes de stockage des utilisateurs ne font aucune lecture ou
e´criture (E/S), alors qu’il y a des donne´es en attente d’e´criture ou de lecture (file d’attente non vide).
Une autre de´finition concerne ce que Amazon appelle le Monthly Uptime Percentage : il est calcule´
en soustrayant de 100% le pourcentage de minutes durant un mois pendant lesquelles Amazon EC2 ou
Amazon EBS selon les cas, e´taient en e´tat de Region Unavailable.
Dans le document AWE Customers agreement, quelques aspects de la Qualite´ de Service sont de´finis :
• Changement de l’offre de service (Service offering change)
• Mise a` jour des APIs (APIs update)
• Respect et se´curite´ des donne´es (Data security & privacy)
• Disponibilite´ et impact des interruptions de services (Availability and impact of temporary service
suspension)
2.4.2 Oracle
Oracle diffuse ses propositions de SLA dans un document appele´ Oracle Cloud Services Agreements 8
disponible et te´le´chargeable pour beaucoup de pays diffe´rents. Tout d’abord, ce document contient une
liste explicative des termes utilise´s pour de´finir les re`gles de SLA qui sont propose´es. Ce document est
ensuite de´compose´ en plusieurs grandes cate´gories comme :
• Droits accorde´s (Rights Granted)
• Spe´cifications des services (Service Specifications)
• Utilisation des services (Use of the Services)
• Cycle de vie des services (Services Period, End of Services), etc ...
Outre ces cate´gories ge´ne´rales, des informations plus pre´cises de parame`tres de Qualite´ de Service
peuvent eˆtre trouve´es sur le site internet du : Oracle Fusion Middleware Deployment Planning Guide for
Oracle Directory Server Enterprise Edition 9, qui propose e´galement des services de type Cloud Compu-
ting. Par exemple, des parame`tres de´finissant les qualite´s d’un syste`me (System Qualities) sont identifie´s
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• Dynamisme ou capacite´ latente (Latent capacity)
• Facilite´ d’utilisation Serviceability
2.4.3 Microsoft Azure
Microsoft Azure 10 diffuse leur SLA dans un document appele´ Windows Azure Cloud Services, Virtual
Machines, and Virtual Network Service Level Agreement (SLA). Ce document contient des de´finitions de
de termes contenus dans le SLA, et est compose´ de diffe´rentes cate´gories :
• De´finitions de termes du SLA (Definitions of terms)
• Demandes de cre´dit de service (Service Credit Claims)
• Exclusions (SLA exclusions)
• Cre´dits de service (Service Credits)
• Niveaux de service (Service Level) : divise´s en trois parties, cette cate´gorie contient des informations
sur le parame`tre de disponibilite´ par mois des services (Monthly Connectivity Uptime Service Level),
et est de´fini a` diffe´rents niveaux :
• Services Cloud (Cloud Services)
• Machines virtuelles (Virtual Machines)
• Re´seau virtuel (Virtual Network)
2.4.4 Google Apps
Les termes du contrat SLA propose´ par Google Apps sont clairement expose´s sur leur site internet 11.
Une version de´die´e aux entreprises est e´galement disponible 12.
Voici un re´sume´ des SLA de´finis par Google :
• Interruption : Ce terme fait re´fe´rence, pour un domaine, a` un taux d’erreur utilisateur supe´rieur a`
cinq pour cent. L’interruption est mesure´e sur la base du taux d’erreur constate´ coˆte´ serveur.
• Services Google Apps couverts : Ce terme fait re´fe´rence aux services concerne´s : Gmail, Google
Agenda, Google Talk, Google Documents & Drive, Google Groups, Google Sites & Google Apps Vault.
Les fonctionnalite´s Labos de Gmail,Google Apps Postini Services et les composantes de chat audio
et vide´o de Gmail sont exclues du service.
• Pourcentage de disponibilite´ mensuelle : Ce pourcentage correspond, pour un mois calendaire donne´,
au nombre total de minutes de ce mois diminue´ de la dure´e (exprime´e en minutes) des Interruptions,
divise´ par le nombre total de minutes du mois.
• Service : Ce terme de´signe les services suivants fournis par Google au client dans le cadre du contrat :
Google Apps for Business (e´galement appele´ Google Apps E´dition Premier), Google Apps for Go-
vernment, Google Apps for ISPs (e´galement appele´ Google Apps E´dition Partenaire), Google Apps
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• Cre´dits de service : Un tableau explicatif sur les cre´dits de services est donne´ sur leur page internet
de de´finitions de ces SLA. Google donne aussi des informations sur la manie`re dont le client doit agir
pour obtenir ces Cre´dits de service, ainsi que leur condition d’application et leur limite maximale.
Contrairement aux parame`tres de SLA de´crits dans les propositions de SLA de´crites ci-dessus, qui
englobent des domaines nombreux et varie´s de la Qualite´ de Service, les e´tudes actuelles de mode´lisation
ne proposent pas de de´finitions ou de me´triques s’appliquant a` ce genre de parame`tres. Ce constat a amene´
a` consacrer une large partie de cette the`se a` une analyse des diffe´rents domaines de Qualite´ de Service
intervenant dans le domaine du Cloud Computing, afin de pouvoir classer les parame`tres et proposer des
me´triques mesurables et utilisables pour le maximum de parame`tres.
2.5 Simulateurs de Cloud Computing
Plusieurs simulateurs de Cloud Computing sont actuellement en de´veloppement. En voici une liste non
exhaustive, de´crivant les caracte´ristiques de chacun d’entre eux.
• GroudSim [102] propose des outils de simulation e´ve´nementiels pour les grilles de calcul et le Cloud
Computing. Les principaux domaines de simulation sont les transferts de fichiers, la charge des res-
sources disponibles et le calcul des couˆts de fonctionnement. Il peut eˆtre utilise´ avec un package
contenant des informations sur la probabilite´ de de´faillance mate´rielle, le module d’e´ve´nements peut
alors de´tecter des erreurs se produisant sur la machine ou dans le re´seau et lancer une proce´dure de
reconfiguration sur les entite´s concerne´es.
• GreenCloud [76] fournit un environnement de simulation, imple´mente´ en C++, de´die´ a` l’analyse
de la consommation d’e´nergie dans les centres de calcul. Il est principalement destine´ aux e´tudes
expe´rimentales sur les modes de communication et l’e´valuation de´taille´e de la consommation d’e´nergie,
des architectures actuelles mais aussi des futures architectures des data centers. GreenCloud est un
simulateur au niveau paquet re´seau, ce qui signifie qu’a` chaque fois qu’un message doit eˆtre transmis,
c’est une structure de paquets qui doit eˆtre alloue´e en me´moire puis exe´cute´e. Bien que cette approche
ame´liore significativement la pre´cision de la simulation, cela augmente le temps global de simulation
et conduit a` des difficulte´s sur de tre`s grandes instances (passage a` l’e´chelle difficile). GreenCloud se
focalise sur la mode´lisation de´taille´e des aspects de communication des donne´es dans les re´seaux des
data center. E´tant base´ sur la plate-forme NS2 imple´mentant de bout en bout le protocole TCP/IP
, cela permet de capturer la dynamicite´ des protocoles de communication tels que IP, TCP, UDP,
etc. Ainsi, chaque message envoye´ entre deux e´le´ments, est fragmente´ en un nombre de paquets dont
la taille est limite´e par le re´seau MTU. Puis, lors de leur routage a` l’inte´rieur du re´seau du Data
center ils peuvent eˆtre soumis a` un certain nombres de proble`mes typiques tels que des erreurs sur
les liens ou de la congestion dans les routeurs re´seau donnant lieu a` des pertes de paquets. Pour eˆtre
conside´re´ comme correctement termine´, chaque objet du workload doit eˆtre correctement exe´cute´ par
les principaux composants de calcul et de communication) du simulateur. Le composant de calcul
de´finit le nombre d’ope´rations qui doivent eˆtre exe´cute´es avant une date limite de terminaison (dit
deadline). L’inclusion de deadlines vise a` introduire des contraintes de QoS spe´cifie´es dans un SLA.
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Le composant de communication de´termine la quantite´ et la taille des des transferts de donne´es qui
doivent eˆtre effectue´s avant, pendant et apre`s l’exe´cution du workload. Afin de couvrir la majorite´
des applications de Cloud Computing, GreenCloud de´finit trois types de workload : calcul intensif qui
charge conside´rablement les serveurs de calcul, donne´es intensives qui ne´cessitent des transferts de
donne´es tre`s lourds, et un workload e´quilibre´ qui vise a` mode´liser les applications ayant des exigences
a` la fois de calcul et de transfert de donne´es.
Figure 2.13 – Architecture de GreenCloud.
Les informations sur consommation d’e´nergie sont divise´es en trois cate´gories : calcul, communi-
cation et infrastructure physique. Cette approche permet de mode´liser la consommation d’e´nergie
associe´e aux composants de calcul, aux switchs re´seau ainsi qu’aux syste`mes de refroidissement du
data center. Les mode`les e´nerge´tiques profitent ainsi de la granularite´ du simulateur (niveau pa-
quet), ce qui permet de mettre a` jour les niveaux de consommation d’e´nergie a` chaque fois qu’un
nouveau paquet arrive ou quitte un lien, ou a` chaque fois qu’une taˆche commence ou termine son
exe´cution. GreenCloud imple´mente le DNS (Dynamic Network Shutdown) comme outil de re´duction
de consommation re´seau, mais le DVFS n’est pas imple´mente´ tel qu’il peut eˆtre utilise´ dans le noyau
Linux.
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• Simgrid [26] est un projet conjoint entre l’Universite´ d’Hawaii a` Manoa, LIG Laboratoire de Grenoble
et l’Universite´ de Nancy. Il vise a` fournir ensemble de fonctionnalite´s pour la simulation d’applica-
tions distribue´es dans des environnements distribue´s he´te´roge`nes. L’objectif principal du projet est
de faciliter la recherche dans le domaine des syste`mes a` grande e´chelle, paralle`les et distribue´s. En
particulier, Simgrid fournit des environnements de programmation pour aider les chercheurs souhai-
tant analyser des algorithmes ou de re´elles applications paralle`les et qui ont donc besoin de pouvoir
exe´cuter rapidement des simulations.
• DCWorms (Data Center Workload and Resource Management Simulator) [84], est un simulateur
de´veloppe´ au laboratoire Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC) de Poznan en Po-
logne, base´ sur l’ancien simulateur GSSIM [13] [83]. GSSIM avait e´te´ de´veloppe´ afin de proposer
un outil automatise´ pour les e´tudes expe´rimentales politiques d’allocation et d’ordonnancement de
ressources de´die´es aux syste`mes distribue´s. DCworms est de´veloppe´ sur ces fonctionnalite´s de base de
GSSIM, mais propose surtout des fonctionnalite´s supple´mentaires lie´es aux e´tudes de consommation
d’e´nergie et de rendement e´nerge´tique, devenus de re´els enjeux dans les data centers d’aujourd’hui.
DCWorms, dont l’architecture ge´ne´rale est de´crite par la Figure 2.14, a donc pour principal objectif
de permettre la mode´lisation et la simulation d’infrastructures de calcul afin d’estimer leurs per-
formance, leurs consommation d’e´nergie, ainsi que diffe´rentes me´triques de consommation d’e´nergie
pour diffe´rents types de workload et diffe´rentes politiques d’ordonnancement.
Figure 2.14 – Architecture de DCWorms.
Les donne´es d’entre´e du simulateur DCWorms sont constitue´es d’une description de l’architecture
et des ressources de calcul, et d’une description du workload d’entre´e. Ces donne´es peuvent eˆtre
directement fournies par l’utilisateur, DCWorms prend en charge les formats standard tel que SWF
ou GWF, ou eˆtre ge´ne´re´es en utilisant une fonctionnalite´ de GSSIM, appele´ workload generator.
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Cependant, les e´le´ments cle´s de l’architecture de DCWorms sont des plugins. Ils permettent aux
utilisateurs/chercheurs de configurer et d’adapter leur environnement de simulation en fonction
des caracte´ristiques de leurs e´tudes : analyse de la performance, estimation de la consommation
d’e´nergie, imple´mentation de politique de placement ou d’ordonnancement, etc... Chaque plugin
peut eˆtre imple´mente´ inde´pendamment et donc utilise´ a` la convenance de l’utilisateur en fonction
de la spe´cificite´ de ses expe´rimentations. Les politiques introduites par l’utilisation de ces plugins
sont alors applique´es sur l’ensemble des taˆches en cours d’exe´cution et sur les ressources de calcul
utilise´es. Les re´sultats des expe´riences sont re´cupe´re´s, sauvegarde´s, un rendu graphique est aussi pro-
pose´ par un module de statistique permettant de visualiser les diffe´rentes mesures effectue´es pendant
la simulation. Les donne´es de sorties des simulations sont donc compose´es de plusieurs statistiques
permettant la comparaison des re´sultats des diffe´rentes politiques de placement et types de work-
load simule´s. Son architecture modulable et l’ajout de plugins spe´cifiques permet donc a` DCWorms
de s’adapter a` de nombreux proble`mes de gestion de ressources mais e´galement de re´pondre a` des
besoins diffe´rents entre chaque utilisateur. DCWorms permet e´galement, d’un point de vue analyse
e´nerge´tique, d’e´tudier la consommation des data center en incluant des mode`les et des profils de
consommation. En plus de pouvoir utiliser des mode`les de puissance commun, pour l’analyse de
la consommation des ressources de calcul, il est e´galement possible d’inte´grer des mode`les tenant
compte de la tempe´rature des ressources et des syste`mes de refroidissement d’un data center. Une
description de l’approche par mode`le thermique et de refroidissement est de´taille´e dans [18]
• CloudSim [24] et GridSim [22] sont deux outils de simulation e´ve´nementiel se´pare´s, imple´mente´s en
Java. Initialement, CloudSim a e´te´ de´veloppe´ sur la base de GridSim, mais est devenu inde´pendant de
ce dernier de`s la premie`re version publique. Cependant, ces deux simulateurs ont des caracte´ristiques
communes, en ce qui concerne leur concept d’architecture ge´ne´rale et leur approche de la simulation.
La conception de workload se fait par cre´ation manuelle d’objets de´die´s repre´sentant des taˆches a`
exe´cuter. Par commodite´, GridSim supporte partiellement le format SWF [45] et peut lire des donne´es
d’entre´e dans un format de´fini par l’utilisateur. Malgre´ ce fait, les deux simulateurs peuvent traiter
une grande varie´te´ de types de workload : paralle`les, distribue´s ainsi que des taˆches pre´emptives.
GridSim permet la cre´ation d’une hie´rarchie de ressources simples, compose´es de machines physique
et de processeurs. La simulation d’autres composants tels que des ressources de stockage et de re´seau
est possible. CloudSim met l’accent sur les ressources de calcul et fournit une couche supple´mentaire
de virtualisation qui agit sur l’exe´cution, la gestion et l’environnement des applications. Cette couche
de virtualisation est responsable du processus d’approvisionnement des machines virtuelles, de la ges-
tion du cycle de vie des machines virtuelles incluant : la cre´ation, la destruction et la migration. Il
permet e´galement l’e´valuation des diffe´rentes politiques e´conomiques en mode´lisant les parame`tres
de couˆts lie´s a` des mode`les SaaS et IaaS. CloudSim fournit aussi des mode`les et des entite´s de base
pour valider et e´valuer l’efficacite´ e´nerge´tique de diffe´rentes approches d’approvisionnement de ma-
chines virtuelles. Chaque composant participant a` l’exe´cution des taˆches peut eˆtre e´tendu par un
objet permettant d’activite´ ses fonctions de gestion de consommation d’e´nergie. Aussi, de nouveaux
mode`les de puissance de machines physique, de nouveaux algorithmes de placement ainsi que de
nouvelles politiques d’approvisionnement de machines virtuelles peuvent eˆtre facilement inte´gre´s au
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simulateur par l’utilisateur. Toutefois, CloudSim n’inte`gre pas des outils de gestion de consomma-
tion d’e´nergie, tel que le DVFS, permettant une gestion dynamique et pre´cise des fre´quences de CPUs.
D’autres simulateurs commerciaux permettant une e´tude des consommations e´nerge´tiques sont pre´sente´s
dans [78, 2].
Suite a` cette analyse des simulateurs de Cloud Computing existant, il s’ave`re qu’aucun ne regroupe l’en-
semble des outils ne´cessaires pour mene´es des simulations e´nerge´tiques pre´cises et utilisant la gestion dyna-
mique de fre´quence des CPUs. Un certain nombre inte`grent la virtualisation et des techniques inte´ressantes
de re´duction de consommation d’e´nergie, mais aucun d’entre eux imple´mente le DVFS. C’est donc apre`s
analyse de toutes ces caracte´ristiques que CloudSim a e´te´ choisi pour mener les phases d’e´valuation par
simulation. Nonobstant le fait que le DVFS ne soit pas imple´mente´ dans CloudSim, il regroupe de´ja` de
nombreuses caracte´ristiques inte´ressantes.
Une pre´sentation de l’architecture de ce simulateur, plus de´taille´e que celle propose´e ci-dessus, est
e´tablie en Chapitre ??. Aussi, une extension de ce simulateur est de´taille´e dans ce chapitre et fait l’objet
d’une des contributions de cette the`se.
2.6 Bilan
Ce chapitre d’e´tat de l’art a permis d’exposer une vue d’ensemble des diffe´rents domaines aborde´s
dans ce manuscrit, mais aussi d’e´tudier de manie`re plus approfondie des aspects jusqu’ici un peu flous.
Par exemple, la section sur la pre´sentation ge´ne´rale des termes des parame`tres contenus dans les SLA
des fournisseurs actuels, apporte une vision globale du contenu des SLA qui de´montre que la majorite´
des fournisseurs preˆtent attention a` la se´curite´, la performance ou la disponibilite´ des services qu’ils pro-
posent. Meˆme si ces derniers ne donnent pas force´ment des valeurs pre´cises concernant ces parame`tres,
cela permet d’avoir un aperc¸u des parame`tres inte´ressants a` prendre en compte dans des e´tudes de QoS
dans le domaine du Cloud Computing en se rapprochant au maximum des SLA actuels. Puis, l’analyse des
travaux de´die´s aux Cloud Computing re´sume les diffe´rentes caracte´ristiques mode´lise´es et met e´galement
en avant les parame`tres de QoS e´value´s dans les e´tudes actuelles. Ensuite, la pre´sentation de diffe´rents
types d’algorithmes, de me´ta-heuristiques et de programmation line´aire a permis d’analyser les proprie´te´s
de chacun, et ainsi, guider les choix des approches utilise´es pour les travaux de cette the`se. Enfin, comme
pre´sente´es dans la section pre´ce´dente l’analyse et la comparaison des principaux simulateurs de Cloud ont
mis en avant les avantages de CloudSim qui a e´te´ choisis comme outils d’e´valuation. Enfin, la pre´sentation
des outils de gestion de consommation e´nerge´tique, conjointement au choix du simulateur CloudSim, a
amene´ a` se rendre compte que le DVFS se devait d’eˆtre imple´mente´ dans ce simulateur.
Ainsi, tout cela pose les bases des travaux pre´sente´s dans la chapitres suivants.
Le chapitre suivant pre´sente deux e´tapes de mode´lisation : tout d’abord cela concerne les mode`les
d’architecture mate´rielle et logicielle, inspire´s des travaux analyse´s dans ce chapitre d’e´tat de l’art, puis
des mode`les de parame`tres Qualite´ de Service pouvant s’apparenter aux parame`tres de QoS utilise´s dans
les contrats SLA des fournisseurs de services actuels e´galement pre´sente´s pre´ce´demment dans ce chapitre.
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Ce troisie`me chapitre, intitule´ “Mode´lisations : de l’Architecture a` la Qualite´ de Service” va permettre
de caracte´riser deux domaines d’environnement au sein desquels, les e´tudes pre´sente´es lors des chapitres
suivant sont mene´es. En effet, la ou les e´tapes de mode´lisation sont indispensables afin d’introduire les
caracte´ristiques des domaines de travail. Ainsi, ce chapitre propose une pre´sentation du mode`le d’ar-
chitecture mate´rielle et logicielle de Cloud Computing pris en compte dans cette the`se, afin de pre´ciser
chaque caracte´ristiques des composants de ce mode`le d’architecture. Aussi, une liste de mode´lisation de
parame`tres de Qualite´ de Service (QoS) est propose´e, afin a` la fois d’introduire les grandes cate´gories de
QoS d’un environnement de Cloud Computing, mais aussi dans le but de de´finir pre´cise´ment l’ensemble de
ces parame`tres et d’y associer, dans la mesure du possible, des me´triques mesurables qui seront e´galement
utilise´es dans la suite de ce manuscrit.
L’organisation de ce chapitre se fait comme suit : tout d’abord la Section 3.1 explique comment la
notation des variables de mode´lisation ont e´te´ adopte´es. La Section 3.2 pre´sente la mode´lisation de l’envi-
ronnement Cloud au sein duquel tous les travaux pre´sente´s ont e´te´ effectue´s. Enfin, la Section 3.3 contient
une mode´lisation de parame`tres de QoS, qui introduit des me´triques mesurables et re´utilisables.
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3.1 Notations
Dans les de´finitions des mode`les qui suivent, les e´le´ments composant le syste`me dans son ensemble
sont :
• Cœur de CPU, note´e c
• Machine physique, note´e h
• Machine virtuelle, note´e v
• Service e´le´mentaire, note´ se
• Service compose´, note´ sc
• Cluster, note´ k
• Data-Center, note´ d
Certains de ces e´le´ments peuvent occuper une certaine capacite´ des ressources des autres e´le´ments,
comme par exemple une machine virtuelle peut occuper une certaine proportion de ressources sur une
machine physique. Ces notions de consommation de ressources et de types de ressources ne´cessitent donc
quatre variables afin de pouvoir de´crire exactement quel e´le´ment consomme quelle ressource de tel type
sur tel autre e´le´ment du syste`me. Afin d’utiliser une notation consistante et permettant de de´crire toutes
les situations possibles, la notation suivante a e´te´ adopte´e pour l’ensemble de ce chapitre :
XR1,R2Y,N
tel que,
• X de´signe l’ensemble des diffe´rentes variables utilise´es par la suite
• Y de´signe l’ensemble des types des ressources
• N de´signe l’ensemble des noms des ressources
• R1 de´signe l’ensemble des e´le´ments consommateurs de ressources
• R2 de´signe l’ensemble des e´le´ments sur lesquels une portion de ressource est consomme´e.
L’ensembleX contient donc toutes les variables utilise´es pour de´finir les mode`les qui suivent. Parmi cer-
tains de ces mode`les, certains vont avoir des variables en commun notamment ces trois variables suivantes,
qui de´crivent leur :
• Fraction de ressource maximum demande´e ou capacite´ maximum du composant, note´e ξ
• Fraction de ressource qui leur est alloue´e, note´e α
• Fraction de ressource utilise´e, note´e ω
L’ensemble Y = {type1, type2, ..., typen} regroupe tous les types de ressources. Chaque e´le´ment de
l’ensemble N des ressources, pourra eˆtre d’un type typei ∈ Y . Pour ces deux ensembles Y et N , la
notation ∗ de´signera n’importe quel e´le´ment de ces ensembles. Il est important de noter que si la notation
∗ est utilise´e pour l’ensemble Y , alors la notation ∗ devra e´galement eˆtre utilise´e pour l’ensemble N . En
effet, si l’on veut de´signer n’importe quel type de ressource, alors il n’est pas logique de vouloir exprimer
une ressource Ni ∈ N spe´cifique dans la meˆme notation.
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Deux types de ressources [131], fluides et rigides, sont utilise´s dans ce chapitre, en voici leur de´finition :
De´finition 3.1 : Ressources fluides
Leur modification ne peut pas entraˆıner le syste`me dans un e´tat critique ou dans l’obligation de s’arreˆter
totalement.
Exemple 3.1 : Exemple de ressource fluide
La capacite´ CPU de la machine physique peut varier au cours du temps, cela peut entraˆıner du retard
sur l’exe´cution des instructions, mais n’entraˆınera jamais une interruption totale des processus s’exe´cutant
sur la machine physique.
De´finition 3.2 : Ressources rigides
Contrairement aux ressources fluides, la variation de capacite´ d’une ressource rigide peut amener le
syste`me a` se trouver dans un e´tat critique irre´versible, l’empeˆchant totalement de fonctionner.
Exemple 3.2 : Exemple de ressource rigide
La me´moire vive (RAM) est une ressource rigide. Si trop de processus sont alloue´s sur une machine
physique de sorte que la capacite´ maximum de RAM de la machine physique ne soit pas suffisante par
rapport a` celle demande´e par l’ensemble des processus, alors l’exe´cution de tous les processus de cette
machine ne pourront pas continuer leur exe´cution, et l’arreˆt total de la machine est obligatoire.
Ainsi, les quatre ensembles utilise´s en exposant ou en indice de X , sont de´finis tel que :
Y = {f, g}
N = {cpu,mem}
R1 = {c, v, s, h, k}
R2 = {h, k, d}
Maintenant que les bases des notations sont pose´es, voici quelques exemples explique´s de notations des
variables ξ, α et ω.
Exemple 3.3 : Exemple de notation
• ξv,hf,cpu, de´signant la fraction maximale de ressource fluide, ici le CPU, pouvant eˆtre consomme´e par
la machine virtuelle v sur la machine physique h
• αv,hg,mem, de´signant la fraction maximale de ressource rigide, ici la me´moire, ayant e´te´ alloue´e a` la
machine virtuelle v sur la machine physique h
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• ωv,h∗,∗ , de´signant la fraction de ressource utilise´e par la machine virtuelle v sur la machine physique h
3.2 Architecture mate´rielle et logicielle
Cette section pre´sente les mode`les d’architecture mate´rielle et logicielle de l’environnement Cloud de´finis
pour cette the`se. Pour cela, il convient de pre´senter, un par un, les e´le´ments qui composent cet environ-
nement de travail. Pour chacun d’entre eux, leur pre´sentation contient une description concise de leur
roˆle, puis le de´tail de leurs caracte´ristiques et proprie´te´s intrinse`ques. L’ensemble de cette section permet
d’introduire les informations ne´cessaires pour chaque e´le´ment et pre´cise ainsi le niveau de mode´lisation
adopte´ pour chacun.
L’environnement est compose´ de cinq e´le´ments : data center, cluster, machine physique, services et
machine virtuelle. Chaque composant est de´crit se´pare´ment dans un tableau re´pertoriant toutes ces ca-
racte´ristiques et proprie´te´s.
3.2.1 Mode`le de Machine Virtuelle
La machine virtuelle est le composant logiciel de base, repre´sentant la virtualisation des ressources, et
inte´grant une certaine souplesse dans son utilisation. La description de sa mode´lisation est donc indispen-
sable pour introduire ce qu’elle repre´sente dans l’environnement et quels parame`tres peuvent avoir une
influence sur le fonctionnement du syste`me. En effet, une machine virtuelle est responsable de l’exe´cution
d’un service (e´le´mentaire), pre´sente´ dans la section suivante. Les caracte´ristiques d’une machine virtuelle
sont de´finis dans le Tableau 3.1 qui suit.
En plus des trois variables ξ, α et ω, une machine virtuelle est caracte´rise´e par trois variables de temps :
• Temps de reconfiguration
• Temps de de´marrage
• Temps de migration
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oui Rationnel Fraction de capacite´ CPU maximum que la machine virtuelle v
peut demander sur la machine physique h
ξ
v,h
g,mem oui Rationnel Fraction de capacite´ Me´moire maximum que la machine virtuelle




(t) non Rationnel Fraction CPU alloue´e a` la machine virtuelle v sur la machine phy-
sique h a` l’instant t
α
v,h
g,mem(t) non Rationnel Fraction Me´moire alloue´e a` la machine virtuelle v sur la machine




(t) non Rationnel Fraction CPU utilise´e sur la machine virtuelle v sur la machine
physique h a` l’instant t
ω
v,h




∗,∗ oui Rationnel Temps ne´cessaire a` la machine virtuelle v, s’exe´cutant sur la ma-
chine physique h, pour changer de configuration (augmentation
ou diminution de la capacite´ CPU ou Me´moire).
Tonv,h oui Rationnel Temps ne´cessaire au de´marrage de la machine virtuelle v sur la
machine physique h.
Tmigv,(hj ,hk) oui Rationnel Temps ne´cessaire a` la machine virtuelle v pour migrer depuis la
machine physique hj vers la machine physique hk




f |g,∗ et ω
v,h
f |g,∗ pourront eˆtre utilise´es par la suite pour de´signer de fac¸on plus
ge´ne´rale la capacite´ maximum demande´e, la fraction alloue´e et la fraction utilise´e par la machine virtuelle
v sur la machine physique h en terme de ressources fluides f ou de ressources rigides g.
3.2.2 Mode`le de Services
La mode´lisation des services introduit deux concepts de services diffe´rents : e´le´mentaire et compose´
pre´sente´s ci-dessous.
Service e´le´mentaire
Un service e´le´mentaire, note´ se, fonctionne dans une seule machine virtuelle, et remplit une fonction
unique bien pre´cise :
– Service d’e´quilibrage de charge
– Service de calcul
– Serveur Web
– Service de base de donne´e
– Service de stockage
– ...
Sa mode´lisation permet donc de de´finir ses caracte´ristiques, pre´sente´es en Tableau 3.2, et l’influence
de celles-ci sur la ma chine virtuelle responsable de son exe´cution.
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Variable Parame`tre Type Description
d’entre´e




non Rationnel Fraction de capacite´ CPU maximum que le service se peut de-
mander sur la machine physique h
ξ
se,h
g,mem non Rationnel Fraction de capacite´ Me´moire maximum que le service se demande
sur la machine physique h
τse(t) non Entier Taux d’utilisation du service s a` l’instant t, exprime´ en nombre
de requeˆtes par seconde
Table 3.2 – Notations du mode`le de service e´le´mentaire
Service compose´
Un service compose´ repre´sente un ensemble de services e´le´mentaires. L’exe´cution de ces services
e´le´mentaires permet donc de remplir une fonction plus complexe. La mode´lisation d’un service compose´
permet de pre´senter ses caracte´ristiques (Tableau 3.3), mais aussi de de´finir sa topologie. La topologie
d’un service compose´ est repre´sente´e par un graphe de taˆches (DAG Direct Acyclic Graph en anglais), dont
chaque nœud est un service e´le´mentaire. Ce DAG permet de´finir des relations de de´pendance entre les ser-
vices e´le´mentaires (nœuds du graphe), induisant des contraintes de communication et d’ordre d’exe´cution.
Variable Parame`tre Type Description
d’entre´e
Ssc oui ⊘ Ensemble des services e´le´mentaires utilise´s par la service compose´
sc
V sc oui ⊘ Ensemble des machines virtuelles, utilise´es par le service compose´
sc
nSesc oui Entier Nombre de services e´le´mentaires utilise´s par la service compose´ sc
τs(t) non Entier Taux d’utilisation du service s a` l’instant t, exprime´ en nombre
de requeˆtes par seconde
G(V, E)sc oui ⊘ Graphe de taˆche repre´sentant la topologie du service compose´ sc
Table 3.3 – Notations du mode`le de service compose´
3.2.3 Mode`le de Machine Physique
Une machine physique est le composant principal d’un data center, responsable de l’exe´cution des
machines virtuelles. L’importance de sa mode´lisation re´side dans le fait qu’elle permet de de´finir ses
proprie´te´s (Tableau 3.4) notamment en termes de ressources, de fre´quences et de puissance.
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Variable Parame`tre Type Description
d’entre´e
Fh oui ⊘ Ensemble des fre´quences disponibles sur les cœurs des CPU de la
machine physique h
nFh oui Entier Nombre de fre´quences disponibles sur les cœurs des CPU de la
machine physique h




(Fi) oui Entier Capacite´ maximum du cœur c du CPU de la machine physique h




(t) non Entier Capacite´ CPU maximum de la machine physique h a` l’instant t
ξ
h,k




(t) non Rationnel Fraction CPU utilise´e sur la machine physique h a` l’instant t
ω
h,k
g,mem(t) non Rationnel Fraction Me´moire utilise´e sur la machine physique h a` l’instant t
V h non ⊘ Ensemble des machines virtuelles s’exe´cutant sur la machine phy-
sique h
nV non Entier Nombre de machines virtuelles composant l’ensemble V h
Pminc,h(Fi) oui Entier Puissance de´livre´e par le cœur c du CPU de la machine physique
h a` 0% d’utilisation a` la fre´quence Fi
Pmaxc,h(Fi) oui Entier Puissance de´livre´e par le cœur c du CPU de la machine physique
h a` 100% d’utilisation a` la fre´quence Fi
Pidleh,k(t) oui Entier Puissance de´livre´e par la machine physique h a` 0% de CPU a`
l’instant t
Pfullh,k(t) oui Entier Puissance de´livre´e par la machine physique h a` 100% de CPU a`
l’instant t
Tonh,k oui Rationnel Temps ne´cessaire au de´marrage de la machine physique h du clus-
ter k.
Toffh,k oui Rationnel Temps ne´cessaire a` l’extinction de la machine physique h du clus-
ter k.
Table 3.4 – Notations du mode`le de machine physique
3.2.4 Mode`le de Cluster
La mode´lisation du composant cluster permet en autres de de´finir ses caracte´ristiques physiques. C’est-
a`-dire, s’il contient des e´le´ments de refroidissement, diffe´rentes sortes de capteurs et l’ensemble des machines
physiques qui le compose.
Dans ce mode`le, un cluster k est de´fini par l’ensemble de machines physiques qu’il contient. Ce mode`le de
cluster, pre´sente´ en Tableau 3.5 conside`re que les machines physiques composant le cluster sont homoge`nes
en terme de capacite´ CPU et Me´moire, peuvent fonctionner aux meˆmes fre´quences CPU mais de´livrer des
puissances diffe´rentes.
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Variable Parame`tre Type Description
d’entre´e
Hk oui ⊘ Ensemble des machines physiques composant le cluster k
nH oui Entier Nombre de machines physiques composant l’ensemble H
k
Tmigv,k non Entier Temps de migration d’une machine virtuelle entre deux machines
physiques du cluster k
Tpowh,k non Entier Temps ne´cessaire a` l’allumage ou a` l’extinction d’une machine
physique du cluster k
P totk(t) non Entier Puissance totale de´livre´e par le cluster k a` l’instant t
Table 3.5 – Notation du mode`le de cluster
3.2.5 Mode`le de Data Center
Un data center, pre´sente´ en Tableau 3.6 est l’unite´ la plus globale et englobe tous les mode`les de´finis
pre´ce´demment. Il est ne´cessaire de pre´ciser ses caracte´ristiques de mode´lisation, car cela de´finit d’une
certaine manie`re l’ensemble des composants de l’environnement conside´re´.
Un data center est compose´ de clusters he´te´roge`nes, c’est-a`-dire que les machines physiques peuvent
eˆtre diffe´rentes d’un cluster a` un autre et ont donc des caracte´ristiques de performance, de fre´quence et
de puissance diffe´rentes.
Variable Parame`tre Type Description
d’entre´e
Kd oui ⊘ Ensemble des clusters composant le Data Center K
nK oui Entier Nombre de clusters composant l’ensemble H
K
P d(t) non Entier Puissance totale de´livre´e par le cluster K a` l’instant t
Tpowk non Entier Temps ne´cessaire a` l’allumage ou a` l’extinction d’un cluster
Table 3.6 – Notation du mode`le de data center
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3.3 Qualite´ de Service
Les fournisseurs de services Cloud [106, 123] peuvent proposer beaucoup de solutions diffe´rentes aux
entreprises voulant se tourner vers le Cloud Computing [94, 8, 115]. On peut facilement comprendre que
chaque solution propose diffe´rents niveaux de performance en termes de fonctionnalite´s, de temps de
re´ponse ou de pre´cision. C’est alors aux entreprises de comparer celles-ci, de comprendre comment leurs
applications peuvent fonctionner sur chacune d’entre elles et enfin de trouver quelle solution est la mieux
adapte´e a` leurs besoins.
Le contrat liant l’utilisateur d’un Cloud a` son fournisseur de service est appele´ SLA (Service Level
Agreement). Un SLA de´crit le niveau de prestation, conditions d’utilisation et d’exe´cution, les responsa-
bilite´s incombant a` chaque partie (utilisateur/fournisseur), puis des informations plus pre´cises de perfor-
mance appele´es SLO (Service Level Objective) que le fournisseur de service se promet de respecter pour
garantir une certaine qualite´ de service a` son utilisateur.
L’expression de la Qualite´ de Service (QoS) [82] dans un environnement de Cloud Computing s’exprime
avec des parame`tres de plus ou moins haut niveau. Ce chapitre de´finit les diffe´rents parame`tres de QoS
au sein d’un Cloud en les classant dans quatre cate´gories :
• Performance (Performance)
• Suˆrete´ de fonctionnement (Dependability)
• Se´curite´ & Donne´es (Security & Data)
• Couˆt (Cost)
De nombreuses e´tudes ont de´ja` e´te´ mene´es dans le domaine de la QoS, notamment pour les services
web web services [114, 90, 113].
Tout d’abord, deux types des parame`tres sont a` distinguer [112, 31] :
De´finition 3.3 : Fonctionnel
Une exigence fonctionnelle permet de caracte´riser un comportement d’un syste`me. Ces comportements
peuvent s’exprimer sous la forme de services, de taˆches ou bien de fonctions que le syste`me est cense´
fournir. Il est important de pouvoir distinguer les fonctionnalite´s de base, qui peuvent eˆtre communes a`
plusieurs syste`mes, et les fonctionnalite´s plus spe´cifiques de chacun qui permettent de les diffe´rencier mais
aussi de les mettre en concurrence.
De´finition 3.4 : Non-Fonctionnel
Une exigence non-fonctionnelle est une exigence qui spe´cifie des crite`res qui peuvent eˆtre utilise´s pour
juger le fonctionnement d’un syste`me, plutoˆt que des comportements spe´cifiques. Les exigences non fonc-
tionnelles peuvent aussi eˆtre appele´es “qualite´s”, “contraintes”, “attributs de qualite´”, “objectifs qualite´”
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et “exigences non-comportementales”.
Dans le cadre du Cloud Computing, la proble´matique la plus importante aux yeux de l’utilisateur est de
pouvoir se´lectionner le service qui lui convient le mieux en fonction de ses besoins. Du coˆte´ des fournisseurs
de service, il est important de pouvoir de´montrer que leurs offres de services sont inte´ressantes et de pouvoir
assurer le bon fonctionnement de leur plate-forme. Pour cela, il est ne´cessaire de de´finir des parame`tres
globaux de QoS afin de pouvoir comparer, analyser et classer le niveau de QoS des diffe´rents fournisseurs
de services.
Dans les de´finitions de parame`tres de QoS qui suivent, les termes anglais des parame`tres et des
cate´gories sont e´galement cite´s par souci de clarte´.
3.3.1 Premie`re cate´gorie : Performance (Performance)
De´finition QoS 1 : Temps d’exe´cution (Execution Time)
Le temps d’exe´cution [146] de´pend de la complexite´ de la requeˆte a` exe´cuter (en nombre d’instructions)
et de la capacite´ de la machine virtuelle dans laquelle elle est traˆıte´e.
Soit ξv,h∗,∗ la capacite´ maximum de la machine virtuelle v, ω
v,h
∗,∗ la capacite´ re´ellement affecte´e a` v, tel
que ωv,h∗,∗ ≤ ξ
v,h
∗,∗ , et req une requeˆte contenant ni instructions.
Le temps d’exe´cution (E´quation 3.3.1)ne de´pend uniquement que du nombre d’instructions ni a` traiter





Cela, en conside´rant que les besoins en me´moire des instructions a` exe´cuter sont satisfaits, et donc
que : ξv,hg,mem ≥ ω
req,v
g,mem.
De´finition QoS 2 : Latence & De´bit (Latency & Throughput)
La latence (E´quation 3.3.2) repre´sente le temps ne´cessaire a` la requeˆte utilisateur pour arriver jusqu’au
service concerne´. Cela de´pend uniquement de la performance et de l’e´tat du re´seau au moment ou` la
requeˆte utilisateur est envoye´e au fournisseur de service.
Il est d’usage [103] de de´finir le temps Tnet, dont un re´seau a besoin pour envoyer un message avec n
octets, de la manie`re suivante :




avec l la Latence, et ρ le de´bit.
S’il e´tait possible de transfe´rer un message de 0 octet, le temps ne´cessaire pour envoyer ce message,
note´ Tnet(0), correspond a` la Latence. En reprenant l’e´quation 3.3.2 avec n = 0, on obtient Tnet(n) = l, l
de´signant la Latence. Le de´bit est caracte´rise´ par le nombre d’octets par seconde qu’un re´seau est capable
d’envoyer de sa source a` sa destination.
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De´finition QoS 3 : Temps de re´ponse (Response Time)
L’efficacite´ d’un service peut eˆtre mesure´e en terme de temps de re´ponse, note´ Trep, ou autrement dit
le temps ne´cessaire a` la mise a` disposition d’un service a` un utilisateur, ou e´galement le temps e´coule´ entre
l’envoi d’une requeˆte utilisateur et le moment ou celui-ci rec¸oit la re´ponse du service.
Le temps de re´ponse(E´quation 3.3.4) de´pend de plusieurs sous-facteurs comme le temps de re´ponse
moyen, le temps de re´ponse maximum garanti par le fournisseur de ce service ou bien le pourcentage de
chance que ce temps soit de´passe´ (e´chec du temps de re´ponse).





, avec Trepi le temps e´coule´ entre le
de´part de la requeˆte utilisateur et l’arrive´e de la re´ponse du service, et n le nombre total de requeˆtes
e´mises.
– Le temps de re´ponse maximum, note´ Tmaxrepi est le temps de re´ponse maximum promis par le fournis-
seur de services du Cloud.
– Un e´chec du temps de re´ponse (E´quation 3.3.3) est donne´ en pourcentage d’occasions que le temps
effectif Trepi soit supe´rieur au temps de re´ponse maximum T
max
repi
promis par le fournisseur, et est





avec n le nombre total d’acce`s au service et n′ le nombre de fois ou` le temps de re´ponse est supe´rieur




Le temps de re´ponse est donc la somme de deux fois ce temps d’envoi et du temps d’exe´cution de la
reqeˆte req conside´re´e :
T reqrep = 2× T
req
net (n) + T
req
ex (3.3.4)
3.3.2 Seconde cate´gorie : Suˆrete´ de fonctionnement (Dependability)
De´finition QoS 4 : Pre´cision (Accuracy)
La pre´cision d’un service est de´finie comme une fonction de deux parame`tres :
• La fre´quence de pre´cision, note´e φS
• La valeur de pertinence, note´e τS
Elle mesure le degre´ de proximite´ des re´sultats par rapports aux valeurs attendues par l’utilisateur, et
est note´e Ac = f(φS , τS). Par exemple, pour un service de stockage, c’est la variance du temps moyen de
lecture et d’e´criture. Pour un service de calcul, la pre´cision est de´finie par le calcul de l’e´loignement par
rapport a` la performance spe´cifie´e dans le SLA. Dans le cas des ressources de calcul comme les machines
virtuelles, l’indicateur le plus important pour la pre´cision d’un service peut eˆtre le nombre de fois que
celui-ci s’e´loigne du niveau de performance de cellles-ci, tel que de´finit dans SLA.
Soit nuval′ le nombre de fois que le fournisseur de service ne peut garantir les valeurs promises a`
l’utilisateur. Alors , alors la fre´quence de pre´cision du service est de´finie par :







avec, nu le nombre d’utilisateurs, et n
u
val le nombre total de valeurs attendues par l’utilisateur u.











avec ς l’unite´ du service (calcul, re´seau, stockage ...), nς le nombre de valeurs attendues, ς
u
i la valeur de
l’unite´ de service attendue par l’utilisateur u et ς
′u
i la valeur de l’unite´ de service renvoye´e a` l’utilisateur
u.
De´finition QoS 5 : Fiabilite´ (Reliability)
La fiabilite´ [37], note´e Re, repre´sente la capacite´ d’un service a` remplir ses fonctions requises sous
certaines conditions et pendant un intervalle de temps donne´. La mesure globale d’un service est lie´ au
nombre de fois (par jour, semaine, mois ou anne´e) que le service n’est plus capable de remplir son travail.
La fiabilite´ refle`te la capacite´ d’un service a` fonctionner sans aucune perte pendant un temps donne´
sous des contraintes donne´es. Cette caracte´ristique est donc base´e sur la “dure´e de fonctionnement avant
de´faillance” ou “dure´e de fonctionnement entre pannes” du service, note´e MTTF [70, 107, 30, 53], ainsi
que sur la base de connaissance des de´faillances des utilisateurs.








fdp(t)dt = 1 (3.3.8)





Si on conside`re que les pannes (de´faillances du service) ne sont pas pre´dictibles et surviennent de fac¸on
totalement ale´atoire, alors la fiabilite´ du service en fonction du temps peut s’exprimer ainsi :
Re(t) = e−λt (3.3.10)
De´finition QoS 6 : Disponibilite´ (Availibility)
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La disponibilite´, note´e Av, est le pourcentage de temps pendant lequel un utilisateur peut acce´der a`
un service. Cette disponibilite´ est la probabilite´ que le syste`me soit en e´tat de fonctionnement et est donc
lie´e a` son “taux de panne” ou “densite´ de panne”. La fonction de disponibilite´ au cours du temps peut







Une e´tude des de´faillances dans les syste`mes de calcul haute performance a e´te´ re´alise´e dans [125].
Figure 3.1 – Courbe caracte´ristique des risques de panne durant le cycle de vie d’un composant mate´riel.
De´finition QoS 7 : Capacite´ (Capacity)
La capacite´ ξ est de´finie par la limite haute du nombre de requeˆtes (par seconde) qu’un service est
capable de traiter. En terme de calcul, cela de´pend de la performance des machines virtuelles utilise´es par
ce service et des machines physiques (composant les cluters) sur lesquelles tournent ces machines virtuelles.
Soit un cluster k compose´ d’un ensemble H de nh machines (homoge`nes ou non), tel que H =
{h1, ..., hn}. De plus, soit ξ
hi
∗,∗ la capacite´ de chaque machine hi (par exemple en MIPS).










avec ξc∗,∗ la capacite´ d’un cœur de CPU de la machine h.
64 3. Mode´lisation : de l’Architecture a` la Qualite´ de Service
Soit un service compose´ sc utilisant V machines virtuelles, tel que V = {v1, v2, ..., vn} La capacite´




αvi,h vi ∈ V (3.3.14)
De´finition QoS 8 : Extensibilite´ (Scalability)
Au sein d’une plate-forme Cloud, il est difficile d’estimer le nombre d’utilisateurs a` un instant donne´
car il n’est ni pre´de´fini, ni constant. Sans connaˆıtre ces informations, il est donc impossible de pre´voir les
ressources ne´cessaires au fonctionnement d’un service. L’arrive´e d’utilisateurs et leur intensite´ d’utilisation
peuvent varier tre`s rapidement et brusquement d’un instant a` l’autre. Il peut donc eˆtre tre`s difficile de
satisfaire tous ces utilisateurs en meˆme temps.
L’extensibilite´ [23] (aussi appele´ “passage a` l’e´chelle”) repre´sente la capacite´ d’augmenter la capacite´ de
calcul et donc la capacite´ du syste`me a` traiter un grand nombre de requeˆtes utilisateurs dans un intervalle
de temps donne´. Elle est directement lie´e a` la performance et s’e´value en faisant augmenter le nombre
d’utilisateurs (i.e le nombre de requeˆtes aux services par secondes) tout en ve´rifiant si les caracte´ristiques
de performance de´crites dans le contrat SLA sont respecte´es.
La plupart du temps, l’extensibilite´, note´e S, s’e´value en calculant le temps de re´ponse d’un service













































































Figure 3.2 – Illustration de la relation entre le nombre de requeˆtes utilisateur et le nombre d’allocations
possible par le fournisseur de services
L’extensibilite´ est donc une proprie´te´ plus que souhaitable pour un fournisseur de services Clouds.
Cela permet de garantir la stabilite´ des services en cas de forte charge (croissance du nombre de services
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demande´s ou du nombre de requeˆtes des utilisateurs) de fac¸on fluide et transparente pour les utilisateurs.
Cela dit, il est dans l’inte´reˆt du fournisseur de service de ne pas sur-dimensionner la capacite´ de calcul
de ses machines et e´galement de ne pas les utiliser a` 100% de leur capacite´ pour des raisons e´videntes
de consommation d’e´nergie, et ainsi rester dans une zone d’extensibilite´ acceptable, comme illustre´ sur la
figure 3.2.
De´finition QoS 9 : Re´activite´ (Reactivity)
La re´activite´ ou (e´lasticite´), note´e Ra, est la capacite´ d’un service a` “passer a` l’e´chelle” durant un pic de
fre´quentation. Cela est de´fini par deux variables : le temps ne´cessaire, T screconf , pour augmenter ou re´duire




capacite´ de traitement maximum du service est assimile´e au nombre d’unite´s de calcul et a` leurs capacite´s
maximum respectives pouvant leur eˆtre alloue´es durant le pique de fre´quentation.
En d’autres termes, c’est la rapidite´ d’un syste`me a` augmenter son degre´ de performance tout en res-
tant dans sa zone d’extensibilite´ acceptable. Si un syste`me re´agit trop lentement a` un pic de d’utilisation
alors les besoins des utilisateurs ne seront plus respecte´s et le syste`me sera pris en de´faut. Un syste`me qui
re´agit vite arrivera a` traiter les besoins des utilisateurs en temps voulu, mais il est e´galement important
de ne pas surestimer la reconfiguration a` faire afin de ne pas se retrouver en zone de “d’extensibilite´ sur-
dimensionne´e”.
Soit Trcfv,h∗,∗ le temps ne´cessaire a` l’augmentation ou a` la diminution de la capacite´ d’une machine
virtuelle (par exemple en terme de capacite´ de calcul en MIPS) et Trcf s∗,∗ le temps ne´cessaire a` l’aug-
mentation ou a` la diminution de la capacite´ de l’ensemble des machines virtuelles utilise´es par le service
s.
Suivant la complexite´ de la reconfiguration a` effectuer (reconfigurations de machines virtuelles, allumage
de machines virtuelles, ou allumage de machines physiques et migration de machines virtuelles), Trcf s∗,∗
peut eˆtre de´fini diffe´remment.
Par exemple, en prenant comme parame`tre uniquement le temps de reconfiguration des machines
virtuelles, alors Trcf s∗,∗ sera de´fini tel que :






La variation de capacite´ de la machine virtuelle v entre deux instants t1 et t2, tel que Trcf
v,h
∗,∗ = t2− t1,






La variation totale de capacite´ d’un service s est de´finie comme la somme de toutes les variations de
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Alors, la re´activite´ du service s est estime´e par le ratio du ratio de variation de capacite´ du service et








De´finition QoS 10 : Dynamisme (Dynamism)
Le Dynamisme ou “Capacite´ latente”, note´Dyn, repre´sente la capacite´ de calcul disponible sans allumer
de nouvelles machines physiques. Cela ame`ne le fournisseur de Cloud a` ne pas consolider de manie`re abusive
les machines virtuelles sur les machines physiques, et ainsi a` garder une certaine capacite´ disponible en
cas de pic de charge. Le dynamisme peut eˆtre e´value´ comme la moyenne de la capacite´ de CPU libre de
tous les machines physiques en cours d’utilisation. Si les machines physiques ont le DVFS active´, alors










avec f la fre´quence CPU maximum autorise´e et nH le nombre de machines physiques en cours d’utili-
sation.
De´finition QoS 11 : Robustesse (Robustness)
La robustesse, note´e Rob, peut eˆtre interpre´te´e comme la probabilite´ d’un service d’eˆtre affecte´ par
une de´faillance d’un composant du Cloud. Du point de vue du fournisseur de services, cela revient a`
comptabiliser en moyenne le nombre de services pouvant eˆtre potentiellement touche´s par une de´faillance
d’une machine physique. Plus le nombre de services mis en de´faut est faible, plus le fournisseur de Cloud
peut assurer a` ses utilisateurs un haut niveau de robustesse. La robustesse peut simplement eˆtre repre´sente´e







De´finition QoS 12 : Stabilite´ (Stability)
La stabilite´ d’un service, note´e St, est de´finie par les variations de performance de celui-ci. Par exemple,
pour un service de stockage, c’est la variance du temps moyen de lecture et d’e´criture. Pour un service de
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avec ς l’unite´ de calcul, de re´seau ou de stockage de la ressource, ςuavg la performance moyenne du
service demande´ par l’utilisateur u, ςusla la valeur promise dans le contrat SLA, T le temps de service et
nu le nombre total d’utilisateurs.
De´finition QoS 13 : Tole´rance aux fautes (Fault Tolerance)
La re´sistance aux fautes [42] d’un service, note´e FTs, repre´sente sa capacite´ a` rester accessible et en
bon e´tat de fonctionnement lorsque des anomalies interviennent. Ces anomalies peuvent eˆtre :
– Taux d’erreur d’une machine physique, note´ τM
– Taux d’erreur sur le re´seau, note´ τN
– Taux d’erreur logiciel : parame`tres d’entre´e invalides, incomplets ou contradictoires, note´ τL
Un service Cloud doit eˆtre en mesure d’assurer son bon fonctionnement face a` ces diffe´rents cas, ce
qui de´finit son niveau de tole´rance aux fautes. Alors la tole´rance aux fautes est une fonction de ses trois
parame`tre, soit Rs = f(τM , τN , τL).
Si l’on pose comme hypothe`se que les taux d’erreur physique et de re´seau rendent totalement inacces-
sible le service, alors il convient de prendre en compte uniquement le taux d’erreur logiciel (τL). Dans ce
cas, la robustesse d’un service est une fonction f(τL) comme illustre´ sur la Figure 3.3.
Figure 3.3 – Courbe de tole´rance aux fautes d’un service Cloud en fonction du taux d’erreur logiciel, τL.
Une courbe de tole´rance aux fautes se rapprochant de la courbe c1 de la Figure 3.3 donne un service
peu robuste, contrairement a` un service dont la courbe serait comme c2, qui admet un taux d’erreur e´leve´
avant que le service soit totalement inutilisable.
De´finition QoS 14 : Agilite´ (Agility)
Sous le terme agilite´ 1, deux diffe´rents types de caracte´ristiques peuvent eˆtre de´finis.
1. http ://www.cio.com/article/599626/Cloud Computing Two Kinds of Agility
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Le premier (1) correspond a` la possibilite´ de variation de la disponibilite´ des machines physiques misent
a` disposition des utilisateurs du Cloud, le second (2) correspond a` la facilite´ avec laquelle un fournisseur
de services accepte ou non de rene´gocier les termes du contrat le liant a` l’utilisateur.
Dans le cas (1), le principal avantage d’un environnement Cloud est qu’il inte`gre un degre´ d’agilite´
des services qui le composent. C’est a` dire que l’environnement conside´re´ peut rapidement e´voluer et se
de´velopper sans engendrer des couˆts insurmontables. L’agilite´ est mesure´e comme un taux de variation
de plusieurs me´triques, qui de´montrent la rapidite´ avec laquelle le syste`me peut inte´grer de nouvelles
fonctionnalite´s. Quand on parle d’agilite´ de services Cloud on veut pouvoir comprendre a` quel point
le service auquel on s’inte´resse est e´lastique, portable, adaptable et flexible. Dans ce cas, les variations
possibles du syste`me, de´finissant son agilite´ sont les suivantes :
– Nombre de ressources alloue´es a` un utilisateur
– Flexibilite´ de la capacite´ (calcul, me´moire, ...) des machines virtuelles
– Utilisation d’un service supple´mentaire
Dans le cas (2) (rede´finition des valeurs limites de´finies au de´part dans le SLA), les parame`tres a`
prendre en compte sont les suivants :
– Augmentation du temps de location des machines virtuelles
– Augmentation du nombre de machines mises a` disposition de l’utilisateur
– Augmentation de la capacite´ (calcul, me´moire, ...) maximum autorise´e
De´finition QoS 15 : Durabilite´ (Sustainability)
La durabilite´ peut eˆtre de´finie en terme de cycle de vie du service ou bien en terme d’impact environ-
nemental des services utilise´s. On peut donc diviser ce parame`tre en deux sous-attributs : durabilite´ de
service et durabilite´ environnementale.
• La durabilite´ de service peut eˆtre de´finie par le nombre de composants d’un service re´utilisables
sans aucun changement inde´pendamment de l’e´volution des exigences de l’utilisateur. En d’autres
termes, on peut dire qu’un service est tre`s durable s’il posse`de plus de caracte´ristiques, utilisables
par l’utilisateur, que ce qui lui est ne´cessaire. Dans ce cas, si les exigences de l’utilisateur e´voluent
(augmentation du nombre de caracte´ristiques demande´es) alors il pourra tout de meˆme continuer a`
utiliser ce meˆme service, simplement en utilisant plus de caracte´ristiques de celui-ci. Ceci e´vitant a`
l’utilisateur de chercher un autre service correspondant a` ses crite`res.
La durabilite´ d’un service est de´finie par le rapport du “nombre de caracte´ristiques fournit par le
service” sur le “nombre de caracte´ristiques demande´s par l’utilisateur”.
Soit Cuneeded = {c
u
1 , ..., c
u
n} l’ensemble des caracte´ristiques demande´es par l’utilisateur,
et CSprovid = {c
S
1 , ..., c
S
n} l’ensemble des caracte´ristiques fournies par le service.







Soit Nuneeded et N
S
provid respectivement le nombre de caracte´ristiques du sous-ensemble C
u
needed et le
nombre de caracte´ristiques de l’ensemble CSprovid.
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• La durabilite´ environnementale peut eˆtre appre´cie´e comme le “bilan carbone” du service. Le calcul
du “bilan carbone” est tre`s complexe et de´pend de beaucoup de parame`tres, c’est pourquoi on pre´fe`re
souvent s’attacher au calcul du PUE [105].
De´finition QoS 16 : Assurance (Insurance)
Le terme d’assurance dans le cadre du Cloud Computing donne une information sur l’engagement
qu’il prend a` garantir le bon fonctionnement de ces services. Dans le cas contraire, des proce´dures de
de´dommagement peuvent eˆtre envisage´es comme dans tout contrat d’assurance. Ce parame`tre indique
donc aussi la probabilite´ qu’un fournisseur de services Cloud respecte les donne´es du contrat SLA et cela
n’est pas sans effet sur le point de vue que les entreprises peuvent se faire du Cloud Computing. En effet,
les entreprises cherchent a` de´velopper leurs activite´s et a` fournir de meilleurs services a` leurs clients. Les
parame`tres de fiabilite´, de re´sistance et de stabilite´ sont conside´re´s avec une grande importance par les
entreprises avant de basculer de leurs applications traditionnelles vers des services de type Cloud.
De´finition QoS 17 : Convivialite´ (Usability)
Pour une utilisation rapide de services Cloud, la convivialite´ [59] joue un roˆle tre`s important. Plus les
services Cloud seront faciles a` prendre en main plus une entreprise aura tendance a` passer le cap du Cloud
Computing. La convivialite´ d’un service Cloud inte`gre plusieurs parame`tres comme la facilite´ d’acce`s, d’ins-
tallation et d’utilisation.
De´finition QoS 18 : Personnalisation (Customization)
La personnalisation 2 repre´sente le pouvoir des services de Cloud a` s’adapter aux diffe´rents types uti-
lisateurs. En d’autres termes, chaque utilisateur doit avoir la possibilite´ de choisir et de sauvegarder ses
propres re´glages (apparence, logo, police d’e´criture,...) et fichiers de configuration. Ainsi le service utilise´
s’adapte a` chaque utilisateur.
De´finition QoS 19 : Mise a` jour automatique (Automatic Update)
Un atout majeur d’un fournisseur de service SaaS est de pouvoir mettre a` jour ses services re´gulie`rement.
La plate-forme doit donc fonctionner avec les dernie`res innovations en terme de service afin d’en faire di-
rectement profiter ses utilisateurs. Du point de vue utilisateur, un des atouts majeurs des mises a` jour
2. http ://www.gogrid.com/news/2013/07/30/cloud-computing-cloud-customization-critical-success
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automatiques, sans compter qu’elles se font de manie`re totalement transparente a` ses yeux, est que s’il
travaille en collaboration avec un autre personne utilisant cette meˆme application, alors il n’a plus a` se
soucier des proble`mes de compatibilite´ qui sont les premie`res sources d’erreurs dans de telles situations.
3.3.3 Troisie`me cate´gorie : Se´curite´ & Donne´es (Security & Data)
Bien que la performance des services Cloud soit un parame`tre tre`s important, la se´curite´ [91, 134,
55, 68, 93] mise en place pour l’acce`s, l’utilisation des services ainsi que le stockage des donne´es [43] est
e´galement une des pre´occupations majeures des utilisateurs.
La protection des donne´es est un aspect incontournable pour toutes les entreprises. Faire he´berger ses
donne´es “a` l’exte´rieur” est un point critique ce qui demande aux fournisseurs de services Cloud de mettre
en place des politiques de se´curite´ tre`s performantes. La confidentialite´ [110] des donne´es est tout autant
indispensable : l’utilisation de techniques de preuve de stockage [11, 69] permet de ve´rifier que le Cloud
ne subit pas d’attaque de type “de´ni de service” et que toutes les donne´es des clients sont intactes. Les
donne´es dynamiques peuvent e´galement eˆtre ve´rifie´es avec une approche similaire [44].
Ces techniques fonctionnent avec un tre`s faible temps de calcul tout en transfe´rant peu de donne´es
entre les clients et le serveur.
De´finition QoS 20 : Authentification (Authentication)
Les moyens traditionnels d’authentification ne sont plus d’actualite´ dans une infrastructure de Cloud
et c’est pourquoi de plus en plus de fournisseurs Cloud sont a` la recherche d’un service d’authentification
performant [120], appele´ Authentification-As-A-Service (AAAS). Cela afin d’accroˆıtre la se´curite´ et ge´rer
l’authentification des utilisateurs plus facilement.
L’authentification forte peut aujourd’hui eˆtre assure´e partout ou` un mot de passe est utilise´ par
l’utilisation des normes industrielle tels que RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) et
SAML [101](Security Assertion Markup Language) et la disponibilite´ d’API pour d’autres applications.
L’utilisation de jeton d’authentification, me´thode appele´e “Cloud Token” [120] permet aux utilisateurs
de ne pas perdre leur jeton lorsqu’ils de´cident de migrer de plate-forme en plate-forme. De plus une au-
tomatisation de la gestion d’authentification permet de re´duire conside´rablement le couˆt de gestion et
d’administration.
De´finition QoS 21 : Autorisation (Authorization)
Les moyennes et grandes entreprises ont ge´ne´ralement des besoins spe´cifiques de caracte´ristiques d’au-
torisation d’acce`s aux donne´es pour leurs utilisateurs de Clouds [93]. C’est a` dire l’attribution de privile`ges,
ou droits, aux utilisateurs en fonction de leurs roˆles et de leurs besoins.
Dans certains cas, une application d’entreprise peut exiger un “controˆle d’acce`s a` base de roˆles”
(RBAC) [121], dans laquelle les autorisations sont structure´es de manie`re a` re´pondre aux exigences des
roˆles fonctionnels de l’entreprise.
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A` ce jour, la mise en place des autorisations au sein d’un service Cloud et la gestion des capacite´s sont
faibles, et ne peuvent pas eˆtre ge´re´es avec une granularite´ satisfaisante. La plupart des fournisseurs de
services Clouds prennent au moins en compte deux roˆles (privile`ges) : administrateur et utilisateur. Cela
permet d’attribuer des droits d’administration sur le service afin de pouvoir ge´rer les profils utilisateurs,
les politiques d’acce`s au service ou d’autoriser ou non les connexions au service suivant leur provenance.
De´finition QoS 22 : Inte´grite´ (Integrity)
La capacite´ de conserver l’inte´grite´ des donne´es 3 des utilisateurs est d’assurer que le contenu de leurs
donne´es ne soit pas modifie´ a` leur insu. Une manie`re de ve´rifier l’inte´grite´ d’un contenu est de compa-
rer l’e´tat actuel des donne´es par rapport a` un e´tat connu dans le passe´ (a` t = tb) sans qu’il y ait eu
d’intervention de l’utilisateur entre les deux moments.
Soit l’ensemble de donne´es Dtu, compose´ de nd e´le´ments tel que D
t
u = {data0, ..., datan}, repre´sentant
toutes les donne´es appartenant a` a` l’instant t. L’inte´grite´ des donne´es est assure´e par Dtbu ≡ D
t
u, tel que
chaque e´le´ment datai ∈ D
t
u soit e´gal a` l’e´le´ment datai ∈ D
tb
u .
De´finition QoS 23 : Confidentialite´ (Confidentiality)
Plusieurs types de proble`mes tels que les bogues logiciels, erreurs venant de l’ope´rateur et attaques
externes peuvent compromettre la confidentialite´ [110] des donne´es applicatives des Clouds, et de ce fait les
rendre vulne´rables face aux actions malveillantes de certains utilisateurs dont l’acce`s au Cloud aurait duˆ
eˆtre interdit. Des techniques de protection [88] contre les attaques visant a` de´truire la confidentialite´ des
donne´es peuvent e´galement aider les utilisateurs a` ve´rifier la cohe´rence et la mise a` jour de leur donne´es.
Ces techniques ne´cessitent que peu d’e´change d’informations, telle que la racine d’un arbre de hachage de
Merkle [95].
De´finition QoS 24 : Responsabilisation (Accountability)
Le terme anglais Accountability [77] peut eˆtre associe´ au terme monitoring et eˆtre traduit par “Res-
ponsabilisation”, “Ve´rification” ou “Controˆle” en franc¸ais.
Au sein d’un Cloud lorsque l’on parle d’accountability, il est d’usage de parler de “chaˆıne de ve´rification”
ou de “chaˆıne de controˆle”, de diffe´rents parame`tres, que le fournisseur de service met en place au sein de
son Cloud.
Les fournisseurs de services imple´mentent donc des me´canismes de ve´rification, essentiellement destine´s
a` assurer un niveau de se´curite´ sur les donne´es des utilisateurs. Cela dans l’optique de pouvoir leur fournir
un suivi et un controˆle de leurs donne´es stocke´es dans le Cloud.
Un exemple de maillons de chaˆıne de controˆle est visible sur la Figure 3.4.
Une chaˆıne de controˆle d’un fournisseur de Cloud permet de garantir l’accessibilite´ aux outils suivants :
3. http ://www.jatit.org/volumes/Vol58No3/12Vol58No3.pdf
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– Des outils permettant de donner aux utilisateurs un controˆle et une vision de la fac¸on dont leurs
donne´es sont utilise´es, l’assurance que leurs donne´es soient traite´es et prote´ge´es de la manie`re dont
ils le souhaitent.
– Des outils permettant aux utilisateurs de faire des choix sur la fac¸on dont les fournisseurs de services
de Cloud peuvent utiliser et prote´ger leurs donne´es, d’eˆtre informe´s sur les risques, les conse´quences
et la mise en place de ces choix.
– Des outils pour ve´rifier que les attentes en terme de se´curite´ des utilisateurs soient respecte´es, et
qu’il n’y ait pas d’entrave au re`gles de´finies dans les SLA.
– Des outils d’explication et d’aide pour informer l’utilisateur sur la fac¸on dont est effectue´ la sur-
veillance et le controˆle de leurs donne´es, par le fournisseur de service d’un point de vue e´thique.
Figure 3.4 – Illustration d’une chaˆıne de controˆle mise en place par un fournisseur de services Cloud.
De´finition QoS 25 : Trac¸abilite´ (Traceability)
D’une manie`re ge´ne´rale la trac¸abilite´ est de´finie comme suit 4 : “La trac¸abilite´ de´signe la situation ou`
l’on dispose de l’information ne´cessaire et suffisante pour connaˆıtre (e´ventuellement de fac¸on re´trospective)
la composition d’un produit tout au long de sa chaˆıne de production et de distribution.”
Au sein d’un Cloud, la trac¸abilite´ de l’utilisation des services permet a` l’utilisateur de savoir pre´cise´ment
comment le service est utilise´. Toute information relative aux interventions effectue´es concernant de pre`s
ou de loin le ou les services utilise´s doivent eˆtre pouvoir mise a` disposition de chaque utilisateur. En effet,
l’impossibilite´ de connaˆıtre l’e´tat de fonctionnement, ou la localisation des donne´es est un re´el frein a`
l’utilisation de ces services Clouds [148]. Il est donc important d’informer les utilisateurs, a` travers un
journal de logs (traces e´crites), quels types d’actions automatise´es ou humaines ont e´te´ effectue´es, et ou`
sont stocke´es leurs donne´es 5 [98].
Une plate-forme de trac¸abilite´ permet de re´pondre a` ces proble`mes de non-transparence, et donc de
sauvegarder une chaˆıne d’e´ve´nements indiquant par exemple les ope´rations humaines, les transferts de fi-
chiers, et l’activite´ des processus automatiques ainsi que des informations provenant des syste`mes connexes
4. http ://fr.wikipedia.org/wiki/trac¸abilite´
5. http ://www.hpl.hp.com/techreports/2011/HPL-2011-38.pdf
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tels que les syste`mes d’authentification et de gestion des e´quipements.
De´finition QoS 26 : Cryptage (Encryption)
Le cryptage[99] est un proce´de´ utilise´ pour prote´ger le transit ou le stockage d’informations. Il s’agit
de la conversion des donne´es en cryptogrammes, qui ainsi ne peuvent eˆtre lus que par les personnes
proprie´taires de ces donne´es ou autorise´es a` en lire le contenu. Le chiffrement est utilise´ pour prote´ger les
informations sensibles stocke´es et utilise´es dans les re´seaux, appareils mobiles ou sans fil.
Dans un Cloud, les algorithmes de chiffrement sont utilise´s pour prote´ger les donne´es sortantes, afin que
les informations ne soient pas vulne´rables une fois qu’elles sont a` l’exte´rieur de l’entreprise de laquelle elles
appartiennent. Le chiffrement est couramment utilise´ pour s’assurer de re´pondre aux re´glementations des
entreprises. HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Compliance Report) et PCI DSS
(Payment Card Industry - Data Security Standards) sont des outils essentiels de se´curisation des donne´es
Clouds pour les entreprises utilisant des applications SaaS tels que Salesforce.com ou Oracle CRM On
Demand.
De´finition QoS 27 : Isolation (Isolation)
Dans les Clouds, un de´fi est de permettre aux utilisateurs authentifie´s de consulter leurs propres donne´es
depuis l’exte´rieur de ce Cloud tout en empeˆchant un utilisateur malveillant d’exploiter une faille du pres-
tataire de services lui permettant d’acce´der aux donne´es des utilisateurs et rendant par la meˆme occasion
l’ensemble du syste`me vulne´rable. Pour e´viter ce proble`me, la mise en place d’un service de journalisation
(log en anglais) se´curise´ peut aider a` isoler les donne´es des diffe´rents utilisateurs.
De´finition QoS 28 : Cycle de vie des donne´es (Data life cycle)
Oracle [104] de´finit le cycle de vie des donne´es par la fre´quence d’acce`s a` celles-ci. Plus le temps passe,
plus la fre´quence d’acce`s aux donne´es diminue, menant finalement a` un archivage de celles-ci. Le cycle de
vie comprend trois e´tats : actif, moins actif et e´tat historique ou archive´. La Cloud Security Alliance [5]
a propose´ le concept de cycle de vie de se´curite´ des donne´es, qui re´sume le cycle de vie de la se´curite´ des
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De´finition QoS 29 : Non-Re´pudiation (Non-Repudiation)
La non-re´pudiation [147] implique le fait que le contrat (ici de se´curite´) ne peut eˆtre remis en cause
par aucune des deux parties (utilisateur/fournisseur).
3.3.4 Quatrie`me cate´gorie : Couˆts (Cost)
De´finition QoS 30 : Couˆt de service (Service Cost)
La premie`re question qui surgit, notamment au sein d’une entreprise, avant de se tourner vers le Cloud
Computing est : “cela est-il rentable ou non” ? La rentabilite´ et le couˆt sont clairement des attributs qui
ont une tre`s grande d’importance au yeux des utilisateurs (particulier ou entreprise) de Cloud. Le couˆt
tend a` eˆtre un parame`tre facilement quantifiable, mais il est important de pouvoir l’exprimer avec des
caracte´ristiques pertinentes par rapport a` l’organisation a` laquelle on s’adresse. Pour un fournisseur de
service Cloud le couˆt peut s’exprimer ainsi :
γcapv : Couˆt de location a` l’heure d’une machine virtuelle v de capacite´ cap.
∆Tloc : Dure´e d’utilisation en heure du service.
Nv : Nombre de machines virtuelles demande´es.
Alors, le couˆt final que l’utilisateur aura a` payer peut se de´finir logiquement ainsi :
γtot = γ
cap
v ×Nv ×∆Tloc (3.3.24)
De´finition QoS 31 : Couˆt e´nerge´tique (Energy Cost)
Le couˆt e´nerge´tique d’un e´quipement, exprime´ en kWh, repre´sente l’e´nergie ne´cessaire pour le faire
fonctionner sur une pe´riode de temps donne´e. Il est fonction de la puissance (en Watt) de´livre´e par
cet e´quipement (machine physique par exemple) et de la dure´e d’utilisation (en Heure). Concernant la
puissance de´livre´e par une machine physique, plusieurs parame`tres rentrent en jeux, notamment le taux
d’utilisation du CPU. L’utilisation du mode`le affine, bien que assez simpliste, a fait ses preuves depuis
longtemps et est utilise´ dans de nombreux travaux de recherche. En conside´rant qu’un CPU de machine
physique peut fonctionner a` diffe´rentes fre´quences, le mode`le affine [116] pour une fre´quence CPU Fi fixe´e
s’exprime de la fac¸on suivante :
P (Fi) = α (Pfull(Fi)− Pidle(Fi)) + Pidle(Fi) (3.3.25)
avec, Pfull(Fi) and Pidle(Fi) les puissances de´livre´es par la machine physique concerne´e, aux taux
d’utilisation CPU respectifs de 0% et de 100% et fonctionnant a` la fre´quence Fi.
La pre´cision de ce mode`le, utilise´ avec le DVFS a fait l’objet d’une e´tude pre´sente´e dans cette the`se,
ainsi que dans l’article [61]. Autrement, d’autres mode`les e´nerge´tiques plus pointus peuvent eˆtre utilise´s,
comme pre´sente´ par Da Costa et. al. [36].
De´finition QoS 32 : Empreinte carbone (Carbon Cost)
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L’empreinte Carbone [145] repre´sente l’impact que peut avoir un syste`me sur l’environnement en tenant
compte du volume de dioxyde de carbone (CO2) e´mis par combustion d’e´nergies fossiles. Dans les Clouds,
les valeurs et les couˆts qui lui sont associe´s peuvent varier en fonction des fournisseurs de services, car de
nombreux parame`tres rentrent en jeux. Selon la Open Data Center Alliance 6, ces variations peuvent eˆtre
dues a` :
• L’efficacite´ e´nerge´tique du mate´riel utilise´
• La configuration et les parame`tres du mate´riel et des logiciels utilise´s
• Le degre´ de virtualisation et de l’efficacite´ de sa gestion
• Les conditions environnementales (par exemple, climat nordique vs climat me´diterrane´en)
• L’efficacite´ de l’infrastructure du Data Center et de son he´bergement (i.e., efficacite´ e´nerge´tique ou
PUE)
• Source d’e´lectricite´ utilise´e : charbon, nucle´aire, ge´ne´rateurs locaux, etc...
• La “compensation carbone” Carbon offsetting [142, 122] (engagement a` diminuer les e´missions de
carbone)
• Les dispositions nationales ou re´gionales re´gulant les taxes lie´es aux e´missions de carbone.
Ainsi, la quantite´ de carbone produit peut s’exprimer comme suit :
CFP = ITeq × Eeq × Eovh × (Caem(src) + Lo) (3.3.26)
avec, ITeq le nombre d’e´quipement utilise´,Eeq la consommation e´nerge´tique induite par ces e´quipements,
Eovh le surcout e´nerge´tique, Caem(src) les sources de production d’e´lectricite´ et donc d’e´mission de car-
bone dans l’atmosphe`re, e´galement appele´es CEF (Carbon Emission Factor), et Lo repre´sente les pertes
dues au transport de l’e´lectricite´ de sa source de production a` sa destination consommatrice.
6. http ://www.opendatacenteralliance.org/docs/Carbon Footprint and Energy Efficiency Rev2.0.pdf
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3.4 Expressivite´s et limites
Cate´gorie Nom Notation Fonctionnel
PERFORMANCE
Execution Time Tex non
Latency α non
Throughput β non
Response Time Trep non
DEPENDABILITY








Stability St(t1, t2) non















Data Life Cycle ⊘ oui
Non-Repudiation ⊘ oui
COST Service Cost ωutot non
Energy Cost P h(Fi) non
Carbon Cost CFP non
Table 3.7 – Tableau re´capitulatif des notations des parame`tres de QoS
La confection de mode`le est toujours une e´tape de´licate. En effet, cela impose de choisir le degre´ de
mode´lisation ne´cessaire pour les travaux engage´s. Tout d’abord en terme de nombre de composants du
mode`le mais aussi en terme de granularite´. Des mode`les d’une granularite´ tre`s fine peuvent permettre
de mode´liser beaucoup de caracte´ristiques et ainsi exprimer ceux-ci d’une manie`re tre`s de´taille´e. Mais
plus le niveau de granularite´ est e´leve´, plus la clarte´ des mode`les peut eˆtre affecte´e et ainsi de´grader la
compre´hension de ceux-ci. Il convient donc d’adopter l’approche qui permettra de repre´senter tous les
composants indispensables aux mode`les, et de´finir une granularite´ des caracte´ristiques s’adaptant aux
niveaux de de´tails ne´cessaires dans les phases expe´rimentales.
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Les mode`les d’architecture mate´rielle et logicielle ont e´te´ de´finis de manie`re a` exprimer comment
chaque composant est repre´sente´ dans la suite des travaux pre´sente´s. Ainsi, tout l’environnement ainsi
que les caracte´ristiques de chaque composant sont de´finis pour l’ensemble des e´tudes qui suivent. Par
exemple, dans le cas du mode`le de machine physique il e´tait indispensable d’inte´grer la caracte´ristique
d’acceptation de plusieurs fre´quences de fonctionnement des CPUs afin d’eˆtre en mesure par la suite
d’exprimer des e´quations ou des contraintes repre´sentant l’utilisation du DVFS. Aussi, le concept de
reconfiguration de machines virtuelles en terme de capacite´ de traitement CPU se devait d’eˆtre mode´lise´
afin de pouvoir exprimer son utilisation dans les diffe´rentes expe´riences mettant en jeu cette proprie´te´ des
machines virtuelles.
Les mode`les de parame`tres de Qualite´ de Service sont pre´sente´s en 4 cate´gories (et re´capitule´ en
Tableau 3.7). Cela permet de mettre en avant les principales cate´gories de QoS au sein d’un environnement
de Cloud Computing, mais aussi de se´parer ces parame`tres les uns des autres. Ainsi, au sein de chacune des
cate´gories pre´sente´es, chaque parame`tre peut eˆtre de´fini de manie`re pre´cise. Cette section de mode´lisation
de QoS exprime le sens de chacun des parame`tres, et rend mesurable certain d’entre eux par la de´finition
de me´triques. Les limites de cette mode´lisation est induite par les parame`tres de type fonctionnel qui ne
peuvent eˆtre repre´sente´s mathe´matiquement.
Le chapitre suivant pre´sente comment ces mode`les ont e´te´ exploite´s, notamment par l’utilisation d’al-
gorithmes et de me´ta-heuristiques de placement.
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Ce chapitre expose pourquoi et comment la mode´lisation de la qualite´ de service, propose´e en Sec-
tion 3.3, a e´te´ utilise´e au sein d’une approche d’optimisation multi-crite`res. Les parame`tres et les me´triques
de´finis ont pour but d’apporter une analyse plus large et a` la fois plus pre´cise des enjeux mis en e´vidence
dans les travaux de´die´s aux algorithmes de placement dans un Cloud. Trouver la solution optimale a` un
proble`me de placement e´tant irre´alisable en temps polynomial autant dans un cas ge´ne´ral [51], que dans
des cas plus particuliers [87] [136], des me´ta-heuristiques se rapprochant plus ou moins de la solution op-
timale sont utilise´es afin d’obtenir une solution satisfaisante. Il est e´galement important de rappeler que,
outre les parame`tres de qualite´ de service se´lectionne´s, les reconfigurations de machines virtuelles ainsi que
le DVFS font parties inte´grantes du proble`me d’ordonnancement expose´ dans ce manuscrit, ce qui amplifie
nettement la complexite´ de celui-ci.
Tout d’abord, une mode´lisation par un algorithme ge´ne´tique est propose´e. Cet algorithme ge´ne´tique
de´die´ au proble`me de placement de machines virtuelles dans un Cloud a e´te´ imple´mente´ dans deux versions
diffe´rentes. La premie`re tient uniquement compte de services e´le´mentaires, alors que la seconde utilise des
services compose´s. Cette version complexifie nettement la re´solution du placement, notamment car un
aspect temporel doit eˆtre inte´gre´ a` la re´solution. En effet, la topologie d’un service complexe, la plus
simpliste soit-elle, induit une de´pendance entre les services que l’algorithme ge´ne´tique doit prendre en
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compte pour obtenir une solution de placement valide. Ces deux versions de l’algorithme ge´ne´tique sont
pre´sente´es dans la Section 4.4. Aussi, deux algorithmes gloutons, Round Robin et Best-Fit Sorted ont e´te´
utilise´s afin de permettre une comparaison avec l’algorithme ge´ne´tique. Les caracte´ristiques de ces deux
algorithmes sont pre´sente´es en Section 4.3.
Il est important de pre´ciser ici que la version de l’algorithme utilisant des services compose´s est pre´sente´e
comme un travail pre´liminaire appelant de futurs travaux. Cette version de l’algorithme ge´ne´tique n’est
pas utilise´e dans les autres travaux expose´s dans la suite de ce manuscrit mais pre´sente un inte´reˆt certain
graˆce aux complexite´s qu’elle soule`ve.
La premie`re section de ce chapitre expose comment l’utilisation de plusieurs me´triques de qualite´
de service au sein d’algorithmes d’ordonnancement peuvent a` la fois enrichir les e´tudes de recherche
actuelles, ame´liorer les approches multi-objectifs de´die´es au Cloud Computing, mais aussi mettre en avant
la perspicacite´ parfois ignore´e de certains algorithmes aux comportements plus basiques.
4.1 Enrichissements apporte´s par une approche multi-crite`res de
QoS Cloud
Dans la majorite´ des e´tudes de recherche, les algorithmes de placement sont base´s sur l’optimisation
de la consommation d’e´nergie et du temps de re´ponse, interpre´te´s diffe´remment suivant les domaines
concerne´s. Dans le domaine du Cloud Computing, certaines autres me´triques sont prises en compte, tel
que, d’un point de vue utilisateur, le couˆt financier qu’engendre une location de machine virtuelle pendant
plusieurs heures, ou d’un point de vue du fournisseur de services, les be´ne´fices qu’ils peuvent tirer de ce
processus.
L’analyse des propositions de SLA des principaux fournisseurs de services SaaS actuels, faite en Sec-
tion 2.4, permet de prendre conscience que l’inclusion, meˆme d’un seul de ces parame`tres qui sert directe-
ment l’inte´reˆt du fournisseur de services, dans les travaux de recherche sur les algorithmes de placement
de´die´s au Cloud Computing, pourrait permettre des e´tudes plus approfondies. Par exemple, si le parame`tre
latent capacity, cite´ dans la proposition de SLA de Oracle e´tait utilise´ comme une me´trique a` optimiser
dans les algorithmes de placement, en comple´ment de la consommation e´nerge´tique et du temps de re´ponse,
cela ame`nerait a` analyser un compromis inte´ressant entre la re´duction de consommation e´nerge´tique, la
performance voulue a` un instant t et la capacite´ des services a` re´agir si un pic d’utilisation (augmen-
tation brusque du nombre de requeˆtes) se produisait. En effet, prendre en compte plus de parame`tres
de QoS, assimile´s a` des me´triques d’optimisation dans des algorithmes de placement visant a` re´duire
l’e´nergie consomme´e, peut mener a` choisir une configuration temporaire de consolidation des machines
virtuelles de´favorables pour certaines me´triques, mais garantissant un haut niveau de performance pour
d’autres me´triques qui sont pour la plupart ignore´es dans les e´tudes du moment. L’utilisation de plusieurs
me´triques permet ainsi d’avoir une vision plus comple`te de l’e´tat de l’ensemble des ressources physiques,
et apporte aux fournisseurs de services une possibilite´ d’analyse plus e´labore´e ainsi qu’un nombre plus
important de solutions de configurations.
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De plus, une optimisation multi-crite`res permet e´galement d’analyser l’influence des parame`tres les uns
par rapport aux autres. Cela, afin d’estimer la manie`re dont chaque parame`tre influence l’optimisation,
d’analyser l’antagonisme provoquer par l’utilisation conjointe de ces me´triques mais e´galement d’en ve´rifier
leur pertinence. Ces diffe´rents points ne sont pas sans importance car il n’est pas force´ment chose aise´e
de se´lectionner un ensemble de parame`tres de QoS ayant a` la fois une re´elle pertinence pour l’analyse
du fonctionnement du syste`me et dont l’optimisation conjointe avec d’autres parame`tres re´sulte en un
compromis satisfaisant.
Un autre avantage inte´ressant d’une analyse simultane´e de parame`tres de QoS Cloud divers peut faire
ressortir des proprie´te´s a` priori non de´montre´es d’algorithmes gloutons dont le comportement intrinse`que
n’autorise pas une optimisation directe des me´triques analyse´es.
4.2 Se´lection des me´triques de qualite´ de service
Quatre parame`tres de QoS ont e´te´ choisis parmi tous ceux pre´sente´s en Section 3.3 : la consommation
d’e´nergie qui permet de tenir compte des proble`mes environnementaux, le temps de re´ponse qui permet
d’avoir une mesure de performance pure, la robustesse qui rassure les fournisseurs de services et les utili-
sateurs sur la probabilite´ d’eˆtre concerne´s par une de´faillance du syste`me, et le dynamisme qui assure une
certaine re´serve de performance en cas de pic de trafic.
Afin de pouvoir mesurer et e´valuer ces me´triques dans les deux approches propose´es dans ce chapitre,
quelques modifications ont duˆ eˆtre apporte´es aux de´finitions des me´triques utilise´es par rapport a` celles
pre´sente´es de fac¸on ge´ne´rique en Section 3.3. Les me´triques, telles qu’utilise´es par les algorithmes de pla-
cement, sont de´crites ci dessous :
• Temps de re´ponse : La me´trique de Temps de Re´ponse est assimile´e au temps d’exe´cution de
chaque machine physique. Ainsi, le Temps de Re´ponse (en secondes) (E´quation 4.2.1) est calcule´
en fonction de la capacite´ (en MIPS) de chaque machine virtuelle et du nombre d’instruction (en
Million d’Instructions) qu’elles doivent exe´cuter :






avec NbInstrv le nombre d’instructions a` exe´cuter par la machine virtuelle v. Cette me´trique doit
eˆtre minimise´e afin de minimiser le Temps de Re´ponse.
• E´nergie : La me´trique de consommation e´nerge´tique est calcule´e en utilisant la formule de puissance
(E´quation 4.2.2) donne´e dans la de´finition du parame`tre Energy Cost :
P (Fi) = α (Pfull(Fi)− Pidle(Fi)) + Pidle(Fi) (4.2.2)
Afin d’obtenir la valeur de consommation exacte pour chaque machine physique, celle-ci est calcule´e
en fonction des variations de puissance de´livre´e par chaque machine physique au cours du temps
(en fonction des fins d’exe´cution des machines virtuelles) et du temps total d’exe´cution (ou temps
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hi × T h,krep (4.2.3)
Cette me´trique doit eˆtre minimise´e afin de minimiser la consommation e´nerge´tique.
• Robustesse : La me´trique de Robustesse est assimile´e au nombre de machines virtuelles pouvant
eˆtre affecte´es par une de´faillance (panne logicielle, panne physique, panne re´seau, etc...) de machine
physique. Celle-ci (E´quation 4.2.4) est donc repre´sente´e par le nombre moyen de machines virtuelles







Cette me´trique doit eˆtre minimise´e afin de maximiser la Robustesse.
• Dynamisme : La me´trique de Dynamisme (ou Capacite´ Latente) (E´quation 4.2.5) repre´sente la
moyenne de capacite´ CPU libre sur chacune des machines physiques allume´es pouvant eˆtre utilise´e
s’il y a une augmentation tre`s rapide du nombre des requeˆtes a` traiter. Elle est donc exprime´e ainsi









Cette me´trique doit eˆtre maximise´e afin de maximiser le Dynamisme.
4.3 Algorithmes gloutons
Cette section pre´sente les algorithmes gloutons utilise´s, de´crits ci-apre`s, en comple´ment de l’algorithme
ge´ne´tique pre´sente´ en de´tail en Section 4.4. Ces deux algorithmes gloutons sont : Round-Robin et Best-
Fit Sorted. Leur fonctionnement est plus basique par rapport a` un algorithme ge´ne´tique par le fait qu’ils
n’inte`grent pas une optimisation directe des me´triques de QoS. Cependant, l’analyse multi-crite`res de leurs
re´sultats permet d’interpre´ter leur perspicacite´ d’une autre manie`re.
4.3.1 Round-Robin
L’algorithme Round-Robin (RR) e´tait empiriquement utilise´ pour l’ordonnancement dans les re´seaux,
avec aucune priorite´ sur la destination choisie, lorsque le concept d’environnement virtualise´ n’existait
pas encore. Son utilisation dans le contexte de ce chapitre peut paraˆıtre assez e´trange e´tant donne´ que le
principe de cet algorithme ne pre´sente aucune intelligence particulie`re qui permettrait de tirer profit de la
virtualisation et donc de la notion de consolidation machines virtuelles, actuellement couramment utilise´e
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dans les Data Centers de Cloud afin de minimiser la consommation d’e´nergie. Ainsi, son utilisation dans
ce chapitre est analyse´e en tenant compte de plusieurs parame`tres, et pas seulement la consommation
e´nerge´tique, ce qui permet d’en de´gager une analyse plus e´labore´e et aussi de´montrer ses avantages.
Le Round-Robin imple´mente´ trie les machines physiques en ordre croissant en fonction leur type. C’est
a` dire que l’algorithme parcourra les machines physiques de type 0 en premier, puis celle de type 1, etc...
Duˆ au comportement intrinse`que de l’algorithme ce tri a peu d’importance lorsqu’un grand nombre de
machines virtuelles doit eˆtre alloue´ car des machines virtuelles seront quand meˆme place´es sur des machines
physiques e´nerge´tiquement mauvaises. Mais plus le nombre de machines virtuelles a` allouer diminue plus
ce tri devient inte´ressant. Cependant ce genre de tri n’est pas tre`s efficace avec Round-Robin tant que le
nombre de machines virtuelles a` allouer est supe´rieur au nombre de machines physiques. En effet, celles-ci
seront de toute fac¸on utilise´es quelque soit leur type.
4.3.2 Best-Fit Sorted
L’algorithme Best-Fit Sorted (BFS) est plus connu graˆce a` sa capacite´ a` profiter efficacement d’un
environnement virtualise´. Utilise´ avec des tris effectue´s sur les caracte´ristiques des machines physiques et
des machines virtuelles, le BFS obtient de bons re´sultats en termes de consommation d’e´nergie.
Le BFS imple´mente´ exe´cute deux tris diffe´rents sur les machines physiques. Dans un premier temps, les
machines physiques sont trie´es en fonction de leur type. Une fois ce premier tri termine´, un deuxie`me tri
est effectue´ en fonction de la quantite´ (de´croissante) de MIPS libres sur chacune des machines physiques.
Cela permet d’allouer les machines virtuelles sur les machines physiques les plus efficaces e´nerge´tiquement
mais e´galement de tenter de consolider du mieux que possible les machines virtuelles.
4.4 Algorithme ge´ne´tique
Un Algorithme Ge´ne´tique [130], en anglais Genetic Algorithm (GA), est une me´ta-heuristique d’opti-
misation qui imite l’e´volution naturelle. Un algorithme ge´ne´tique utilise un ensemble d’individus, appele´
population, dans lequel chaque individu (aussi de´nomme´ chromosome) repre´sente une solution au proble`me
a` re´soudre. Le principe de base d’un algorithme ge´ne´tique est de faire e´voluer cette population initiale, sur
un certain nombre de ge´ne´rations, pour aboutir a` une population qui contiendra des chromosomes meilleurs
que ceux de de´part. D’une ge´ne´ration a` une autre, des ope´rateurs spe´cifiques (ope´rateurs ge´ne´tiques) sont
applique´s sur chaque individu afin d’explorer de nouvelles solutions possibles. A` chaque ge´ne´ration, suite
a` l’application de ces ope´rateurs ge´ne´tiques qui ge´ne`rent de nouveaux individus, tous les chromosomes
(initiaux et nouveaux) sont trie´s en fonction de leur valeur de fitness. Chaque individu se voit attribuer un
score (valeur de fitness), suite au calcul d’une fonction objectif. Chaque individu est donc e´value´ en fonc-
tion de cette valeur, et seuls les chromosomes ayant obtenus une valeur de fitness estime´e eˆtre assez bonne
pour faire partie de la ge´ne´ration sont retenus pour constituer la population de travail de la ge´ne´ration
suivante. Ainsi, a` chaque ge´ne´ration le jeu des ope´rateurs cre´ant de nouveaux chromosomes tend a` ce que la
population contienne des individus repre´sentant de meilleures solutions. Un algorithme ge´ne´tique est donc
une me´ta-heuristique, pouvant s’adapter a` plusieurs types de proble`me, et faisant e´voluer une population
de de´part en appliquant ale´atoirement des ope´rateurs rendant possible le parcours de l’espace de solutions.
Il est important de rappeler que la manie`re dont un algorithme ge´ne´tique exe´cute sa recherche de solution
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est applique´e de manie`re a` explorer le mieux possible l’espace de solutions, mais ne garantit en rien la
qualite´ de la solution trouve´e (par rapport a` l’optimal).
Dans ce chapitre, l’algorithme ge´ne´tique pre´sente´ est de´die´ a` la re´solution du proble`me d’allocation de
machines virtuelles dans les Clouds. Conside´rant qu’une solution au proble`me a` re´soudre est le re´sultat
d’une optimisation multi-objectifs, les valeurs de fitness de chacun des chromosomes permettant de juger
la qualite´ d’une solution, sont calcule´es en tenant compte de chacune des me´triques de QoS se´lectionne´es.
La mode´lisation, en terme de chromosomes et de ge`nes correspondant au proble`me d’ordonnancement
de machines virtuelles sur un ensemble de machines physiques est de´crite dans la section suivante.
4.4.1 Mode´lisation
Un algorithme ge´ne´tique e´tant par de´finition une me´ta-heuristique pouvant eˆtre adapte´e a` de nombreux
types de proble`mes. Une description claire de la mode´lisation choisie dans le contexte de cette the`se est
donc ne´cessaire :
• Un chromosome repre´sente une solution de placement des machines virtuelles, comme illustre´ en
Figure 4.1.
• Un ge`ne repre´sente une machine virtuelle.
• La valeur attribue´e a` un ge`ne repre´sente le nume´ro de la machine physique sur laquelle la machine
virtuelle a e´te´ alloue´e.
• En paralle`le, les caracte´ristiques des machines virtuelles et des machines physiques sont sauvegarde´es
de manie`re a` pouvoir calculer les valeurs de chacune des me´triques ainsi que la valeur de fitness des
chromosomes.
Figure 4.1 – Un chromosome est compose´ de N ge`nes (i.e. N machines virtuelles). Chaque valeur assigne´e
a` un ge`ne est le nume´ro de la machine physique sur laquelle la machine virtuelle a e´te´ alloue´e.
4.4. Algorithme ge´ne´tique 85
4.4.2 Ope´rateurs
Comme e´voque´ en introduction, un des principes de base d’un algorithme est d’appliquer des ope´rateurs
de fac¸on ale´atoire sur les chromosomes d’une population afin d’en former de nouveaux. Les meilleurs
individus sont garde´s pour faire partie de la ge´ne´ration suivante, puis le processus recommence.
Les ope´rateurs utilise´s, et de´crits ci-dessous, sont les trois ope´rateurs typiques des algorithmes ge´ne´tiques :
• L’ope´rateur de mutation, applique´ sur un nombre fixe´ de chromosomes, choisit de fac¸on ale´atoire un
ge`ne et change sa valeur. Ce changement de valeur du ge`ne concerne´ signifie que la machine virtuelle
repre´sente´e par ce ge`ne a e´te´ alloue´e sur une autre machine physique. Ainsi, le nouveau chromosome
obtenu repre´sente une nouvelle solution de placement et est inte´gre´ a` la population courante.
• L’ope´rateur de croisement, e´galement applique´ sur un nombre fixe´ de chromosomes, intervertit des
parties de deux chromosomes et ge´ne`re ainsi deux nouvelles solutions. Cette ope´ration est effectue´e en
utilisant deux points de croisement. Un exemple illustre´ de cet ope´rateur est donne´ par la Figure 4.2.
• L’ope´rateur de se´lection a pour roˆle de re´duire le nombre d’individus pre´sents dans la population,
temporairement agrandie par l’exe´cution des deux ope´rateurs ci-dessus, afin de garder les meilleurs
d’entre eux et ainsi redonner a` la population sa taille originelle.
Figure 4.2 – Ope´rateur de croisement en deux points, applique´ aux chromosomes.
4.4.3 Validite´ des chromosomes
Un processus important d’un algorithme ge´ne´tique est de s’assurer que les solutions trouve´es, suite
a` l’application des ope´rateurs, sont des solutions valides. Autrement dit, les solutions trouve´es doivent
respecter les contraintes du mode`le du proble`me a` re´soudre. Pour l’algorithme ge´ne´tique utilise´ ici, cela
consiste a` ve´rifier que chaque solution respecte le taux d’utilisation maximum de chaque ressource (CPU
et Me´moire). Si la ve´rification de´duit qu’un chromosome ne respecte pas ces contraintes et n’est donc pas
valide, alors il est simplement supprime´ de la population courante et un nouvel individu est ge´ne´re´.
4.4.4 Crite`re d’arreˆt
La terminaison d’un algorithme ge´ne´tique peut eˆtre de´cide´e de deux manie`res diffe´rentes :
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• En de´finissant un seuil d’ame´lioration qui permet de comparer le meilleur chromosome de la ge´ne´ration
actuelle avec le meilleur chromosome de la ge´ne´ration pre´ce´dente. Si la diffe´rence entre ces deux chro-
mosomes est infe´rieure au seuil de´fini, alors le GA est stoppe´, conside´rant que l’ame´lioration entre
deux ge´ne´rations conse´cutives n’est pas assez importante pour qu’il soit inte´ressant de continuer le
processus.
• Apre`s un nombre fixe de ge´ne´rations
Dans l’algorithme e´tudie´ ici, la premie`re solution ne pouvait eˆtre utilise´e. En effet, comme explique´
dans la section suivante (Section 4.4.5), les chromosomes sont e´value´s selon une valeur normalise´e. Celle-ci
de´pend entre autre de valeurs moyennes de chacune des me´triques (calcule´es pour tous les individus de
la population). Ces moyennes sont force´ment diffe´rentes entre chaque ge´ne´ration. Ainsi, les valeurs de
fitness des chromosomes ne sont pas comparables entre ge´ne´rations successives. C’est pourquoi, la seconde
solution a donc e´te´ adopte´e.
4.4.5 Me´triques et valeurs de Fitness
Chaque calcul de me´trique donne une valeur dans un intervalle intrinse`quement lie´ a` la me´trique
concerne´e. Afin de pouvoir calculer de fac¸on correcte la valeur de la fonction objectif, mettant en jeu un
ensemble de me´triques dont les valeurs ne sont pas comprises dans les meˆmes intervalles, une normalisation
de chacune de ces valeurs de me´trique doit eˆtre applique´e. Cela consiste a` calculer, pour chaque me´trique,
une valeur nomme´e vstd normalise´e. Ces valeurs sont donc comparables et il est alors possible de les
additionner ou les soustraire entre elles afin d’obtenir une valeur normalise´e de fitness. La me´thode de
normalisation utilise´e ici est la me´thode “Centrer-Re´duire” dont la formule donne un ensemble de valeurs





avec, v la valeur de la me´trique a` normaliser, µ la moyenne de la me´trique sur l’ensemble de la population
et σ l’e´cart-type. Ainsi, la valeur normalise´e de fitness est e´gale a` une formule line´aire inte´grant toutes
ces valeurs normalise´es. Cela permet donc de comparer de fac¸on correcte et pre´cise chaque chromosome
appartenant a` une ge´ne´ration en fonction de leur valeur de fitness.
La fonction objectif utilise´e dans cet algorithme ge´ne´tique est la suivante :
Fobj = α1E + α2RespT + α3Rob− α4Dyn (4.4.2)
avec, α1, α2, α3 and α4 les coefficients respectifs de l’e´nergie (E), du temps de re´ponse (RespT), de la
robustesse (Rob) et du dynamisme (Dyn). Ces coefficients peuvent eˆtre modifie´s (augmente´s ou diminue´s)
pour avantager l’optimisation d’une (ou plusieurs) me´triques. Dans cette e´quation 4.4.2 de la fonction
objectif, l’e´nergie, le temps de re´ponse et la robustesse sont des me´triques a` minimiser, contrairement a` la
me´trique de dynamisme, qui elle, doit eˆtre maximise´e.
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Figure 4.3 – Illustration du proble`me d’allocation de services e´le´mentaires de´butant tous leur exe´cution
a` t = 0
4.4.6 GA version : Allocation de services e´le´mentaires
Cette premie`re version de l’algorithme ge´ne´tique met en jeu uniquement une allocation de services
e´le´mentaires inde´pendant, chacun exe´cute´ dans une machine virtuelle de´die´e. Chaque machine virtuelle
repre´sente donc un service e´le´mentaire dont la date de de´part est t = 0. Comme illustre´e en Figure 4.3
la re´solution du proble`me consiste a` trouver un placement de l’ensemble des machines virtuelles sur les
machines physiques disponibles tout en optimisant les me´triques de QoS pre´sente´es en Section 4.2. Il
est e´vident que cette version de l’algorithme ge´ne´tique re´sout un proble`me d’allocation de services tre`s
simplifie´s par rapport a` de re´els services Cloud. Cependant, cette version d’allocation de services simplifie´s
permet de focaliser les analyses sur l’optimisation des diffe´rentes me´triques de QoS se´lectionne´es. En effet,
utiliser cet algorithme ge´ne´tique comme me´ta-heuristique de placement permet d’e´valuer a` la fois la qualite´
d’optimisation de celui-ci mais e´galement de de´montrer l’impact des me´triques les unes sur les autres, puis
de mettre en avant l’inte´reˆt d’utiliser une approche multi-crite`res a` des fins d’allocation de services.
C’est cette version de l’algorithme ge´ne´tique qui est utilise´e dans la suite des travaux pre´sente´s. L’ana-
lyse de l’impact de l’optimisation multi-crite`res est discute´e de fac¸on de´taille´e en Section 4.4.8.
4.4.7 GA version : Allocation de services compose´s
Une seconde version de l’algorithme ge´ne´tique utilisant des Service Compose´s (Sc) a e´galement e´te´
explore´e. Pour rappel, comme de´fini en Section 3.2.2, un service compose´ est un ensemble de services
e´le´mentaires (un service e´le´mentaire est exe´cute´ par une et une seule machine virtuelle). Dans un cas
ge´ne´ral, la topologie d’un service compose´ est un DAG. Cela permet de de´finir les relations de de´pendances
entre les services e´le´mentaires et ainsi repre´senter l’ordre d’exe´cution de chacun d’entre eux. Une des
principales diffe´rences par rapport a` la version pre´sente´e dans la section pre´ce´dente, est que l’utilisation
de services compose´s apporte un aspect temporel dans l’exe´cution des machines virtuelles.
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Topologie
Figure 4.4 – Illustration de la topologie d’un service compose´
Pour cette premie`re version de l’algorithme ge´ne´tique utilisant des services compose´s, une topologie
tre`s simple a e´te´ choisie (illustre´e en Figure 4.4). Cette topologie permet cependant d’introduire une
de´pendance entre les services e´le´mentaires d’un service compose´ entraˆınant des dates de de´part diffe´rentes
entre chaque service e´le´mentaire ainsi qu’un temps de communication entre deux services e´le´mentaires
conse´cutifs. De plus, une machine virtuelle ne peut appartenir qu’a` un seul service compose´.
Ge´ne´ration des services compose´s
L’ensemble des machines virtuelles est utilise´ afin de cre´er un certain nombre de services compose´s. La
taille d’un service compose´ a e´te´ fixe´e entre 2 et 10 (choisie ale´atoirement a` sa cre´ation), et les machines
virtuelles qui le composent sont e´galement choisies ale´atoirement. En utilisant la configuration : 400 ma-
chines virtuelles / 110 machines physiques, cela ame`ne donc a` avoir un nombre de services compose´s entre
40 et 200, de tailles diffe´rentes. Le temps de communication entre deux services e´le´mentaires est fixe (1
seconde).
Calcul des me´triques
Malgre´ ces nombreuses simplifications apporte´es a` la configuration de ce GA, la prise en compte
des de´pendances entre les dates d’exe´cution des machines virtuelles, complexifie tre`s nettement le calcul
des me´triques de QoS conside´re´es. En effet, afin de pouvoir calculer l’e´nergie totale consomme´e pour
l’exe´cution de l’ensemble de ces services compose´s, chaque date de de´part et de fin d’exe´cution doivent
eˆtre connues. Celles-ci sont variables en fonction des reconfigurations et des services compose´s auxquels
elles appartiennent. L’optimisation de la me´trique de consommation d’e´nergie est donc nettement plus
complexe a` mettre en place. Concernant la me´trique de temps de re´ponse, celle-ci repre´sente toujours
le temps total d’exe´cution, ici, de´termine´e par la date de terminaison du dernier service e´le´mentaire du
dernier service compose´. Son calcul est un peu plus fin car le ralentissement d’une des machines virtuelles
d’un service compose´ doit se re´percuter sur l’exe´cution des machines virtuelles qui s’exe´cutent apre`s.
Afin de clarifier l’avancement de cette version du GA : tout ce qui a e´te´ cite´ au-dessus est ope´rationnel,
les nouvelles proble´matiques e´voque´es ci-apre`s restent a` eˆtre clarifie´es.
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L’optimisation des deux autres me´triques soule`ve encore de nouveaux questionnements. En effet, le dy-
namisme et la robustesse e´tant en soi des me´triques faisant e´tat d’une proprie´te´ du syste`me ne de´pendant
pas du temps, leurs e´valuations dans cette version du GA doivent eˆtre remises en question. Plusieurs
solutions sont donc envisageables :
• Optimiser leur valeur moyenne sur la dure´e totale d’exe´cution
• Optimiser leur valeur maximum atteinte
• Optimiser leur valeur de manie`re a` ce qu’elle ne descende jamais en dessous d’un certain seuil
Quelque soit la solution adopte´e, cela implique une e´valuation des valeurs de ces me´triques a` chaque
de´marrage et terminaison de machines virtuelles afin de tenir compte de l’e´volution de la charge du syste`me
au cours du temps.
Cette version de l’algorithme ge´ne´tique implique un nombre non ne´gligeable de nouvelles contraintes
et difficulte´s tre`s inte´ressantes qui soule`vent de nombreuses proble´matiques d’allocation. De plus, l’utili-
sation de services compose´s permet de se rapprocher un peu plus des contraintes d’allocation de services
Cloud re´els. Cependant, de nombreuses questions restent encore ouvertes, et l’e´tude de cette version de
l’algorithme ge´ne´tique constitue encore une part des travaux de recherche actuellement en cours.
La Section suivante pre´sente une e´tude du comportement de l’optimisation mutli-objectifs de l’algo-
rithme ge´ne´tique (version services e´le´mentaires), en comparant les re´sultats de cinq configurations d’opti-
misations diffe´rentes de ce GA.
4.4.8 Optimisation multi-objectifs par le GA
L’algorithme ge´ne´tique re´sout le proble`me de placement de machine virtuelles avec pour but d’optimiser
les me´triques inte´gre´es au calcul de sa fonction objectif. Comme explique´ en Section 4.4.5 chaque individu
de la population de travail est e´value´ en fonction de la valeur de celle-ci (valeur de fitness). La solution
retenue est donc l’individu qui aura rec¸u le meilleur re´sultat dans l’ensemble. L’avantage de l’algorithme
ge´ne´tique est qu’il permet assez facilement d’ajouter ou de supprimer des parame`tres a` prendre en compte
pour e´valuer une population. De plus, la re´solution du proble`me se fait dans un temps raisonnable duˆ
a` la proprie´te´ des algorithmes ge´ne´tiques de converger rapidement vers une solution qu’il estime eˆtre la
meilleure. L’inconve´nient de l’algorithme ge´ne´tique est qu’il donne un re´sultat de placement pour une
situation de de´part donne´e. C’est a` dire qu’il calcule chacune des me´triques pour cette situation a` l’instant
t = 0 et ne tient pas compte de l’aspect temporel. Bien suˆr les dates de terminaison de chaque machine
virtuelle sont prises en compte dans les calculs des me´triques, mais l’optimisation se fait a` partir du
placement de de´part (diffe´rent selon les chromosomes) et n’est pas remis en question au fur et a` mesure
que le nombre de machines virtuelles encore en cours d’exe´cution diminue.
Cette section met en avant les avantages d’une optimisation mutli-objectif tenant compte de quatre
me´triques de QoS simultane´ment par rapport a` un placement focalise´ sur un seul parame`tre. Pour cela,
cinq versions de l’algorithme ge´ne´tique ont e´te´ ge´ne´re´es, les quatre premie`res correspondent a` l’optimi-
sation d’une me´trique unique et la dernie`re optimise de fac¸on e´quitable les quatre me´triques prises en
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compte. Cela ame`ne donc a` avoir les cinq GA suivants :
Configuration
Les diffe´rents parame`tres de l’algorithme ge´ne´tique sont les suivants :
• Nombre de machines physiques : 110
• Nombre de machines virtuelles : 400
• Nombre d’individus de la population initiale : 1500
• Nombre d’individus de la population de travail : 120
• Nombre de croisements : 90
• Nombre de mutations : 120
• Nombre de ge´ne´rations : 600
E´tant donne´ la complexite´ du proble`me d’allocation traite´ par le GA, il n’est pas rare que des solutions
d’allocation qu’il ge´ne`re ne soient pas valides. C’est a` dire que le placement propose´ ne respecte pas les
contraintes de Me´moire et/ou de CPU. Dans ce cas, le chromosome est rejete´ et l’algorithme ge´ne´tique en
ge´ne`re un nouveau. Si cela se re´pe`te trop souvent, le temps de cre´ation de la population de de´part ainsi
que de la population de travail de chaque ge´ne´ration peut tre`s rapidement devenir extreˆmement long ou
meˆme ne jamais finir (dans le cas ou` les contraintes de placement sont trop lourdes). Avec 110 machines
physiques et 400 machines virtuelles, les contraintes d’allocation sont raisonnables mais ont de´ja` un im-
pact assez pesant sur la cre´ation de la population initiale. En effet, pour trouver 1500 individus valides,
le GA ge´ne`re en moyenne aux alentours de 240000 chromosomes non valides. Avec un tel ratio, entre le
nombre chromosomes souhaite´s pour la population initiale et le nombre d’individus non valides, le temps
de cre´ation de la population de de´part est d’environ 4 secondes. Cela e´quivaut environ 10% du temps total
d’exe´cution du GA. Le nombre de 1500 a donc e´te´ conside´re´ comme un bon compromis entre un nombre
d’individus de de´part pas trop faible afin d’avoir tout de meˆme une chance que la population de de´part
soit compose´e d’individus inte´ressants et un temps de ge´ne´ration raisonnable. Bien qu’il n’existe pas de
parame´trage universel pour l’utilisation d’un algorithme, des valeurs de de´part donnant de bons re´sultats
sont connues :
• Une population de travail compose´e de 30 a` 50 individus
• Un taux de croisement entre 70 et 95%
• Un taux de mutation de 1 ou 2%
• Un nombre de ge´ne´rations compris entre 30 et 40
Excepte´ la valeur du nombre de croisements, les valeurs adopte´es pour l’algorithme ge´ne´tique sont plus
e´leve´es que ces valeurs the´oriques : une population de travail de 120 individus, 75% de croisement, 83%
de mutation et un nombre de 600 ge´ne´rations tre`s nettement supe´rieur. Ces valeurs ont e´te´ choisies pour
a` la fois avoir un temps de re´solution total du GA raisonnable (environ 40 secondes), et une recherche de
solution efficace e´tant donne´ la complexite´ du proble`me d’allocation a` re´soudre. Suite a` de nombreuses
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phases d’e´valuation de performance de ce GA, il s’est ave´re´ qu’il e´tait plus efficace d’utiliser une taille
de population de travail raisonnable et un nombre de ge´ne´rations important. C’est pourquoi le choix
d’un nombre de 120 individus, permettant un temps de traitement de chaque ge´ne´ration raisonnable,
et un nombre de 600 ge´ne´rations favorisant l’optimisation entre ge´ne´rations, a e´te´ fait. Concernant les
croisements, un pourcentage correspondant a` la valeur the´orique a e´te´ adopte´ car le processus de croisement
a montre´ qu’il ge´ne´rait un grand nombre de solutions non valides. Il n’e´tait donc pas utile d’en augmenter
son nombre. A` l’inverse, l’ope´rateur de mutation s’est re´ve´le´ eˆtre tre`s efficace pour ge´ne´rer de bonnes
solutions. Applique´ au proble`me e´tudie´ ici, cet ope´rateur correspond a` faire migrer une machine virtuelle
sur 100 individus diffe´rents a` chaque ge´ne´ration.
Configurations d’optimisation
L’algorithme ge´ne´tique a e´te´ de´cline´ en 5 versions diffe´rentes. Chacune d’entre elle applique une opti-
misation diffe´rente des me´triques :
• GA Energy optimise uniquement la me´trique d’e´nergie
• GA RespT optimise uniquement la me´trique de temps de re´ponse
• GA Rob optimise uniquement la me´trique de robustesse
• GA Dyn optimise uniquement la me´trique de dynamisme
• GA All optimise simultane´ment et e´quitablement ces quatre me´triques.
Les valeurs des coefficients correspondant a` chacune des versions du GA sont re´sume´es en Tableau 4.1.
Nom GA





GA All 1 1 1 1
GA Energy 1 0 0 0
GA RespT 0 1 0 0
GA Rob 0 0 1 0
GA Dyn 0 0 0 1
Table 4.1 – Tableau re´capitulatif des diffe´rentes versions de l’algorithme ge´ne´tique associe´es a` leurs
coefficients d’optimisation de chacune des me´triques de QoS.
Les valeurs de coefficients indique´es dans le Tableau 4.1 pour chaque version du GA correspondent
aux poids attribue´s aux coefficients [α1...α4] utilise´s dans le calcul de la fonction objectif. Lorsque qu’une
valeur e´gale a` 0 est applique´e au coefficient d’une me´trique, alors celle-ci est totalement ignore´e. Ainsi,
pour les quatre versions mono-optimisation (GA Energy, GA RespT, GA Rob et GA Dyn), la valeur de
1 permet d’optimiser uniquement la me´trique voulue. Une autre valeur, supe´rieure a` 0 et diffe´rente de 1
produirait exactement le meˆme effet sur l’optimisation. Pour la version multi-objectifs (GA All), la valeur
de 1 (lorsqu’elle n’est pas de 0) applique´e aux diffe´rents coefficients n’a aucune signification en soi. En
effet, bien qu’il s’agisse ici d’une optimisation multi-crite`res concernant des me´triques ayant des unite´s
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diffe´rentes, une me´thode de normalisation (de´crite en Section 4.4.5) a e´te´ applique´e a` chacune d’entre
elles. Une fois que le calcul de la fonction objectif utilise des valeurs normalise´es de me´triques, la valeur
absolue de chacun des coefficients n’a alors aucune importance. En effet, c’est uniquement la diffe´rence des
valeurs applique´es a` ceux-ci qui peut avantager une me´trique par rapport aux autres. En d’autres termes,
une meˆme valeur positive et diffe´rente de 1 aurait pu eˆtre applique´e a` tous les coefficients du GA All,
donnant un poids e´gal a` chaque me´trique conside´re´e dans le calcul de la fonction objectif.
Comparaison des re´sultats d’optimisation
Cette section compare et critique les diffe´rents re´sultats d’optimisation obtenus avec les diffe´rentes
versions de l’algorithme ge´ne´tique.
Les Figures suivantes : 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 montrent les re´sultats des exe´cutions des diffe´rents GA de´crits ci-
dessus, en utilisant un nombre croissant de machines virtuelles a` allouer. Cela re´sulte donc de 8 exe´cutions
de chacune des 5 versions du GA : les 8 exe´cutions correspondant a` un nombre de machines virtuelles
a` placer, allant de 50 a` 400, sur les 110 machines physiques disponibles. Cette variation du nombre de
machines virtuelles a` allouer permet d’analyser les re´sultats d’optimisation applique´s a` un syste`me peu
charge´, moyennement charge´ et tre`s charge´. La premie`re figure (Figure 4.5) pre´sente les re´sultats de la
me´trique d’e´nergie, la deuxie`me (Figure 4.6) pre´sente les re´sultats de la me´trique du temps de re´ponse,
puis les re´sultats de la me´trique de robustesse sont pre´sente´s par la Figure 4.7, enfin la Figure 4.8 pre´sente





















Figure 4.5 – Comparaison des re´sultats sur la me´trique d’e´nergie

































































Figure 4.7 – Comparaison des re´sultats sur la me´trique de robustesse
Chacune des figures 4.5 a` 4.8 contient cinq courbes. Elles correspondent aux cinq versions (GA Energy,
GA RespT, GA Rob, GA Dyn et GA All.) de l’algorithme ge´ne´tique de´crites pre´ce´demment. Avec, sur
l’axe X le nombre de machines virtuelles a` allouer, et sur l’axe Y la valeur de la me´trique conside´re´e.





































Figure 4.8 – Comparaison des re´sultats sur la me´trique de dynamisme
L’analyse de ces courbes permet de remarquer que sur chacune d’entre elles, la courbe repre´sentant le
meilleur re´sultat correspond a` la courbe de la version du GA qui optimise la me´trique concerne´e par la
figure. Ce re´sultat est a` la fois logique et rassurant. De plus, cela permet aussi de voir l’e´cart des autres
GA par rapport a` la meilleure solution. Les diffe´rences les plus remarquables sont donne´es par la version
du GA optimisant uniquement la me´trique e´nergie. En effet, si l’on regarde les re´sultats de ce GA pour
la Robustesse ou le Dynamisme, il est inde´niable que cette version du GA (GA Energy) donne de bien
moins bons re´sultats que les autres. Cela renforce aussi l’ide´e que la consommation e´nerge´tique est un
parame`tre tre`s inte´ressant a` e´tudier en paralle`le de ces deux autres me´triques. De plus, outre l’aspect
environnemental sous-jacent dans l’optimisation de cette me´trique, cela permet d’en de´duire e´galement
qu’elle est tre`s pertinente dans ce contexte d’optimisation multi-objectifs, en e´tant parfaitement antagoniste
avec la robustesse et le dynamisme.
Ensuite, il convient d’analyser les re´sultats du GA All, optimisant de fac¸on e´quitable les quatre
me´triques. Tout d’abord, on peut remarquer que cette courbe n’est jamais tre`s loin de la meilleure courbe
sur chacune des figures. Cela signifie de prime abord que cette version du GA obtient globalement de bons
re´sultats pour chacune d’entre elles. Contrairement aux autres versions du GA e´tudie´es qui de´gradent
automatiquement une des me´triques, cette version semble pouvoir donner d’assez bons re´sultats et trouver
un compromis inte´ressant de manie`re a` ne de´favoriser aucun des parame`tres de QoS.
Afin de pouvoir analyser et comparer tous les re´sultats du GA All par rapport aux autres et donc
de mieux se rendre compte de ses performances et des compromis qu’il engendre, une dernie`re figure
(Figure 4.9) est propose´e. Sur celle-ci, on retrouve en abscisse le nombre de machines virtuelles a` allouer, et
l’axe Y repre´sente cette fois la valeur de fitness de la fonction objectif. Cette valeur est calcule´e en sommant
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les valeurs normalise´es de chaque me´trique. La me´thode de normalisation applique´e utilise l’intervalle
[min;max], correspondant a` la plus petite et a` la plus grande valeur obtenue par les diffe´rentes versions
du GA pour toutes les me´triques et pour un nombre de machines virtuelles donne´. Huit intervalles sont





avec x la valeur de la me´trique. Cette normalisation rame`ne toutes les valeurs des me´triques entre 0 et
1. Ainsi, pour les me´triques devant eˆtre minimise´es, une valeur proche de 0 repre´sente un bon re´sultat et
les valeurs proches de 1 sont elles plus mauvaises. Quand une me´trique doit eˆtre maximise´e, telle celle du
dynamisme, l’interpre´tation de cette valeur est inverse´e.
Cette me´thode de normalisation a e´te´ pre´fe´re´e dans cette e´tude par rapport a` la me´thode “Centrer-
Re´duire” car les valeurs de moyennes et d’e´cart-types utilise´es par cette dernie`re auraient duˆ eˆtre calcule´es



















Figure 4.9 – Comparaison des valeurs de Fitness entre les 5 versions du GA. La normalisation des valeurs
est obtenue en utilisant l’intervalle [min ;max] de chaque me´trique pour chaque configuration (i.e. Nombre
de machines virtuelles a` allouer).
L’analyse de cette comparaison des cinq versions du GA permet de voir que l’approche multi-objectifs,
repre´sente´e par la courbe GA All, obtient une valeur de fitness meilleure que toutes les autres versions du
GA. Cela indique qu’en tenant compte des quatre me´triques e´value´es, aucun des GA optimisant une seule
d’entre elles n’est en mesure d’obtenir un meilleur re´sultat que la version GA All, quelle que soit la charge
du syste`me repre´sente´e par l’augmentation progressive du nombre de machines virtuelles a` allouer.
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Outre une comparaison de diffe´rentes versions de l’algorithme ge´ne´tique, cette analyse a aussi pour
but de montrer l’inte´reˆt de l’utilisation d’une optimisation multi-objectifs autant pour un fournisseur de
services de Cloud Computing que pour ses utilisateurs. En effet, cette approche multi-objectifs permet a`
la fois d’obtenir de multiples informations quant aux valeurs me´triques mesure´es en fonction de la charge
du syste`me, mais aussi de donner la possibilite´ au fournisseur de services de prendre des de´cisions de
configurations de son syste`me dans le but de trouver le meilleur compromis possible entre des parame`tres
de qualite´ de service antagonistes : Performance versus Robustesse ou E´nergie versus Dynamisme, par
exemple. Aussi, cette approche permet de choisir un compromis entre les be´ne´fices favorables au fournisseur
de services et la qualite´ de service offerte a` ses utilisateurs.
Par exemple, si le fournisseur de services remarque que la charge de son syste`me est assez faible (peu de
machines virtuelles en cours d’utilisation), alors il peut, par exemple, vouloir appliquer une configuration
d’allocation de ses machines virtuelles avantageant la robustesse et le temps de re´ponse afin d’eˆtre certain
de respecter les valeurs de performance de´crites dans le SLA et promises aux utilisateurs, sachant que cela
ne ne´cessitera pas d’avoir un grand nombre de machines physiques allume´es et n’engendra donc pas une
consommation e´nerge´tique e´leve´e. Pour adopter la configuration qui va re´pondre le mieux a` son attente,
alors il peut comparer les re´sultats d’allocation venant d’optimisations multi-objectifs avec des coefficients
qu’il aura fixe´s en fonction de ses besoins par rapport a` d’autres solutions qui optimisent seulement un ou
deux parame`tres (robustesse et de temps de re´ponse par exemple), puis choisir le compromis qu’il estimera
eˆtre le meilleur pour son syste`me.
D’autres situations peuvent entraˆıner le fournisseur de services a` choisir une optimisation multi-objectifs
e´quitable entre les crite`res de QoS qu’il prend en compte, par exemple quand son syste`me est assez ou
tre`s charge´. Dans ce cas, les re´sultats de l’optimisation de l’ensemble des parame`tres mesure´s peuvent
rassurer le fournisseur, en lui fournissant une configuration de son syste`me a` la fois assez conservatrice
d’un point de vue e´nerge´tique tout en limitant, dans une certaine mesure, le risque de violation de valeurs
SLA garanties aux utilisateurs. Par exemple, un fournisseur de services peut estimer qu’il a inte´reˆt a` opter
pour une telle configuration s’il estime qu’il ne de´grade que d’environ 5% certaines me´triques, augmentant
faiblement le risque de violation de SLA.
C’est donc par cette vision des choses, qu’une approche multi-objectifs peut se re´ve´ler eˆtre efficace a`
la fois pour les fournisseurs de services et les utilisateurs suivant le taux d’utilisation de la plate-forme.
Les re´sultats de l’algorithme ge´ne´tique analyse´s ci-dessus de´montrent donc qu’une approche multi-
crite`res de QoS Cloud peut se re´ve´ler inte´ressante dans diffe´rentes situations. Seulement, celle-ci fournit
un placement pour une situation fige´e dont la qualite´ se de´grade ine´vitablement au cours du temps, au
fur et a` mesure que les machines virtuelles terminent leur exe´cution, ou dans un cas plus ge´ne´ral lorsque
la charge du syste`me e´volue. C’est pourquoi, il est utile de remettre en question l’allocation attribue´e a`
un instant t (dans le passe´), en exe´cutant a` nouveau un algorithme de placement tenant compte de l’e´tat
actuel du syste`me. Ce proce´de´ est appele´ re´-allocation.
4.5 Du placement a` l’ordonnancement
Les approches pre´sente´es dans ce chapitre re´solvent le proble`me de placement (ou allocation statique) de
machines virtuelles pour une situation donne´e. C’est a` dire, un nombre de machines virtuelles, un nombre
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de machines physiques et un ensemble de me´triques a` optimiser. Le placement obtenu est donc une solution
au proble`me de´crit par cette configuration a` un instant t. Les solutions propose´es font abstraction totale
d’une e´ventuelle e´volution du syste`me, en ignorant l’aspect temporel. Il est aise´ment compre´hensible que
ces re´sultats de placement sont efficaces pour des syste`mes ayant une dure´e de vie tre`s bre`ve. En effet, plus
la dure´e de vie d’un syste`me est courte moins il est sujet a` de nombreux changements de configuration
ou d’utilisation au cours de son existence. A` l’inverse, des services s’exe´cutant pendant de longues heures,
semaines ou mois, voient leur taux d’utilisation varier tre`s nettement au cours du temps. Il est e´vident que
dans les Clouds l’utilisation des data centers des fournisseurs de services varie constamment suivant les
diffe´rentes pe´riodes de l’anne´e, des saisons, des mois, des jours et encore plus pre´cise´ment suivant la dure´e
de vie d’un service. Une solution de placement simplement statique ne peut donc pas satisfaire les besoins
des fournisseurs de services qui voient l’e´tat de leur syste`me changer constamment. Il est donc ne´cessaire
de revoir le placement effectue´ a` l’instant t, pe´riodiquement ou en fonction d’un e´ve´nement pre´-de´fini.
Ce proce´de´ qui a pour but de redonner un meilleur rendement au syste`me conside´re´ en de´placement les
machines virtuelles est appele´ : re´-allocation. Ainsi, lorsque le taux d’utilisation diminue, ou au contraire,
augmente fortement il peut eˆtre inte´ressant pour les fournisseurs de service de faire appel a` un processus de
re´-allocation afin de mieux utiliser l’ensemble des machines physiques disponible. Cette e´tape peut avoir
diffe´rents buts. Par exemple, si une re´-allocation est lance´e alors que le nombre de machines virtuelles
a fortement diminue´, celui-ci sera plutoˆt utilise´ afin d’obtenir un compromis entre une consolidation de
celles-ci favorable a` la consommation d’e´nergie tout en de´gradant le moins possible les autres parame`tres
de QoS. Dans le cas inverse une re´-allocation sera l’occasion d’allouer l’ensemble des nouvelles machines
virtuelles tout en de´plac¸ant celles qui e´taient de´ja` en cours d’utilisation. En effet, il sera toujours plus
inte´ressant, d’un point de vue e´nerge´tique et de qualite´ de service a` long terme, de remettre en question
l’ensemble des allocations des machines virtuelles plutoˆt que d’entasser les nouvelles sur les machines
physiques de´ja` en cours d’utilisation et ayant assez de capacite´ libre, puis d’allumer de nouvelles machines
physiques afin d’allouer rapidement les nouvelles machines virtuelles qui doivent eˆtre de´marre´es.
Bien suˆr, beaucoup de solutions interme´diaires peuvent exister et le choix entre une solution plutoˆt
qu’une autre peut de´pendre de nombreux parame`tres :
• Dernier instant de re´-allocation
• Charge actuelle du syste`me
• Temps d’utilisation des machines virtuelles en cours de fonctionnement
• Temps d’utilisation pre´vu des nouvelles machines virtuelles a` allouer
• Estimation du ratio entre le nombre de machines physiques disponibles et le nombre de machines
virtuelles total apre`s re´-allocation
• Niveau de qualite´ de service actuel de l’ensemble du syste`me, etc...
Les prises de de´cision quant au de´marrage d’un processus de re´-allocation peuvent donc de´pendre
de parame`tres tre`s varie´s. De plus, une autre proble´matique a` re´soudre est de de´cider a` quel moment
il est le plus judicieux de lancer celui-ci. La` encore, bien des situations diffe´rentes peuvent se pre´senter.
Par exemple, si le fournisseur de services pre´voit que dans l’heure qui suit le taux d’utilisation des ces
data centers va diminuer de 70% pour un certain laps de temps, il est suˆrement pre´fe´rable d’attendre ce
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moment avant de proce´der a` une re´-allocation des machines virtuelles en cours d’utilisation. Au contraire,
si la dernie`re re´-allocation remonte a` plusieurs heures car le taux d’utilisation e´tait plutoˆt stable et qu’un
nombre nombre non ne´gligeable de machines virtuelles a duˆ eˆtre alloue´ rapidement, alors il n’est suˆrement
pas judicieux de rester dans une situation d’allocation non optimise´e et attendre trop longtemps avant de
proce´der a` une re´-allocation de l’ensemble de celles-ci.
Toutes ces situations assez complexes peuvent aussi poser la question du choix du moment de re´-
allocation, c’est a` dire comment choisir l’intervalle de re´-allocation le mieux adapte´ au syste`me concerne´.
4.5.1 Intervalle de re´-allocation
La ne´cessite´ de relancer un processus de placement pendant l’exe´cution des services pose le proble`me de
trouver ou de de´finir un intervalle de temps entre ceux-ci. La premie`re solution est de de´finir un intervalle
fixe entre deux placements. La seconde, de´cide du moment opportun pour refaire un placement. Celui-ci
peut eˆtre de´cide´ par exemple en fonction de l’e´volution d’un ou plusieurs parame`tres de qualite´ de service,
surveille´s par les fournisseur de services. La prise de de´cision peut donc par exemple de´pendre d’un taux
de de´gradation de certains parame`tres, mis en e´vidence par la mesures des me´triques associe´es a` ceux-ci
et par comparaison a` un seuil critique de´fini a` l’avance.
Le choix de l’une de ces solutions soule`ve aussi le choix entre d’une prise de de´cision autonome par le
syste`me ou un simple envoi d’informations au fournisseur de services qui se re´serve la possibilite´ d’agir ou
d’ignorer la prise de de´cision autonome du syste`me.
4.5.2 Solutions adopte´es
Les diffe´rentes proble´matiques lie´es a` la manie`re dont il est judicieux effectuer les re´-allocations et a`
la prise de de´cision quant aux intervalles de re´-allocations, permettent de mettre en avant les enjeux, plus
ou moins complexes, que soule`ve le passage d’un proble`me d’allocation simple a` un proble`me d’ordonnan-
cement.
Pour transformer le proble`me de placement pre´sente´ dans ce chapitre en proble`me d’ordonnancement,
l’aspect temporel est introduit par l’utilisation d’un simulateur de Cloud Computing. L’utilisation de ce
simulateur, CloudSim, permet donc de de´rouler l’exe´cution des machines virtuelles et avoir ainsi une ide´e
de l’e´volution de l’utilisation des machines physiques au cours du temps.
Dans les simulations e´tudie´es dans ce manuscrit, toutes les machines virtuelles de´marrent en meˆme
temps (t = 0). Seules leurs he´te´roge´ne´ite´s en termes de puissance de calcul, de nombre d’instructions a`
exe´cuter et des reconfigurations qu’elles subissent en fonction de leur allocation modifient le temps de
total d’exe´cution. Aucune nouvelle machine virtuelle est introduite dans le syste`me apre`s t = 0. Une
telle configuration entraˆıne donc une diminution progressive de la charge totale du syste`me (illustre´e en
Figure 4.10). Cependant, la manie`re exacte dont la charge syste`me diminue au cours du temps est inconnue.
Celle-ci de´pend des allocations attribue´es par les algorithmes de placement engendrant plus ou moins de
reconfigurations de machines virtuelles et des re´glages diffe´rents de fre´quence CPU.
Sachant cela, utiliser un intervalle de re´-allocation fixe semblait eˆtre une solution inte´ressante. En
effet, le nombre de machines virtuelles en cours d’exe´cution diminuant plus ou moins progressivement,
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Figure 4.10 – E´volution du nombre de machines virtuelles en cours d’exe´cution et de la charge syste`me
associe´e (somme des MIPS de l’ensemble des machines virtuelles). L’axe Y de gauche correspond au nombre
de machines virtuelles, celui de droite a` la charge syste`me (MIPS).
effectuer des re´-allocations a` intervalle re´gulier permet d’analyser l’influence des re´-allocations sur les
me´triques de qualite´ de service se´lectionne´es. Bien suˆr, ce choix de´pend largement du fait que le nombre
de machines virtuelles ne peut subir de grandes variations au cours du temps. Le cas e´che´ant, un tel
comportement pourrait avoir une influence franche sur un ou plusieurs parame`tres de QoS ce qui aurait
pousse´ a` opter pour des de´clenchement de re´-allocations en fonction de la valeur de certaines me´triques de
QoS. Cela afin de pouvoir de´tecter de brusques variations ne´fastes pour l’ensemble du syste`me. La solution
d’intervalles de re´-allocation fixes adopte´e pour les simulations pre´sente´es en Chapitre 6 permet e´galement
de comparer re´gulie`rement les re´sultats d’ordonnancement en fonction de l’e´volution de la simulations,
des comportements des algorithmes gloutons, mais e´galement en fonction des diffe´rentes configurations
d’optimisation multi-crite`res utilise´es.
Le chapitre suivant pre´sente le simulateur CloudSim et l’inte´gration des nouvelles fonctionnalite´s qui
ont fait l’objet de plusieurs travaux.
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Ce chapitre est consacre´ a` l’outil d’e´valuation choisi pour cette the`se : le simulateur CloudSim,
de´veloppe´ au CLOUDS Laboratory de Melbourne en Australie. Ce simulateur a e´te´ choisi pour ses qualite´s
de mode´lisation, de gestion e´nerge´tique et ses possibilite´s d’adaptation et d’e´volution. Au cours de ce
chapitre, une large partie est consacre´e aux e´volutions apporte´es a` CloudSim, afin d’y inte´grer des fonc-
tionnalite´s indispensables, et ainsi de faire e´voluer ses caracte´ristiques dans le but d’obtenir un simulateur
permettant d’exe´cuter des simulations e´nerge´tiquement pertinentes et pre´cises. Le DVFS, le principe de
reconfiguration de machines virtuelles, la gestion dynamique des e´ve`nements ainsi que l’inte´gration de
nouveaux mode`les e´nerge´tiques ont e´te´ conc¸us au sein de CloudSim afin de rendre ce simulateur complet
du point du vue de l’inte´gration et de l’utilisation des outils de gestion de consommation e´nerge´tique.
Tout cela afin de pouvoir mener les phases d’e´valuation pre´sente´es dans le chapitre suivant avec toutes les
fonctionnalite´s ne´cessaires.
Ainsi, les diffe´rentes sections de ce chapitre pre´sentent tout d’abord de manie`re de´taille´e l’architecture
et les caracte´ristiques de base de CloudSim, puis une description pre´cise des e´volutions qui lui ont e´te´
apporte´es. Enfin les diffe´rentes phases de validation de ces nouvelles fonctionnalite´s sont de´taille´es par
l’utilisation de plusieurs cas d’utilisation.
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5.1 Le simulateur CloudSim
CloudSim, projet de´veloppe´ par le CLOUDS Laboratory de Melbourne en Australie, est un outil
de simulation extensible permettant la mode´lisation et la simulation d’environnement de syste`mes de
type Cloud Computing de niveau IaaS. Cette section d’introduction aux fonctionnalite´s de CloudSim est
largement inspire´e de l’article pre´sentant en de´tails ce simulateur [24].
5.1.1 Architecture ge´ne´rale
Illustre´e en Figure 5.1, son architecture permet la mode´lisation des diffe´rents composants d’un Cloud :
Data Center, machines physiques, machines virtuelles etc... La gestion de toutes ces ressources est ge´re´e
par la couche Cloud Services, ge´rant l’approvisionnement des machines virtuelles, l’utilisation des CPUs,
de la me´moire RAM, de la capacite´ de stockage et de la bande passante des machines physiques. Dans
CloudSim, les taˆches a` exe´cuter sont assimile´es a` des cloudlets qui sont alloue´s aux machines virtuelles
(couches VM Services et User Interface Structure). La configuration de chacun des composants doit eˆtre
ge´re´e par l’utilisateur (couche Simulation Specification) par l’interme´diaire d’un fichier de configuration
de simulation. De nombreux parame`tres peuvent y eˆtre spe´cifie´s :
• Nombre de Data Center, machines physiques, machines virtuelles, taˆches (cloudlets)
• Caracte´ristiques des Data Center : architecture, syste`me d’exploitation, hyperviseur, couˆts de fonc-
tionnement
• Caracte´ristiques des machines physiques : nombre de CPUs, capacite´ des CPUs, capacite´ me´moire,
capacite´ de stockage, bande passante
• Caracte´ristiques des machines virtuelles : capacite´ CPUs, nombre de CPUs, capacite´ me´moire, ca-
pacite´ de stockage
• Caracte´ristiques des cloudlets : nombre d’instructions a` exe´cuter, taille des fichiers d’entre´e et de
sortie
5.1.2 Mode´lisation du Cloud
CloudSim est de´die´ a` la simulation de services Cloud au niveau Infrastructure (IaaS). Pour ce faire, les
simulations sont base´es sur la gestion des machines physiques qui composent le ou les Data Center. A` ces
machines physiques sont alloue´es des machines virtuelles selon des politiques de placement qui peuvent eˆtre
aise´ment modifie´es. Aussi, le cycle de vie des machines virtuelles (cre´ation, allocation, migration e´ventuelle
et destruction) de´termine le de´marrage, le de´roulement et la terminaison des simulations.
5.1.3 Mode´lisation des machines virtuelles et des Cloudlets
La couche de virtualisation ge`re l’exe´cution des machines virtuelles sur les machines physiques et la
fac¸on dont elles exe´cutent les cloudlets. En effet, CloudSim propose deux modes d’exe´cution : temps
partage´ et espace partage´ pour l’exe´cution des machines virtuelles sur les machines physiques et e´galement
pour les cloudlets au sein des machines virtuelles. Ce qui permet donc quatre configurations d’exe´cution
diffe´rentes. L’exe´cution des machines virtuelles est e´galement ge´re´e par l’instanciation de brokers. Un broker
peut contenir une ou plusieurs machines virtuelles. La fin de son cycle de vie est de´termine´ par la dure´e de
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Figure 5.1 – Repre´sentation de l’architecture de CloudSim (pre´sente´e dans [24]).
vie de chacune des machines virtuelles qui le composent. Ainsi, un broker termine son exe´cution seulement
lorsque toutes les machines virtuelles qu’il contient ont e´galement fini leur exe´cution.
5.1.4 Politiques de placement et de migration
Des me´thodes ge´ne´riques de placement sont e´galement imple´mente´es ce qui permet a` l’utilisateur
d’inte´grer facilement de nouvelles politiques en fonction du type d’e´tudes qu’il souhaite mener. Des al-
gorithmes personnalise´s de placement de machines virtuelles peuvent eˆtre ainsi inte´gre´s en plus des algo-
rithmes de base pre´sents dans le code source du simulateur. De la meˆme manie`re des classes abstraites
peuvent eˆtre aise´ment e´tendues pour permettre a` l’utilisateur d’imple´menter ses propres algorithmes de
de´cision de migration de machines virtuelles.
5.1.5 Consommation e´nerge´tique
CloudSim inte`gre aussi des fonctionnalite´s permettant de ge´rer et de calculer la consommation e´nerge´tique
des Data Center et peut eˆtre ainsi utilise´ pour mener des e´tudes sur les proble`mes de consommation
d’e´nergie dans le domaine du Cloud Computing. En effet, plusieurs outils permettant de ge´rer la consom-
mation e´nerge´tique des machines ou des Data Center en ge´ne´ral sont disponibles :
• Extinction et/ou allumage des machines physiques
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• Mode`le e´nerge´tique des machines physiques
• Processus de migration de machines virtuelles
Par tous ces aspects, CloudSim est un simulateur solide, dont la configuration est bien faite, et assez
facilement extensible par de nouveaux mode`les e´nerge´tiques et de nouvelles politiques de placement et/ou
de migration.
La section suivante de´taille comment l’inte´gration du DVFS a e´te´ re´alise´e afin de comple´ter les outils de
gestion de consommation e´nerge´tique de ce simulateur. La version de CloudSim utilise´e dans ce chapitre,
inte´grant le DVFS, est disponible sur le site internet du CLOUDS Laboratory de Melbourne 1.
5.2 Inte´gration du DVFS
Comme pre´sente´ en Section 2.5, le simulateur CloudSim adopte´ pour cette the`se, contenait de´ja` plu-
sieurs outils indispensables pour pouvoir effectuer des simulations e´nerge´tiques inte´ressantes. Seul le DVFS
ne faisait pas partie des outils disponibles pour e´tudier de fac¸on plus pre´cise les proble`mes de consom-
mation e´nerge´tique des machines physiques. C’est pourquoi l’imple´mentation de cet outil a constitue´ une
e´tape importante de ces travaux pour ainsi pouvoir exe´cuter des simulations e´nerge´tiques pre´cises. Celle-ci
a ne´cessite´ tout d’abord une analyse des diffe´rentes modes de fonctionnement du DVFS dans le noyau Li-
nux (pre´sente´ en Section 2.3.1, mais e´galement une e´tape de compre´hension du code source du simulateur
afin de pouvoir inte´grer cet outil, ne´cessitant une granularite´ (ou “pas de simulation”) tre`s fine, de fac¸on
rigoureuse. De plus, les autres fonctionnalite´s qui ont duˆ eˆtre inte´gre´es afin de re´pondre aux exigences
qu’on engendre´es le DVFS sont e´galement pre´sente´es.
Outre la me´thodologie a` adopter, l’inte´gration du DVFS au sein de CloudSim repre´sente une avance´e
certaine en matie`re de simulations e´nerge´tiques. En effet, l’utilisation du DVFS constitue un vrai domaine
de recherche et est utilise´ dans de nombreux travaux [126, 73, 141, 80, 86] pour diffe´rents types d’applica-
tions. La mise en place d’expe´rimentations sur de re´elles plates-formes ne´cessitent tre`s souvent une lourde
e´tape de configuration avant meˆme de pouvoir lancer les premie`res exe´cutions. Cela est d’autant plus vrai
pour les expe´rimentations sur un Cloud : qu’il soit publique ou prive´ la configuration de l’environnement et
la mise en place du lancement des expe´rimentations repre´sentent une charge de travail non ne´gligeable et
ne permet pas toujours d’effectuer toutes les mesures voulues en fonction des e´quipements installe´s sur les
plates-formes. L’approche par simulation peut donc s’ave´rer eˆtre indispensable dans certaines situations.
Avec une inte´gration du DVFS tel qu’il est utilise´ sur les plates-formes re´elles au sein d’un simulateur de
Cloud, cela permet de proce´der a` des travaux de recherche et des e´tudes e´nerge´tiques de manie`re rigou-
reuse et supprimant en grande partie le temps de pre´paration. De plus, les re´sultats obtenus par simulation
peuvent servir de base pour la configuration du DVFS sur les plates-formes re´elles.
La section suivante pre´sente le de´tail l’imple´mentation de ce nouveau package.
1. www.cloudbus.org/cloudsim/
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5.2.1 Description de l’imple´mentation
Les diffe´rents classes composant l’imple´mentation du DVFS ont e´te´ inse´re´es dans un nouveau package,
appele´ DVFS, afin d’inte´grer cette imple´mentation proprement au cœur du simulateur. Dans ce nouveau
package se trouve les cinq classes, illustre´es en figure 5.2, correspondant aux cinq modes de fonctionnement
comme dans le noyau Linux. Chaque classe repre´sente chacun des gouverneurs des diffe´rents modes du
DFVS. Leur roˆle est de de´terminer a` quel moment la fre´quence du ou des CPUs doit eˆtre modifie´e.
Cette prise de de´cision est directement lie´e aux comportements respectifs de chaque gouverneur. Dans le
simulateur, un changement de fre´quence affecte directement la capacite´ de calcul d’un CPU dont l’unite´
est le MIPS (Millions d’Instructions Par Seconde).
Figure 5.2 – Diagramme UML du package DVFS dans CloudSim
L’utilisation du DVFS permet de ge´rer les performances du CPU et donc des machines physiques. Au
cours des simulations, les performances des machines physiques sont donc tre`s re´gulie`rement affecte´es par
ses changements de fre´quence CPU, ce qui se re´percute sur l’exe´cution des machines virtuelles qui leur
sont alloue´es. Cela implique donc e´galement de modifier la fac¸on dont le simulateur s’occupe du placement
et de la gestion des capacite´s de calcul des machines virtuelles. Diffe´rentes situations ne´cessitant cette
modification de gestion de capacite´ CPU de machines virtuelles sont illustre´es par les exemples suivants :
Exemple 5.1 :
Si le syste`me de´cide de re´duire la fre´quence du CPU d’une machine physique, la somme des capacite´s de
toutes les machines virtuelles, en cours d’exe´cution sur cette machine physique, pourrait temporairement
de´passer sa capacite´ maximale. Dans ce cas, la capacite´ CPU alloue´e a` chaque machine virtuelle doit
eˆtre ajuste´e (revue a` la baisse, dans ce cas) proportionnellement a` la capacite´ temporaire de la machine
physique, duˆe a` la nouvelle fre´quence CPU utilise´e. Ce me´canisme est appele´ “reconfiguration de machine
virtuelle”.
106 5. CloudSim : simulations e´nerge´tiques avec DVFS
Exemple 5.2 :
Une situation similaire peut se produire lorsqu’une ou plusieurs nouvelles machines virtuelles doivent
eˆtre alloue´es a` une meˆme machine physique. Dans ce cas, si la somme des capacite´s des machines virtuelles
fonctionnant de´ja` sur cette machine physique plus les capacite´s des nouvelles machines virtuelles cre´e´es
de´passe la capacite´ totale de la machine physique concerne´e, alors la capacite´ CPU de toutes les machines
virtuelles doit e´galement subir un ajustement afin que toutes les machines virtuelles puissent continuer
a` s’exe´cuter correctement. E´videmment ce proce´de´ affecte temporairement la performance des machines
virtuelles concerne´es.
Exemple 5.3 :
Inversement aux deux exemples pre´ce´dents, quand une partie de la capacite´ d’une machine physique
est libe´re´e suite a` la terminaison d’une ou plusieurs machines virtuelles, alors les machines virtuelles encore
en cours d’exe´cution, ayant subi auparavant une re´duction de leur capacite´, peuvent re´cupe´rer une partie
voir la totalite´ de leur capacite´ initiale en fonction de l’espace disponible sur la machine physique. Cela
arrive dans deux cas :
• Lorsqu’une machine virtuelle a termine´ son exe´cution : alors le pourcentage CPU qu’elle utilisait est
libe´re´.
• Lorsque la fre´quence CPU d’une machine physique est augmente´e, cela induit donc un surplus de
capacite´ disponible sur la machine physique.
Dans ces deux cas, les capacite´s de toutes les machines virtuelles encore en cours d’exe´cution peuvent
eˆtre augmente´es, cela aussi en fonction du pourcentage CPU libre sur la machine physique concerne´e et
en tenant e´galement compte des capacite´s maximums attribuables a` chaque machine virtuelle.
De plus, l’imple´mentation de la reconfiguration de machines virtuelles et du DVFS, a` ne´cessite´ d’imple´menter
d’autres modifications dans le simulateur, notamment au niveau de la gestion des e´ve`nements effectue´s
par le noyau de simulateur. En effet, le mode PowerSave du DVFS fait fonctionner le processeur a` sa
fre´quence minimum ce qui peut induire un retard conse´quent dans l’exe´cution des machines virtuelles.
Dans ces conditions, l’e´volution des e´ve`nements se´quentiels peut se voir perturbe´. En effet, si l’exe´cution
d’une ou plusieurs machines virtuelles prend du retard suite aux variations de leurs capacite´s CPU alors
les e´ve`nements devant de´marrer a` la suite des terminaisons ces machines virtuelles doivent ine´vitablement
prendre en compte le retard engendre´. Dans ce cas, une description statique (a` date fixe) des e´ve`nements
(Figure 5.3a) n’est plus valide car elle ne re´percute pas ce de´lai d’exe´cution (illustre´ sur la Figure 5.3b).
Ainsi, une nouvelle fonctionnalite´ a e´te´ ajoute´e a` CloudSim pour permettre la cre´ation d’e´ve`nements a`
la fin de l’exe´cution d’un broker. Cela permet d’attendre la fin de vie de toutes les machines virtuelles,
et donc de leur retard d’exe´cution potentiel, contenues dans le broker avant de de´clencher le de´marrage
d’un nouveau broker. Pour ce faire, la possibilite´ d’inclusion d’un post-event a e´te´ imple´mente´e lors de
la cre´ation d’un broker. Ainsi, un broker contenant un post-event de´clenchera l’exe´cution d’un nouveau
broker uniquement a` la fin de sa propre exe´cution (Figure 5.3c).
La Figure 5.3a montre un exemple de base de de´roulement d’e´ve`nements dans CloudSim, utilisant une
description statique des dates de de´parts des e´ve`nements et le mode DVFS Performance (fre´quence CPU
maximum utilise´e, donc absence de retard d’exe´cution dans ce cas). La Figure 5.3b montre un exemple
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de de´roulements d’e´ve`nements, toujours en utilisant une description statique des dates de de´part, mais
en utilisant le mode PowerSave appliquant par exemple une fre´quence CPU deux fois plus lente que la
fre´quence maximum. L’utilisation de ce mode va donc, selon les cas, impliquer un de´lai plus ou moins
conse´quent de l’exe´cution des diffe´rents brokers. Dans cette situation, il est facile de remarquer que la
se´quence d’exe´cution des brokers n’est plus correcte, car les de´clarations statiques des dates de de´parts
des brokers ne tiennent pas compte du retard engendre´, ce qui entraˆıne une superposition des exe´cutions
non souhaite´e.
La dernie`re figure (Figure 5.3c) illustre donc l’utilisation de brokers contenant des post-event permet-
tant un de´clenchement dynamique des e´ve`nements. Cette nouvelle fonctionnalite´ ajoute´e dans CloudSim
permet ainsi de lier le de´marrage d’un broker avec la terminaison d’un autre. La date de de´but d’exe´cution
d’un brokers e´tant ainsi uniquement lie´e a` la terminaison de celui qui le pre´ce`de, si ce dernier est ralenti
(duˆ par exemple a` une fre´quence CPU basse) alors cela permet au broker suivant de de´caler son de´marrage
afin de respecter le de´lai ge´ne´re´, supprimant ainsi tout risque de superpositions d’exe´cutions.
Cette modification autorise d’utiliser n’importe quel mode du DVFS, ralentissant ou non l’exe´cution
des machines virtuelles, sans fausser les re´sultats des simulations. La de´claration de de´part des e´ve`nements
se fait donc ainsi :
• Les e´ve`nements qui doivent de´marrer a` dates fixes sont de´clare´s de fac¸on statique, comme le premier
e´ve`nement de la simulation qui de´bute a` t = 0.
• Tous les autres brokers qui doivent s’exe´cuter les uns a` la suite des autres sont de´clare´s avec un
post-event permettant de de´clencher dynamiquement le de´marrage des nouveaux broker de`s leurs
terminaisons.
Le dernier changement effectue´ dans le simulateur a e´te´ d’inte´grer de nouveaux mode`les e´nerge´tiques.
En effet, les mode`les e´nerge´tiques de´pendent directement des caracte´ristiques de fre´quences et de puissances
des machines physiques que l’on veut mode´liser. Les mode`les utilise´s dans ce chapitre sont pre´sente´s par
les tableaux 5.2 et 5.6.
La section suivante pre´sente les phases de validation des nouvelles fonctionnalite´s apporte´es a` CloudSim
par l’interme´diaire de diffe´rents cas d’utilisation.
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(b) De´roulement des e´ve`nements de´clare´s de fac¸on statique en utili-































Ordonnancement dynamique des évènements,







(c) De´clenchement dynamique des e´ve`nements en utilisant le mode
PowerSave.
Figure 5.3 – Illustration du ralentissement ge´ne´re´ par l’utilisation du mode PowerSave ne´cessitant une
gestion dynamique des e´ve`nements.
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5.3 Validation
Cette section propose trois cas d’utilisation des nouvelles fonctionnalite´s inte´gre´es a` CloudSim. En
effet, il est important de commencer par un cas d’utilisation simple mais parfaitement de´fini, puis de
continuer cette phase de validation par des cas d’utilisation ayant des comportements tre`s diffe´rents et
plus complexes.Tout d’abord une comparaison du comportement du simulateur par rapport a` une simple
machine physique est de´taille´e. Cette premie`re phase de validation, bien qu’assez simpliste car mettant
en jeu une seule machine physique, permet de pre´senter toute la me´thodologie adopte´e afin d’eˆtre certain
de la pre´cision de l’approche propose´e et donc des comparaisons permettant de juger le fonctionnement
des nouvelles fonctionnalite´s au sein du simulateur. Le deuxie`me cas d’utilisation utilise une exe´cution de
graphe de taˆches (en anglais DAG : Direct Acyclic Graph). Cette e´tape permet d’utiliser le DVFS dans une
application ayant un comportement bien spe´cifique et ainsi de montrer son efficacite´ avec une configuration
de simulation bien diffe´rente. Le dernier cas d’utilisation est le plus complexe. Une application distribue´e
d’e´lectromagne´tisme est utilise´e sur une plate-forme re´elle inte´grant le DVFS (Grid’5000 [60, 25]), puis
mode´lise´e au sein de CloudSim afin de reproduire son comportement par simulation. Les diffe´rents re´sultats
sont e´galement compare´s a` un mode`le analytique de´die´ a` cette application d’e´lectromagne´tisme.
Toutes les comparaisons effectue´es dans cette section mettent en jeu diffe´rents modes de fonctionnement
du DVFS, et les re´sultats obtenus sont confronte´s en terme de temps d’exe´cution et de consommation
e´nerge´tique.
5.3.1 Machine physique unique
Cette section de´crit la phase de validation de l’imple´mentation du DVFS dans CloudSim a` l’aide
d’un simple sce´nario de test. Ce sce´nario, de´die´ a` la validation du bon comportement du DVFS dans le
simulateur (prise de de´cision de changement de fre´quence repre´sentant le comportement re´el) a` e´te´ de´fini
tel un benchmark typique, avec diffe´rents changements de charge CPU balayant toute la plage d’utilisation
du CPU inte´grant des changements brusques de charge afin de d’e´valuer la re´active´ du DVFS dans le
simulateur.
L’ide´e directrice de ce processus de validation est donc d’exe´cuter une se´quence d’instructions sur une
machine physique re´elle, sur laquelle le DVFS a e´te´ active´, et de mesurer la consommation e´nerge´tique
ge´ne´re´e ainsi que le temps d’exe´cution de ce sce´nario. Cela en exe´cutant plusieurs expe´rimentations utili-
sant les diffe´rents modes de fonctionnement du DVFS. Ensuite, il s’agit de simuler avec pre´cision les meˆmes
expe´riences dans CloudSim en utilisant les meˆmes configurations de DVFS. La comparaison des re´sultats
des expe´rimentations et des simulations, permet ainsi d’e´valuer la qualite´ et la pre´cision du fonctionnement
du DVFS dans le simulateur. Pour cela, le temps d’exe´cution total (en seconde) et la valeur de consom-
mation d’e´nergie totale (en Wh) sont prises en compte. Cette e´tape de validation se doit d’eˆtre aborde´e
de manie`re tre`s pre´cise duˆe a` la tre`s fine granularite´ du fonctionnement du DVFS (prise de de´cisions tre`s
rapides et tre`s fre´quentes). C’est pourquoi la me´thodologie adopte´e est pre´sente´e de fac¸on de´taille´e dans
les sections suivantes.
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Cadre expe´rimental
Toutes les expe´rimentations ont e´te´ conduites sur une machine physique standard (nomme´e HOST dans
les explications qui suivent), e´quipe´e d’un processeur Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q6700@2.66GHz
avec 4Go de me´moire RAM, fonctionnant sous Ubuntu 10.4 LTS (Noyau Linux 2.6.32). Toutes les mesures
de puissance ont e´te´ re´alise´es a` l’aide d’un wattme`tre bluetooth, directement branche´ entre le secteur et la
prise d’alimentation de cette machine, permettant de relever la puissance de´livre´e par la machine a` chaque
seconde. Ainsi, cela a permis d’avoir une mesure de puissance pre´cise, puis de calculer la consommation
d’e´nergie totale a` chaque exe´cution.
E´talonnage de la consommation d’e´nergie
Afin de pouvoir calibrer le calcul de la consommation d’e´nergie dans CloudSim, il e´tait tout d’abord
ne´cessaire de connaˆıtre les valeurs des fre´quences admises par le CPU de cette machine physique, re´capitule´es
dans le Tableau 5.1. Dans CloudSim, les fre´quences CPU sont assimile´es a` des capacite´s de traitement en
MIPS, elles ont donc e´te´ calcule´es proportionnellement aux fre´quences utilisables sur la machine physique
HOST. Ensuite, les valeurs de puissance de´livre´es respectivement a` 0% (Pidle) et 100% (Pfull) d’utilisa-
tion CPU ont e´te´ mesure´es pour chaque fre´quence possible. Ces valeurs sont expose´es dans le Tableau 5.2 et
ont e´te´ inse´re´es dans le simulateur afin de cre´er un mode`le e´nerge´tique e´quivalent aux puissances de´livre´es
par la machine physique re´elle HOST.
Fre´quences
HOST (GHz) 1.60 1.867 2.133 2.40 2.67
%∗Fmax 59.925 69.93 79.89 89.89 100
CloudSim (MIPS) 1498 1748 1997 2247 2500
Table 5.1 – Fre´quences disponibles sur la machine physique HOST (en GHz), et celles inse´re´es dans le
mode`le e´nerge´tique de CloudSim (en MIPS). La deuxie`me ligne de ce tableau exprime en pourcentage
chaque fre´quence par rapport a` la fre´quence maximale (Fmax) de 2.67 GHz.
Charge CPU
Fre´quences (GHz)
1.60 1.867 2.113 2.40 2.67
0% (Pidle) 82.7 82.85 82.95 83.10 83.25
100% (Pfull) 88.77 92.00 95.5 99.45 103.0
Table 5.2 – Puissances (en Watt) de´livre´es par la machine physique HOST a` 0% and 100% de charge
CPU pour chacune des fre´quences.
Me´thodologie
Le principe est de re´aliser une expe´rience qui implique de nombreux changements de fre´quence pour
tester le comportement de DVFS, mais aussi des phases de charge constantes (hautes ou basses) afin
d’utiliser le mode`le de puissance sur toute sa gamme. Dans ce sce´nario, la valeur maximale de la charge CPU
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a e´te´ e´tablie a` 96% : valeur suffisante pour de´clencher des changements de fre´quences lors de l’utilisation
des modes dynamiques du DVFS (pour rappel : le seuil par de´faut du mode OnDemand est de 95%
d’utilisation CPU).
Le sce´nario e´tabli se de´compose de plusieurs phases, illustre´es en Figure 5.5, et se de´roule ainsi :
• (A) Monte´e en charge re´gulie`re de 0% a` 96%
• (B) Pleine charge a` 96%
• (C) Descente line´aire pour atteindre 50% de charge
• (D) Pic de charge a` 80%
• (E) Descente line´aire jusqu’a` 30%
• (F) Pic de charge a` 96%
• (G) Charge constante de 30%
Afin d’exe´cuter l’application de test sur la machine physique HOST, ce sce´nario a tout simplement
e´te´ imple´mente´ en langage C. La difficulte´ souleve´e par cette imple´mentation est de ge´ne´rer exactement
la charge CPU moyenne voulue a` tout instant du sce´nario. Pour ce faire, la charge CPU moyenne est
ge´ne´re´e en utilisant une boucle alternant une phase de calcul intensif puis une phase de sommeil du CPU,
comme illustre´ en Figure 5.4. Lorsque le DVFS est actif, la charge CPU est controˆle´e chaque sampling rate,
correspondant a` un tre`s court intervalle de temps de 10ms. Afin d’eˆtre suˆr de la pre´cision et de la ve´racite´
de cette expe´rimentation, les prises de de´cisions des diffe´rents gouverneurs devaient eˆtre exactement lie´es a`
la ge´ne´ration et aux variations de charge CPU de´pendantes de la boucle de calcul. C’est pourquoi, chaque
ite´ration de cette boucle doit eˆtre exactement e´gale a` la valeur du sampling rate.
CPU SleepCPU Burn
Iteration 10ms
Figure 5.4 – De´composition de la boucle ge´ne´ratrice de charge en langage C.
Ce sce´nario est mode´lise´ dans CloudSim en cre´ant un ensemble de brokers, chacun contenant une ou
plusieurs machines virtuelles dans lesquelles les cloudlets sont exe´cute´es. Comme explique´ dans la Sec-
tion 5.1.3, un broker peut contenir un post-event permettant alors de de´marrer de nouvelles machines
virtuelles lorsque celles de ce broker se sont termine´es. En de´finissant plusieurs types de machines vir-
tuelles (capacite´ en MIPS diffe´rentes) et plusieurs types de cloudlets (nombre d’instructions a` exe´cuter
diffe´rents), il est alors possible de ge´rer pre´cise´ment la monte´e en charge du CPU de la machine physique
conside´re´e. La capacite´ CPU de la machine virtuelle de´finit le pourcentage d’augmentation de charge CPU
(en admettant que la machine virtuelle soit utilise´e a` 100% de sa capacite´), et le nombre d’instructions
des cloudlets de´termine le temps d’exe´cution des machines virtuelles auxquelles elles sont attribue´es. De
cette manie`re, le sce´nario est reproduit dans CloudSim par un ensemble de brokers lance´s les uns a` la
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VM/Cloudlet
C1 C2 C3 C4
Charge CPU (%) 10 10 2 2
Dure´e (s) 1.5 0.8 7.5 4
Table 5.3 – Exemples de charge CPU et de dure´e d’exe´cution pour chaque couple [VMx, Cloudletx] de´finit
en utilisant la Host1 ayant une capacite´ de 1000 MIPS.
suite des autres qui eux meˆmes de´clenchent l’exe´cution de machines virtuelles et de cloudlets. Enfin, afin
d’avoir exactement le meˆme intervalle de temps entre deux prises de de´cision des gouverneurs des modes
du DVFS, le pas de simulation est fixe´ a` 1100 seconde.
Afin de mieux comprendre comment la charge CPU dans CloudSim est ge´re´e par la cre´ation de brokers,
machines virtuelles et cloudlets, voici un exemple simple mettant en jeu : 1 machine physique, 2 types de
machines virtuelles et 2 types de cloudlets :
Exemple 5.4 : Couples de machines virtuelles/cloudlets
• Host1 : 1000 MIPS
• VM1 : 100 MIPS , Cloudlet1 : 150 Millions of Instructions
• VM2 : 20 MIPS , Cloudlet2 : 80 Millions of Instructions
En conside´rant la machine physique, les deux machines virtuelles et cloudlets ci-dessous, 4 combinai-
sons de machines virtuelles/cloudlets sont possibles :
• C1 = [VM1, Cloudlet1]
• C2 = [VM1, Cloudlet2]
• C3 = [VM2, Cloudlet1]
• C4 = [VM2, Cloudlet2]
Le Tableau 5.3 montre les diffe´rentes combinaisons possibles avec les deux machines virtuelles (VM1,VM2),
les deux cloudlets (Cloudlet1,Cloudlet2), les diffe´rents temps d’exe´cution et niveaux de charges CPU as-
socie´s aux quatre combinaisons possibles. Dans cet exemple, si plusieurs couples de machines virtuelles et
de cloudlets, tel que de´fini en C3, sont lance´s les uns a` la suite des autres, avec par exemple un intervalle
d’une seconde entre chaque, alors cela permet de faire augmenter la charge progressivement par palier de
2%. Une se´quence diffe´rente d’exe´cution peut eˆtre par exemple ge´ne´re´e en lanc¸ant cinq couples de type
C1, ce qui induira directement un pic de charge a` 50% pendant 1.5 secondes.
C’est ainsi en combinant diffe´rents types de machines virtuelles et diffe´rents types de cloudlets que le
sce´nario a pu eˆtre exactement reproduit dans le simulateur afin d’effectuer des comparaisons de compor-


























Figure 5.5 – Comparaison des courbes de charge CPU entre la machine physique HOST et la simulation
dans CloudSim en utilisant le mode DVFS Performance.
Comparaison des courbes de charge CPU
La Figure 5.5 pre´sente les courbes de charge CPU obtenues en utilisant la fre´quence maximale (mode
DVFS Performance) durant l’expe´rimentation sur la machine physique HOST et la simulation exe´cute´e
avec CloudSim. En utilisant le mode Performance, qui n’induit aucun changement dynamique de fre´quence
au cours du temps, le challenge e´tait d’avoir exactement les meˆmes courbes de charge CPU entre la
simulation et l’expe´rimentation. En effet, a` fre´quence fixe et en prenant comme base la fre´quence la
plus e´leve´e, les re´sultats de la simulation se devaient d’eˆtre tre`s proches (voir e´gaux) des valeurs re´elles
d’expe´rimentation afin d’eˆtre certain de pouvoir poursuivre les autres simulations (en utilisant les autres
modes DVFS) dans les meilleures conditions possibles. De plus, les diffe´rentes phases (de (A) a` (G)) du
sce´nario e´tabli devaient eˆtre parfaitement distinguables.
Une fois ce re´sultat obtenu, la Figure 5.5 montrant uniquement d’infimes diffe´rences entre les deux
courbes e´tant duˆes a` la fois a` la diffe´rence d’intervalle entre deux mesures (1 seconde pour l’expe´rimentation
contre 0.01s dans le simulateur) mais aussi aux petits de´fauts de pre´cision du watt-me`tre utilise´, les
expe´rimentations et simulations utilisant les trois autres modes du DVFS ont pu eˆtre de´marre´es.
Sur la figure repre´sentant les courbes de charges obtenues en mode Conservative (Figure 5.6), seules
de petites variations de charge CPU peuvent eˆtre observe´es entre la phase (A) et (B) qui sont uniquement
duˆes a` la diffe´rence de granularite´ des mesures de charge CPU entre la simulation et l’expe´rimentation et
a` l’augmentation progressive de la fre´quence CPU applique´e par le gouverneur de ce mode. Par la suite,
















Courbes de charge CPU en mode CONSERVATIVE, Seuils = 20%/80%
HOST
Simulation
Figure 5.6 – Comparaison des courbes de charge CPU entre la machine physique HOST et la simulation
dans CloudSim en utilisant le mode DVFS Conservative.
aucune diffe´rence ne peut eˆtre remarque´e par rapport aux courbes obtenues avec le mode Performance.
Cette similitude est justifie´e par le fait que la charge CPU ne descend jamais en dessous du down threshold
(20% en mode Conservative), ce qui implique que la fre´quence du CPU reste a` son maximum (fre´quence
qu’il avait atteint a` la fin de la phase (A)) jusqu’a` la fin de la simulation.
Les re´sultats du mode OnDemand (Figure 5.7) montrent plus de variation de la charge CPU durant
toute la dure´e du sce´nario. Le comportement intrinse`que du mode OnDemand favorise la performance des
machines physiques en augmentant la fre´quence CPU a` son maximum, de`s que la charge du CPU de´passe
le seuil de de´cision pre´-de´fini. Une fois que la charge CPU redescend en dessous de ce seuil, si celle-ci
y reste au moins le nombre de fois de´fini par le parame`tre sampling down factor, alors la fre´quence est
diminue´e pas a` pas (en passant par toutes les fre´quences autorise´es). Ce comportement spe´cifique a` ce
mode est facilement observable par exemple pendant la phase (C) du sce´nario, durant laquelle on peut
remarquer de brusques variations de charge CPU en meˆme temps que celle-ci diminue progressivement.
Pendant cette phase de diminution progressive de la charge CPU, celle-ci passe en dessous des 95% (valeur
du seuil de de´cision) ce qui provoque donc un abaissement de la fre´quence. Chaque abaissement fait donc
proportionnellement augmenter la charge CPU, et cela tant que la charge du CPU ne repasse pas au-dessus
du seuil. Si un abaissement de fre´quence fait repasser la charge CPU au dela` de 95%, alors le gouverneur
du mode OnDemand re´tablit la fre´quence CPU a` sa valeur maximum. C’est exactement ce qui se passe
durant cette phase, c’est pourquoi des pics de charge sont visibles (abaissement de fre´quence), puis a`

















Courbes de charge CPU en mode ONDEMAND, Seuil = 95%
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Simulation
Figure 5.7 – Comparaison des courbes de charge CPU entre la machine physique HOST et la simulation
dans CloudSim en utilisant le mode DVFS OnDemand.
charge CPU avait de´passe´ les 95% a` t − 1). Ces changements re´guliers et interrompus de fre´quence sont
illustre´s en Figure 5.9.
La dernie`re figure (Figure 5.8) compare les courbes de charge CPU utilisant le mode PowerSave du
DVFS. Comme explique´ en Section 2.3.1 ce mode utilise la fre´quence la plus basse admise par le CPU
ce qui engendre donc tre`s souvent un retard dans l’exe´cution des instructions duˆ a` trop grand nombre
d’instructions a` traiter par rapport a` la capacite´ de traitement que le CPU peut fournir. Toutes les phases
du sce´nario sont exe´cute´es se´quentiellement, de`s que du retard est provoque´ dans l’une de ces phases,
alors ce retard se re´percute sur l’exe´cution des phases suivantes. En utilisant le mode PowerSave la charge
CPU atteint tre`s rapidement les 100% (a` t ≃ 30s) alors que la charge maximum atteinte dans les autres
modes est de 96% a` t ≃ 50s. A` partir de t ≃ 30s, toutes les instructions qui suivent sont donc exe´cute´es
en retard, faisant stagner la charge CPU a` 100%. La phase (C) de diminution de charge est tout de meˆme
observable un court moment au environ de t ≃ 65s. Logiquement, le temps total d’exe´cution du sce´nario
dans ce mode PowerSave est bien plus long que dans les autres modes utilise´s.
Comparaison des re´sultats
Le tableau 5.4 regroupe les temps d’exe´cution et les consommations e´nerge´tiques releve´es dans les
diffe´rentes expe´rimentations et simulations. La dernie`re colonne du tableau e´tablit une comparaison (sous
forme de pourcentage d’erreur) des re´sultats des simulations en terme de calcul de consommation d’e´nergie
par rapport aux valeurs mesure´es pendant les expe´rimentations sur la machine physique HOST.
















Courbes de charge CPU en mode POWERSAVE
HOST
Simulation
Figure 5.8 – Comparaison des courbes de charge CPU entre la machine physique HOST et la simulation




Dure´e (s) E´nergie (Wh) Dure´e (s) E´nergie (Wh)
Performance 213 5.72 213 5.61 1.92
OnDemand 213 5.57 213 5.49 1.43
Conservative 213 5.68 213 5.64 1.71
PowerSave 259 6.37 260 6.33 0.63
Table 5.4 – Comparaison des re´sultats entre la machine physique HOST et les simulations avec CloudSim
dans chaque mode DVFS. Les pourcentages d’erreur donne´s concernent les valeurs de consommation
d’e´nergie des simulations par rapport a` ceux mesure´s lors des expe´rimentations.
Tout d’abord, il est inte´ressant de note´ que les re´sultats propose´s dans cette section suivent la logique
des comportements des diffe´rents gouverneurs des modes du DVFS :
• Le mode Performance reproduit bien le sce´nario de´fini.
• Le mode OnDemand obtient le meilleur re´sultat en terme de consommation d’e´nergie tout en gardant
le meˆme temps d’exe´cution que le mode Performance.
• Le mode Conservative obtient un re´sultat de consommation e´nerge´tique a` peine meilleur que le mode
Performance.
• Le mode PowerSave a un temps d’exe´cution bien plus long que tous les autres modes et est logique-






















Figure 5.9 – Changements dynamiques de fre´quence CPU durant la simulation avec CloudSim dans le
mode de DVFS OnDemand.
Les modes Conservative (Figure 5.6) et OnDemand (Figure 5.7) obtiennent exactement le meˆme
re´sultat de temps d’exe´cution que le mode Performance pour deux raisons diffe´rentes. Comme explique´
pre´ce´demment, le mode Conservative fait augmenter et diminuer la fre´quence CPU progressivement (pas a`
pas). Durant la phase (A) du sce´nario, la fre´quence est donc progressivement augmente´e jusqu’a` atteindre
sa valeur maximum possible. Par la suite, la charge ne descend jamais en dessous du down threshold ce
qui maintient la fre´quence a` sa valeur maximum (de la phase (B) a` la phase (G)). Le re´sultat en terme
de consommation d’e´nergie du mode Conservative est donc tre`s proche de celui du mode Performance.
Concernant le mode OnDemand, il empeˆche essentiellement une perte de performance en augmentant di-
rectement la fre´quence du processeur a` son maximum de`s que possible, ce qui permet de ne pas de´grader le
temps d’exe´cution. D’un point de vue consommation e´nerge´tique, le mode OnDemand obtient le meilleur
re´sultat en raison de son comportement beaucoup plus fin pour diminuer la fre´quence par rapport au
mode Conservative. Les re´sultats du mode PowerSave peuvent a` premie`re vue paraˆıtre contradictoires,
e´tant donne´ que the´oriquement c’est le mode qui a` un instant donne´ t permet a` une machine physique
de de´livrer une puissance instantane´e la plus faible possible, utilisant la fre´quence CPU la plus basse.
Expe´rimentalement, c’est justement cette tre`s basse fre´quence qui provoque un ralentissement des instruc-
tions a` traiter et donc induit un temps d’exe´cution bien plus long. Ainsi, la consommation e´nerge´tique
e´tant tre`s de´pendante du temps d’utilisation, le mode PowerSave est celui qui consomme le plus d’e´nergie
duˆ a` son temps d’exe´cution tre`s long.
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Outre ces constatations et explications de ces re´sultats, il est e´galement tre`s important de remarquer
qu’il existe une re´elle cohe´rence entre les re´sultats des expe´rimentations et ceux obtenus par simulations.
Les re´sultats affiche´s dans le tableau 5.4 permettent de de´duire que cette phase de validation du DVFS dans
CloudSim a e´te´ conduite dans de bonnes conditions, permettant des mesures de puissances re´elles pre´cises
et de mode´liser pre´cise´ment les simulations qui ame`nent a` un taux d’erreur de calcul de consommation
d’e´nergie de 1.92% dans le pire des cas.
5.3.2 Graphe de taˆches
Figure 5.10 – Graphe du DAG Sipht30 2, compose´ de 30 taˆches, utilise´ pour les simulations.
Cette section pre´sente une utilisation du DVFS applique´e a` un DAG (Direct Acyclic Graph), unique-
ment par simulation. Le but des simulations d’exe´cution de DAG est de de´montrer l’efficacite´ du DVFS,
dans diffe´rentes configurations, afin d’optimiser l’exe´cution du DAG et ainsi de re´duire la consommation
d’e´nergie totale. De plus, une autre utilite´ de ce chapitre est de montrer que les re´sultats ne sont pas une
finalite´ en soi, mais que l’optimisation de l’exe´cution du DAG obtenue par simulation est utile et pourrait
tout a` fait servir de base pour une exe´cution sur une re´elle plate-forme.
Une application mode´lise´e par un DAG est une suite de taˆches ordonne´es repre´sente´es par un graphe
compose´ de nœuds (Figure 5.10). Une taˆche peut avoir un ou plusieurs fils qui doivent eˆtre exe´cute´s apre`s
leur taˆche parente. Ces de´pendances entres les taˆches sont transmises par fichiers. Ces derniers sont ge´ne´re´s
a` la fin de l’exe´cution d’une taˆche parente et utilise´s comme donne´es d’entre´e pour l’exe´cution des fils. La
fin d’exe´cution d’un DAG se termine toujours par une taˆche qui ne posse`de pas de fils, appele´e feuille.
Le plus long chemin, e´tabli depuis une taˆche source (qui ne posse`de pas de parents) jusqu’a` une feuille
est appele´ chemin critique (Figure 5.12). Le temps d’exe´cution minimum total du DAG est donc borne´ par
la somme des temps d’exe´cution de chaque taˆche, appele´e taˆche critique composant ce chemin critique. Si
un DAG posse`de plusieurs chemins critiques, un sous-graph critique contenant tous les chemins critiques
est de´fini. Conside´rant que ces chemins sont invariants, le temps total d’exe´cution du DAG est e´gal a`
l’instant t de terminaison de la dernie`re taˆche de ces chemins critiques. Chaque taˆche en dehors de ce ou



































(b) Illustration du gain e´nerge´tique a` appli-
quer le DVFS sur une taˆche non critique en
abaissant la fre´quence CPU de la machine
physique sur laquelle elle est exe´cute´e de fac¸on
a` augmenter son temps d’exe´cution de la va-
leur du Slack-Time.
Figure 5.11 – Illustrations d’exe´cutions avec et sans DVFS d’une taˆche non-critique
Ces taˆches non critiques (Figure 5.11a) n’influencent donc pas le temps ne´cessaire a` l’exe´cution du DAG
et permettent d’introduire la notion de Slack-Time. Le Slack-Time repre´sente le temps e´coule´ entre la fin
de la taˆche non-critique concerne´e et le de´but d’un de ses fils appartenant a` un chemin critique. Partant
de ce fait, l’utilisation du DVFS va permettre de ralentir l’exe´cution de ces dernie`res (Figure 5.11b) afin
de re´duire la consommation d’e´nergie durant leur exe´cution et ainsi diminuer la consommation d’e´nergie
globale par rapport a` une exe´cution sans DVFS. Ce proce´de´ doit bien suˆr eˆtre e´tabli de fac¸on a` ne pas
augmenter le temps total d’exe´cution du DAG.
Le mode`le de workflow conside`re les de´pendances entre les taˆches, le temps d’exe´cution de chaque
taˆche, et la quantite´ de donne´es que chaque taˆche doit envoyer a` ses fils. Le temps requis pour transfe´rer
les donne´es depuis la machine virtuelle de la taˆche parent a` la machine virtuelle de la taˆche fils de´fini le
temps de communication entre les taˆches. Ce temps est e´gal a` 0 si deux taˆches sont exe´cute´es sur la meˆme
machine virtuelle, sinon ce temps de communication est calcule´ et pris en compte lors de l’analyse du DAG
pour de´terminer le ou les chemins critiques.
Afin d’e´tablir une borne infe´rieure the´orique sur l’e´conomie d’e´nergie rendue possible par l’utilisation
du DVFS lors de l’exe´cution du DAG, l’algorithme de placement utilise´ alloue chaque taˆche a` une machine
virtuelle diffe´rente, et chaque machine virtuelle est place´e sur une machine physique diffe´rente. Cela force
a` transfe´rer les donne´es a` la fin de chaque exe´cution de taˆche.
L’application utilise´e sous forme de DAG pour ces simulation est appele´e Sipht30 et est illustre´e par le
graph de la Figure 5.10. Ce DAG est une instance des applications Sipht qui sont utilise´s pour automatiser
l’encodage de ge`nes. Ce workflow utilise un assez grand nombre d’applications, mais a un comportement
tre`s stable a` la fois en terme de temps exe´cution et de tailles donne´es e´change´es 3. Les temps de transfert
de donne´es sont infe´rieurs aux temps d’exe´cution des taˆches.
3. https://confluence.pegasus.isi.edu/display/pegasus/SIPHT+Characterization.
















Figure 5.12 – Illustration d’un chemin critique.
Slack-Time : Algorithme et fre´quence optimale
Le ralentissement des taˆches non-critiques est base´ sur le principe de trouver la fre´quence CPU permet-
tant de consommer le moins d’e´nergie possible. Dans ce cas d’e´tude cette fre´quence est appele´e fre´quence
optimale et de´pend de plusieurs parame`tres :
• Les caracte´ristiques de puissance des machines physiques utilise´es
• La topologie du workflow
• Le ratio entre la dure´e de la taˆche et la dure´e du slack-time
Pour cette expe´rimentation permettant de connaˆıtre la fre´quence optimale, les caracte´ristiques de puis-
sance des machines physiques du site Grid’5000 de Reims ont e´te´ utilise´es (Tableau 5.6). La me´thodologie
adopte´e a donc e´te´ de fixer un temps d’exe´cution de taˆche (Ttask), de faire varier la dure´e du Slack-Time,
puis de calculer l’e´nergie qui a e´te´ ne´cessaire a` l’exe´cution de cette taˆche. Cela est effectue´ pour chacune
des fre´quences disponibles sur le CPU des machines physiques de Reims. La figure obtenue (Figure 5.13)
montre donc les diffe´rentes fre´quences optimales (celles qui ont donne´ les consommations d’e´nergie les plus
faibles) en fonction du ratio Slack−Time
Ttask
. E´tant donne´ le nombre fini de fre´quences disponibles, la figure
affiche une utilisation de fre´quences optimales discre`tes.
La me´thode utilise´e pour calculer le Slack-Time de chaque taˆche non-critique a e´te´ inspire´e par celle
de Kimura et al. [73], qui pre´sentent une e´tude sur les e´conomies d’e´nergie employant le DVFS et les
Slack-Time dans les DAGs. D’autres e´tudes sur les workflow overhead ont e´te´ mene´es par by Chen et





















Ratio (Slack−Time/Ttask), Intervalle Slack−Time = [0.1*Ttask ; 5*Ttask]
Fréquence optimale par rapport au Slack−Time d’une tâche
Fréquence optimale
Figure 5.13 – Graphique des fre´quences optimales obtenues en utilisant les valeurs de puissance et de
fre´quences du site Grid’5000 de Reims en fonction du Slack-Time. Les valeurs de Slack-Time e´tudie´es sont
comprises dans l’intervalle [(0.1 ∗ Ttask); (5 ∗ Ttask)]. Ttask est le temps d’exe´cution fixe´ pour une taˆche et




Le Tableau 5.5 affiche les re´sultats de consommation d’e´nergie obtenus en utilisant les diffe´rents mode
de fonctionnement du DVFS applique´s a` l’exe´cution du DAG Sipht30. Les simulations de DAG on e´te´
exe´cute´es en utilisant trois mode de DVFS diffe´rents. Premie`rement en mode Performance qui exe´cute
donc toutes les taˆches en utilisant la fre´quence CPU maximum des machines physiques concerne´es. Le mode
dynamique OnDemand a e´galement e´te´ e´value´ pour le comparer avec le mode UserSpace, qui permet de
fixer la fre´quence des machines physique a` une valeur choisie. Ce mode a` donc e´te´ utilise´ en relation
avec le calcul de la valeur du Slack-Time de chaque taˆche non-critique. En effet, comme illustre´ sur les
Figures 5.11a et 5.11b, une fre´quence plus basse (Fopt), ralentissant l’exe´cution de la taˆche concerne´e peut
eˆtre choisie en fonction de la dure´e de son Slack-Time. Cela permet donc de de´terminer pour chaque taˆche
non-critique la fre´quence optimale Fopt a` utiliser.
DAG Sipht 30
DVFS Modes
Performance UserSpace (Fopt) OnDemand
Energy (Wh) 3241 2817 2751
Gain (%) ⊘ 13.1% 15.1%
Table 5.5 – Comparaison des re´sultats de consommation d’e´nergie (en Wh) obtenus en utilisant 3 modes
DVFS diffe´rents. Les valeurs de la ligne “gains” sont calcule´es par rapport a` la valeur de consommation
d’e´nergie du mode Performance.
.
Le mode Performance donne une consommation e´nerge´tique de 3241 Wh. En utilisant ce mode,
la fre´quence CPU utilise´e est la plus haute et est fixe durant toute l’exe´cution du DAG. Cela ame`ne
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ine´vitablement a` une consommation d’e´nergie assez e´leve´e, car aucun ajustement de fre´quence n’est ap-
plique´.
Le premie`re constatation est de voir que le mode OnDemand est celui qui donne le meilleur re´sultat en
terme de consommation d’e´nergie. En effet, le mode OnDemand permet d’attribuer la fre´quence maximum
durant les phases calculs intensifs, puis de faire fonctionner le CPU a` la plus faible fre´quence lorsqu’il a
fini d’exe´cuter la taˆche qu’il lui e´tait affecte´e. Cela permet donc d’avoir une capacite´ de calcul importante
pour exe´cuter les taˆches puis d’avoir la consommation e´nerge´tique la plus faible possible lorsque que les
taˆches sont finies. Le mode OnDemand obtient un gain de 15.1% par rapport au mode Performance.
L’utilisation du mode UserSpace permet un gain de 13.1% par rapport au mode Performance, mais ob-
tient un re´sultat de consommation e´nerge´tique un peu moins bon que le mode OnDemand, bien qu’il utilise
la fre´quence optimale Fopt calcule´e. En effet, en utilisant le mode UserSpace la fre´quence optimale peut
eˆtre calcule´e et utilise´e pour ralentir la taˆche concerne´e et donc optimiser au maximum la consommation
e´nerge´tique durant l’exe´cution de cette taˆche. Seulement, une fois l’exe´cution de la taˆche termine´e, le CPU
continue de fonctionner a` cette fre´quence bien qu’il n’ait plus aucune taˆche a` traiter. C’est donc les phases
pendant lesquelles le CPU est inutilise´ que le mode UserSpace redevient moins efficace e´nergiquement que
le mode OnDemand.
Au vu de ces re´sultats, on peut constater que l’utilisation du DVFS peut s’ave´rer eˆtre tre`s utile pour
l’exe´cution de DAG. De plus, l’exe´cution du DAG, utilisant le calcul de la fre´quence optimale d’exe´cution
des taˆches non-critiques associe´e a` leur valeur de Slack-Time, est tre`s performante e´tant donne´ qu’elle
obtient un re´sultat de consommation e´nerge´tique presque aussi bon que le mode OnDemand. Enfin, il est
inte´ressant de constater qu’une me´thode alliant le calcul de la fre´quence optimale et un abaissement de
la fre´quence CPU au minimum une fois les taˆches termine´es pourrait s’ave´rer encore plus performante.
Comme introduit en de´but de section, ces re´sultats et ces analyses ne s’arreˆtent pas a` l’unique but de
de´montrer l’utilite´ du DVFS pour l’exe´cution de DAG, mais que ces diffe´rentes remarques et constatations
quant a` la configuration du DAG et du DVFS obtenues graˆce a` ces simulations peuvent servir de base
pour l’optimisation d’exe´cution de DAG sur une re´elle plate-forme.
5.3.3 Application paralle`le d’e´lectromagne´tisme re´elle :
Expe´rimentations sur Grid’5000 et simulations
Cette section pre´sente les expe´rimentations mene´es sur la plate-forme Grid’5000 utilisant une applica-
tion paralle`le distribue´e d’e´lectromagne´tisme, Transmission Line Matrix (TLM), spe´cifiquement imple´mente´e
pour ce type d’architecture, et les simulations associe´es a` celles-ci. L’objectif de cette section est de
pre´senter un troisie`me cas d’utilisation plus complexe du DVFS, en conditions re´elles par l’utilisation de
la grille de calcul Grid’5000, et par simulation en mode´lisant le comportement de l’application distribue´e.
Un mode`le analytique de´die´ a` la TLM est e´galement utilise´.
Cette section propose donc une pre´sentation de la TLM, une pre´sentation des caracte´ristiques du site
Grid’5000 de Reims sur lequel celle-ci a e´te´ exe´cute´e, un mode`le analytique permettant d’approximer le
comportement de cette application paralle`le, puis une mode´lisation de la TLM au sein du simulateur
CloudSim.
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Les re´sultats obtenus sont compare´s en terme de temps d’exe´cution et de consommation d’e´nergie
utilisant diffe´rents modes de DVFS.
TLM description
La me´thodeTransmission Line Matrix est une me´thode nume´rique pour la simulation e´lectromagne´tique
qui repre´sente un environnement de propagation de champs e´lectromagne´tiques a` travers un re´seau de
lignes de transmission. Ce mode`le de propagation re´side sur l’e´quivalence qui existe entre les champs
e´lectriques et magne´tiques ainsi qu’entre les tensions et les courants dans un re´seau de lignes de transmis-
sion. Une pre´sentation de´taille´e de la me´thode TLM, est de´crite dans [63]. La re´solution de cette me´thode
de manie`re paralle`le sur une grille de calcul, est base´e sur un de´coupage de la structure suivant les trois
axes. Les volumes obtenus sont assimile´s a` des taˆches, exe´cute´es chacune sur une machine, un CPU, ou un
cœur de processeur, e´changeant des informations via la bibliothe`que MPI (Message Passing Interface).
Caracte´ristiques applicative et mate´rielle
La bibliothe`que MPI utilise´e pour l’e´change d’informations entre les nœuds de la TLM est OpenMPI.
Un point critique de cette bibliothe`que qui doit eˆtre conside´re´ est le Pooling Time. Le Pooling Time est
le temps pendant lequel une taˆche est en attente de re´ception de donne´es envoye´es par ses voisins. Bien
que cela puisse eˆtre conside´re´ comme un temps de sommeil, cela n’est pas le cas lorsque la bibliothe`que
OpenMPI bibliothe`que est utilise´e. Au contraire, durant ce temps le CPU est utilise´ a` 100% comme s’il e´tait
en phase de calcul intensif. C’est pourquoi il est tre`s important de tenir compte de ce parame`tre lors des
expe´rimentations e´nerge´tiques. En effet, un abaissement de fre´quence durant le Pooling Time est beaucoup
moins efficace que dans une phase ou` la charge du CPU est a` 0% d’utilisation. Cette caracte´ristique de
la bibliothe`que MPI et une imple´mentation d’une version non-pooling sont aborde´es par White et Bova
dans [144].
Pour la partie expe´rimentation, les machines physiques du site Grid’5000 [60, 25] de Reims ont e´te´
utilise´es. Les caracte´ristiques de puissance de ces machines sont de´crites dans le tableau 5.6. Une autre
caracte´ristique de ces machines concernant le DVFS se doit d’eˆtre mentionne´e : en effet, comme explique´
pre´ce´demment, sur certaine architecture le DVFS n’affecte pas seulement la fre´quence du CPU mais
e´galement celle du FSB entraˆınant un ralentissement d’autres composants. Apre`s de nombreuses campagnes
d’expe´rimentations sur ces machines, les diffe´rents tests pour comprendre le comportement du DVFS sur
ces machines ont de´montre´ que lorsqu’on modifiait la fre´quence du CPU, la vitesse des E/S e´tait aussi
affecte´e par ce changement de fre´quence. Ce comportement e´voque´ pre´ce´demment a` donc e´te´ mis en
e´vidence sur ces machines dont les de´tails de l’architecture sont accessibles sur le site de Grid’5000 4.
Une fois toutes ces caracte´ristiques connues, deux mode`les peuvent eˆtre de´finis pour e´tudier la consom-
mation d’e´nergie. Le premier est le mode`le analytique qui permet un calcul rapide de la consommation
d’e´nergie en se basant sur les e´quations du mode`le de pre´diction. Le second est un mode`le e´ve`nementiel,
mis en place par la mode´lisation de la TLM dans CloudSim. Le comportement de la TLM est alors mode´lise´
le plus pre´cise´ment possible afin de reproduire le comportement de l’application dans le simulateur. Cela
4. https://www.grid5000.fr/mediawiki/index.php/Reims:Hardware
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Reims Grid’5000
Fre´quences
0.8 1.0 1.2 1.5 1.7
disponibles (GHz)
Puissance Pidle 140 146 153 159 167
(W) Pfull 228 238 249 260 272
Table 5.6 – Fre´quences CPU disponibles sur le site Grid’5000 de Reims et les puissances associe´es a` 0%
(Pidle) et 100% (Pfull) d’utilisation des 24 cœurs d’un CPU.
se fait par un enchaˆınement de se´quences d’e´ve`nements. Les re´sultats de ces deux mode`les sont analyse´s
et compare´s aux valeurs re´elles des expe´rimentations effectue´es sur la grille de calcul en section 5.3.3.
Mode`le analytique
Le mode`le introduit ci-dessous permet le calcul de la consommation d’e´nergie par la TLM dans une
configuration donne´e, si la fre´quence utilise´e est connue. Comme explique´ dans la section pre´ce´dente, le
mode`le doit prendre en compte le Pooling Time et la relation entre les changements de fre´quence CPU et
le de´bit des entre´es/sorties.
Description et notations du mode`le :
• H : Nœud utilise´
• Tcpu and Tnet : Temps CPU et Re´seau
• Ddisk : Quantite´ de donne´es a` e´crire sur le disque (en nombre d’e´le´ments)
• Thdisk(fi) : De´bit du disque dur a` la fre´quence fi.
• F = {f1, f2, ..., fn−1, fn} : Fre´quences CPU utilisables sur le nœud H , avec fn−1 < fn.
• lHcpu(fi) and h
H
cpu(fi) : Puissance de´livre´e par le nœud H a` 0% et 100% d’utilisation CPU.
• lHdisk(fi) : Puissance de´livre´e par la nœud H quand le disque dur est utilise´.
Le mode`le de pre´diction d’utilisation CPU, re´seau et disque de la TLM utilise´ est celui pre´sente´e par
Alexandru dans [3] :








• Ddisk = nx ∗ ny ∗ nz
avec,
• nx, ny, nz les dimension de l’environnement TLM
• nl le nombre d’ite´rations
• C1 et C2 des constantes estime´es a` partir d’expe´rimentations pre´ce´dentes
• L la Latence re´seau
• D le de´bit du re´seau.
L’e´quation de la consommation d’e´nergie E est donc formule´e comme suit :
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E = Tnet ∗ h
H











Ce mode`le a dont e´te´ utilise´ en utilisant une taille de proble`me donne´ pre´sente´e dans la section sui-
vante. En utilisant les donne´es d’entre´e de la TLM et les donne´es de configuration, une estimation de la
consommation d’e´nergie ge´ne´re´e par l’exe´cution de la TLM peut eˆtre estime´e.
La section suivante pre´sente la configuration de la TLM telle qu’elle a e´te´ exe´cute´e re´ellement sur la
grille de calcul Grid’5000.
Expe´rimentations sur Grid’5000
Les expe´rimentations ont e´te´ mene´es sur le site Grid’5000 de Reims, dans la configuration est la
suivante : HP ProLiant DL165 G7, CPU : AMD Opteron 6164 HE 1.7GHz, 12MB L3 cache, 44 nœuds
avec 2 CPUs de 12 cœurs per CPU (1056 cœurs).
La TLM a e´te´ exe´cute´e sur 2 nœuds, utilise´s tous les deux a` 100% de leur capacite´ (soit 48 cœurs) :
une taˆche TLM utilisant chacune 1 cœur.







Le de´ploiement de la TLM sur Grid’5000 a e´te´ fait dans un environnement Kadeploy 5, en utilisant
deux modes de DVFS diffe´rents :
– Mode Performance : Fre´quence maximum de 1.7GHz
– Mode OnDemand
Durant l’exe´cution de ces expe´rimentations, la puissance de´livre´e par les nœuds est re´cupe´re´e a` in-
tervalles re´guliers et sauvegarder afin de pouvoir calculer la consommation d’e´nergie totale a` la fin de
l’expe´rimentation. En effet, les nœuds du site Grid’5000 de Reims sont e´quipe´s de PDUs (Power Distri-
bution Units) qui permettent de connaˆıtre la puissance qu’ils de´livrent a` un instant t. Ces PDUs ont une
pre´cision d’environ 6 Watts, et actualisent leurs valeur toutes les 3 secondes.
Mode`le e´ve´nementiel
Le mode`le e´ve`nementiel repre´sente la fac¸on dont l’application TLM a e´te´ mode´lise´e dans le simulateur
CloudSim (Figure 5.14). Lors des simulations, les 24 taˆches sont exe´cute´es par une machine physique avec
5. Kadeploy, un syste`me de de´ploiement de´die´ aux cluster et aux grilles de calcul :
https ://gforge.inria.fr/projects/kadeploy/
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24 cœurs. Sur un nœud de la grille, la quantite´ de donne´es E/S est e´crite sur un disque partage´ par les
24 taˆches d’un nœud. Par conse´quent, dans le simulateur cette caracte´ristique a e´te´ repre´sente´e par une
seule machine physique partage´e pour toutes les taˆches. Cette me´thode a e´te´ applique´e car de la gestion
du stockage dans le simulateur ne permet pas de ralentir la vitesse des entre´es/sorties lors de l’utilisation
DVFS. Comme explique´ dans la section 5.3.3, le de´bit du disque est ralenti proportionnellement a` la
fre´quence CPU utilise´e. Pour reproduire ce comportement, le DVFS doit donc eˆtre active´ sur l’hoˆte qui
simule la capacite´ du disque afin de ralentir les E/S proportionnellement. Enfin, le trafic re´seau ge´ne´re´
par toutes les communications MPI entre les taˆches et les nœuds est repre´sente´ par une seule machine
physique dans CloudSim partage´e par toutes les autres. Graˆce a` cette architecture de simulation, toutes






























Figure 5.14 – Repre´sentation graphique de la de´composition du fonctionnement de la TLM telle que
mode´lise´e dans le simulateur.
La section suivante pre´sente les re´sultats obtenus et e´tablit une comparaison entre les diffe´rentes valeurs
de temps d’exe´cution et de consommation d’e´nergie obtenus avec l’utilisation des modes Performance et
OnDemand du DVFS.
Re´sultats
Le tableau 5.7 affiche les re´sultats obtenus pour les deux mode`les de´finis, et ceux des exe´cutions de
la TLM sur Grid’5000. Le mode`le analytique permet d’obtenir tre`s rapidement une estimation du temps
d’exe´cution et de l’e´nergie consomme´e en utilisant les e´quations lie´es a` la taille de la structure TLM et les
caracte´ristiques de puissance des composants physiques utilise´s (processeur, re´seau, et disque). Le mode`le
e´ve`nementiel est utilise´ dans le simulateur CloudSim avec une repre´sentation virtuelle de l’application et du
comportement du mate´riel comme explique´ dans la section 5.3.3. Ce mode`le permet la simulation des deux
modes de DVFS, Performance et OnDemand, e´galement utilise´s lors des expe´rimentations re´elles, et donne
a` la fois des re´sultats pre´cis de temps d’exe´cution et de consommation d’e´nergie. Le mode`le analytique
donne e´galement de bons re´sultats pour le mode performance, mais a` la diffe´rence du mode`le e´ve`nementiel,
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il peut eˆtre utilise´ uniquement dans ce mode. En effet, les changements de fre´quence dynamiques relatives
a` la charge du processeur, ge´ne´re´s lors de l’utilisation du mode OnDemand, ne peuvent pas eˆtre mode´lise´s
avec pre´cision avec ce mode`le.
Concernant les valeurs de la consommation d’e´nergie, le mode OnDemand donne des re´sultats moins
bons que le mode Performance. Comme explique´ dans la Section 5.3.3, cela est cause´ par le ralentissement
des E/S lorsque la fre´quence CPU diminue et par le Pooling Time pendant les communications MPI. Ces
re´sultats me´ritent donc plus d’explications. La plupart du temps, le mode OnDemand permet toujours
d’obtenir de meilleurs re´sultats de consommation d’e´nergie. Sur le site de Reims, au cours d’une phase de
charge CPU intensive, le mode OnDemand fonctionne comme pre´vu, diminuant et augmentant dynami-
quement la fre´quence relativement a` son seuil de de´cision. Cependant, quand une taˆche TLM attend des
donne´es de ses voisins, la charge du processeur reste a` 100% en raison des caracte´ristiques du Pooling. Dans
cette situation, le gouverneur du mode OnDemand ne change pas la fre´quence du CPU et introduit donc
une forte consommation d’e´nergie. Au cours d’une phase E/S, la charge CPU retombe naturellement a` 0%
et le gouverneur du mode OnDemand diminue rapidement la fre´quence du CPU, ce qui conduit a` ralentir
les E/S proportionnellement a` la nouvelle fre´quence. Ce comportement qui apparaˆıt pendant les phases
de communications re´seau et de E/S explique l’inefficacite´ et les mauvais re´sultats du mode OnDemand.
Modes DVFS
Performance OnDemand
Temps (s) E´nergie (Wh) Temps (s) E´nergie (Wh)
Valeur Erreur Valeur Erreur Valeur Erreur Valeur Erreur
Simulation 3790 -0.07% 478 -1.44% 4932 -0.1% 613 -0.8%
Analytique 3882 2.69% 499 2.88% ⊘ ⊘ ⊘ ⊘
Expe´rimentation 3793 ⊘ 485 ⊘ 4937 ⊘ 618 ⊘
Table 5.7 – Comparaison entre les re´sultats obtenus lors des expe´rimentations Grid’5000 sur le site de
Reims, les re´sultats du mode`le analytique et les simulations avec Cloudsim de la TLM. Les pourcen-
tages d’erreur sont calcule´s par rapport aux valeurs des re´sultats des expe´rimentations sur Grid’5000. Les
re´sultats expe´rimentaux sont base´s sur une campagne de 20 exe´cutions de la TLM sur la grille, donnant
respectivement des valeurs d’e´cart-type de 150s et 22Wh pour le temps d’exe´cution et la consommation
e´nerge´tique dans chacun des modes DVFS utilise´s.
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L’enjeu de ce chapitre e´tait de pre´sente´ le simulateur CloudSim, largement utilise´ au cours de cette
the`se, d’introduire ses caracte´ristiques mais surtout d’expliquer les nouveaux outils qui ont duˆ eˆtre inte´gre´s
afin qu’il regroupe l’ensemble des fonctionnalite´s voulues. L’aboutissement de l’inte´gration de ces nouvelles
fonctionnalite´s font de CloudSim un simulateur de Cloud complet, regroupant de nombreux outils de
gestion de consommation e´nerge´tique non-imple´mente´s dans les autres simulateurs a` l’heure actuelle.
En effet, l’inte´gration du DVFS et les reconfigurations de machines virtuelles au sein de ce simulateur
permettent de reproduire a` l’identique le comportement de changement dynamique de fre´quence tel qu’il
est imple´mente´ dans le noyau Linux tout en adaptant la capacite´ des machines virtuelles lorsque cela est
ne´cessaire. En terme de simulations e´nerge´tiques, ces fonctionnalite´s ouvrent de nombreuses possibilite´s
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d’e´tude d’une granularite´ tre`s fine au niveau des changements de fre´quence CPU et de la consommation
e´nerge´tique des machines physiques. Le principe de reconfiguration de machines virtuelles en terme de
capacite´ CPU est fortement relie´ a` l’imple´mentation et aux comportements intrinse`ques des diffe´rents
gouverneurs du DVFS duˆs aux variations de capacite´ de traitement des machines physiques que ceux-ci
provoquent. Tout cela repre´sente une avance´e certaine dans le domaine des e´tudes mene´es par simulations,
s’attaquant aux proble`mes de re´duction de consommation d’e´nergie au sein d’un environnement Cloud
Computing.
Les contributions aux caracte´ristiques de CloudSim ont permis d’e´tablir une collaboration avec le
laboratoire CLOUDS Laboratory de Melbourne en Australie (dirige´ par Prof. Rajkumar Buyya), et de
publier l’ensemble de ces travaux dans une revue internationale : Energy-aware simulation with DVFS.
Simulation Modelling Practice and Theory, Volume 39, pages 76-91, December 2013. De plus, le code source
inte´grant les fonctionnalite´s utilise´es dans ce chapitre est disponible sur le site internet de CloudSim 6
Le chapitre suivant expose les simulations effectue´es afin de pouvoir e´valuer l’e´volution des valeurs
des parame`tres de QoS pris en compte, en fonction des diffe´rents algorithmes de placement utilise´s pour
l’allocation et la re´-allocation des machines virtuelles sur les machines physiques.
6. Code source de CloudSim DVFS : http ://www.cloudbus.org/cloudsim/CloudSim DVFS.rar
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Ce chapitre de´taille les simulations d’ordonnancement de machines virtuelles sous contraintes de qualite´
de service. Les quatre parame`tres de qualite´ de service e´value´s lors de ces simulations sont ceux pre´sente´s
en Section 4.2. Les diffe´rents re´sultats qui suivent ont e´te´ obtenus en de´roulant des simulations utilisant
les trois algorithmes de placement pre´sente´s en Chapitre 4 : l’algorithme ge´ne´tique, Round-Robin (RR)
et Best-Fit Sorted (BFS). Le simulateur CloudSim a e´te´ utilise´, incluant les ame´liorations qu’il lui ont
e´te´ apporte´es, afin de pouvoir analyser l’e´volution de ces parame`tres de QoS au cours du temps. En effet,
l’utilisation de ce simulateur (contrairement aux re´sultats pre´sente´s en Chapitre 4), permet de de´rouler
l’exe´cution des machines virtuelles en fonction de leur allocation tout en calculant les valeurs des me´triques
a` chaque pas de simulation. Cette phase d’e´valuation par simulation met donc en jeu l’ensemble des travaux
pre´sente´s dans les chapitres pre´ce´dents, alliant l’utilisation de CloudSim et son imple´mentation du DVFS,
les reconfigurations de machines virtuelles, les algorithmes de placements et les me´triques de qualite´ de
service. L’e´valuation par simulation de parame`tres de qualite´ de service ame`ne e´galement la possibilite´
d’analyser la pertinence et l’influence de chaque me´trique les unes par rapport aux autres, mais e´galement
d’appre´cier l’impact du comportement de chaque algorithme de placement sur l’e´volution de celles-ci ainsi
que sur le de´roulement des exe´cutions des machines virtuelles.
Ce chapitre est de´coupe´ en trois sections. La premie`re pre´sente la me´thodologie applique´e pour exe´cuter
les simulations, la seconde expose et commente les graphiques de re´sultats de ces simulations utilisant a`
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la fois les algorithmes gloutons et diffe´rentes configurations de l’algorithme ge´ne´tique, en exposant des
analyses de´taille´es de l’impact des me´triques, des algorithmes d’ordonnancement utilise´s et des diffe´rentes
versions monos et multi-objectifs du GA. Enfin, la dernie`re section propose un jugement global sur l’ap-
proche multi-objectifs propose´e dans ce chapitre afin de synthe´tiser l’ensemble des analyses expose´es.
6.1 Me´thodologie
Cette section de me´thodologie expose toutes les e´tapes de configurations ne´cessaires de manie`re a`
de´finir l’environnement de simulation. Une fois ces configurations fige´es, celles-ci sont utilise´es pour toutes
les simulations afin d’eˆtre dans de bonnes conditions de comparaison.
Les sections suivantes de´taillent :
• La configuration des machines physiques
• La configuration des machines virtuelles
• La configuration des parame`tres globaux de l’algorithme ge´ne´tique
• L’utilisation des algorithmes d’ordonnancement et du DVFS dans le simulateur
6.1.1 Configuration des machines physiques
Reprenant les caracte´ristiques de´crites dans le Chapitre 3, les proprie´te´s des machines physiques sont
pre´sente´es ci-dessous :
• Nombre de machines physiques : 110
• Capacite´s maximums de CPU (en MIPS) et de Me´moire (en Mo) : 2000 MIPS / 2500Mo
• Gamme des fre´quences CPU, rappele´es en Tableau 6.2
• He´te´roge´ne´ite´ des puissances de´livre´es par les machines physiques en fonction des fre´quences CPU,
re´sume´es en Tableau 6.1
He´te´roge´ne´ite´ des machines physiques
Concernant les valeurs de puissances de´livre´es par les machines physiques, les caracte´ristiques utilise´es
sont celles des machines du site Grid’5000 de Reims, rappele´es dans le Tableau 6.2. Une he´te´roge´ne´ite´
des caracte´ristiques de puissance des machines physiques a e´te´ introduite afin de se rapprocher de la
composition des data centers actuels pouvant regrouper des machines de diffe´rentes ge´ne´rations. Ainsi,
cinq types diffe´rents, de´livrant plus ou moins de Watts que le mode`le de base : le type 0 de´livre 20% de
moins, le type 5 de´livre 20% de plus que le type 2 correspondant exactement aux caracte´ristiques de base
des machines de Grid’5000. Ces cinq types sont de´taille´s dans le Tableau 6.1. Chacune des 110 machines
physiques se voit donc attribuer ale´atoirement un type. Cela cre´er des groupes de machines physiques de
meˆmes types qui ne sont pas remis en question entre deux exe´cutions d’un meˆme algorithme, ou entre
deux utilisations d’algorithmes diffe´rents.
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Type 0 1 2 3 4
He´te´roge´ne´ite´ (%) -20 -10 0 +10 +20
Table 6.1 – Chaque type de machine physique correspond a` un pourcentage d’he´te´roge´ne´ite´ de puissance
par rapport au mode`le de base utilise´ (Tableau 6.2), ce qui signifie qu’une machine physique de´livre plus
ou moins de puissance pour une capacite´ CPU identique. Dans ce tableau, le type 2 (0% d’he´te´roge´ne´ite´) a
donc les meˆmes caracte´ristiques de puissance que le mode`le de base, les types 0 et 1 (respectivement -20%
et -10% d’he´te´roge´ne´ite´) de´livrent moins de puissance, les types 3 et 4 (respectivement +20% et +10%
d’he´te´roge´ne´ite´)de´livrent plus de puissance.
Site Grid’5000 de Reims
Fre´quences
0.8 1.0 1.2 1.5 1.7
disponibles (GHz)
Puissance Idle 140 146 153 159 167
(W) Full 228 238 249 260 272
Table 6.2 – Fre´quences disponibles sur les CPUs des machines du site Grid’5000 de Reims et leurs
puissances associe´es, Idle et Full, correspondant respectivement a` une utilisation CPU de 0% et 100%.
6.1.2 Configuration des machines virtuelles
Reprenant les caracte´ristiques de´crites dans le Chapitre 3, les proprie´te´s des machines virtuelles sont
pre´sente´es ci dessous :
• Le nombre de machines virtuelles : 400
• Capacite´s (CPU en MIPS et Me´moire en Mo) des machines virtuelles : 200 / 400 / 600 / 800 (MIPS
et Mo)
• Le pourcentage maximum de reconfiguration de la capacite´ CPU accepte´ par les machines virtuelles :
20% de la capacite´ CPU de la machine virtuelle concerne´e
• Nombre d’instructions a` exe´cuter par les machines virtuelles : entre 10 et 110 fois la capacite´ CPU
de la machine virtuelle
• Temps de migration maximum : 1 seconde
Capacite´s et reconfigurations
Les capacite´s des machines virtuelles ont e´te´ de´finies de manie`re a` pouvoir eˆtre utilise´es aise´ment a` la
fois par le simulateur et par les algorithmes de placement. Les capacite´s CPU et Me´moire des machines
virtuelles ont e´te´ de´finies proportionnellement aux capacite´s des machines physiques afin d’obtenir des
contraintes d’allocation e´gales entre la capacite´ CPU et la capacite´ Me´moire des machines physiques,
lorsque la fre´quence maximale CPU est utilise´e. Cela amenant a` un nombre d’allocations minimum et
maximum possibles respectivement de 3 et de 12 sur une machine physique dans des conditions de forte
consolidation.
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En effet, les allocations de machines virtuelles sont contraintes a` la fois par la capacite´ CPU (ressource
fluide) et la capacite´ Me´moire (ressource rigide) des machines physiques. Le nombre minimum de machines
virtuelles pouvant eˆtre alloue´es sur une machine physique est obtenu lorsqu’il s’agit de machines virtuelles
ayant les capacite´s maximum possibles : 800MIPS et/ou 800Mo. La capacite´ CPU de chaque machine
virtuelle peut eˆtre diminue´e au minimum de 20%, donnant donc, pour les machines virtuelles ayant une
capacite´ CPU de de´part de 800MIPS, une capacite´ effective de 640MIPS. Alors, la contrainte de placement
est la suivante : 2000 > X×640⇒ X < 3.125⇒ X = 3, avec X le nombre de machines virtuelles (nombre
entier) qu’il est possible d’allouer, re´sultant dans ce cas a` un nombre maximum de 3 machines virtuelles.
La contrainte se retrouve eˆtre de´termine´e par la capacite´ Me´moire si 3 machines virtuelles occupant
800Mo de Me´moire chacune doivent eˆtre alloue´es sur la meˆme machine physique. Comme la capacite´
Me´moire des machines virtuelles n’est pas variable, l’allocation doit respecter la contrainte suivante :
2500 > X × 800⇒ X < 3.125⇒ X = 3, donnant donc e´galement dans cette configuration un nombre de
3 machines virtuelles maximum.
De la meˆme manie`re le nombre maximum de machines virtuelles pouvant eˆtre alloue´es sur une ma-
chine physique est de´termine´ lorsqu’il s’agit de machines virtuelles posse´dant les capacite´s les plus petites
possibles : 200MIPS et/ou 200Mo. Dans cette situation, la capacite´ CPU initiale de 200MIPS peut eˆtre ra-
mene´e a` 160MIPS lorsque le taux de reconfiguration de 20% est applique´. Cela induit donc une contrainte
sur la capacite´ CPU de : 2000 > X × 160 ⇒ X < 12.5 ⇒ X = 12, donnant un nombre maximum de
machines virtuelles de 12. Concernant la me´moire, les 200Mo alloue´s a` la machine virtuelle sont incom-
pressibles, et la contrainte se retrouve eˆtre la suivante : 2500 > X × 200⇒ X < 12.5⇒ X = 12, re´sultant
e´galement a` un nombre maximum de 12 machines virtuelles sur une machine physique.
Bien entendu, le nombre minimum de 3 machines virtuelles, n’est pas une borne infe´rieure absolue.
Un algorithme de placement peut amener a` avoir deux, une seule ou ze´ro machine virtuelle affecte´e a` une
machine physique. Le nombre maximum de 12 est lui par contre une re´elle borne supe´rieure, celui-ci e´tant
obtenu en utilisant des machines virtuelles de plus faibles capacite´s et des machines physiques ayant leurs
capacite´s maximales. Il ne peut dont en aucun cas y avoir plus de 12 machines virtuelles alloue´es sur une
seule machine physique.
La configuration 110/400 (nombre de machines physiques / nombre de machines virtuelles) a e´te´ choisie
de manie`re a` avoir, the´oriquement, environ un tiers des machines physiques utilise´es si toutes les machines
virtuelles posse´daient des capacite´s CPU et Me´moire les plus faibles possibles. Dans cette situation, une
consolidation optimale des machines virtuelles ame`nerait a` utiliser environ un tiers des 110 machines
physiques disponibles : 400/12 ≃ 33.3 , et 13 × 110 ≃ 36.6.
En re´alite´, cette situation extreˆme n’est jamais atteinte car les capacite´s CPU et Me´moire des machines
virtuelles sont attribue´es ale´atoirement. Cela permet donc d’avoir 16 types de machines virtuelles possibles.
La cre´ation des machines virtuelles ge´ne`re donc un ensemble de 400 machines virtuelles ayant toutes un
couple [capacite´ CPU ; capacite´ Me´moire] correspondant a` un de ces 16 types possibles. Afin de toujours
travailler avec le meˆme ensemble de machines virtuelles, celui-ci ne change pas entre deux exe´cutions d’un
meˆme algorithme, ni entre deux utilisations d’algorithmes diffe´rents.
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Temps d’exe´cution et temps de migration
Le nombre d’instructions a` exe´cuter par chacune des machines virtuelles a e´te´ fixe´ entre 10 et 110
fois la capacite´ CPU de la machine virtuelle concerne´e. Cela permet d’obtenir des dure´es d’exe´cution de
machines virtuelles varie´es ainsi qu’un temps de simulation raisonnable d’environ 6 minutes pour chaque
algorithme. Bien suˆr, ces valeurs pourraient eˆtre multiplie´es par dix ou cent pour arriver a` des valeurs
re´elles d’utilisation de machines virtuelles utilise´es pour des services de Cloud Computing. Cependant, la
taille des donne´es a` analyser n’en serait que bien plus conse´quente sans apporter plus de pre´cision ou de
pertinence pour l’analyse des re´sultats de simulations.
Cela ame`ne, avec le jeu des reconfigurations des machines virtuelles, a` un temps d’exe´cution d’environ
120 secondes. Connaissant cette approximation du temps d’exe´cution qui varie en fonction des allocations
produites par les diffe´rents algorithmes de placement, le temps de migration d’une machine virtuelle a e´te´
fixe´ a` 1 seconde au maximum. En effet, 1 seconde de temps de migration pour 120 secondes d’exe´cution
revient environ a` un temps de migration de 30 secondes pour une utilisation d’une heure, ce qui peut
se rapprocher d’un re´el temps de migration de machines virtuelles. Pour cela, le de´bit re´seau a donc e´te´
fixe´ a` 800Mo/s. Une migration de machine virtuelle n’est pas sans effet sur la consommation e´nerge´tique
des machines physiques concerne´es. Par conse´quent, la consommation e´nerge´tique d’une machine virtuelle
d’une machine physique vers une autre lors des simulations a e´te´ configure´e pour que celle-ci engendre
une consommation e´nerge´tique identique sur les machines physiques source et destination. Un mode`le plus
e´labore´ de migration [85] de machines virtuelles aurait pu eˆtre utilise´. Ce domaine d’e´tude e´tant tre`s com-
plexe, cela demande de nombreuses phases de me´thodologie, d’analyse, et d’e´valuation totalement de´die´es
a` celui-ci. Comme explique´ en introduction, ce chapitre a pour but d’exposer des phases d’e´valuations foca-
lise´es sur l’analyse et l’interpre´tation de l’e´volution des parame`tres de QoS en fonction des algorithmes et
des optimisations utilise´es. C’est pourquoi le mode`le simplifie´ de migration de machines virtuelles explique´
ci-dessus a e´te´ choisi.
6.1.3 Configuration de l’algorithme ge´ne´tique
Enfin, la configuration de l’algorithme ge´ne´tique pour l’allocation des machines virtuelles a` chaque
instant de re´-allocation est la suivante :
• Taille de la population ale´atoire de de´part : 1500
• Taille de la population de travail : 120
• Nombre de mutations : 100
• Nombre de croisements : 90
• Nombre fixe de ge´ne´rations : 600
Un des inte´reˆts majeurs de l’utilisation de cet algorithme ge´ne´tique e´tant de pouvoir parame´trer
aise´ment la manie`re dont il optimise chacune des me´triques rentrant en jeu dans sa fonction objectif,
les cinq versions pre´sente´es en Section 4.4.8 sont utilise´es, ainsi qu’une sixie`me inte´grant une me´trique
d’optimisation du nombre de migrations. Les configurations d’optimisations (valeurs des coefficients ap-
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plique´s a` chacune des me´triques) de ces six versions diffe´rentes de l’algorithme ge´ne´tique sont re´sume´es en
Tableau 6.3.
Nom GA






GA All 1 1 1 1 0
GA All Mig 1 1 1 1 1
GA Energy 1 0 0 0 0
GA RespT 0 1 0 0 0
GA Rob 0 0 1 0 0
GA Dyn 0 0 0 1 0
Table 6.3 – Tableau re´capitulatif des diffe´rentes versions de l’algorithme ge´ne´tique associe´es a` leurs
coefficients d’optimisation de chacune des me´triques de QoS.
Contrairement au Tableau 4.1 pre´sente´ dans le Chapitre 4, ce Tableau 6.3 inte`gre le coefficient d’opti-
misation de la me´trique supple´mentaire (nombre de migrations) incluse dans la version GA All Mig.
6.1.4 Utilisation des algorithmes de placement
En ce qui concerne les algorithmes de placement, le BFS et RR ont e´te´ directement imple´mente´s dans le
simulateur, contrairement a` l’algorithme ge´ne´tique qui est un programme C++ inde´pendant. Cela conduit
a` une petite diffe´rence dans la manie`re de faire appel aux algorithmes au cours des simulations. En effet,
lors d’une simulation un appel pe´riodique est fait aux algorithmes de placement toutes les 20 secondes,
retournant un nouveau placement a` mettre en place.
Pour les algorithmes de BFS et RR, cet appel est fait en interne, c’est a` dire que c’est le simulateur
qui exe´cute directement les algorithmes de placement, re´cupe`re les re´sultats, et poursuit la simulation en y
inte´grant les migrations de machines virtuelles a` effectuer. Pour le GA, qui est un programme totalement
inde´pendant du simulateur, la fac¸on de proce´der est un peu diffe´rente. Alors, a` chaque instant t de re´-
allocation, CloudSim lance l’exe´cutable du GA en dehors du simulateur en lui donnant tous les parame`tres
dont il a besoin pour trouver une nouvelle solution de placement. La configuration a` chaque instant de
re´-allocation est donc sauvegarde´e et contient :
• Les machines virtuelles encore en cours d’exe´cution
• Le nombre d’instructions restantes a` exe´cuter de chaque machine virtuelle
Ces parame`tres sont donne´s en entre´e du GA, puis le simulateur attend la fin de l’exe´cution du GA
avant de pouvoir re´cupe´rer le nouveau placement a` mettre en place. Celui-ci est transmis par fichiers
au simulateur ce qui lui permet de programmer les migrations des machines virtuelles dont l’allocation
a change´. L’exe´cution de la simulation est alors relance´e, les migrations pre´vues sont effectue´es par le
simulateur, et la simulation se de´roule jusqu’au prochain moment de re´-allocation (20 secondes plus tard).
Ainsi de suite, jusqu’a` ce que toutes les machines virtuelles aient fini leur exe´cution. Ces re´-allocations
pe´riodiques permettent d’une part d’ame´liorer le placement en tenant compte des machines virtuelles qui
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ont termine´ leur exe´cution, et permet d’un autre coˆte´ d’analyser l’effet des re´-allocations sur les diffe´rentes
me´triques de qualite´ de service dont les algorithmes tiennent compte.
Dans la section suivante 6.2, les re´sultats des simulations utilisant le principe de re´-allocations pe´riodiques
des diffe´rents algorithmes de placement sont nomme´s : BFS-ReAlloc , RR-ReAlloc et GA-ReAlloc. Des
simulations ont e´galement e´te´ re´alise´es sans re´-allocation en simulant uniquement le placement de de´part
obtenu a` t = 0. Ces simulations sont simplement nomme´es : BFS, RR et GA.
Utilisation du DVFS
Dans toutes les simulations pre´sente´es dans la section suivante, le DVFS imple´mente´ au sein de Cloud-
Sim a e´te´ utilise´ dans le mode UserSpace (de´finition en Section 2.3.1). Pour les deux algorithmes gloutons
directement imple´mente´s dans CloudSim, la fre´quence la plus basse possible est attribue´e au CPU des
machines physiques en tenant compte e´videmment de la capacite´ occupe´e par les machines virtuelles al-
loue´es a` celles-ci et du taux de reconfiguration a` appliquer aux machines virtuelles (si celui-ci ne de´passe
pas les 20% maximum autorise´s). Pour les simulations utilisant les allocations ge´ne´re´es par l’algorithme
ge´ne´tique, les attributions de fre´quences CPU des machines physiques et des taux de reconfiguration des
machines virtuelles sont directement applique´s en accord avec les valeurs correspondant aux allocations
ge´ne´re´es par le GA. Celles-ci sont passe´es comme parame`tres d’entre´e au simulateur lors de la premie`re
allocation a` t = 0 pour le de´marrage de la simulation, puis de la meˆme manie`re a` chaque fois que le GA
est appele´ (a` chaque instant de re´-allocation) jusqu’a` la terminaison de celle-ci.
La section suivante pre´sente et critique l’ensemble des re´sultats des simulations utilisant toutes les
configurations introduites ci-dessus.
6.2 Simulations
Cette section expose les re´sultats de simulation qui sont illustre´s par de nombreuses figures montrant
l’e´volution et les valeurs des diffe´rents parame`tres de QoS au cours du temps. En plus des comparaisons des
quatre parame`tres de qualite´ de service mesure´s, une courbe du nombre de machines physiques utilise´es et
un histogramme du nombre de migrations de machines virtuelles de´clenche´es par chaque algorithme lors
des re´-allocations sont propose´s. Pour chaque algorithme, deux simulations sont effectue´es. La premie`re
de´roule uniquement l’allocation obtenue a` t = 0, la seconde utilise cette meˆme allocation a` t = 0 puis
effectue des re´-allocations toutes les 20 secondes. Par conse´quent, entre t = 0 et t = 20 les courbes sont
totalement identiques.
Aussi, des simulations utilisant les quatre autres versions de l’algorithme ge´ne´tique ont e´te´ effectue´es
afin d’analyser l’effet d’une optimisation mono-objectif, de chacune des me´triques, au cours du temps. Ces
simulations utilisent donc des re´-allocations (par le GA) avantageant une seule me´trique, ce qui permet de
voir les effets positifs ou ne´gatifs sur les autres parame`tres. Aussi, une version inte´grant une optimisation
du nombre de migrations en plus des quatre autres me´triques a e´te´ e´value´e. Les re´sultats de ces simulations
sont pre´sente´s dans six sous-sections se´pare´es.
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6.2.1 Optimisation multi-objectifs e´quitable
Cette premie`re section d’analyse des re´sultats de simulation met en jeu la version de l’algorithme
ge´ne´tique optimisant e´quitablement les quatre me´triques de QoS nomme´e GA All.
Tout d’abord, la comparaison du nombre de machines physiques utilise´es (Figure 6.1) permet de consta-
ter que l’allocation donne´e par le GA (et par le GA-ReAlloc) utilise les 110 machines physiques disponibles.
Sachant que les GA/GA-ReAlloc optimisent toutes les me´triques, celles de la robustesse et du dynamisme
tendent a` minimiser le nombre de machines virtuelles sur chacune des machines physiques, respectivement
dans le but de minimiser le risque qu’un service soit affecte´ par une de´faillance ainsi que d’avoir le plus
grand nombre de MIPS libres sur chaque machine physique. Apre`s le de´but de la simulation, le GA diminue
rapidement le nombre de machines physiques utilise´es et devient le meilleur sur ce parame`tre, montrant
que la premie`re allocation est aussi efficace lorsque le nombre de machines virtuelles diminue. Inversement
au GA, le GA-ReAlloc re´-augmente le nombre de machines physiques utilise´es lorsqu’une re´-allocation est
exe´cute´e. En effet, le GA-ReAlloc tend a` avoir le meˆme comportement que le GA a` t = 0 en optimisant
toutes les me´triques et reproduit ce comportement au cours des re´-allocations. Ainsi, tant que le nombre de
machines virtuelles est supe´rieur au nombre de machines physiques, l’optimisation multi-objectifs du GA-
ReAlloc ame`ne a` utiliser un grand nombre de machines physiques. Ce comportement est directement lie´
au nombre de machines virtuelles en cours d’exe´cution ainsi qu’aux quatre me´triques conside´re´es. Comme
on peut le remarquer a` t = 60 et t = 80, bien que ce nombre (respectivement de 216 puis 138) soit large-
ment supe´rieur au nombre de machines physiques disponibles, celles-ci ne sont pas toutes utilise´es par le
placement du GA. RR utilise e´galement toutes les machines physiques. Ce re´sultat est logique en raison
du comportement intrinse`que de RR qui alloue les machines virtuelles sur les machines physiques une par
une. Ce comportement peut e´galement eˆtre facilement constater a` t = 80 secondes, la re´-allocation de RR-
ReAlloc a pour effet de re´partir les machines virtuelles sur toutes les machines physiques. Enfin, a` t = 0
les BFS/BFS-realloc sont les algorithmes qui utilisent le moins de machines physiques, avec une valeur
de 90. Cela se ve´rifie e´galement tout au long des simulations, a` l’exception du re´sultat de la simulation
du GA qui obtient un nombre de machines physiques bien moindre que tous les autres. Il est inte´ressant
de noter que les re´-allocations effectue´es par le BFS-ReAlloc, faites toutes les 20 secondes, ont tendance
a` diminuer le nombre de machines physiques utilise´es ce qui est un comportent inverse au GA-ReAlloc.
Cela est notamment tre`s net a` t = 80, ou` l’on peut voir que la re´-allocation de BFS-ReAlloc a vraiment
aide´ a` avoir une meilleure consolidation des machines virtuelles. L’allure de la courbe du GA-ReAlloc est
remarquable : chaque re´-allocation pousse a` utiliser un nombre e´leve´ de machines physiques, puis entre
deux instants de re´-allocation ce nombre diminue tre`s rapidement jusqu’a` atteindre la valeur de la courbe
du BFS-ReAlloc. Ce comportement est parfaitement visible entre t = 20 et t = 40, puis entre t = 40 et
t = 60. Sur ces intervalles le nombre de machines physiques passe respectivement de 109 a` 89 puis de 109
a` 87.
Le graphique de robustesse (Figure 6.2) repre´sente le nombre moyen de machines virtuelles alloue´es sur
les machines physiques (machines vides exclues). En effet, plus ce nombre est e´leve´, plus le risque d’avoir
un service affecte´ par une de´faillance est grand. Cette me´trique tend vraiment a` avoir une allocation qui
distribue les machines virtuelles sur un grand nombre de machines physiques. Cela conduit donc a` un








































































Figure 6.2 – E´volution de la me´trique de robustesse pendant les simulations des six algorithmes.
graphique de la me´trique de robustesse on peut remarquer que l’algorithme qui obtient le plus mauvais
re´sultat sur l’ensemble de la simulation est le GA. Comme e´voque´ pre´ce´demment, la simulation du GA
est celle qui utilise le moins de machines physiques. Ainsi, on se rend donc compte ici, avec la me´trique















































































Métriques : Energie et Temps de réponse
Energy
ResponseTime
Figure 6.4 – Valeur finale des me´triques e´nergie et temps de re´ponse pendant les simulations des six
algorithmes. L’axe Y de gauche correspond a` l’e´nergie (en Wh), celui de droite au temps de re´ponse (en
seconde).
de robustesse la conse´quence qui peut de´couler d’une minimisation du nombre de machines physiques





























Figure 6.5 – Comparaison du nombre de migrations a` chaque instant de re´-allocation engendre´ par les
trois algorithmes. A` t = 0, 400 machines virtuelles sont actives.
regarder la courbe correspond au GA-ReAlloc. On peut remarquer que cette courbe est la seule a` avoir
de grandes variations a` chaque instant de re´-allocation, mettant en avant l’efficacite´ de l’optimisation
multi-objectif sur les re´-allocations. Pour BFS et BFS-realloc, il est inte´ressant de noter la corre´lation
entre leur mauvais re´sultat en terme de Robustesse de t = 0 jusqu’a` t = 20, ce qui est totalement lie´ a` la
capacite´ de consolidation de cet algorithme et donc au faible nombre de machines utilise´es, commente´ au
paragraphe pre´ce´dent. Il est aussi inte´ressant de noter (pour BFS-ReAlloc) que l’on retrouve exactement
ce comportement, en voyant la valeur de robustesse augmente´e a` chaque instant de re´-allocation.
En ce qui concerne RR et RR-realloc, la prise en compte de cette me´trique permet de constater
qu’un algorithme totalement inefficace a` nombreux points de vue, peut eˆtre obtenir de bon re´sultats si
l’on ne regarde pas uniquement la consommation e´nerge´tique ou le temps de re´ponse. En effet, le fait
de distribuer les machines virtuelles sur toutes les machines physiques produit logiquement un nombre
moyen de machines virtuelles par machine physique tre`s faible. Aussi, l’impact des re´-allocations sur cette
me´trique est assez bonne. Pour RR-Realloc, a` chaque moment de re´-allocation une diminution assez notable
du nombre moyen de services par machine physique peut eˆtre observe´e. Contrairement au BFS-Realloc
qui a tendance a` consolider nettement les machines virtuelles et donc fait diminuer la robustesse a` chaque
instant de re´-allocation. Il faut aussi de noter que ces deux algorithmes obtiennent de meilleurs re´sultats
que leur version simple sans re´-allocation.
Le graphique de comparaison de re´sultats de simulations qui suivent, repre´sente´ par la figure 6.3,
concerne la me´trique de dynamisme. Ces courbes permettent tout d’abord de remarquer qu’a` t = 0 les
GA/GA-ReAlloc obtiennent un tre`s bon re´sultat contrairement aux BFS/BFS-ReAlloc qui ne laissent
que tre`s peu de MIPS libres sur chacune des machines physiques qu’ils utilisent, ceci duˆ a` leur pouvoir de
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consolidation. Les bons re´sultat a` t = 0 des GA/GA-ReAlloc sont bien suˆr justifie´s par l’optimisation multi-
objectifs, mais il est e´galement tre`s inte´ressant de remarquer la diffe´rence de re´sultats entre les GA/GA-
ReAlloc et les RR/RR-ReAlloc qui utilisent eux aussi la totalite´ des machines physique a` t = 0 et donc
ont the´oriquement le meˆme potentiel de re´sultat que les GA/GA-ReAlloc pour la me´trique de dynamisme.
Cette diffe´rence refle`te bien une diffe´rence de comportement intrinse`que entre l’algorithme ge´ne´tique et
Round-Robin, a` l’avantage de Round-Robin. Par la suite, plus le nombre de machines virtuelles diminue
plus les courbes se rapprochent. Cependant, plusieurs remarques peuvent eˆtre faites sur ces re´sultats. Tout
d’abord on peut constater que le GA, qui obtenait le meilleur re´sultat a` t = 0 devient par la suite le plus
mauvais de tous les algorithmes. Le comportement du GA-ReAlloc est remarquable. En effet les premie`res
re´-allocations (jusqu’a` t = 40) lui permettent de se repositionner au niveau de RR-ReAlloc, puis par la
suite les re´-allocations provoquent e´galement une ame´lioration mais l’e´cart avec RR-ReAlloc se fait de plus
en plus grand : 939 contre 1009 a` t = 60, 81 1149.88 contre 1394 a` t = 80.
Enfin, la Figure 6.5 affiche les re´sultats de consommation e´nerge´tique et de temps de re´ponse obte-
nus pour chaque simulation. Globalement on peut remarquer que le GA-ReAlloc obtient des re´sultats
interme´diaires par rapport aux BFS-ReAlloc et RR-ReAlloc, notamment concernant la consommation
d’e´nergie . En effet, le BFS-ReAlloc tre`s efficace en terme de consolidation de machines virtuelles minimise
tre`s bien le nombre de machine physiques utilise´es comme explique´ pre´ce´demment. Cela lui permet d’obte-
nir une tre`s bonne valeur de consommation d’e´nergie de 517.13 Wh. Son re´sultat de temps de re´ponse est
e´galement assez bon avec un re´sultat de 116.78s. Concernant ces deux me´triques, le BFS-ReAlloc permet
donc d’obtenir de bons re´sultats par rapport aux autres algorithmes. RR-ReAlloc affiche un temps de
re´ponse sensiblement e´quivalent en 115.79s mais souffre de son ine´vitable tendance a` utiliser un grand
nombre de machines physiques qui lui donne le plus mauvais re´sultat e´nerge´tique avec 642.37 Wh. La
simulation de l’algorithme ge´ne´tique avec re´-allocations permet de conserver un temps de re´ponse plutoˆt
bon de 115.56s et une consommation e´nerge´tique interme´diaire de 574.68 Wh. Il convient ici de rappeler
que les re´sultats de l’algorithme ge´ne´tique proviennent d’une optimisation multi-objectifs e´quitable entre
les quatre me´triques. Ainsi, ce re´sultat moins bons que celui de BFS-ReAlloc en terme de consommation
d’e´nergie, est la conse´quence de cette optimisation, qui d’un autre coˆte´ permet a` l’algorithme ge´ne´tique
d’obtenir de bons re´sultats pour les autres me´triques ce qui n’est pas le cas de l’algorithme Best-Fit Sorted.
Les sections suivantes mettent en jeu les diffe´rentes versions de l’algorithme ge´ne´tique pre´sente´es en
Section 4.4.8, plus une version inte´grant une cinquie`me me´trique correspondant au nombre de migrations
de machines virtuelles.
6.2.2 Optimisation multi-objectifs e´quitable avec contrainte du nombre de
migrations
Pour cette version de l’algorithme ge´ne´tique GA All Mig, une cinquie`me me´trique (α5) est utilise´e
afin d’inte´grer l’optimisation du nombre de migrations ge´ne´re´es a` chaque pas de re´-allocation, en plus des
quatre autres me´triques. Une minimisation de cette cinquie`me me´trique rentre donc en compte dans le
calcul de la fonction objectif du GA. Un coefficient de 1 est applique´ a` celle-ci de manie`re a` ce que les cinq
crite`res de la fonction objectif de l’algorithme ge´ne´tique soient optimise´s e´quitablement. L’ajout de cette
me´trique permet tout d’abord de voir l’influence de celle-ci sur le nombre de migrations effectue´es durant
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la simulation mais aussi d’analyser comment cela impacte l’e´volution des autres me´triques (positivement
ou ne´gativement). Le premier constat a` faire est de voir que la prise en compte de l’optimisation du nombre
de migrations divise environ par 2 le nombre total de celles-ci (voir Tableau 6.4). En effet, la simulation
avec re´-allocation du GA All engendre un total de 125 migrations contre 56 pour le GA All Mig. Il est
aussi inte´ressant ici de se rendre compte que l’inte´gration de cette nouvelle me´trique ne de´stabilise pas
comple`tement le comportement de l’optimisation multi-objectif. En effet, si cela avait engendre´ l’algorithme
ge´ne´tique a` ne plus provoquer aucune migration de machines virtuelles, alors l’utilisation de cette me´trique
aurait duˆ directement mener a` modifier (diminuer dans ce cas) la valeur du coefficient qui lui est associe´.
Avec cette diminution raisonnable par 2 du nombre de migrations en utilisant une valeur de coefficient
e´gale a` 1, cela permet de re´guler ce parame`tre de manie`re assez pre´cise en faisant varier la valeur du
coefficient autour de 1 (0 donnant la meˆme que le GA All pre´sente´ pre´ce´demment).
Concernant les re´sultats de simulations des diffe´rentes me´triques obtenus avec ce GA All Mig, ceux-
ci sont vraiment tre`s proches, voir e´gaux, a` ceux obtenus avec la version multi-objectifs e´quitable sans
contrainte de migration. L’allure ge´ne´rale des courbes de robustesse et de dynamisme du GA-ReAlloc est
vraiment similaire a` celles pre´sente´es pre´ce´demment. Cela tend a` de´duire que le nombre de migration a
une influence moindre sur le re´sultat global des simulations et des ordonnancements produit a` chaque pas
de re´-allocation. Les re´sultats de consommation e´nerge´tique et de temps de re´ponse affichent e´galement
de faibles e´carts : 574.68Wh et 115.56s pour le GA All contre 577.27Wh et 117.91s pour le GA All Mig.
Malgre´ ces diffe´rences tre`s faibles concernant ces deux me´triques, cela permet tout de meˆme de noter
qu’avec un nombre re´duit de migrations, la consommation e´nerge´tique ainsi que le temps de re´ponse sont
ne´gativement influence´s par cette version GA All Mig. Toutes ces remarques de´pendent bien suˆr fortement
de l’influence des migrations sur la consommation des machines physiques source et destination adopte´e
pour ces simulations. Il n’est pas sans dire que cette analyse pourrait eˆtre vue d’une autre fac¸on avec un
mode`le de migration plus e´labore´.
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(b) E´volution de la me´trique de robustesse pendant les simula-








































(c) E´volution de la me´trique de dynamisme pendant les simu-




























(d) Comparaison du nombre de migrations a` chaque instant de


































(e) E´volution du nombre de machines physiques utilise´es pen-
dant les simulations des six algorithmes.
Figure 6.6 – Re´sultats et l’e´volution des me´triques de QoS observe´es lors des simulations. Les courbes
des algorithmes gloutons sont identiques a` celles pre´sente´es en Section 6.2.1, l’algorithme ge´ne´tique utilise´
ici optimise les quatre me´triques de QoS et minimise e´galement le nombre de migrations.
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6.2.3 Mono-optimisation de l’E´nergie
Cette section pre´sente les re´sultats de simulations obtenus en utilisant la version de l’algorithme
ge´ne´tique GA Energy, optimisant uniquement la me´trique de consommation d’e´nergie (Figures 6.7a a`
6.7e). Les autres me´triques ne sont donc pas prises en compte dans la fonction objectif de cette version de
l’algorithme ge´ne´tique. Ainsi, leurs valeurs de´pendent uniquement de l’optimisation de la me´trique e´nergie.
Les re´sultats de simulations montrent logiquement un re´sultat en terme de consommation d’e´nergie du
GA-ReAlloc nettement meilleur que tous les autres algorithmes, et e´galement largement infe´rieur que celui
de la simulation utilisant le GA All. En effet, la simulation avec re´-allocation du GA Energy obtient une
valeur de consommation e´nerge´tique de 495.27 Wh, la simulation avec re´-allocation du GA Energy est la
moins consommatrice de toutes avec une valeur de 477.89 Wh contre 517.13 Wh pour le BFS-ReAlloc de´ja`
tre`s performant sur cette me´trique et 574.68Wh pour la simulation avec re´-allocation du GA All. L’analyse
de ces re´sultat ne s’arreˆte pas a` la comparaison de la me´trique de consommation e´nerge´tique. En effet, ces
re´sultats de simulations permettent e´galement de regarder l’impact de l’optimisation de cette me´trique sur
les autres. L’influence de cette optimisation sur les me´triques de robustesse et de dynamisme est tre`s nette.
Pour ces deux me´triques les re´sultats obtenus en optimisant uniquement la me´trique de consommation
d’e´nergie sont les plus mauvais parmi les simulations des six algorithmes. Une premie`re chose a` remarquer
est que ces tendances de re´sultats suivent les re´sultats d’optimisation par le GA a` la fin du Chapitre 4
(en Section 4.4.8). Les courbes d’optimisations pre´sente´es dans cette section permettent de retrouver l’in-
fluence tre`s ne´gative de l’optimisation de l’e´nergie par rapport aux me´triques de robustesse (Figure 4.7)
et du dynamisme (Figure 4.8). La de´gradation de ces me´triques s’expliquent par la forte consolidation
des machines virtuelles sur les machines physiques qu’implique l’optimisation de cette me´trique, afin de
minimiser le nombre de machines physiques allume´es (clairement visible sur la Figure 6.7e). Cela engendre
ine´vitablement une augmentation du nombre moyen de machines virtuelles par machine physique et donc
une de´gradation directe de la me´trique de robustesse. La me´trique de dynamisme est e´galement affecte´e
par cette consolidation et la minimisation du nombre de machines physiques allume´es. La valeur de cette
me´trique est influence´e par le ratio entre le nombre machines virtuelles a` allouer et le nombre de machines
physique utilise´es. Ainsi, le fait d’allouer un certain nombre de machines virtuelles sur un nombre re´duit
de machines physiques tend donc a` avoir une moyenne de capacite´ CPU libre (dynamisme) amoindrie par
rapport a` une allocation du meˆme nombre de machines virtuelles sur un nombre de machines physiques
plus important. Enfin, il est inte´ressant de noter que le temps de re´ponse n’est pas de´grade´ par rapport a`
la valeur obtenue par la simulation avec re´-allocation utilisant la version GA All de l’algorithme ge´ne´tique.
En effet, le temps de re´ponse du GA-ReAlloc e´tudie´ ici est de 115.87s contre 115.56s pour le GA All.
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(b) E´volution de la me´trique de robustesse pendant les simula-








































(c) E´volution de la me´trique de dynamisme pendant les simu-




























(d) Comparaison du nombre de migrations a` chaque instant de


































(e) E´volution du nombre de machines physiques utilise´es pen-
dant les simulations des six algorithmes.
Figure 6.7 – Re´sultats et l’e´volution des me´triques de QoS observe´es lors des simulations. Les courbes
des algorithmes gloutons sont identiques a` celles pre´sente´es en Section 6.2.1, l’algorithme ge´ne´tique utilise´
ici optimise uniquement la me´trique de consommation d’e´nergie.
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6.2.4 Mono-optimisation du Temps de re´ponse
Les figures suivantes (Figures 6.8a a` 6.8e) illustrent les re´sultats des simulations incluant la version
de l’algorithme ge´ne´tique de´die´ a` l’optimisation unique de la re´ponse du temps de re´ponse. La premie`re
constatation a` faire est qu’aucune migration n’a e´te´ effectue´e pendant la simulation. Cela signifie donc
qu’a` chaque instant de re´-allocation la solution donne´e par la GA, qui optimise au maximum le temps de
re´ponse, e´tait exactement la meˆme que la solution de de´part utilise´e a` t = 0. Logiquement, les courbes du
GA RespT et du GA RespT-ReAlloc sont exactement les meˆmes sur les figures 6.8b et 6.8c. Les re´sultats
pour ces deux me´triques sont plutoˆt tre`s bons. En effet, cette version GA RespT de l’algorithme ge´ne´tique
obtient pendant quasiment toute la dure´e de simulateur les meˆmes re´sultats de robustesse et de dynamisme
que RR et RR-ReAlloc, qui comme explique´ en Section 4.4.8 sont tre`s performants dans ces deux me´triques
de QoS. Plus pre´cise´ment, tant que t < 60 les GA sont tre`s proches et a` peine moins bon que les RR/RR-
ReAlloc. Entre t = 60 et t = 80, les GA obtiennent vraiment exactement les meˆmes re´sultats que RR
et RR-ReAlloc, puis suite a` la re´-allocation effectue´e a` t = 80 RR-ReAlloc devient nettement meilleur
et les courbes des GA se retrouvent juste en dessous de celle de RR. Ces re´sultats sont explique´s par le
fait que pour optimiser le temps de re´ponse total, aucune machine virtuelle ne doit eˆtre ralentie durant
sont exe´cution, et donc que les reconfigurations de machines virtuelles sont a` proscrire (du moins pour
les machines virtuelles ayant un temps d’exe´cution assez long). Ce comportement est exactement celui
que l’on peut observer sur ces diffe´rentes courbes. Limiter au maximum le nombre de reconfigurations de
machines virtuelles rend la consolidation de celles-ci plus difficile a` obtenir et est logiquement bien moins
efficace. Ceci provoque donc l’utilisation d’un grand nombre de machines physiques durant toute la dure´e
de simulation (visible en Figure 6.8e). E´videmment le prix a` payer pour une telle configuration se constate
en Figure 6.8a, sur laquelle les re´sultats en terme de consommation d’e´nergie sont sans appel. Les valeurs
de consommation e´nerge´tiques font ressortir pour les GA RespT d’assez mauvaises valeurs : 614.8 Wh et
615.07Wh (pour le GA RespT-ReAlloc). Ce re´sultat se place environ entres les re´sultats du RR-ReAlloc de
642.37 Wh et du GA All-ReAlloc de 574.68 Wh, mais e´videmment tre`s loin de la valeur du GA Energy-
ReAlloc de 477.89 Wh. Bien suˆr les re´sultats de temps de re´ponse correspondent a` la meilleure valeur
possible de 109 secondes, que soit pour le GA RespT ou le GA RespT-ReAlloc. Apre`s ces commentaires,
il apparaˆıt que l’optimisation de cette me´trique de temps de re´ponse a` beaucoup d’impact sur les autres
me´triques : de fac¸on positive pour la robustesse et le dynamisme, mais de manie`re tre`s ne´gative pour
l’e´nergie. Une telle configuration d’optimisation n’est donc envisageable que pour un syste`me tre`s peu
charge´, qui limitera tout de meˆme la consommation totale du data center.
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(a) Valeur finale des me´triques e´nergie et temps de re´ponse.
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(b) E´volution de la me´trique de robustesse pendant les simula-








































(c) E´volution de la me´trique de dynamisme pendant les simu-




























(d) Comparaison du nombre de migrations a` chaque instant de


































(e) E´volution du nombre de machines physiques utilise´es pen-
dant les simulations des six algorithmes.
Figure 6.8 – Re´sultats et l’e´volution des me´triques de QoS observe´es lors des simulations. Les courbes
des algorithmes gloutons sont identiques a` celles pre´sente´es en Section 6.2.1, l’algorithme ge´ne´tique utilise´
ici optimise uniquement la me´trique de temps de re´ponse.
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6.2.5 Mono-optimisation de la Robustesse
La mono-optimisation de l’algorithme ge´ne´tique applique´e a` la me´trique de robustesse (Figure 6.9a a`
Figure 6.9e) fait tendre le comportement de l’algorithme ge´ne´tique vers celui de Round-Robin. Comme
explique´ pre´ce´demment l’allocation cyclique des machines virtuelles sur les machines physiques de Round-
Robin induit ine´vitablement un tre`s bon re´sultat en terme de robustesse. Le re´sultat de RR n’a pas e´te´
prouve´ comme e´tant optimal, et ne l’est suˆrement pas car diffe´rents tris des machines virtuelles pourraient
sans aucun doute ame´liorer la robustesse re´sultant de ses allocations. Cependant, son comportement donne
de tre`s bons re´sultats, e´tant par moment meilleurs que les re´sultats donne´ par le GA Rob. En effet, on
peut remarquer sur la Figure 6.9b qu’a` partir de t = 80 la courbe du GA Rob est au-dessus de celle de
RR-ReAlloc, indiquant donc une moins bonne robustesse. Ce re´sultat est assez e´tonnant e´tant donne´ le bon
fonctionnement du GA dans la plupart des cas e´tudie´s et son efficacite´ d’optimisation. De plus RR-ReAlloc
ne donne pas le re´sultat optimal a` cet instant (t = 80). A` t = 80 RR-ReAlloc a 124 machines virtuelles
a` allouer, l’optimal de la me´trique de robustesse serait de 124110 , soit 1.13 machine virtuelle par machine
physique, alors que RR-ReAlloc obtient a` cet instant un re´sultat de 1.18 contre 1.31 pour l’algorithme
ge´ne´tique (qui a` 1 pre`s a le meˆme nombre de machines virtuelles a` allouer a` cet instant, voir Tableau 6.5).
Cette situation se poursuit jusqu’aux environs de t = 110s ou` les deux algorithmes atteignent une valeur
de me´trique de robustesse e´gale a` 1 due a` la diminution du nombre de machines virtuelles encore en cours
d’exe´cution infe´rieur au nombre total de machines physiques disponibles. Ces diffe´rences entre les courbes
de RR-ReAlloc se doivent d’eˆtre mentionne´es mais sont tout de meˆme assez infimes. Bien que le GA
n’ame´liore pas autant la robustesse globale a` t = 80 que la simulation de Round-Robin avec re´-allocations,
le nouvel ordonnancement trouve´ par le GA est tout de meˆme tre`s visiblement meilleur que juste avant
cet instant de re´-allocation. On remarque ici la faiblesse d’une telle heuristique a` pouvoir se rapprocher
encore plus de l’optimal malgre´ une solution de de´part assez bonne et ses ope´rateurs intrinse`ques lui
permettant d’explorer de nouvelles zones de l’espace de solutions. Une autre analyse est de noter que
malgre´ la diminution progressive du nombre de machines virtuelles, la recherche de solutions ale´atoires
n’est pas force´ment aide´e dans ce cas par ce nombre de machines virtuelles nettement moins e´leve´ qu’a`
t = 0. Cette remarque est aussi illustre´e par la diffe´rence du nombre de machines physiques utilise´es par ces
deux algorithmes a` t = 80. Quant aux valeurs des autres me´triques obtenus par ce GA Rob, les re´sultats en
terme de consommation e´nerge´tique sont identiques a` ceux des deux simulations de Round-Robin, malgre´
un temps d’exe´cution plus long pour le GA-ReAlloc par rapport au RR-ReAlloc, mais ce dernier effectue
un nombre de migrations bien plus e´leve´ ce qui explique l’e´quilibre de ce re´sultat e´nerge´tique.







































Métriques : Energie et Temps de réponse
Energy
ResponseTime
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(b) E´volution de la me´trique de robustesse pendant les simula-








































(c) E´volution de la me´trique de dynamisme pendant les simu-




























(d) Comparaison du nombre de migrations a` chaque instant de


































(e) E´volution du nombre de machines physiques utilise´es pen-
dant les simulations des six algorithmes.
Figure 6.9 – Re´sultats et l’e´volution des me´triques de QoS observe´es lors des simulations. Les courbes
des algorithmes gloutons sont identiques a` celles pre´sente´es en Section 6.2.1, l’algorithme ge´ne´tique utilise´
ici optimise uniquement la me´trique de robustesse.
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6.2.6 Mono-optimisation du Dynamisme
Les Figures 6.10a a` 6.10e affichent les re´sultats des simulations utilisant la version de l’algorithme
ge´ne´tique GA Dyn. En terme de dynamisme, la simulation du GA Dyn donne de tre`s bons re´sultats, en
e´tant meilleur que RR/RR-ReAlloc jusqu’aux environs de t = 30 puis e´galant les re´sultats de ceux-ci
jusqu’a` t = 60. Au meˆme titre que pour la robustesse, Round Robin est tre`s performant et atteint des
valeurs de dynamisme tre`s e´leve´es. En effet, le fait de distribuer les machines virtuelles sur les machines
physiques permet un nombre moyen de machines virtuelles par machine physique faible, ce qui engendre par
rapport a` la capacite´ maximum des machines physiques un taux d’utilisation de chaque machine physique
assez re´duit. Par conse´quent, la moyenne capacite´ libre des machines physiques est tre`s e´leve´e. En regardant
dans le Tableau 6.5 le nombre de machines virtuelles a` chaque instant de re´-allocation, il apparait qu’a`
chaque instant de re´-allocation le nombre de machines virtuelles a` allouer est un peu plus e´leve´ pour le
GA Dyn que pour RR-ReAlloc. De plus, l’e´cart ne cesse d’augmenter tout au long de la simulation (9 a`
t = 20, 13 a` t = 80). Ce parame`tre renforce la bonne optimisation du dynamisme du GA Dyn qui avec
plus de machines a` allouer se maintient au niveau de RR-ReAlloc. Il faut quand meˆme noter la diffe´rence
importante obtenue a` t = 80. La` encore, comme explique´ dans la section pre´ce´dente pour la robustesse,
RR-ReAlloc affiche un re´sultat nettement supe´rieur au GA Dyn. Bien que le nombre de machines virtuelles
a` allouer pour le GA Dyn soit plus e´leve´ a` cet instant (137 contre 124 pour RR-ReAlloc), cette diffe´rence de
dynamisme se retrouve surtout dans le nombre de machines physiques utilise´es. RR-ReAlloc utilise de fac¸on
logique les 110 machines disponibles, alors que le GA Dyn donne un placement sur 92 machines conduisant
a` une valeur de dynamisme bien moindre. Cette diffe´rence tre`s marque´e a` cet instant de simulation est
tre`s similaire a` celle reporte´e pour le GA Rob dans la section pre´ce´dente. En analysant les valeurs de
RR-ReAlloc et du GA-ReAloc, on peut remarquer une valeur vraiment e´leve´e de 1394 pour RR-ReAlloc.
Bien qu’ayant un nombre de machines virtuelles (124) a` peine supe´rieur au nombre de machines physiques
disponibles, cette valeur de dynamisme s’approche certainement de la valeur optimale a` cet instant.
Concernant les autres me´triques, cette version de l’algorithme ge´ne´tique obtient des re´sultats assez
de´sastreux : une consommation e´nerge´tique de 628.35Wh et un temps de re´ponse de 122.22s. Bien que
tre`s mauvaise cette valeur de consommation e´nerge´tique est totalement compre´hensible par le fait que
l’optimisation du dynamisme tend le GA a` utiliser un grand nombre de machines physiques. De plus,
le temps de re´ponse e´leve´ de´grade aussi conside´rablement ce re´sultat. La valeur de temps de re´ponse
obtenue signifie que le GA a effectue´ des reconfigurations de machines virtuelles de´gradant tre`s nettement
le temps de re´ponse. Plus le nombre de machines virtuelles a` allouer est grand plus un nombre important
de celles-ci doivent eˆtre reconfigure´es. En ajoutant a` cela l’optimisation du dynamisme qui pousse a` re´duire
au maximum la taille des machines virtuelles, alors ces reconfigurations engendrent un ralentissement non
ne´gligeable de l’exe´cution des machines virtuelles. Ainsi, ce comportement reproduit a` chaque re´-allocation
par le GA Dyn re´colte l’un des plus mauvais temps de re´ponse.
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(b) E´volution de la me´trique de robustesse pendant les simula-








































(c) E´volution de la me´trique de dynamisme pendant les simu-




























(d) Comparaison du nombre de migrations a` chaque instant de


































(e) E´volution du nombre de machines physiques utilise´es pen-
dant les simulations des six algorithmes.
Figure 6.10 – Re´sultats et l’e´volution des me´triques de QoS observe´es lors des simulations. Les courbes
des algorithmes gloutons sont identiques a` celles pre´sente´es en Section 6.2.1, l’algorithme ge´ne´tique utilise´
ici optimise uniquement la me´trique de consommation de dynamisme.
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6.2.7 Tableaux re´capitulatifs
Cette section pre´sente deux tableaux contenant des valeurs de re´sultats de simulations. Ces deux
tableaux permettent donc d’associer les courbes et histogrammes des figures pre´sente´es dans les sections
pre´ce´dentes a` des valeurs pre´cises.
Le Tableau 6.4 affiche trois valeurs de re´sultats : la consommation d’e´nergie, de temps de re´ponse et le
nombre total de migrations. Cela pour l’ensemble des simulations critique´es dans les sections pre´ce´dentes.
Algorithme E´nergie
Temps Nombre de
de re´ponse migrations total
RR 619.42 122.88 ⊘
RR-ReAlloc 642.37 115.79 470
BFS 536.61 119.13 ⊘
BFS-ReAlloc 517.13 116.78 391
GA All 522.21 120.13 ⊘
GA All-ReAlloc 574.68 115.56 125
GA All Mig 514.17 116.79 ⊘
GA All Mig-ReAlloc 577.27 117.91 56
GA Energy 495.27 128.12 ⊘
GA Energy-ReAlloc 477.89 115.87 77
GA RespT 614.8 109.00 ⊘
GA RespT-ReAlloc 615.07 109.00 0
GA Rob 619.44 117.63 ⊘
GA Rob-ReAlloc 638.26 117.63 44
GA Dyn 611.39 122.89 ⊘
GA Dyn-ReAlloc 628.35 122.22 50
Table 6.4 – Tableau re´capitulatif des valeurs des me´triques d’e´nergie et de temps de re´ponse, ainsi que
du nombre total de migrations engendre´s lors des simulations de chaque algorithme.
Le Tableau 6.5 indique le nombre exact de quatre parame`tres a` chaque instant de re´-allocation (une
colonne pour chaque re´-allocation) :
• Le nombre de machines virtuelles encore en cours d’exe´cution (Nb VM)
• Le nombre de migrations effectue´es (Nb Mig)
• Le nombre de reconfigurations de machines virtuelles (Nb Reconf)
• Le nombre de machines physiques utilise´es (Nb PM)
En plus des graphiques propose´s pre´ce´demment, ce tableau affiche les valeurs exactes du nombre de
migrations et du nombre de machines physiques utilise´es. Cela permet de relier les courbes a` des valeurs
re´elles mais surtout de quantifier leur e´volutions au cours des simulations. Deux autres parame`tres dont
l’e´volution n’a pas e´te´ propose´e par graphique sont inte´gre´s a` ce tableau. Cela fournit des informations
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comple´mentaires sur le de´roulement des simulations et permet une meilleure analyse et compre´hension des
re´sultats de celles-ci en fonction des algorithmes de placement utilise´s. En effet, le nombre de machines
virtuelles a` allouer est un parame`tre pre´ponde´rant pour l’allocation de celles-ci par les diffe´rents algorithmes
de placement. Ces valeurs aident donc e´galement l’analyse des courbes des autres me´triques. Le nombre
de reconfigurations engendre´ a` chaque instant de re´-allocation est e´galement un parame`tre tre`s inte´ressant
a` analyser e´tant donne´e son influence directe sur le temps de re´ponse, et la possibilite´ de consolider plus
ou moins les machines virtuelles encore en cours d’exe´cution.
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Algorithmes Parame`tres
Instants de re´-allocation (en seconde)
t = 0 t = 20 t = 40 t = 60 t = 80 t = 100 t = 120
RR-ReAlloc
Nb VM 400 354 267 202 124 49 ⊘
Nb Mig 0 35 107 158 121 49 ⊘
Nb Reconf 0 ⊘
Nb PM 0 ⊘
BFS-ReAlloc
Nb VM 400 364 282 212 137 54 ⊘
Nb Mig 0 19 80 120 124 48 ⊘
Nb Reconf 0 ⊘
Nb PM 0 ⊘
GA All-ReAlloc
Nb VM 400 365 279 216 138 55 ⊘
Nb Mig 0 29 34 24 24 14 ⊘
Nb Reconf 324 200 26 3 0 0 ⊘
Nb PM 110 110 110 102 77 39 ⊘
GA All Mig-ReAlloc
Nb VM 400 363 280 213 139 57 ⊘
Nb Mig 0 10 25 13 5 3 ⊘
Nb Reconf 320 209 45 9 3 0 ⊘
Nb PM 110 110 110 98 78 43 ⊘
GA Energy-ReAlloc
Nb VM 400 354 266 198 119 47 ⊘
Nb Mig 0 11 14 22 17 13 ⊘
Nb Reconf 60 21 8 3 3 3 ⊘
Nb PM 100 94 74 59 34 15 ⊘
GA RespT-ReAlloc
Nb VM 400 356 265 202 124 39 ⊘
Nb Mig 0 0 0 0 0 0 ⊘
Nb Reconf 125 77 20 4 0 0 ⊘
Nb PM 109 109 107 102 83 35 ⊘
GA Rob-ReAlloc
Nb VM 400 356 265 209 125 45 ⊘
Nb Mig 0 0 9 19 16 0 ⊘
Nb Reconf 187 122 34 12 3 0 ⊘
Nb PM 110 110 110 110 96 40 ⊘
GA Dyn-ReAlloc
Nb VM 400 363 281 218 137 61 2
Nb Mig 0 8 13 11 14 4 0
Nb Reconf 339 233 75 31 6 0 0
Nb PM 110 110 110 110 87 50 2
Table 6.5 – E´volution a` chaque instant de re´-allocation des parame`tres suivants : nombre de machines
virtuelles (Nb VM), nombre de migrations (Nb Mig), nombre de reconfigurations de machines virtuelles
(Nb Reconf) et nombre machines physiques utilise´es (Nb PM)
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6.3 Bilan
Ce chapitre de simulations sous contraintes de qualite´ de service a mis en avant les nombreux aspects
d’une approche multi-crite`res avec l’utilisation d’algorithmes gloutons, n’ayant aucune influence sur les
prises de de´cision de placement puis un algorithme ge´ne´tique qui lui inte`gre une fonction d’optimisation et
de de´cision sur ces me´triques de QoS. La premie`re section de ce chapitre a pre´sente´ toute la me´thodologie
adopte´e pour la mise en place de ces simulations, tant au niveau de la configuration des caracte´ristiques
des machines virtuelles et des machines physiques que du fonctionnement conjoint entre le simulateur
CloudSim et les algorithmes de placement e´tudie´s.
Un des principaux enjeux de ce chapitre e´tait aussi de mettre en avant les inte´reˆts et les impacts
de la prise en compte de nouvelles me´triques de QoS (robustesse et dynamisme), a` la fois pertinentes et
antagonistes avec les deux autres me´triques (e´nergie et temps de re´ponse) plus communes. En effet, trouver
un ensemble de me´triques ayant chacune leur propre importance et ge´ne´rant un conflit multi-objectif
inte´ressant sans pour autant de´stabiliser totalement cette optimisation n’est pas une taˆche force´ment aise´e.
Les re´sultats de simulation obtenus avec l’algorithme ge´ne´tique appliquant une optimisation e´quitable ont
pu de´montrer qu’aucune des ces me´triques n’e´tait totalement de´savantage´e par rapport aux autres et
permettait ainsi d’obtenir une optimisation a` la fois efficace et e´quilibre´e. Le second objectif de ce chapitre
e´tait donc e´galement de de´montrer l’influence de chacune de ces me´triques les unes par rapport aux
autres. Les simulations mono-objectif effectue´es avec l’utilisation de quatre configurations diffe´rentes du
GA, optimisant chacune une me´trique diffe´rente a mis en avant (comme introduit dans la Section 4.4.8
du chapitre pre´ce´dent), un impact important de certaines me´triques par rapport aux autres. En effet,
par exemple, la mono-optimisation de l’e´nergie de´voile un impact plutoˆt neutre sur le temps de re´ponse,
mais de´te´riore fortement les re´sultats de robustesse et de dynamisme. De plus, l’utilisation des algorithmes
gloutons a permis de mettre en avant les bons re´sultats obtenus par ceux-ci par rapport a` certaines
me´triques et ainsi de faire ressortir certains de leurs avantages parfois ne´glige´s. L’exemple le plus flagrant
est l’effet tre`s positif de l’algorithme Round-Robin sur le dynamisme et la robustesse. Enfin, tous ces
re´sultats de simulations ont e´galement illustrer les influences des diffe´rents algorithmes et configurations
d’optimisation sur l’ordonnancement ge´ne´ral des machines virtuelles en terme d’e´volution au cours du
temps du nombre de migrations, nombre de reconfigurations et du nombre de machines physiques utilise´es
(valeurs re´capitule´es en Tableau 6.5).
Le chapitre qui suit conclut ce manuscrit de the`se en synthe´tisant les approches et les re´sultats consti-
tuant l’ensemble des contributions de cette the`se, pre´sente´s au cours de ces six chapitres. Aussi, une
description des perspectives de recherches pouvant de´couler des e´tudes mene´es durant ce doctorat, afin a`
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7.1 Conclusions
Le socle des e´tudes mene´es lors de cette the`se repose sur l’e´volution incessante de l’utilisation des
data centers, soulevant de plus en plus de diverses proble´matiques. Cela duˆ a` l’omnipre´sence des syste`mes
informatiques dans les entreprises et aux envies ou besoins de millions d’utilisateurs lambda. En effet, la
tendance actuelle est de faire appel a` des services de´localise´s, fonctionnant au sein de data centers re´partis
dans le monde entier, et mis a` la disposition des nouvelles technologies. Ce nouveau paradigme qu’est le
Cloud Computing subit lui aussi une e´volution fulgurante due a` l’attractivite´ de ses proprie´te´s intrinse`ques :
utilisation a` la demande, performance des ressources de calculs, mise a` jours transparente et varie´te´ des
services mis a` disposition des entreprises et des utilisateurs particuliers. Les services de Cloud Computing
font aujourd’hui partie de notre quotidien, ce qui n’est pas sans de´plaire aux fournisseurs de services,
proposant sans cesse de nouvelles possibilite´s d’utilisation. L’e´volution continuelle du de´veloppement du
Cloud Computing en termes de masse budge´taire, mais aussi simplement de son nombre d’utilisateurs,
entraine une concurrence accrue entre les diffe´rents fournisseurs de services.
La proble´matique principale d’un fournisseur de services actuel est de ge´rer la qualite´ de service de l’en-
semble de son infrastructure. Dans le domaine du Cloud Computing la qualite´ de service peut repre´senter
de nombreuses proprie´te´s et caracte´ristiques, de l’ensemble des ressources, bien diffe´rentes les unes des
autres. La gestion de ces diffe´rents parame`tres est une taˆche complexe a` laquelle un fournisseur de ser-
vices ne peut e´chapper. Cela, afin d’assurer la rentabilite´ de son syste`me mais e´galement pour obtenir la
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satisfaction de ses clients. En d’autres termes, un fournisseur doit re´soudre la proble´matique suivante :
Comment assurer une qualite´ de service irre´prochable a` moindres couˆts ? La qualite´ de service de´die´e au
Cloud Computing regroupe bien des parame`tres de domaines diffe´rents : couˆts re´els, se´curite´, suˆrete´ de
fonctionnement, performance des couches mate´rielles et logicielles, etc. La gestion de la qualite´ de service
est donc complexe de par la varie´te´ des parame`tres qui la composent.
L’utilisation d’un service de Cloud Computing repose sur un contrat de SLA. Ce sont donc les pa-
rame`tres de qualite´ de service contenus dans le SLA que le fournisseur doit monitorer avec pre´cision afin
de ne pas de´grader les possibilite´s de ses services. A` ce stade, le fournisseur de services doit savoir quelles
sont ses possibilite´s d’action sur son syste`me et quelles sont les re´percussions de celles-ci sur les parame`tres
de qualite´ de service. C’est pourquoi il est important de connaˆıtre quelles sont les re´elles corre´lations entre
les parame`tres de qualite´ de service influenc¸ant les SLA et les parame`tres sur lesquels le fournisseur de
services peut intervenir afin de ge´rer ses ressources. Si les influences des diffe´rents re´glages possibles, sur
les parame`tres de qualite´ de service des SLA, ne sont pas clairement visibles, il devient alors impossible
pour le fournisseur de services de de´terminer l’impact des diffe´rentes manie`res d’agir sur le fonctionnement
de ses ressources. De plus, afin d’avoir une bonne lisibilite´ des diffe´rents parame`tres de qualite´ de service
a` prendre en compte, il est ne´cessaire de connaˆıtre leur de´finition, que celle-ci indique leur signification
dans un environnement de Cloud et qu’une me´trique qui puisse eˆtre mesure´e leur soit associe´e. C’est suite
a` l’analyse de la valeur de cette me´trique, repre´sentant au mieux un parame`tre de qualite´ de service de
SLA, qu’un fournisseur de services sera en mesure de prendre une de´cision d’action. L’expressivite´ de cette
me´trique lui donne e´galement une information sur les parties de son syste`me qui influencent celle-ci, ce
qui peut le guider dans le choix de son intervention.
La mode´lisation de qualite´ de service propose´e en Chapitre 3 (Section 3.3) de ce manuscrit, classifie et
de´finit bon nombre de parame`tres de qualite´ de service de´die´s au Cloud Computing. Cette mode´lisation
est base´e a` la fois sur des parame`tres de qualite´ de service incontournables, mais aussi sur des parame`tres
faisant re´ellement partie des contrats de SLA propose´s par les fournisseurs de services actuels (Section 2.4).
Le but de cette contribution est de proposer une large liste de parame`tres, tous associe´s a` une de´finition
relie´e au domaine du Cloud Computing, puis de donner des me´triques pouvant attester de leur e´volution.
Ainsi, par l’utilisation d’un ensemble de me´triques, un fournisseur de services est en mesure de controˆler
le niveau de plusieurs parame`tres de qualite´ de service. L’analyse de ces me´triques lui permet d’avoir une
vue d’ensemble des parame`tres qu’il souhaite maˆıtriser, et ainsi et ainsi de de´cider de changements de
configuration de ses ressources, s’il le juge ne´cessaire, afin de garantir le meilleur niveau de qualite´ de
service possible.
La principale proble´matique d’un fournisseur de services actuel est de proposer une qualite´ de service
la meilleure possible a` ses utilisateurs tout en re´duisant au maximum ses propres frais. Il ressort donc
que les inte´reˆts a` ge´rer au mieux l’ensemble de la qualite´ de son infrastructure sont multiples. De plus,
cela rassemble des parame`tres de qualite´ de service dont les causes et les conse´quences sont tre`s diverses.
D’un point de vue centre´ sur le rendement, le fournisseur veut diminuer au maximum l’ensemble des couˆts
de fonctionnement, tout en re´pondant aux attentes de ses utilisateurs en leur proposant une utilisation
optimale des services. Avoir la possibilite´ de juger du niveau de plusieurs parame`tres de qualite´ de service
repre´sente donc un re´el atout. Un fournisseur peut ainsi se´lectionner les parame`tres qui lui semblent les plus
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importants et avoir une visibilite´ sur leur e´volution. La meilleure des situations pour lui serait de pouvoir
opter pour une configuration de fonctionnement lui permettant par exemple de bonnes performances,
un haut niveau de se´curite´, une fiabilite´ accrue et des couˆts re´duits. Si une optimisation simultane´e de
l’ensemble de ces parame`tres e´tait possible, alors la principale proble´matique d’un fournisseur de services
n’en serait plus une. En effet, chaque parame`tre est intrinse`quement diffe´rent et l’ensemble des actions
sur le mate´riel physique ou virtuel ne peuvent e´videmment pas eˆtre be´ne´fiques pour tous les crite`res de
qualite´ de service. Une optimisation simultane´e de plusieurs parame`tres de qualite´ de service ne peut se
faire sans accepter d’opter pour un compromis. Lorsqu’un fournisseur adopte un compromis, cela signifie
donc qu’il accepte de de´grader certains parame`tres de son syste`me et de mettre potentiellement en pe´ril
certaines clauses de son contrat SLA. En effet, une optimisation de n’importe quel parame`tre de QoS a
force´ment des re´percussions (positives ou ne´gatives) sur d’autres parame`tres de QoS qui interviennent a`
importance e´gale dans les re`gles de SLA. Cependant un tel compromis peut eˆtre la meilleure des solutions
a` adopter a` un instant donne´ aux yeux du fournisseur de services.
Un fournisseur de services Cloud se retrouve donc aujourd’hui confronte´ a` un proble`me d’optimisation
multi-objectifs complexe.
L’objectif de la deuxie`me contribution de cette the`se est de de´montrer comment la mode´lisation des
parame`tres de qualite´ de service Cloud peut eˆtre utilise´e a` des fins d’optimisation multi-crite`res, pour-
quoi la mode´lisation peut valoriser aussi bien un algorithme glouton qu’une me´ta-heuristique, et de quelle
manie`re une approche multi-objectifs peut eˆtre utile aux fournisseurs de services. Ce sont donc quatre
me´triques de qualite´ de service qui ont e´te´ se´lectionne´es, permettant de confronter diffe´rents domaines :
couˆt, performance et suˆrete´ de fonctionnement. Cela afin de former un proble`me d’optimisation assimi-
lable a` une situation a` laquelle un fournisseur de services Cloud actuel pourrait eˆtre confronte´. Afin de
de´montrer la pertinence des me´triques de qualite´ de service ainsi que l’inte´reˆt de les utiliser au sein d’une
approche multi-objectifs, l’algorithme ge´ne´tique pre´sente´ dans ce manuscrit a e´te´ utilise´ dans diffe´rentes
configurations d’optimisation. Les re´sultats des mono-optimisations, donnant globalement une mauvaise
qualite´ de service, ont permis de mettre en avant tour a` tour chacune des me´triques et obtenir ainsi un
aperc¸u de leur influence. Un antagonisme certain entre ces me´triques a pu eˆtre observe´, mettant donc a`
rude e´preuve la re´solution du proble`me multi-crite`res. Bien suˆr, l’inte´reˆt majeur de l’ensemble des e´tudes
mene´es sur cet algorithme ge´ne´tique a e´te´ d’illustrer que l’utilisation d’une approche multi-crite`res, au
service de me´triques de QoS Cloud, permettait d’obtenir des re´sultats en corre´lation avec les configura-
tions d’optimisation utilise´es : la configuration d’optimisation e´quitable entre l’ensemble des me´triques
donnent dans toutes les situations e´tudie´es les meilleurs re´sultats (Figure 4.9), de´montrant ainsi qu’il e´tait
pertinent d’utiliser une telle approche pour un fournisseur de services afin d’avantager ou non certains
parame`tres de QoS en fonction de l’e´tat de son syste`me.
Outre le challenge de trouver le meilleur compromis possible de qualite´ de service a` un instant donne´,
tout fournisseur de services doit e´galement surveiller l’e´volution de son syste`me au cours du temps afin de
de´tecter les variations d’utilisation de ses data centers. Ces variations de charge des ressources de calcul
sont la conse´quence directe d’une e´volution d’utilisation des services. Cela signifie donc pour le fournisseur
que la configuration de ses ressources, choisie pour garantir au mieux une qualite´ de service adapte´e a`
un certain nombre de services en fonctionnement et a` un nombre d’utilisateurs, est potentiellement moins
efficace lorsque ces deux parame`tres ont e´volue´. Une surveillance des e´volutions de charge de ses syste`mes
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ainsi qu’une remise en question des configurations mate´rielles et logicielles est donc primordiale, afin de
garantir le niveau de qualite´ de service au fur et a` mesure des variations du taux d’utilisation des services.
Ces changements de configuration concernent principalement la gestion des fre´quences de fonctionnement
des processeurs des ressources de calcul, et de l’allocation des services (re´-allocation) sur l’ensemble des
machines disponibles. De plus, plus le fournisseur souhaite controˆler un grand nombre de crite`res de qualite´
de service, plus des changements plus ou moins fins de configurations vont s’imposer fre´quemment. En
effet, ces variations de charge n’ayant pas force´ment le meˆme impact sur chacun des parame`tres de qualite´
de service, elles ame`nent le fournisseur a` de´cider d’une reconfiguration si ne´cessaire et, le cas e´che´ant,
de l’ampleur de celle-ci. Cela revient donc a` de´terminer un nouveau compromis re´pondant mieux aux
contraintes des nouvelles situations. L’impact de la transition entre ces deux configurations n’est pas a`
ne´gliger. Passer d’une allocation de services a` une autre entraˆıne un certain nombre de processus qui
peuvent eˆtre couˆteux. C’est pourquoi, la prise de de´cision de l’instant de reconfiguration est importante,
afin de minimiser au maximum le couˆt de celle-ci et surtout d’e´viter d’effectuer deux reconfigurations
conse´cutives (tre`s rapproche´es dans le temps) alors qu’une seule, un peu de´cale´e, aurait suffi a` re´tablir un
niveau de qualite´ de service satisfaisant.
Au vu des difficulte´s a` exploiter un environnement re´el de Cloud a` des fins d’optimisation de qualite´ de
service, les campagnes d’analyses mettant en jeu les diffe´rents points cruciaux des re´-allocations de services
ont e´te´ re´alise´es par simulation. CloudSim, simulateur de Cloud Computing pre´sente´ en Chapitre 5, a e´te´
choisi afin d’analyser l’impact de diffe´rentes approches d’allocation de services (algorithme ge´ne´tique inclus)
sur l’e´volution de parame`tres de qualite´ de service au cours du temps. Afin de pouvoir simuler une exe´cution
de services en mettant en jeu l’ensemble des caracte´ristiques de l’environnement conside´re´ (Section 3.2), les
caracte´ristiques de CloudSim ont du eˆtre revues en quelques points. CloudSim ayant l’avantage d’accepter
assez aise´ment la conception de nouvelles fonctionnalite´s, plusieurs nouveaux outils ont pu y eˆtre inte´gre´s.
Tout d’abord l’ajout du DVFS, outil autorisant la gestion dynamique des fre´quences des processeurs a
repre´sente´ une e´volution importante de ce simulateur (Section 5.2). Cet outil, inte´grant cinq modes de
fonctionnement diffe´rents (tels que dans le noyau Linux) pre´sente un comportement intrinse`que d’une
granularite´ tre`s fine et peut permettre un gain e´nerge´tique non ne´gligeable des machines physiques en
fonction de leurs taux d’utilisation et leurs caracte´ristiques de puissance. D’un point de vue logiciel, la
possibilite´ de faire varier la capacite´ de calcul des machines virtuelles, responsables de l’exe´cution des
services, a aussi e´te´ ajoute´e aux possibilite´s du simulateur, donnant plus de flexibilite´ lors de l’allocation
des services. Enfin, l’e´valuation des me´triques de qualite´ de service est de´sormais inte´gre´e au simulateur,
permettant ainsi de suivre leurs variations a` chaque pas de simulation.
L’utilisation d’algorithmes de placement conjointement a` CloudSim a permis de mettre en place un pro-
cessus de re´-allocations pe´riodiques. Suivant l’algorithme utilise´, les nouveaux compromis de configuration
mate´rielle et logicielle et les nouvelles solutions d’allocation de services ont chacun leurs avantages et in-
conve´nients vis a` vis des me´triques de qualite´ de service observe´es. L’algorithme ge´ne´tique (dans diffe´rentes
configurations d’optimisation) et deux algorithmes gloutons (Round Robin et Best-Fit Sorted) ont donc
e´te´ utilise´s a` chaque instant de re´-allocation. Ces trois algorithmes, aux comportements tre`s diffe´rents,
proposent donc des solutions d’allocation varie´es, ce qui a amene´ a` illustrer leur impact sur l’e´volution
des me´triques de qualite´ de service au cours du temps. Les simulations d’ordonnancement sous contraintes
de qualite´ de service ont mis en avant diverses analyses et re´sultats. Tout d’abord celles-ci ont permis
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de mettre en avant l’inte´reˆt de la prise en compte de nouvelles me´triques de qualite´ de service, antago-
nistes aux me´triques d’e´nergie ou de temps de re´ponse. En effet, l’analyse des re´sultats des simulations des
algorithmes gloutons a fait ressortir que certaines me´triques profitaient tre`s positivement de leurs compor-
tements. (Round Robin a de´montre´ une capacite´ a` optimiser la me´trique de robustesse bien meilleure que
les autres. Best-Fit Sorted tend a` obtenir des placements avantageant assez nettement le couˆt e´nerge´tique
tout en ne de´gradant pas trop le temps de re´ponse. Bien suˆr, ces bons re´sultats sur certaines me´triques
ne peuvent repre´senter des solutions re´elles d’allocation que dans des situations particulie`res, e´tant donne´
l’impact ne´gatif de ces algorithmes gloutons, aux comportements tre`s radicaux, sur les autres me´triques
conside´re´es. Les simulations utilisant les versions mono-objectif de l’algorithme ge´ne´tique (GA Energy,
GA RespT, GA Rob, GA Dyn) font ressortir des bilans assez similaires a` ceux issus des algorithmes glou-
tons, dans le sens ou` leur optimisation est mise au be´ne´fice que d’une seule des me´triques. Le point fort
de ces simulations a` optimisation unique est de de´montrer l’e´norme potentiel de l’algorithme ge´ne´tique,
permettant d’obtenir quasiment a` chaque fois les meilleurs re´sultats sur les me´triques optimise´es dans des
conditions de charge syste`me e´voluant au cours du temps. Les simulations des diffe´rents algorithmes cite´s
ci-dessus montrent des re´sultats tre`s tranche´s vis a` vis de me´triques de qualite´ de service antagonistes.
La version GA All de l’algorithme ge´ne´tique, ayant de´montre´ pre´ce´demment une qualite´ d’optimisation
globale tre`s inte´ressante, a e´galement e´te´ utilise´e pour re´-ordonnancer les services au cours des simulations.
Les re´sultats de ces simulations rappellent a` la fois la pertinence d’observer et d’optimiser simultane´ment
diffe´rents parame`tres de qualite´ de service pouvant s’opposer les uns aux autres. En effet, apre`s avoir
souleve´ que l’optimisation d’une unique me´trique ne pouvait satisfaire la qualite´ de service dans sa globa-
lite´, cette version multi-objectifs e´quitable a rede´montre´ que son optimisation permettait d’obtenir un re´el
compromis sur l’ensemble des me´triques au fil des re´-allocations successives. Les courbes GA All Re-Alloc
des Figures 6.3 et 6.2 illustrent clairement que les placements propose´s par cette version de l’algorithme
ge´ne´tique autorisent une remise a` niveau des me´triques de dynamisme et de robustesse a` chaque instant
de re´-allocation. De plus, il est tre`s inte´ressant de noter la forte de´gradation de ces me´triques entre deux
instants d’ordonnancement, ce qui rame`ne au premier plan l’efficacite´ des re´-allocations permettant de
garder globalement une qualite´ de service acceptable (les re´sultats en termes de consommation d’e´nergie
et de temps de re´ponse, Figure 6.4, e´tant eux aussi dans une bonne moyenne). Enfin, une dernie`re re-
marque globale concerne l’ensemble des re´sultats obtenus par simulation, qui ont remis en lumie`re le fait
qu’aucun algorithme ne pouvait donner une solution parfaite vis a` vis de toutes les me´triques. Ainsi, tout
choix de configuration doit ine´vitablement se faire parmi des compromis avantageant de diffe´rentes fac¸ons
la qualite´ de service globale du syste`me.
7.2 Perspectives
Les recherches mene´es au cours de cette the`se ont amene´ a` faire un certain nombre de choix, tant dans
les mode´lisations propose´es que dans les outils et approches adopte´s. L’aboutissement des travaux expose´s
dans ce manuscrit, s’inte´grant dans l’environnement de´fini, permet de prendre du recul par rapport aux
mode´lisations, approches et outils utilise´s pour proposer diverses ouvertures de recherche.
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7.2.1 Perspectives a` court terme
Extensions des mode`les d’architecture mate´rielle et logicielle
Les extensions envisageables pour les mode`les d’architecture mate´rielle peuvent repre´senter des do-
maines recherche a` part entie`re et ainsi apporter de vraies avance´es. Tout d’abord, cela concerne l’ajout
de mode`les thermiques, possiblement a` diffe´rents niveaux (processeurs, machine physique, cluster). Des
recherches actuelles s’inte´ressent activement a` ce domaine qui apporte une vision multiple : re´partition
de la chaleur et des points chauds dans un cluster, informations sur le rendement des machines physiques
et de´termination de celles a` mettre au repos. De plus, la tempe´rature de fonctionnement d’un processeur
influence directement sa consommation e´nerge´tique, ce qui de´grade donc son rendement global.
Une autre e´volution du mode`le d’architecture mate´rielle, e´troitement lie´e a` celle propose´e ci-dessus,
est d’inte´grer une mode´lisation des installations des syste`mes de climatisation des data centers, aujour-
d’hui indispensables a` leur bon fonctionnement. Cette mode´lisation pourrait a` la fois inte´grer le couˆt de
fonctionnement des climatisations mais aussi une vision globale de leur efficacite´ a` diffe´rents endroits d’un
data center.
Une autre proposition concerne l’e´volution du mode`le de machine physique qui pourrait inte´grer une
he´te´roge´ne´ite´ plus conse´quente au niveau des capacite´s de calcul et de me´moire et du nombre de cœurs
des processeurs (multi-cœurs). En me´langeant les nouvelles configurations possibles, la composition d’un
cluster ou d’un data center pourrait regrouper des machines physiques aux caracte´ristiques plus diversifie´es.
Les extensions possibles du mode`le d’architecture logicielle concerne entre autres la gestion des machines
virtuelles. Notamment, l’inte´gration de mode`les plus re´alistes de migration est d’un inte´reˆt majeur. Inte´grer
des mode`les dont la complexite´ se rapprocherait de celle du fonctionnement des migrations de machines
virtuelles sur de re´els e´quipements repre´senterait une re´elle avance´e.
Extensions des mode`les de qualite´ de service
Les mode`les de qualite´ de service e´tablis dans cette the`se sont bien suˆr sujets a` de nouvelles recherches.
Cela dans le but a` la fois d’apporter des parame`tres comple´mentaires a` ceux pre´sente´s, mais aussi d’inte´grer
ou de faire e´voluer les me´triques par l’interme´diaire de nouvelles analyses. Cela pourrait concerner par
exemple les parame`tres de cryptage, indispensables a` la se´curite´ et au fonctionnement des services de
stockage, en proposant par exemple une estimation de la qualite´ des me´thodes de cryptage propose´es et un
intervalle minimum entre deux renouvellements du cryptage des donne´es, permettant au final d’estimer au
bout de combien de temps la se´curite´ des donne´es se de´grade et donc d’e´valuer la difficulte´ a` les prote´ger.
Un autre domaine de qualite´ de service qui peut soulever de nombreuses recherches et des avance´es
certaines est la gestion des sources d’e´nergie. En effet, l’inte´gration de mode`les de sources d’e´nergie n’ayant
pas les meˆmes caracte´ristiques et n’induisant pas les meˆmes contraintes (pollution/empreinte carbone/prix)
pourrait engendrer nombre de questionnements et soulever de nouvelles proble´matiques entre la qualite´ de
service propose´e a` l’utilisateur et la manie`re dont un fournisseur de services doit ge´rer le fonctionnement de
son Cloud. Avec la prise en compte de diffe´rentes sources d’e´nergie, c’est en effet la gestion du Cloud dans
son ensemble qui peut eˆtre remise en question, en imposant des e´tudes de compromis entre le rendement de
celles-ci, les couˆts engendre´s et l’impact des de´cisions de gestion a` prendre sur les conditions d’utilisation.
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Vers un simulateur de Cloud plus complet
De tre`s nombreux parame`tres (physiques ou de qualite´ de service) sont encore ignore´s dans les simu-
lateurs actuels, repre´sentant autant de possibilite´s de recherches et d’ame´liorations des simulateurs de
Cloud.
L’ensemble des ide´es cite´es dans les deux sections de perspectives pre´ce´dentes, pourrait faire l’objet
de nouvelles fonctionnalite´s a` ajouter aux simulateurs de Cloud actuels. De plus, l’e´valuation d’autres
parame`tres de qualite´ de service que ceux utilise´s dans cette the`se, pourrait eˆtre inte´gre´e aux simulateurs,
permettant ainsi d’e´tudier d’autres phe´nome`nes d’antagonisme ou de comple´mentarite´.
Me´ta-heuristiques et algorithme ge´ne´tique
La premie`re perspective d’e´volution dans ce domaine serait de finaliser la version de l’algorithme
ge´ne´tique mettant en jeu des services compose´s. En effet, celle-ci pourrait permettre de se rapprocher
un peu plus du re´el fonctionnement des services Cloud actuels. Diffe´rentes topologies de services compose´s
sont a` pre´voir afin d’eˆtre en mesure de repre´senter diffe´rents types de services. Cela pourrait aussi ame-
ner a` re´-e´tudier diffe´remment la configuration de l’algorithme ge´ne´tique. C’est-a`-dire la fac¸on d’utiliser
les diffe´rents ope´rateurs : mutations multiples, croisements simples, doubles ou mixtes. De plus, d’autres
approches permettant de normaliser les valeurs de diffe´rentes me´triques afin de rendre comparables deux
valeurs de fitness de deux ge´ne´rations conse´cutives seraient un moyen efficace de stopper l’algorithme.
Enfin, la mode´lisation de ce proble`me d’allocation au sein d’autres me´ta-heuristiques serait un tre`s bon
point de de´part pour a` la fois comparer l’e´volution de l’optimisation de chacune d’entre elles, leurs com-
portements face aux me´triques de qualite´ de service et en quoi les solutions obtenues sont diffe´rentes.
A` la recherche de l’optimal
En liaison avec le point pre´ce´dent, une comparaison avec une me´thode permettant de fournir une solution
optimale a` une instance donne´e du proble`me serait une perspective de recherche tre`s enrichissante. En effet,
le fait de ne pas pouvoir situer les solutions obtenues par les me´ta-heuristiques par rapport a` l’optimal laisse
un flou quant a` la qualite´ de celles-ci. Une perspective de recherche tre`s enrichissante serait donc de proposer
une mode´lisation MILP (Mixed-Integer Linear Programming) capable de donner la solution optimale a` une
instance du proble`me. Cette perspective repre´sente un re´el enjeu de traduction de chaque proprie´te´ des
mode`les d’architecture de l’environnement pre´sente´s dans cette the`se, mais aussi des me´triques de qualite´
de service (objectifs d’optimisation), en contraintes line´aires adapte´es aux solveurs (comme CPLEX [35])
permettant la re´solution exacte du proble`me d’allocation.
Apprendre pour mieux re´agir
Une perspective de recherche concernant la manie`re d’agir sur le syste`me au cours du temps serait
d’inte´grer des me´thodes d’apprentissage (Machine Learning) de gestion de qualite´ de service. Utiliser ces
me´thodes, tenant compte de diffe´rentes e´chelles temporelles, des variations de charge du syste`me au cours
de celles-ci, des parame`tres a` avantager en fonction du taux d’utilisation et des types de services en cours
d’exe´cution constituerait des possibilite´s d’actions de reconfiguration des ressources a` effectuer de manie`res
dynamique, plus intelligente et durable.
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7.2.2 Perspectives a` long terme
Utilisation intelligente des e´nergies vertes
De nouveaux objectifs environnementaux ont e´merge´ face aux pre´occupations environnementales crois-
santes. L’Union europe´enne a adopte´ des objectifs ambitieux, dits des “3x20” : faire passer a` 20% la
part des e´nergies renouvelables a` l’e´chelle europe´enne, re´duire de 20% les e´missions de CO2 des pays de
l’Union par rapport a` 1990, accroˆıtre l’efficacite´ e´nerge´tique de 20%. En prenant comme hypothe`se que
le taux d’utilisation des data centers, toujours plus performants et consommant toujours plus d’e´nergie,
continuera a` augmenter tre`s fortement a` l’e´chelle mondiale et que le couˆt des e´nergies fossiles et nucle´aire
subira e´galement une hausse qui semble ine´luctable, une gestion de l’approvisionnement des data centers
en e´nergie plus intelligente s’imposera. Une perspective face a` ces conside´rations e´cologiques est de favori-
ser une utilisation des e´nergies vertes (solaire, photovolta¨ıque, e´olienne, hydraulique, ge´othermique, etc...)
pour l’alimentation des data centers. Cela soule`ve, entre autres, des re´flexions autour de la manie`re de
produire et d’utiliser ces sources d’e´nergie. En effet, la production de ces types d’e´nergie peut s’imaginer de
manie`res diffe´rentes : locales ou distantes. De plus, l’utilisation de celles-ci est limite´e par les phe´nome`nes
me´te´orologiques ayant une influence directe sur la quantite´ d’e´nergie pouvant eˆtre ge´ne´re´e. La production
locale engendrerait un couˆt d’installation et de gestion pour les proprie´taires des data centers. L’achemi-
nement depuis des sources de production distantes engendrerait un couˆt supple´mentaire ainsi qu’une forte
incertitude sur la capacite´ d’e´nergie disponible aux moments voulus. Dans les deux cas, les gestionnaires
des data center devront s’adapter aux variations de production et donc inte´grer des politiques de gestion
de consommation d’e´nergie encore plus fines qu’aujourd’hui. Malgre´ de nombreux points d’interrogation,
l’utilisation de ces diffe´rents modes de production d’e´nergie, tre`s en vogue de nos jours, sera l’une des
e´volutions indispensables du Cloud Computing.
Vers un Cloud distribue´
La me´thode d’utilisation actuelle de services Cloud est d’acce´der a` des ressources distantes, localise´es
dans un ou plusieurs data centers potentiellement ge´olocalise´s a` diffe´rents endroits du globe terrestre.
Cependant, une perspective probable de l’e´volution du Cloud Computing est de faire des ordinateurs
personnels d’aujourd’hui des ressources de calcul a` part entie`re, qui repre´senteraient chacune une petite
partie d’un Cloud distribue´. Chaque ordinateur personnel deviendrait donc une ressource de calcul comme
une autre, pouvant he´berger des services utilise´s par un autre membre du Cloud (ou une tierce personne).
En admettant qu’une telle architecture de Cloud voie le jour, c’est alors le concept et la de´finition meˆme
des SLA qui seraient a` revoir. Ces derniers ne seraient plus des contrats entre un unique utilisateur et un
unique fournisseur de services, mais un ensemble de clauses permettant d’attester de l’e´tat global d’un
Cloud forme´ de machines personnelles, force´ment he´te´roge`nes en de multiples points. Une autre perspective
de remise en question de SLA est d’imaginer une proposition de diffe´rentes classes de SLA, inte´grant des
contraintes d’adhe´sion plus ou moins restrictives. Ainsi, des sous-ensembles de ressources seraient de´finis,
chacun adapte´ a` diffe´rents types de services n’imposant pas les meˆmes niveaux de qualite´ de service.
Remettre en question le concept de fonctionnement
Depuis l’apparition des premiers data centers de Cloud Computing, le concept de fonctionnement est
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base´ sur l’utilisation de machines virtuelles s’exe´cutant au-dessus d’un hyperviseur et inte´grant un syste`me
d’exploitation identique a` celui utilise´ sur une machine physique personnelle. De plus, a` des fins notam-
ment d’isolation, chaque machine virtuelle remplit une fonction bien pre´cise. Ce sont donc des milliers
de syste`mes d’exploitation qui sont utilise´s pour une unique fonction et autant de machines virtuelles
a` ge´rer. Ce principe de fonctionnement pre´sente donc certaines lourdeurs. Une perspective d’alle`gement
du fonctionnement des services Cloud serait de proposer des syste`mes d’exploitation plus le´gers, dont
les caracte´ristiques seraient mieux adapte´es a` l’exe´cution de ces services plus ou moins complexes. Cette
e´volution serait e´galement be´ne´fique a` l’apparition de Cloud distribue´s, he´berge´s sur des ordinateurs per-
sonnels dont les capacite´s en termes de calcul et de me´moire restent plus limite´es que celles des serveurs
actuels.
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A
Mesures de puissance avec DVFS
sur la plate-forme RECS
A.1 Pre´sentation de la plate-forme
RECS (Figure A.1) est un prototype de plate-forme de calcul de haute efficacite´ e´nerge´tique. Elle
inte`gre de nombreuses fonctionnalite´s de reconfiguration, des possibilite´s de suivi efficaces et des me´thodes
de controˆle permettant de suivre son e´tat. Cela avec une granularite´ tre`s fine et un overhead ne´gligeable
pour les ressources de calcul et de re´seau.
Figure A.1 – Photo de la plate-forme RECS de Toulouse
Le cluster RECS se compose de 18 modules mono-processeur, chacun d’entre eux pouvant eˆtre conside´re´
comme une ressource de calcul individuelle. Son architecture est illustre´e en Figure A.2. Cette plate-forme
comporte 12 processeurs “Atom”, et 6 processeurs “Intel I7”. Les cartes me`res sont de type “COMExpress”
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inte´grant des modules de CPU, chacun monte´ sur une support permettant d’utiliser toutes les cartes “COM
Express”. Chaque carte de base est connecte´e a` un panneau central arrie`re. Ce panneau a deux fonctions :
tout d’abord il relie chaque re´seau gigabit ethernet des modules CPU du front panel du serveur, mais
permet aussi de connecter chaque micro-controˆleur au micro-controˆleur maˆıtre central.
L’outil de controˆle de la plate-forme RECS a pour but de ne pas surcharger le trafic re´seau au sein de
celle-ci, permet d’e´viter une de´pendance entre chaque nœud de calcul avec la couche de syste`me d’exploi-
tation et constitue une base sur laquelle de nouveaux concepts de controˆle et de surveillance peuvent eˆtre
de´veloppe´s. Ainsi, chaque module donnent des informations sur l’e´tat de chaque nœud de calcul, connecte´
a` un micro-controˆleur inde´pendant, afin de pouvoir ge´rer toutes les donne´es mesure´es. Chaque nœud est
e´quipe´ d’un capteur thermique et d’un capteur de consommation de courant e´lectrique. Toutes les donne´es
des capteurs sont lues par un micro-controˆleur par nœud avant d’eˆtre re´cupe´re´es par le micro-controˆleur
maˆıtre. Ainsi, les surcouts potentiels cause´s par les mesures et les transferts de donne´es pouvant perturber
le fonctionnement d’un syste`me a` grande e´chelle, sont e´vite´s ce qui repre´sente un avantage non ne´gligeable.
Cette architecture de controˆle a` base de micro-controˆleurs est accessible aux utilisateurs par un port re´seau
de´die´ ne´cessitant une requeˆte unique afin de re´cupe´rer toutes les informations souhaite´es des nœuds de
calcul. Ceci permet donc d’obtenir toutes les valeurs des capteurs de l’ensemble des 18 nœuds en une seule
e´tape. Sans cette fonctionnalite´, un utilisateur voulant par exemple analyser 10 mesures diffe´rentes sur
l’ensemble des 18 nœuds aurait du effectuer 180 requeˆtes se´pare´es.
Figure A.2 – Architecture physique de la plate-forme RECS de Toulouse
A.2 Cas d’utilisation de la plate-forme
La plate-forme RECS a e´te´ utilise´e afin d’effectuer des mesures de puissance sur les CPU Intel I7 (4
cœurs), dans diffe´rentes configurations de fre´quence CPU. Ces expe´rimentations ne´cessitent l’activation
du DVFS sur les processeurs permettant de ge´rer les fre´quences des cœurs de chacun des CPUs. Afin
d’obtenir des valeurs de mesures pre´cises, tous les nœuds “Atom” ont e´te´ e´teints, et les mesures ont e´te´
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effectue´es simultane´ment sur les 6 processeurs “Intel I7”. Aussi, chaque configuration de fre´quence CPU a
e´te´ applique´e aux 6 CPUs utilise´s.
A.3 Commandes de configuration et de mesures
Gouverneurs et Fre´quences utilisables
Gouverneurs DVFS utilise´s :
coeur 0 : performance
coeur 1 : performance
coeur 2 : performance
coeur 3 : performance
Fre´quences (en Hz) disponibles (13) :
2301000 (Turbo Boost)
2300000 2200000 2100000 2000000
1900000 1800000 1700000 1600000
1500000 1400000 1300000 1200000
Configuration Adresse MAC du plogg
hcitool scan
Scanning ...
00 :80 :98 :E9 :20 :4E Plogg No Name
Connexion RFCOMM
rfcomm connect 0 00 :80 :98 :E9 :20 :4E 1
Connected /dev/rfcomm0 to 00 :80 :98 :E9 :20 :4E on channel 1
Press CTRL-C for hangup
Envoi, compilation et lancement du code micro plogg.c
Le programme C, “micro plogg.c” permet de re´cupe´rer les mesures du wattme`tre branche´ sur la plate-
forme. Ainsi, une mesure de puissance est re´cupe´re´e toutes les secondes.
scp -P 2220 micro plogg.c tguerout@recs.irit.fr :.
gcc micro plogg.c -o plogg
./plogg
Re´cupe´ration de la mesure de puissance :
Puissance totale de la plate-forme stocke´e dans : “/recs/tmp/power plogg”.
Commande pour voir cette valeur toutes les secondes :
watch -n 1 cat /recs/tmp/power plogg
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E´tat de la plate-forme :
Commande pour avoir une vue globale de l’e´tat de la plate-forme :
watch -n 1 manage recs -l
Ce qui donne :
Num State On/Off Temp Power Type CPU
Node : 1 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 27 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 2 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 26 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 3 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 26 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 4 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 26 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 5 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 26 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 6 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 25 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 7 ; Baseboard : Used ; Node : On ; Temp : 26 Celsius ; Power : 11 Watt ; Type : i7 ;
Node : 8 ; Baseboard : Used ; Node : On ; Temp : 26 Celsius ; Power : 12 Watt ; Type : i7 ;
Node : 9 ; Baseboard : Used ; Node : On ; Temp : 26 Celsius ; Power : 12 Watt ; Type : i7 ;
Node : 10 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 26 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 11 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 26 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 12 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 26 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 13 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 25 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 14 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 26 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 15 ; Baseboard : Used ; Node : Off ; Temp : 25 Celsius ; Power : 0 Watt ; Type : Atom ;
Node : 16 ; Baseboard : Used ; Node : On ; Temp : 24 Celsius ; Power : 10 Watt ; Type : i7 ;
Node : 17 ; Baseboard : Used ; Node : On ; Temp : 24 Celsius ; Power : 11 Watt ; Type : i7 ;
Node : 18 ; Baseboard : Used ; Node : On ; Temp : 23 Celsius ; Power : 11 Watt ; Type : i7 ;
Table A.1 – E´tat de la plate-forme avec la commande “manage recs -l”.
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A.3.1 Tableau des mesures
Le Tableau A.2 pre´sente la totalite´ des mesures effectue´es. Certaines mettant en jeu diffe´rentes fre´quences
pour certains cœurs d’un CPU. Par exemple, la deuxie`me ligne du tableau “3×12 / 1×230” signifie qu’un
cœur fonctionnait a` la fre´quence de 1.2GHz et que les trois autres cœurs fonctionnaient a` la fre´quence de
2.3GHz. Ainsi, plusieurs mesures ont e´te´ effectue´es en me´langeant les fre´quences utilise´es sur chacun des
cœurs.
Le wattme`tre branche´ a` la plate-forme donnant la puissance totale de´livre´e par celle-ci, une mesure
“a` vide” (tous les CPU e´teints) de celle-ci avait e´te´ effectue´e avant de commencer ces mesures (valeur en
premie`re ligne du tableau).
Freq (GHz)
E´tat Puissance Puissance Puissance (W) StdDev
CPU plate-forme (W) 6 CPU (W) 1 CPU (W) (plate-forme)
All CPUs OFF
⊘ 57.825 ⊘ ⊘ .14
(Platform Only)
1× 12
Full 263.989 206.164 34.360 .14
3× 230
1× 12
Idle 140.270 82.445 13.740 1.87
3× 230
2× 12
Full 263.880 206.055 34.342 .20
2× 230
2× 12
Idle 140.225 82.400 13.733 1.87
2× 230
3× 12
Full 263.928 206.103 34.350 .14
1× 230
3× 12
Idle 140.137 82.312 13.718 1.83
1× 230
3× 12
Full 379.535 321.710 53.618 .48
1× 231
4× 12 Full 208.815 150.990 25.165 .14
4× 12 Idle 139.964 82.139 13.689 1.99
4× 16 Full 226.936 169.111 28.185 .14
4× 16 Idle 140.055 82.230 13.705 1.95
4× 20 Full 247.630 189.805 31.634 .30
4× 20 Idle 140.167 82.342 13.723 1.90
4× 21 Full 251.236 193.411 32.235 .20
4× 22 Full 256.345 198.520 33.086 .14
4× 230 Full 263.830 206.005 34.334 .14
4× 231 Full 382.502 324.677 54.112 .20
4× 231 Idle 140.777 82.952 13.825 2.83
Table A.2 – Valeur de puissance (en Watt) de´livre´es par les 6 CPU “Intel I7 (4 cores)” de la plate-forme
RECS. La troisie`me colonne indique la puissance totale de´livre´e par l’ensemble de la plate-forme (e´cart-
type des mesures en colonne 6). La quatrie`me et cinquie`me colonne indiquent respectivement la puissance
de´livre´e par les 6 CPU, et par un seul CPU. Toutes les valeurs ont e´te´ calcule´es sur une moyenne de 120
mesures (environ 2 minutes de mesure) re´cupe´re´es du wattme`tre branche´ sur la plate-forme et donnant
donc la puissance totale de´livre´e par celle-ci.
170 A. Mesures de puissance avec DVFS sur la plate-forme RECS
A.4 Validation (ou non) du mode`le
E´quation de la puissance de´livre´e par une machine physique a` un instant t.









avec ωhf,cpu(t) le pourcentage d’utilisation CPU de la machine physique h
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avec C une constante de´signant la puissance, conside´re´e comme constante, de´livre´e par tous les autres
composants.
A.4.1 Mise sous forme d’e´quations et de syste`me line´aire
De´signation des variables :
F1 = 1.2 GHz
F2 = 1.6 GHz
F3 = 2.0 GHz
F4 = 2.3 GHz
E´quations pour la re´solution du syste`me line´aire correspondant aux valeurs de P hmax.
25.165 = C + 4× Pmax(F1) (A.4.2)
28.185 = C + 4× Pmax(F2) (A.4.3)
31.634 = C + 4× Pmax(F3) (A.4.4)
34.334 = C + 4× Pmax(F4) (A.4.5)
34.360 = C + 1× Pmax(F1) + 3× Pmax(F4) (A.4.6)
34.342 = C + 2× Pmax(F1) + 2× Pmax(F4) (A.4.7)
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A.4.2 Validation du mode`le de puissance multi-cœurs
Afin de valider le mode`le de puissance multi-cœurs pre´sente´, le syste`me line´aire expose´ ci-dessus a` e´te´
re´solu a` l’aide de l’outil Octave.
./resolvRECS.sh
A = B = X =
1 4 0 0 0 25.165 6.1370
1 0 4 0 0 28.185 6.1370
1 0 0 4 0 31.634 5.1510
1 0 0 0 4 34.334 5.5120
1 1 0 0 3 34.360 6.3743
1 2 0 0 2 34.342 7.5107
Temps de re´solution : 0.0011 seconde(s)
Il convient alors de confronter les valeurs de puissance calcule´es avec les re´sultats de la re´solution du
syste`me line´aire et celles obtenues par les mesures re´elles effectue´es sur la plate-forme.
A.4.3 Comparaison valeurs re´elles et valeurs du mode`le
Freq (GHz) E´tat Puissance Puissance (W) Erreur (%)
RECS (W) Model (W)
4× 12 Full 25.165 26.741 5.9
4× 16 Full 28.185 28.185 0
4× 20 Full 31.634 31.633 0













Table A.3 – Comparaison entre les valeurs mesure´es sur la plate-forme et les valeurs calcule´es a` partir du
mode`le, dans diffe´rentes configurations de fre´quences.
A.5 Conclusion des tests effectue´s
Comme on peut le remarquer dans le Tableau A.3, le taux d’erreur entre les valeurs du mode`le et
les valeurs re´elles ne de´passent pas 6% lorsque les 4 cœurs des CPUs fonctionnent a` la meˆme fre´quence.
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Puis, lorsque l’on effectue des mesures en utilisant des fre´quences diffe´rentes sur les cœurs des CPUs, les
re´sultats du mode`le deviennent de plus en plus mauvais.
Ces re´sultats donnent a` penser qu’il y a eu un phe´nome`ne non controˆle´ dans le comportement du DVFS
lors des mesures effectue´es. Pour confirmer ou infirmer cela, une dernie`re se´rie d’analyse du comportement
du DVFS a e´te´ mene´e. En effet, il devient inte´ressant de comprendre ce qui se passe lorsqu’on effectue un
changement de fre´quence sur un seul cœur de CPU. Il semblerait que lorsqu’un changement de fre´quence
est effectue´ sur un seul cœur de CPU, cela affecte en re´alite´ les 4 cœurs du CPU.
Trois possibilite´s sont alors possibles :
• Soit les 4 cœurs du CPU utilisent la dernie`re fre´quence attribue´e a` l’un des cœurs
• Soit les 4 cœurs du CPU utilisent la fre´quence la plus e´leve´e attribue´e a` l’un des cœurs
• Soit les 4 cœurs du CPU utilisent la fre´quence de l’un des cœurs (cpu0 ou cpu3, par exemple), et
c’est alors l’ordre des changements de fre´quence sur les cœurs qui prend le dessus sur la configuration
attribue´e
Le Tableau A.4 est le re´sultats de diffe´rents test de changement de fre´quence sur les cœurs des CPUs,








CPU CPU CPUs (Plate-forme)
4× 230 →
1× 12(cpu0)













Full 227.112 .17 Same as 4× 16
3× 22 3× 16
4× 12 →
3× 12
Full 248.952 .20 Same as 4× 20
1× 20 (cpu3)
Table A.4 – Influence de l’ordre des changements de fre´quence des CPUs.
En analysant les re´sultats de ces tests de changements de fre´quence, il s’ave`re donc que quel que
soit l’ordre ou le nume´ro du cœur sur lequel on applique un changement de fre´quence, c’est en re´alite´ la
fre´quence la plus e´leve´e, quel que soit le nume´ro du cœur sur laquelle elle est applique´e, qui est attribue´e
aux 4 cœurs du CPU.
Ainsi, les mauvais re´sultats obtenus par calcul avec le mode`le de puissance multi-cœurs, lorsque
diffe´rentes fre´quences sont attribue´es aux diffe´rents cœurs d’un CPU, sont compre´hensibles au vu des
re´sultats des tests de l’influence de l’ordre d’attribution des fre´quences (Tableau A.4).
Ces expe´rimentations n’ont donc pas permis de valider le mode`le de puissance multi-cœurs, mais on
mis en e´vidence un comportement du DVFS sur les processeurs “Intel I7” non soupc¸onne´ jusqu’ici.
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